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電気設備工事特記仕様書

風間浦村 役場庁舎等建設工事

NO.SCALE

Ｅ－０１

１．工事場所

Ⅰ．工事概要

●

２．特記仕様

４．指定部分

３．工事種目（●印の付いたものを適用する。）

章 項 目 特 記 事 項

一

般

共

通

事

項

１．共通仕様

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

備 考

○

○
○ 外灯設備を含む

新設一式

○

○

○ 範囲： 工期：令和 年 月 日

なし

あり

情報表示設備

テレビ共同受信設備

防犯・入退室管理設備

中央監視制御設備

監視カメラ設備

火災報知設備

駐車場管制設備

電熱設備

受変電設備
電力貯蔵設備

雷保護設備

誘導支援設備

構内情報通信網設備

映像・音響設備

構内交換設備

発電設備

電灯設備

電気自動車用充電設備

拡声設備

構内通信線路
構内配電線路

最大電力５００ｋＷ以上の場合においても、第１種電気工事士により施工を

東北地方整備局制定の営繕工事事業用電気工作物保安規程を適用する。

電気工事士○

建物名称 構 造
階 数

地上 地下 塔屋
施設の分類

地上～
測 点

鏡上端～中心

廊下表示灯 床上～中心

床上～中心

壁掛形制御盤

制御用 ｽｲ ｯ ﾁ

呼出し ﾎﾞ ﾀ ﾝ

壁付 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾎ ﾝ (親機 )
壁付ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾎ ﾝ

開閉器箱

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

ﾌ ﾞ ﾗ ｹ ｯ ﾄ (一般 )

ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ (厨房 )
ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ (車庫 )
ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ (機械室)

ﾌ ﾞ ﾗ ｹ ｯ ﾄ (踊場 )
ﾌ ﾞ ﾗ ｹ ｯ ﾄ (鏡上 )

ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ (屋外 ) 地上～中心
床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心

ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ (和室 )

分 電 盤

ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ (一般 )

ｽ ｲ ｯ ﾁ (一般 )

ｽ ｲ ｯ ﾁ (和室 )

ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ (台上 )

床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心
台上～中心

床上～中心

機 器

積算用計器

ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ (車椅子用) 床上～中心
ｽ ｲ ｯ ﾁ (車椅子用 )

共
通

電

灯

誘
導
支
援
等

天井～上端 2 0 0機器収容箱

ﾃﾚ ﾋ ﾞ端子 (一般)
ﾃ ﾚ ﾋ ﾞ端子 (和室)

都市ｶ ﾞ ｽ用 (重質)
都市ｶ ﾞ ｽ用 (軽質)
液化石油 ｶ ﾞ ｽ用

1 , 3 0 0

1 , 1 0 0

1 , 1 0 0

1 , 3 0 0

1 , 3 0 0

9 0 0、 4 0 0

1 , 5 0 0

発 信 機
機器収容箱

表 示 灯
警報 ﾍﾞ ﾙ

受 信 機
副受信機

床上～上端 3 0 0
天井～上端
床上～上端 3 0 0

1 5 0

床上～操作部
床上～操作部

床上～操作部
床上～操作部

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

2, 3 0 0
2 , 1 0 0

8 0 0～ 1 , 5 0 0
8 0 0～ 1 , 5 0 0

1 5 0
3 0 0

8 0 0～ 1 , 5 0 0
8 0 0～ 1 , 5 0 0

端子盤( E P Sなど )
端子盤 (廊下 ,室内)

壁付ｱ ｳ ﾄ ﾚ ｯ ﾄ (一般 )
壁付ｱ ｳ ﾄ ﾚ ｯ ﾄ (和室 )

壁付ｱ ｯ ﾃ ﾈ ｰ ﾀ
壁付形ｽ ﾋ ﾟ ｰ ｶ

ﾍ ﾞ ﾙ , ﾌ ﾞ ｻ ﾞ ｰ , ﾁ ｬ ｲ ﾑ
壁付押 ﾎﾞ ﾀ ﾝ (一般 )

壁付ｱ ｳ ﾄ ﾚ ｯ ﾄ (一般 )
壁付ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾎ ﾝ (一般 )

1 , 0 0 0～ 1 , 3 0 0

2 , 0 0 0～ 2 , 5 0 0
2 , 1 0 0～ 2 , 3 0 0

1 5 0

1 , 3 0 0
8 0 0～ 1 , 0 0 0

5 0 0～ 1 , 0 0 0
壁付発信機
情報表示盤

1 , 3 0 0

1 , 2 0 0

1 5 0～ 2 0 0
1 5 0
3 0 0

1 , 5 0 0

壁掛形親時計

壁付子時計

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心
床上～中心
床上～中心

1, 3 0 0
1 , 3 0 0

1 , 3 0 0
2 , 3 0 0
1 , 3 0 0

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～下端
床上～中心

床上～中心
1 5 0

1 , 3 0 0
天井高×0 . 9
天井高×0 . 9

3 0 0

1 , 5 0 0
3 0 0

取付高( m m )

1 , 8 0 0～ 2 , 0 0 0 集合保安器箱 天井～上端 2 0 0

1 , 5 0 0床上～中心機器収容箱 (E P S )

9 0 0

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(親器) 床上～中心 1, 4 0 0床上～中心
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機) 床上～中心 約 1, 3 5 0

イ
ン
タ
｜

火
災
報
知

テ
レ
ビ

表
示
等

時
計
拡
声

電

話

○ 電気工作物保安規程

庁 舎
工 事 種 目

屋 外

（１）図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和４年版）

○

○

○

（２）機械設備工事を本工事に含む場合は、機械設備工事は機械設備の部の特記仕様書を適用する。

風圧力

積雪荷重

○

○

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

風速（Ｖｏ＝ ）
地表面粗度区分（ ）

建設省告示第１４５５号における区域

表２「機器取付高さ」

○ 適 用 区 分

○ 機材の品質等

耐 震 施 工○

（１）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③ 安定的な供給が可能であること。
④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤

（２）下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項

発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は証明となる資料

施工範囲 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。○ 他工事との取合い

①設計用水平地震力

１．０

・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しない階とする。

機器の重量［ｋＮ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。

設計用標準水平震度

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

上層階 ２．０ １．５ １．５

中間階

地階・１階

○ 配電盤 発電装置（防災用）
・重要機器は次のものを示す。

○

機器種別

機器
防振支持の機器

水槽類
屋上

及び塔屋
０．６１．５ １．０ １．０機器

防振支持の機器
水槽類
機器

防振支持の機器
水槽類

２．０
２．０

２．０
１．５

２．０
１．５

１．５
１．０

１．５
１．５

１．５
１．０

１．５
１．０

１．０
０．６
０．４１．０ ０．６ ０．６

１．０
１．５

１．０
１．０

１．０
１．０

０．６
０．６

・上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

特定の施設 一般の施設

直流電源装置
○ 交流無停電電源装置 交換装置○ 自動火災報知受信機
○ ○

②設計用鉛直地震力
設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

○ 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

○ 仮設工事 ○ （○○○○の部）特記仕様書による。

○ 動力設備

(各 1個 )

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び
性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。
① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、

② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含

③ 接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器

セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な
い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の

－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添

注）天井高3 , 0 0 0ｍｍ以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員

壁付電話機 床上～中心 1 , 3 0 0

天井高×0 . 9

２．建物概要

特定の施設or一般の施設庁 舎 S造

Ⅱ．工事仕様

仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。

なお、機械設備の部の特記仕様書は（ ／ ）図による。

別表（ ）

行う。

常有すべき品質及び性能を有するものとする。

を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。

等の提出を省略することができる。

ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、
壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア

区分に応じた材料を使用する。

有量が少ない材料を使用する。

加されていない材料を使用する。

類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発
散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

一

般

共

通

事

項

１０～１２階建の場合は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階とする。

製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

○
○
○

動

力

窓中心

(上限1,900以下)

1 , 5 0 0
(上限1,900以下)

(多機能 ﾄｲ ﾚ用 )

(玄関子機)

(復旧ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ付 )

機 器 測 点 取付高( m m )

1 , 5 0 0
(上端1,900以下)

ガ
ス
漏
れ

検
知
器

と協議する。

○ 足場その他

ホ
ン

記 号

Ｃ
Ｄ

接地極の種別は下記を標準とし E Bの長さは1 , 5 0 0 m mとする。ただし、D = 1 0は 1 , 0 0 0 m m、 W = 3 0は 1 , 2 0 0 m m

表１「接地極一覧表」

避雷器用（低圧用）
避雷器用（高圧用）

共 同 接 地

構内交換機（陽極用）
本配線盤の保安装置

拡声増幅器

電話引込口の保安器

測定用補助接地極

Ｄ 種 接 地
Ｃ 種 接 地
Ｂ 種 接 地
Ａ 種 接 地

雷保護用接地
雷保護用接地

防犯装置用 Ｅ

Ｅ
Ｅ
Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｓ

Ｌ Ｈ
Ｌ Ｌ
Ｏ

Ｄ ｔ

Ｌ ｔ

ｔ
Ａ ｔ

Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｅ

接地の種別

Ｅ
Ｅ

Ｂ

Ｄ
Ｃ

Ａ

Ｌ Ａ
Ｌ Ａ

Ｅ ＥＡ共 同 接 地
Ｅ ＥＡ

避雷器用（モデム用） ＥＭ Ｄ

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

１０Ω以下
１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下
１０Ω以下

Ω以下

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－ 組

１０Ω以下

１０Ω以下
Ω以下

１００Ω以下

１０Ω以下

Ω以下
Ω以下

接地抵抗値

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）× 連－ 組
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×２
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

接地極の規格、数量
ＥＰ×２

１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組ＥＤ
ＥＬＨ

１００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１１００Ω以下
１０Ω以下
１０Ω以下

Ω以下
１００Ω以下

１００Ω以下
１０Ω以下

１００Ω以下
１０Ω以下

Ω以下
１０Ω以下
１０Ω以下
１０Ω以下

Ω以下
Ω以下

漏電遮断器回路 ＥE L ５００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１
１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

アンテナ保安器 ＥＬ ｔ○ １００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１１００Ω以下

とする。又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。

機 材 名 製造業者等名

分電盤

高圧交流遮断器
高圧スイッチギア（P W形）

高圧スイッチギア（C W形）

キュービクル式配電盤

照明制御装置

制御盤

高圧変圧器（特定機器）

高圧進相コンデンサ
高圧限流ヒューズ

高圧負荷開閉器
交流無停電電源装置

中央監視制御（監視制御装置）

太陽光発電装置

監視カメラ装置

可変速運転用インバータ装置

L E D照明器具（一般屋内用に限る。）

（パワーコンディショナ及び系統連系保護装置）

環境への配慮○

引込開閉器 床上～中心 1 , 8 0 0～ 2 , 2 0 0

○ 電線・ケーブル 新設する電線類は、図面に「ＥＭ－○○」の記載がなくとも、ＥＭ電線、
ＥＭケーブルを使用する。

厚鋼電線管○

合成樹脂製可とう管○

電線本数、管路など○

インサート○

「内外面溶融亜鉛めっき（めっき付着量３００ｇ／㎡以上）」仕上げとする。
屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは

合成樹脂製可とう管はＰＦ管（一重管）とし、温度による分類はタイプ－２５
とする。

分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本
数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。

床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。

○ フラッシプレート

フロアプレート○

○ 金属製（ステンレス、新金属も含む） 樹脂製○

○ アルミ製 銅合金製○
水平調整付プレート（空転防止リング付）とする。

○ 接地極の種別及び
位置表示

塗装

機器取付高さ

○

○

居 室○（ ○

図面に特記なき場合は、表１「接地極一覧表」による。

○ 居室に設置する分電盤は指定色塗装を施す。

○ 下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。
○ ○

○ 図面に特記なき場合は、表２「機器取付高さ」による。

）

タンブラスイッチ○

ＯＡフロアー用○
配線器具の蓋

ﾊｰ ﾈ ｽ ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ用○
O A ﾀ ｯ ﾌ ﾟ

人感センサー用○
プレート

ﾀ ｰ ﾐ ﾅ ﾙ ﾕ ﾆ ｯ ﾄ付○
ﾘ ﾓ ｺ ﾝ ﾘ ﾚ ｰ

ＬＥＤ照明器具○

照度測定○

分電盤○

制御盤○

ネーム付きとする。

○ アルミ製 ○ 樹脂製

特記の無いﾊ ｰ ﾈ ｽ ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ用ＯＡﾀ ｯ ﾌ ﾟは次の仕様とする。
2Ｐ 1 5Ａ (接地極付抜止形 )× 4 ｺ ｰ ﾄ ﾞ 3ｍ ( ﾏ ｸ ﾞ ﾈ ｯ ﾄ付 )通電表示灯付

照明の人感センサー制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。

参考文例：「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消
灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。」

注意プレート設置室： 便 所（計 8枚）○ （計4枚）

天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原
則として点滅系統内の第１照明器具近傍とする。
ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。

ＬＥＤ照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形 (ＬＮ )」
とする。

一般照明の照度測定箇所は、下記によるものとし監督職員に報告する。
明るさセンサが設置される部屋は、センサ１個につき１箇所以上
明るさセンサが設置されない部屋は、工事全体で計 箇所以上

○ 埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の
場合（ＰＦ２２）を１本、５個以上の場合（ＰＦ２２）を２本、天井ま
で立上げる。

○ 分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、 JI S協約形
の１Ｐサイズ( 1 0 0 V 2 P 1 E , 2 0 0 V 2 P 2 E )とする。

配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。

材質：アクリル 文字：印刷文字

一

般

共

通

事

項

各

設

備

○
○

本工事で設置する。○
「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当

たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立
て等に関する基準」における 2の ( 2 )手すり据置方式又は ( 3 )手すり先行
専用足場方式により行う。

内部足場 種別 脚立、足場板等○ ○
○

○
外部足場

防護シート ○ 設置する。 ○ 設置しない。
○種別 Ａ種 ○ Ｂ種 ○ Ｃ種 ○ Ｄ種 ○ Ｅ種

ただし、次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が

・水槽類には燃料小出タンクを含む。

イ）屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物（ボルト類）はステンレ
ス製（ＳＵＳ３０４）とし、屋外機器のアンカーボルトのナットには

ロ）振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。

○ 電源周波数 ５０ＨＺ

○ 支持金物
・固定金具

ナットキャップ（樹脂製）を取り付ける。

○

（１）本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

関する基本方針（令和４年２月閣議決定）」に定める特定調達品目「
公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとす

（平成１２年法律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進に

照度測定○ 非常用の照明装置の照度測定箇所は、工事全体で計 箇所以上とし、
（非常用の照明装置） 監督職員に報告する。

雷
保
護

受
変
電

試験用接地端子箱 床上～下端 8 0 0

接地端子箱 床上～中心 5 0 0

寸法： W = 1 8 0 m m程度 , H = 5 0 m m程度

ｽ ｲ ｯ ﾁ (自動ドア ) 床上～中心 1 , 3 0 0

2階 15項

中央監視制御装置

（１）設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。

（２）横引き配管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものとする。

○
○

建築基準法による
延べ面積(㎡)

消防法施行令
別表第一の区分

ただし、重量１ｋＮ以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法
を採用する場合はこの限りではない。

（以下「標準仕様書」という。）

（以下「改修標準仕様書」という。）

（以下「標準図」という。）

る。

備 考

新築１棟

新設一式
新設一式

新設一式
新設一式

新設一式
新設一式

新設一式
新設一式
新設一式

新設一式

新設一式
新設一式

新設一式

新設一式
新設一式

2,342.64

車庫倉庫(1) S造 2階

S造 2階

685.00

568.00車庫倉庫(2)

車庫倉庫(1) 車庫倉庫(2)

新設一式 新設一式
新設一式 新設一式

新設一式

項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

● ●

●

● ●

●

● ●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●
●

●
●
●

●

●

●
●

村長室便所
給湯室

青森県下北郡風間浦村大字易国間地内

曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００

工事区分表

風間浦村 役場庁舎等建設工事

NO.SCALE

Ｅ－０２

躯 体 関 係

ＲＣ造（梁・壁・床）
の貫通孔・開口部

貫通スリーブ

貫通スリーブの補強

開口部の型枠・補強

貫通スリーブ・開口部の墨出し

貫通スリーブ・型枠部の穴埋め

Ｓ・ＳＲＣ造（梁
壁・床）の貫通孔

鉄骨貫通鋼管スリーブ

開口部の型枠・補強

貫通スリーブ・開口部の墨出し

貫通スリーブ・型枠部の穴埋め

貫通スリーブ

貫通スリーブの補強

防火・防煙区画

予備スリーブの穴埋め 防火・防煙区画

設備機器の基礎 機器取り付け用アンカー・架台

基礎

開口部

Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ項 目 備 考 項 目 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ 備 考

工 事 区 分 表（他工事との取合い等） ※複数箇所に○印があるものは、各工事を適用する区分は○印を適用する Ａ 建築工事 Ｅ 電気設備工事 Ｍ 機械設備工事 ＥＶ エレベーター設備工事

項 目 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ 備 考

防火・防煙区画

太陽光発電設備基礎

太陽光発電設備架台

機械室・昇降路の躯体

機械室の床開口

機械室の上げ床コンクリート打設・仕上

巻上機周囲のチェッカープレート敷

昇降路内ピット防水

エレベーター制御盤までの

エレベーター制御盤までの

エレベーター制御盤までの

エレベーター保守遠隔監視用（電話回線）

ピット点検タラップ

エレベーター制御盤までの

エレベーター制御盤までの

エレベーター制御盤から

機械室の床配管ピット・蓋

一次側動力用配管配線工事

各階出入口穴あけ・同補強

三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補強

昇降路がＳ造の場合の出入口扉・三方枠

昇降路の中間ビーム、ブラケット、

昇降路がＳ造の場合の中間ビーム

ホール押釦・インジケータなどの壁開口

機械室内換気設備

レールブラケット支持柱、他昇降路内の

及びブラケットの受けピース

機械室天井・昇降路内フック取付

接地用配管配線工事（Ｄ種接地）

非常用インターホンまでの配線及び

配線工事（ＭＤＦからエレベーター制御盤
まで）※図示された場合

及び幕板の受け

鋼製部材一式

（ＡＣ３相 ２００Ｖ５０ＨＺ）

火災警報用配管配線工事

インターホン取付工事

館内放送用配管配線工事

一次側電灯用配管配線工事
（ＡＣ単相 １００Ｖ５０ＨＺ）

エレベーター保守遠隔監視用（電話回線）
配管工事（ＭＤＦからエレベーター制御
盤まで）

動力計測用電力計から自動制御盤までの
配管・配線工事

レールブラケット取り付けファスナー
（必要な場合、建築工事に支給）

エレベーターシャフト吊りフック
（必要な場合、建築工事に支給）

ピット内点検用コンセント設備工事

昇降路頂部煙感知器・熱感知器設備工事

緊急地震速報受信用配管工事

エレベーター制御盤からエレベーター内
監視カメラまでの配管配線工事

エレベーター制御盤からエレベーター
監視盤又は警報盤までの配管配線工事

その他

同上用マンホール・タラップ

ＲＣ造各種ピット

トラフ・ピット類（ふたを含む）

フリーアクセスフロア内の防水堤

排水溝

オイルサービスタンクの防油堤

設備室内床排水管

既設埋設配管配線調査（Ｘ線探査含む）

洗濯機パン

厨房用はＭ

仕 上 関 係

軽鉄天井・壁下地

開口部の墨だし

下地材の切込み・補強

ボード類の切り込み

各種ボックス類

切込み・補強可動間仕切

設備機器類用吊りボルト及び
インサート

給排気関係 外壁ガラリ

防風板

ウェザーカバー・ベントキャップ

排気フード（標準詳細図によるステンレス製）

排気フード（レンジフード等既製品）

バリアフリートイレ手すり・便器類手すり

鏡（注文品）

鏡（既製品）

水廻り機器

手洗い・洗面器カウンター

流し台・吊り戸棚・水切り棚・コンロ台

トイレブース内小物棚

ユニットバス・シャワーユニット

既製浴槽

コンクリート浴槽

ベビーシート

浴槽排水金物

事務室廻り フリーアクセスフロアパネル切込み加工

フリーアクセスフロア給排気グリル

フリーアクセスフロアコンセント

壁・天井空調用給排気グリル

その他

壁・天井・床点検口

同上本体・駆動装置・検出装置（センサー）

表面仕上が必要な全熱交換機等の表面仕上

消火器ボックス

感知器連動防火戸のレリーズ用切込み

駆動装置が電動の建具類の１次電源、
１次・２次配管、及び手元電源スイッチ

同上本体・操作スイッチ及び２次配線

ター等の１次配線及び１次・２次配管
駆動装置が電動のブラインド・排煙オペレー

電気錠及び扉～枠通電金具及び２次配線

同上用１次配線及び１次・２次配管

避雷導体の接続

笠木を棟上げ導体とした場合の笠木～
笠木の接続

ルーフドレン及びたてどい

電動スクリーン用ボックス

煙突の水抜き管（排水管）

地震感知器の配管配線

防煙ダンパーと連動制御器までの配管配線
及び連動制御盤から煙感知器までの配管配線

ボード類、塗装
のみ

Ｍ・Ｅ用含む

レールヒータ用の
手元スイッチを含む

屋 外 関 係

排水・ハンドホール
廻り

オイルタンク廻り

ユニット型浄化槽

配管及び据付等（充填砂共）

雨水排水設備

雑排水・汚水排水設備

Ｅ・Ｍ桝で充填用マンホールふたを
使用した場合の表面仕上

オイルタンク本体（充填砂共）

くつ洗いの排水金物・排水管

ハンドホール

同上杭及び杭頭処理

駐車場・車庫廻りのガソリントラップ

ピット型の躯体

オイルタンクの外郭、基礎 土工事含む

雨水利用設備
（ルーフドレン、縦樋はＡ、縦樋から集水桝までＭ）

上記以外のユニット型浄化槽本体

電 気 配 管 配 線

自家発電装置

発電装置 基礎

トレンチ

トレンチ用 蓋

主燃料タンク（充填砂共）

燃料小出タンク基礎

防油堤

通気管

給油ボックス

屋外トレンチ

屋外トレンチ用 蓋

主燃料タンク用 基礎、外郭工事

燃料小出タンク

給油ボックス 基礎

危険物表示板

同上杭及び杭頭処理

機器附属の制御盤以降の２次側配管配線
（接地線共）

機器附属の制御盤への１次側電源供給
配管配線（接地線共）

自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り
配管配線（接地線共）

機器と附属操作スイッチの渡り配管配線

アース用配管配線
注油口内アース端子からの

信号・アース用配管配線
ＡＣＰ屋外機と屋内機の渡り電源

配管配線
ＡＣＰマルチ形屋内機の電源・アース用

機器・電極棒用の電源配管配線

始動装置への電源・信号線の配管配線
屋内消火栓ポンプ制御盤から消火栓ポンプ

電極棒はＭ

エ レ ベ ー タ ー 設 備自 家 発 電 設 備

項 目 Ａ Ｅ Ｍ ＥＶ 備 考

曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／６００

Ａ３：１／１２００

Ｅ－０３

土側溝

ヘリポート

消防庁舎

消防
専用口

構内
通路

構内
通路

屋外訓練スペース

案内図、構内配電線路・構内通信線路設備 配線図

２７９

２７９

風間浦村商工会

風間浦村役場

風間浦村立
風間浦中

むつはまなすライン

易国間
郵便局

風間浦
村民野球場

津軽海峡

風間浦村立
風間浦小

易
国
間
川

至
大
畑
町

至
大間町

案内図

役場庁舎１

車庫兼防災備蓄倉庫

車庫兼書庫２

３

浄化槽

自転車場

建設場所：青森県下北郡風間浦村大字易国間地内

6,0006,000

36,000

40,000

20,000

4
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0
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PAS取付金物

□

PB400 ×300SUS WP FL+3000

6KV CET60sq(G82LT)

PAS取付金物

PAS
PB400 ×300SUS WP

車庫兼防災備蓄倉庫３

□

以降E-00参照

6KV CET60sq(G82LT)

PAS

A1:S=1/150

ＰＣＴ

ＷＨＭ

ＰＡＳ

電力需要変成器

積算電力量計

Ａ種接地工事

Ｄ種接地工事

PAS取付金物

腕金75□×900 ２ 個

電力壁面引込機器仕様

１ 台

電力会社工事

電力会社工事

１箇所

１箇所

１ 組

Ｅ２２°×１（ＶＥ１６）

Ｅ５．５°×１（ＶＥ１６）

ＥＡ

ＥＤ

同上取付箇所

DGR付 (VT・LA内蔵)

7.2KV 12.5KA 3P300A

SOG SUS

1500

1200

高圧耐張碍子

腕金 1500 １ 本

３ 個

１ 本

端末処理材 6KV CET 60sq 耐塩形

１ 本

耐塩形

以降E-04参照 以降E-04参照

以降E-09参照

ハンドホール

図記号 名 称 摘 要

H1500□*1500(R8K-60)

埋設標 鉄製

凡 例

ハンドホール H2-9(R8K-60)

A

B

ハンドホール H1-9(R8K-60)C

外 灯 下記姿図参照

注記 ①埋設深さはGL-600とする。

②埋設シートは2倍長とする。

A

A

B

C

ＧＲ付ＰＡＳ 高圧中実碍子または高圧ピン碍子

ケ－ブルヘッド

※腕金（ロ７５×７５）

453

1086

記号 名 称 適 用 数量

イワブチGRPAS-1同等品

腕金

腕金

高圧気中開閉器

１ 組

PAS取付金物

取付高さ：FL+3000

GL

7,
50

0

E22°×1(VE16)

ED

EA

Ｗ
ｈ

取付高さ：GL+1800

5.5
(VE16)

〇

高圧ピン碍子 ３ 個耐塩形

3Φ3W6600V引込

通信引込柱

情報・通信引込機器仕様

1500 ３ 本

記号 名 称 適 用 数量

15m-19cm-5.0kN(ヨシモトS-XM18相当

腕金

１ 組

避雷針(側壁形) 通信引込柱付属 １ 本

以降E-24参照

(G42LT)×3-(FEP50)×3
(G28LT)-(FEP30)EM-S-7C-FB TV

情報・通信

先端ウェザーカバー取付

LP-1

C

外灯用

ELH種接地工事 １箇所Ｅ１４°×１（ＶＥ１６）ＥＡ

ELA

E14°×1（VE16）

避雷針及び支持金具・根巻共)

(G28LT)-(FEP30)×3 無線他

注記：別工事業者にて引込柱にアンテナ3本取付

①

別途浄化槽盤

2L-3(G)

番号 名 称 摘 要

2P-1-3

幹線

2L-3

2P-1-1

2P-1-4(G)

2P-1-2

1L-2(G)

1L-2

2L-2

1L-1(G)

1L-1

2L-1(G)

2L-1

CET-60sq(FEP65)

CET-38sq(FEP50)

CET-150sq(FEP100)

CET-200sq(FEP100)

CET-100sq(FEP80)

CET-150sq(FEP100)

CET-38sq(FEP50)

CET-38sq(FEP50)

CET-100sq(FEP80)

CET-100sq(FEP80)

以降E-42参照

②

①

②

②③

③

⑥
⑤

①

①

LP-1(L)

LP-1(P)

別途浄化槽盤

CET-38sq(FEP50)

CET-14sq(FEP40)

CET14sq(FEP40)

③

④

⑤ 浄化槽異常 CEE2sq-2C(FEP50)

⑥ Qb 自家発異常 CEE2sq-2C×2(FEP30)

④

②

②⑤

⑥

⑥

A

構内配電線路・構内通信線路設備配線図

CET-150sq(FEP100)

④ ④

⑦ 地震計 (FEP30)C

C

⑦

⑦
③

ED

ED

CC

C

C

EEL(ELCB)
ED

S=1/30照明灯参考図

φ500

φ600

アンカーボルトセット
4-M24

コンクリ－ト基礎

スパイラルダクト
φ500×t0.6

▽GL

7
5
0

5
0
0
0

1
1
0
0

1
0
0

1
5
0
0

光源:白色LED
灯具:LED歩道照明器具

5
°

再生クラッシャラン
RC-40

上段ポール φ89.1

下段ポ－ル φ139.8
STK400

STK400

照明コントロールボックス

開口部
130×600

注)ポ-ルは溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 2種 HDZ55)仕上げとする。

照明コントロールボックス外形図

本体

カバー

アース端子口出線

φ7取付穴

ブレーカーカバー
ブレーカー(MCCB)

積水樹脂 KHE030(LEV-1247K03相当品)

75

21
0

19
0

10
17

5

63

MAX81.5

B

GL

良質発生土

埋設シ－ト

60
0

85 13085 85 85

130 130 102

40 40

130

130102 102

102

200 20070 70 70 70 70

70

70

1446

GL

良質発生土

埋設シ－ト

60
0

130 130 102

40 40

102 102

102

200 20070 70 70 70

70

1246

GL

良質発生土

埋設シ－ト

65 40 65
200 20070

575

GL

良質発生土

埋設シ－ト

60
0

65 54
200 20070

589

①②④⑥ ②④⑥ ④⑤ ③

45
7

13033
0

60
0

65

掘 削 断 面 図 ( 参 考 図 )

CET-100sq(FEP80)

CET-100sq(FEP80)

ED

PAS入切紐用金具共

ELL EEL
(ELCB)

E2
2s

q

重耐塩形

配管・配線 地中埋設配管

ELL 接地工事 種別傍記(E-01参照)

200W相当

ED

別途地震計箱接続

SUS(重耐塩形)

Ｗ
ｈ

⑧ デマンド監視 CEES1.25sq-2C(FEP30)

曽根

⑧ ⑧

⑧

CEES1.25sq-2C(FEP30)

⑧ ⑧

E2
2s

q

E2.
0

E2.0E2.
0

CE5.5sq-3C(FEP30)

CE5.5sq-2C(FEP30) CE5.5sq-2C(FEP30)

CE5.5sq-2C(FEP30)

CE
5.

5s
q-

2C
(F

EP
30

)

E2.0

E2.0

E2
2s

q

E2.0



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井 曽根長畑
Ｒ６．３

２３４７－００

1階電灯・動力(幹線)設備 配線図

風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－０４

±０

1L-2(G)

1L-2

2L-2

1L-1(G)

1L-1

2L-1(G)

2L-1

CET-200sq(FEP100)

CET-100sq(FEP80)

CET-100sq(FEP100)

CET-100sq(FEP80)

④

1L-1

1L-2

2L-3(G)

番号 名 称 摘 要

2P-1-3

幹線

2L-3

2P-1-1

2P-1-4(G)

2P-1-2

CET-60sq(FEP65)

CET-38sqE22sq×2(FEP65)

CET-150sq(FEP100)

CET-150sq(FEP100)

CET-38sq(FEP65)

CET-38sq(FEP65)

① 2L-3(G)

番号 名 称 摘 要

2P-1-3

2L-3

2P-1-1

2P-1-4(G)

2P-1-2

CET-60sq(E63)

CET-38sqE22sq×2(E63)

CET-150sq(G92)

CET-38sq(E63)

②

③

CET-150sq(G92)

CET-38sq(E63)

CET-150sq(FEP100)

警報盤 CEE2sq-2C×3(FEP30)

①

②

③

以降E-03参照

以降E-03参照

④

CET-100sq(FEP100)

CET-100sq(FEP100)

2L-1(G)
2L-1

CET-100sqE22sq×2(G82)
CET-100sq(G82)

CET-100sq1L-1(G)
1L-1 CET-200sq

CET-100sq2L-1(G)
2L-1 CET-100sq

2L-2(G)
2L-2

CET-22sq(E63)
CET-100sq(G82)

CET-100sq(G82)1L-2(G)

2L-2(G)CET-22sq

給水Pユニット
3相200V1.1KW×2

別途排水Ｐ制御盤
単相100V0.2KW

別途排水Ｐ制御盤
単相100V0.2KW

別途ELV盤

CEE2sq-2C×2(PF28)×4

CEE2sq-2C×2(E31)

1L-2 CET-150sq(FEP100)

2L-2(G)CET-22sq(E63)

1L-2(G)CET-100sq
CET-150sq1L-2

2L-2 CET-100sq(G82)

1L-1(G)
1L-1
2L-1(G)
2L-1

CET-100sq(G82)
CET-200sq(G104)
CET-100sq(G82)
CET-100sq(G82)
CEE2sq-2C×3(E31)警報盤

警報盤

警報盤 CEE2sq-2C×3

②

③

2L-3(G)

番号 名 称 摘 要

2P-1-3

2L-3

2P-1-1

2P-1-4(G)

2P-1-2

CET-60sq

CET-38sqE22sq×2

CET-150sq

CET-38sq

④

⑤

CET-150sq

CET-38sq

④

⑤

防火区画貫通処理

1階電灯・動力(幹線)設備 平面図 S=1/100

(25)

(31)

(ラック貫通処理)

防火区画貫通処理

D)ZM-300

C)ZM-400

B)ZM-400

A) ZM-200

PB150□×100

図記号 品 名 ・ 規 格 備 考

凡 例

電灯分電盤 盤結線図参照

動力制御盤

プルボックス

ケーブルラック

ハンドホール

ころがし配線

サイズ傍記

種別及びサイズ傍記

E-03凡例参照

コの字マークは立下り電線管保護

防火区画貫通処理 短管工法、サイズは図示

盤結線図参照

デマンド監視 CEES1.25sq-2C(FEP30)

電力監視CEES1.25sq-2C(E25)

電力監視CEES1.25sq-2C

44

別途ACM-1

三菱DM-80CS同等品CEES1.25sq-2C

女子ロッカー室

男子ロッカー室

研修室

（9.30㎡）

印刷室

村民ホール

ホール

移動
ｽﾃｰｼﾞ

大研修室

産業建設課 地域包括支援センター 税務国保課

機械室

受水槽 給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ 村民生活課

ELV

（11人）
PS

US 耐火金庫

温水
器

PS

PS

物置２

多目的
ＷＣ１

女子
ＷＣ
２

物置３

執務室１

授乳室

廊下１

男子
ＷＣ２

階段２

女子
ＷＣ１

階段１ 階段３

職員玄関

有効幅

給湯室１

風除室２

管理室

相談室
問診室

相談室

E
P
S

階段１

UP

洗

洗濯室
兼物置

車寄せ

UP

UP

（16.20㎡）

当直室

掲
示

板

（15.50㎡）

物置１

PS

棚

bizhub C450 i
937*688

収
納
１

薪ストーブ

(軒
の
出
)

役場 公民館

役場 公民館

休憩室

女子
休養室

(ﾀﾀﾐ敷)

会議室

出納室

（28.80㎡）

耐火
金庫

Y5

Y3

Y1

Y2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y5

Y3

Y1

Y2

EPS

E
P
S

調理物置

調理室

収
納
２

押
入

廊下２

男子
ＷＣ
１

Y4 Y4

勝手口脱衣

記帳台

ポーチ１

ポーチ２

Ｄ

〒

書庫１

倉庫

移動書庫

風除室１

ガ
ス

ボ
ン

ベ

室
外

機

ＯＴ

FF FF FFFFFF FF FFFF

特

軒先ライン

可動間仕切壁

可動間仕切壁

ポーチ４

ポーチ３

1ｍ×11枚

1,000 2,000 1,900 1,500 3,600 1,2002,200

8,3008,0005,400 7,200 8,300 4,800 1,800 2,5007,2003,200 1,000 2,700 3,600

3,475 3,725

2
,
8
0
0

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
2
0
0

5
,
3
0
0

6
,
0
0
0

4
,
0
0
0

3
,
0
0
0

1
1
,
3
0
0

4
,
2
0
0

1,700

4,200 1,700 3,000 5,000

3,5001,8005,900 4,500 2,200 9003,20022,400 4,800

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

1
,
5
0
0

4
,
6
0
0

2
,
2
0
0

4
,
5
0
0

2
,
2
0
0

6
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1
9
,
5
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

3
,
1
0
0

1
,
8
0
0

6
,
4
0
0

3
,
5
0
0

2
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
,
1
0
0

1,400

2,000 6,000

7,500 2,550 5,150

4,730 3,600 7,670

3,370 4,300

9,8504,950

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

CE
E2

sq
-2

C

CEE2sq-2C

E2
2s

q×
2

CEE2sq-2C×2

F2
.0



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－０５

議場
（災害対策本部）

車いす
スヘ゜ース

Ｅ
Ｐ
Ｓ

教育長室

議会事務局

議員控室

企画政策課

放送室

防災倉庫

防災書庫

ＥＬＶ

（１１人）

ＥＰＳ

Ｐ
Ｓ

執務室２

男子
ＷＣ３

多目的
ＷＣ２

女子
ＷＣ
３

給湯室３

書庫３

書庫２

給湯室２

廊下４

階段３

ＥＰＳ

特

廊下３

傍聴席

特

Ｂ

ハイカウンター ローカウンター ローカウンター

サーバー室

会議室
（応接室）

庇

タラップ

ＤＮ

階段１

下足入

ＤＷ

電気錠

ＤＷ

階段２

村民ホール

（吹抜）

下足入

村民ホール

（吹抜）

煙突

庇

（
軒
の
出
）

村長室
ＷＣ

村長室

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ５

Ｙ３

副村長室

委員会室
（リエゾン室）

耐火金庫

総務課

屋上

ハト小屋

（室外機置場）

庇

Ｙ４ Ｙ４

正副議長室

Ｃ

目隠しフェンス

3,800 3,6005,400 2,600 12,1003,5507,650 4,800 20,500

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

4
,
2
0
0

7
,
1
0
0

1
,
8
0
0

4
,
2
0
0

1
1
,
3
0
0

2
,
2
0
0

6
,
0
0
0

1
,
5
0
0

2
,
8
0
0

2
,
0
0
0

1
,
8
0
0

6
,
4
0
0

6
,
3
0
0

5
,
0
0
0

1
9
,
5
0
0

3,500 4,800

1
,
5
0
0

1,250 3,550

3
,
2
0
0

3
,
2
0
0

2,5501,700

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

2L-1

2L-2

2L-2
2L-2(G)CET-38sq(E63)

CET-100sq(G82)

CET-100sq(G82)
CET-100sqE22sq×2(G82)

②

③

2L-3(G)

番号 名 称 摘 要

2P-1-3

2L-3

2P-1-1

2P-1-4(G)

2P-1-2

CET-60sq(E63)

CET-38sq(E63)

CET-150sq(G92)

CET-38sq(E63)

②

③

CET-150sq(G92)

CET-38sq(E63)

警報盤(10L)

CEE2sq-2C(PF22)
CEE2sq-2C×2(PF28)×3

教育委員会

CEE2sq-2C(E25)

幹線系統図 NO.SCALE

2階電灯・動力(幹線)設備 配線図

(25)

(25)

車庫兼防災備蓄倉庫

車庫兼書庫

1LP-1(L)(P)

1LP-2(L)(P)(P)G

浄化槽

別途浄化槽盤

ED
EEL

E2.0

2L-3(G)

番号 名 称 摘 要

2P-1-3

幹線

2L-3

2P-1-1

2P-1-4(G)

2P-1-2

1L-2(G)

1L-2

2L-2

1L-1(G)

1L-1

2L-1(G)

2L-1

CET-60sq(FEP65)

CET-38sqE22×2(FEP65)

CET-150sq(FEP100)

CET-200sq(FEP100)

CET-100sq(FEP80)

CET-150sq(FEP100)

CET-38sq(FEP65)

CET-38sq(FEP65)

CET-100sq(FEP80)

CET-100sq(FEP80)

①

②

③

④

CET-150sq(FEP100)

CET-100sq(FEP80)

CET-100sq(FEP80)

LP-1(L)

LP-1(P)

別途浄化槽盤

CET-38sq(FEP50)

CET-14sq(FEP40)

CET22sq(FEP50)
1L-2(G)
1L-2

2L-2(G)
2L-2

2L-1(G)
2L-12P-1-2

2L-3(G)
2L-3

1L-1(G)
1L-1

2階電灯・動力(幹線)設備 平面図 S=1/100

③

④①②④

①但し鋼管保護

②④①②③④

②但し鋼管保護

鋼管時

(E63)

(E63)

(G92)

(E63)

(E63)

(G82)

(G92)

(G104)

(E63)

(E51)

(G92)

(G82)

(G82)

(G82)

(G82)

(E51)

2P-1-1

2P-1-3
2P-1-4(G)

CET-60sq(E63)
CET-38sqE22×2(E63) CET-150sq(G92)

CET-150sq(G92)
CET-38sq(E63)
CET-38sq(E63)

CET-60sq(ラック)
CET-38sqE22×2(ラック)

CET-150sq(ラック)
CET-150sq(ラック)
CET-38sq(ラック)
CET-38sq(ラック)

CET-200sq(G104)
CET-100sq(G82)

CET-100sqE22×2(G82)
CET-100sq(G82)

CET-150sq(G92)
CET-100sq(G82)

CET-22sq(E51)
CET-100sq(G82)

CET-100sqE22×2(ラック)
CET-100sq(ラック)
CET-100sq(ラック)
CET-200sq(ラック)

CET-100sq(ラック)
CET-150sq(ラック)

CET-22sq(ラック)

ZM-200 ZM-400 ZM-400 ZM-400

CET-22sq(E51)

ELL EEL

HH-A

HH-A HH-A
HH-C

HH-C

③但し鋼管保護

CET38sqE5.5sq(E63)

CE5.5sq-3C (E31)
CE8sq-3C E5.5sq(E39)

1LP-2(L)
1LP-2(P)
1LP-2(P)G

高圧引込

PB400□

電気室

車庫

(25)

(ELCB)

(庁舎外壁取付)

2L-3

×300SUS

HH-B
地中埋設 地中埋設 地中埋設 地中埋設

地中埋設

地中埋設

1FL

2FL

1CL

1CL

曽根

E22sq×2

E22sq×2

CE
E2

sq
-2
C

E2.0

E22sqE22
sq

E22sq×2 E22sq×2 E22sq×2

E22sq×2

E22sq×2



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ３：１／２００

Ｅ－０６
キュービクル図(1)

AE BE DE DE
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非常用発電機
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開
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負

荷
名

称
容

量
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幹
線

サ
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幹

線
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号

非常保安電灯盤

3
▲

▲

▲

1

低圧電灯盤No.1 4 低圧電灯盤No.2 5

凡 例

記号 名 称

VCB 真空遮断器

CH ケーブルヘッド

SR 直列リアクトル（油入式）

C 高圧進相コンデンサ（油入式）

LBS 高圧気中負荷開閉器

MCCB 配線用遮断器

DS 断路器

CT 変流器

VT 計器用変圧器

VTT 試験用端子

CTT 試験用端子

ZCT 零相変流器

MCDT 電源切換開閉器（表面型）

OCR 過電流継電器

UVR 不足電圧継電器

T 配電用変圧器（モールド形）

・・・警報▲

監視項目

VM 電圧計

ME 電子式指示計器

AM 電流計

記号 名 称

F 低圧ヒューズ

予
備

MC
CB

50
/5

0A
3P

2

CH

VT-RR・RT

6600/110V
50VA

2VTx
VTT-R

F-RR・RT

3A
Fx 2

CTT-R

89R

7.2kV
400A

DS3P
27R
UVR

CT-RR・RT

100/5A
10VA
n>10

2CTx

ME-R
マルチ指示計器

□×3

89C

7.2kV
200A TC付

LBS

SR
243V
1.5kvar
I5=55%

SC
7020V
25kvar

G30A 40kA
3PFxPF-C

750/5A
CTx 2
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300V

3A
2Fx

89T1
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3PFxPF-T1
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6600/210V
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ZCT
LGR

MCDT-G
3P 600A

51R
OCR

52R

7.2kV
600A
12.5kA

VCB

MCDT-GL1
3P 300A

MCDT-GL2
3P 300A
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スコット結線変圧器
210/210-105V×2
75kVA
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100kVA
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3φ3W 6600V 50Hz

ブロックスケルトン

MCCBMCCB

MCCB

MCCB

低圧電灯盤

4

No.1より

非常用発電機へ

非常保安電灯盤へ

3

MCCBMCCB

株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ３：１／２００

Ｅ－０７
キュービクル図(2)

ET

M6-5.5°

ET ET

M6-5.5° M6-5.5°

ET ET

M6-5.5°M6-5.5°

ET

M6-5.5°

ET

M6-5.5°

正 面 図 右 側 面 図

※参考姿図となっております。

高圧受電盤 低圧動力盤 低圧電灯盤No.1 低圧電灯盤No.2

1 2 4 53

非常保安電灯盤
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SR
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LBS
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T1
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スコット結線変圧器
210/210-105V×2
75kVA

MCCB LBS
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1φ3W
6600/210-105V
100kVA
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CTx 2
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1φ3W
6600/210-105V
100kVA
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曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００

照明器具姿図(参考)

風間浦村 役場庁舎等建設工事

NO.SCALE

Ｅ－０８

照明器具姿図 NO.SCALE

照明器具姿図

Ａ１

Ｂ

ＬＳＳ９－４－３０

Ａ２

Ａ３

Ａ４

ＬＳＳ９－４－４８

ＬＳＳ９－４－６５

ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６

Ｃ１

Ｄ１

Ｅ

Ｆ

Ｈ１

Ｊ

Ｏ

Ｄ２

ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ ４４７０Ｌｍ以上

ＬＲＳ３－４－４８

ＬＲＳ１－０８

ＬＥＤダウンライト １３６５Ｌｍ以上

ＬＥＤベースライト ４８００Ｌｍ以上

ＬＥＤダウンライト ２３３５Ｌｍ以上

ＬＲＳ１－１３

軒下用Ｄ．Ｌ

ＬＳＳ９－２－３０Ａ５

グレアセーブライトバー Ｗ２２０

□６００、乳白パネル、連続調光型

Ｐ

露出型

埋込型 埋込型

埋込型

埋込型

Ｃ２

埋込型

ＬＥＤベースライト ９６８０Ｌｍ以上Ｃ３

ＬＲＳ３－４－６５

無線調光

リモコンホルダ同梱

※C3初期設定用

埋込型

ＬＥＤベースライト ５３８０Ｌｍ以上

非調光

□４５０、乳白パネル、調光可能型 埋込型

Ｗ２２０

Ｄ３ ＬＲＳ１－２２

Ｌ ＬＥＤ ２０形 ＳＵＳ 防雨型 人感 ＥＥセンサ付

露出型

Ｍ１

Ｎ

ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＳＳ１０－２－１５

ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１ 階段通路誘導灯 壁付

露出型

Ｍ２ ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３７

Ｍ３ ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－６５

露出型

Ｑ２ ＬＥＤダウンライト １５６５Ｌｍ以上

埋込型

ＬＥＤダウンライト ９５０Ｌｍ以上Ｑ１

非調光

Ｒ１ ＬＲＳ３－２－３０

Ｒ２ ＬＲＳ３－４－４８ 連続調光型

埋込型

Ｓ１

Ｓ２

ＬＥＤベースライト ４２６０Ｌｍ以上 □３５０

ＬＥＤベースライト ４０９０Ｌｍ以上 □４５０

格子ルーバー 埋込型

Ｗ２２０

ＬＥＤベースライト ６５９０Ｌｍ以上

□６００、乳白パネル、調光可能型 埋込型

Ｈ２ 連続調光型

Ｔ ＬＥＤダウンライト ５５５Ｌｍ以上

軒下用Ｄ．Ｌ 埋込型

器具光束５５５ｌｍ、消費電力７．６Ｗ、電圧１００Ｖ
電源ユニット内蔵、拡散タイプ、ＰａＰＩＲｓ・明るさセンサ付
枠：アルミダイカスト（ブラックつや消し）

角型ダウンライト １００形

埋込型

ＬＥＤ内蔵＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
４０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ、調光範囲（約１％～１００％）
器具光束：１０１５ｌｍ、消費電力：７Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴□１５０

LED直付型４０形

一般タイプ、２０００ｌｍタイプ
消費電力１３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
白色（４０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ｇ１ａグレアセーブ

曽根



図記号 品 名 ・ 規 格 備 考

凡 例

人感センサ照明制御器 子機 天井取付 点滅タイプ

図中特記無き配線は下記による
二重天井内配線

2F3

二重天井内配線

二重天井内配線

F5

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C 又,1C:器具アース

二重天井内配線

二重天井内配線EM-EEF1.6-2C＋3C

保護管(PF16）

保護管(PF22）

保護管(PF22)ｘ2

保護管(PF22）

保護管(PF22）

※壁立下り・及び壁貫通のケーブル配線は電線管にてケーブル保護を施すものとする

F4 EM-EEF1.6-2Cｘ2

EM-EEF2.0-3C 又,1C:器具アース

F

S EM-FCPEE1.2-1P 二重天井内配線

Ｓ

Ｓ

凡 例

F3

人感センサ照明制御器 子機 天井取付 点滅タイプ 換気扇用端子付

人感センサー操作スイッチ

天井扇

全熱交換器

別途全熱交換器用スイッチ(取付のみ)

自動-切-手動×2 H=1800取付

AC100V直結(別途機械設備工事)

AC100V直結(別途機械設備工事)

AC100V直結(別途機械設備工事) 防火区画貫通処理 短管工法、サイズは図示

執務室1(カウンター)

Ａ１ ４ Ｄ３ １

機械室(受水槽)

ＣＨ＝３．７ｍ

脱衣室(US照明別途)

ＣＨ＝２.７ｍ

洗濯室兼物置 階段2 女子休養室

出納室

男子ロッカー室

職員玄関

女子ロッカー室

当直室 会議室 男子ＷＣ１ 階段１

物置2

ポーチ

４

風除室1

ＣＨ＝３．０２ｍ

書庫1 倉庫 研修室 大研修室

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｄ２

前室

ＣＨ＝２.７ｍ

廊下

廊下 物置1

休憩室

印刷室

給湯室1

廊下1・村民ホール

７

男子WC2

６

女子WC2

相談室・問診室

相談室

ホール

４

廊下2

２

多目的WC1

２

授乳室

４

ポーチ

２

管理室

２

風除室2

８

調理室

１

物置3

階段3

１

調理物置

Ｓ Ｓ Ｓ

Ｓ
Ｓ

Ｓ ＳＳ

Ｓ

Ｓ

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

20

株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００

１階 電灯(電灯分岐)設備 配線図

風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－０９

女子ロッカー室

男子ロッカー室

研修室

印刷室

村民ホール

ホール

ポーチ

会議室

女子
休養室

大研修室

産業建設課 地域包括支援センター 税務国保課
村民生活課

ポーチ

ELV

勝手口

脱衣

出納室

風除室１

物置２

多目的
ＷＣ１

女子
ＷＣ
２

物置３

執務室１

男子
ＷＣ
１

廊下２ 授乳室

廊下１

男子
ＷＣ２

階段２

女子
ＷＣ１

階段３

職員玄関

調理物置

給湯室１

風除室２

管理室

調理室

相談室
問診室

相談室

階段１

洗濯室
兼物置

当直室

物置１

休憩室

前室

廊下

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

４

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

Ｒ１

Ａ２

Ａ１

３

Ｒ１ ４

２

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

Ａ１

Ａ１ ６

４

Ａ１

Ａ３

２

１

Ｃ３

Ｄ１

Ｑ２

Ｒ１

３７

１１

３５

６

ＣＨ＝３．０ｍ

ＣＨ＝３．０ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝３．０ｍ

ＣＨ＝３．０ｍ

ＣＨ＝３．０ｍ

Ａ１

Ｃ２

Ｄ１

６

６

３

Ａ１

Ａ３

Ａ３

２

２

２

Ｃ１ Ｃ１１２ ２４

Ｑ２ １９

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝３．０ｍ

Ａ１

Ａ１

Ｒ１

３

４

１

Ａ３ Ｒ２３ ８

ＣＨ＝２.７ｍ ＣＨ＝２.７ｍ ＣＨ＝２.７ｍ ＣＨ＝２.７ｍ ＣＨ＝２.７ｍ

女子ＷＣ１

Ｄ１ ８ Ｄ１ ５

Ａ５

Ｅ

２

８
Ｑ２

Ｄ１

ＣＨ＝２.７ｍ

Ｄ１

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝３．０２ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

1L-1

Ｄ1

Ｔ

１

１

Ｔ １

１

駐輪場

Ｌ

防災照明図に算入

Ａ２Ａ４

Ａ１

Ｂ

Ｑ２

Ｄ２

Ａ１

Ｅ

(吹抜)(吹抜)

RA

ZZ Z×3
14

14

Z

1階 電灯(電灯分岐) 配線図 Ｓ＝１／１００

照明器具(型番姿図参照) 丸は裏ボックス(配線接続用)、斜線は自家発回路を表す

1L-2

ＣＨ＝２.７ｍ

▲

▲

▲▲
×3

×2×3

×5

▲×3

ス

ア

イ

ウ

2

Z

Z

Z

ZZ

Z

Z

Ｄ１ ２

階段１(下)

Ｄ２ ３

Z

Z

3

3 L

1L-2②TMS回路へ

3×43×4

Ｓ

5

Z

Z

Z
14

RA

RA

RA

RA
EEF1.6-4C(PF22)

RA

ＳＳＳ
▲

▲

L

L

L

L

L

L

L

1

4

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

1L-1へ

1L-2へ

3

ウ

イ

ア

アアア ア

Z
Z×5

S×3 S×2
S

オ オ オ

エ

エ

エ

カ カ カ

キ キ キ

キク ク

ケ ケ ケ

ケ ケ

コ コ

サ サ

シ

シ

シ

ア ア

イ

ウウ

イ

エ エ

オ オ

カ カ

キ キ

ク

キ キ

クケ ケ

ケ ケ ケ ケ

コ コ コ コ

サ サシ シ

シ シ シ シ

ス セ

セ セ

▲
▲

▲

▲

×4
×4

×3
S×2

L

ア

イ

ア

アイ
ア～エ ア～エ

ア

イ

ウ

エ

▲

×3

S

F3

F3

2F3

2F3

2F3

2F3

2F3

2F3

2F3

2F3

2F3+2F2×2

1 セ ソ タ

セソタ

アイウ
5

スス 5

5

3

2

1

1

2

1

3
2

3

4

4

オク

ケコサ

F3F3F3

F3
F3

F3

F3
2F3+2F22F3+2F2×2

2F3+2F2×4

エカキシス

2F3+2F2×2

2F2

F3

F3F3F3 F3 F3

F3 F3

F3F3

F3

F3F3

F3 F3 F3

F3

2F3+2F2×32F3

F3

F3
F3

F4

F3

F3F3F3 F4 F4

2F3

F3

F3

F3F3

F3 F3

F3

F3

2F3

F3

F3

F3 F3

F3

F3

S

S

S
S

S

S

S

F3

F3

F3

F3

F3

F3

F3

2F3

F3 F3 F3

F3

F3 F3F3F3
F3

F3

F3

F3
F3

F3 F3 F3F3

F3

F3 F3 F3

F3

F3 F3

F3 F3

F3

2F3 2F3

F3 F3

F3

F3
F3

F3
2F3

2F3+2F2×2

F3

F3
F3F3

F3

F3

F3

F3

F3

F3 F3 S
S

F3

F3 F3 F3

F3

F3

2F3+2F2×4

2F3

2F3
2F3

2F32F3

2F3
2F3

2F3

2F3

2F3

3F3

2F3

S×2

S

S

F3

F3

F3

F3

2F3

2F3

2F3

2F3

2F3

F3

F3

2F3

F3
F3

イオス

クサセ

キケコシ

F3F3

F3 F3

F3

F3

F3

F3

2F3
2F32F3

2F32F3
F3

F3

F3

5C3

2F3

2F3

2F3

F3F3

3F2×2

F3

F3

F3
F3

F3
F3

F3

F3

F3 F3

F3

F3

F3

F3

F3
F3

F3 F3
F3

F3 F3 F3

F3

F3

F3

2F3

F3

F3 S

S

F3×4

F3 F3

5C3

5C3

F3

F3

F3

F3

F3F3

F3

F3

F3

2F32F3

2F3

2F3

F3

F3

F3

F3 F3 F3 F3

F3
6 ▲

F3

人感センサ照明制御器 親機 天井取付 点滅タイプ 8A広角形Ｓ N

人感センサ照明制御器 親機(照明・換気扇制御) 天井取付 広角形Ｓ W

N

N

N

N
FF

F

F W

2F3+2E2×3

×3

ア

ア

ア ア ア ア ア ア ア アイ イ イ イ イ イ

ウ ウ ウ ウ ウ ウ

ウ

ア ア

ア ア

アイウ
2F3+2F2×2

2F3

2F3

F3

ア

ア

ア

ア
ア

ア ア

ア

ア

ア

イ イ イ

イイ

イ

イ

×3

2F3

N

N

N N

ＣＨ＝２．７ｍ

F4

F3

2F3

F3

Ｓ W

RA

S

F3×4

2F3

8

ころがし

〃

〃

〃

〃

〃 保護管(PF16）

4

ウ ウ
ウ

ウ

ウ

部屋名称 点 滅 対 象 回 路

当直室

執務室1

研修室

大研修室

集会Ｈ

リモコンSW

20

14

14

8

4

1L-1⑤アイウオクケコサセソタ エカキシス⑥アイウ エ

1L-2②アウエカキケコシ イオクサスセ

1L-1⑥アイウ 2L-1④アイウ ウ

2 4

1

1L-2②アウエカキケコシ イオクサスセ1

5

1L-2④アイ ウ2

アウエカ

2F3+2F2×2

S

S×2

1L-1
2L-1ヘ

S×2S×2

エ エ エ エ エ エ

エエ

エ

エウ

ウ

ウ

防災照明図に算入

防災照明図に算入

F3

アイウ

4 Sアイウ

F4

F3

Z

S

S

S

2F3+2F2×2

F3
2F3

2F3

2F3

F3
2F3

F3

F3

F3

2F3

F3

1L-1①ヘ

2F2

2F2

①-1

8 議場 2L-2①アウエカキ 2 イオク

F3(E19)

F3(E19)

F3(E19)

F3

F3
F3

F3

F3

F3

F3

F3

2F3

F3
F3

2F3

F4

S

F3
F3

F3

F3

F3F3

F3

F3 F3

F3

以降E-00参照

23 執務室2 2L-1②アイカキクコシセタツテト 3
3

ウエオケサスソチ

L

L

L

④アイ ウ

N N

照明器具(型番姿図参照)

照明器具(型番姿図参照)

照明器具(型番姿図参照)

照明器具(型番姿図参照)

丸は裏ボックス(配線接続用)

斜線は自家発回路を表す

3

L

埋込形スイッチ 1P15A×1 ネーム付

埋込形スイッチ

埋込形スイッチ

3W15A×1 ネーム付

1P15A×1 L・ ネーム付

図記号 品 名 ・ 規 格 備 考

5C3 EM-CE5.5-3C 又,1C:器具アース 〃 二重天井内配線 保護管(PF28）

2F3

曽根

移動
ｽﾃｰｼﾞ

機械室

給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ

ELV

（11人）
PS

US 耐火金庫

温水

器

PS

PS

女子
ＷＣ
２

執務室１

男子
ＷＣ２

階段１

E
P
S

階段１

UP

洗

UP

UP

掲
示

板

PS

棚

bizhub C450 i
937*688

収
納
１

薪ストーブ

(軒
の
出
)

役場 公民館

役場 公民館

耐火
金庫

Y5
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Y1

Y2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y5

Y3
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EPS

E
P
S

収
納
２

押
入

Y4 Y4

記帳台

Ｄ

〒

書庫１

倉庫

ガ
ス

ボ
ン

ベ

室
外

機

ＯＴ

FF FF FFFFFF FF FFFF

特
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ポーチ４

ポーチ３
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二重天井内配線 保護管(PF22）EM-EEF2.6-3C 又,1C:器具アース 〃3F3

1L-2②TMS回路へ

(25)

(1個)

(1個)

(1個)

(2個)

(1個)

(2個)

(2個)

4 エ

CET5.5sq-2C(FEP30)



執務室2(カウンター)

６

階段2 副村長室(庁議室兼応接室) 村長室

委員会室(リエゾン室)

６

教育長室 防災倉庫 議場(災害対策本部) 傍聴席

５

廊下4

６

会議室(応接室)

２

書庫2

ＣＨ＝２.４ｍ

３

廊下

１

給湯室2

ELVホール・廊下3

放送室

サーバー室 階段室1

１０

ホール

３

防災書庫

９

男子WC3

４

通路

多目的WC2

４

女子WC3

６ ６ １

正副議長室 議会事務局 給湯室3

７

議員控室

２

書庫3 階段3

ＣＨ＝２.７ｍ

株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

２階 電灯(電灯分岐) 配線図 Ｓ＝１／１００

Ｅ－１０
２階 電灯 (電灯分岐)設備 配線図

議場
（災害対策本部）

副村長室
（庁議室）
（応接室）

教育長室

議会事務局

議員控室

正副議長室

村長室

企画政策課

教育委員会

放送室

防災倉庫

防災書庫

ELV

執務室２

男子
ＷＣ３

多目的
ＷＣ２

女子

ＷＣ
３

給湯室３

書庫３

書庫２

給湯室２

廊下４

階段３

廊下３

ホール

（吹抜）

サーバー室

会議室
（応接室）

委員会室
（リエゾン室）

階段１

総務課

階段２

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝２.７ｍ

ＣＨ＝３．０ｍ
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Ｒ１
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Ｈ１

Ａ１

Ｒ１
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Ｈ２ ６

Ａ３

Ａ３ ２

Ｃ３

Ｄ１ １１

２８

Ｓ１

Ｒ１

１２

１０

Ｆ

Ｓ２ １２

Ａ１ ２ １８

３４

議場に含む。

Ａ３ ８

Ｄ２ ４

ＣＨ＝３．０ｍ

Ｊ Ａ１

Ｄ２ ２

Ｄ１

Ｄ１

Ｄ２
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Ｆ Ｒ２ Ａ３
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Ａ１

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
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S

S

S

S

S

S

S

1

1

1

F3

F3

F3

F3

2F3

2F3

2F3

2F3

RA

F3
F3

F3

F3

F3

2F3

F3

F3

2F3

F3
F3

2F3

F3

F3

F3

F3 F3 F3 F3
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W Ｓ
2F3

ウ
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S×2

F3

2L-1

S

F3

L

F4

チ チ チ

ウエオケ
サスソチ

アイカキクコ
シセタツテト

2F3

Ｅ
Ｐ
Ｓ

（１１人）

ＥＰＳ

Ｐ
Ｓ

ＥＰＳ

特

特

Ｂ

ハイカウンター ローカウンター ローカウンター

庇

タラップ

ＤＮ

下足入

ＤＷ

電気錠

ＤＷ

（吹抜）

下足入

（吹抜）

煙突

庇

（
軒
の
出
）

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

耐火金庫

屋上

ハト小屋

（室外機置場）

庇

Ｙ４ Ｙ４

Ｃ

目隠しフェンス

5,550 2,500 3,700 4,900

2,4002,550 3,700 2,500 1,200 3,700 4,4007,5009,150

7,650 56,350

3,800 3,6005,400 2,600 12,1003,5507,650 4,800 20,500
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5
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0
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2,5501,700

1
1
,
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E-12・13参照
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オ
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オ オ オ

カ

キ

キ

キ

キ

キ



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－１１

１階 誘導灯設備 配線図 Ｓ＝１／１００

１階 誘導灯・誘導標識設備 配線図

女子ロッカー室

男子ロッカー室

印刷室

ホール

ポーチ

女子
休養室

倉庫

ポーチ

ELV

休憩室

出納室

風除室１
物置２

多目的
ＷＣ１

女子
ＷＣ
２

物置３

男子
ＷＣ
１

廊下２

廊下１

男子
ＷＣ２

階段２

女子
ＷＣ１

階段３

職員玄関

調理物置

給湯室１

風除室２

調理室

書庫１

相談室
問診室

相談室

階段１

洗濯室
兼物置

当直室

物置１

避難口誘導灯

凡 例 名 称 摘 要

通路誘導灯

照明器具姿図参照

照明器具姿図参照

B

図中特記無き配線は下記による

二重天井内配線

2F3

二重天井内配線

二重天井内配線

F5

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C 又,1C:器具アース

二重天井内配線

二重天井内配線EM-EEF1.6-2C＋3C

保護管(PF16）

保護管(PF22）

保護管(PF22)ｘ2

保護管(PF22）

保護管(PF22）

※壁立下り・及び壁貫通のケーブル配線は電線管にてケーブル保護を施すものとする

F4 EM-EEF1.6-2Cｘ2

EM-EEF2.0-3C 又,1C:器具アース

S EM-FCPEE1.2-1P 二重天井内配線

凡 例

F2

1L-2
A

2F3

2F3

2F3

B

A

AA

A A

A

曽根

研修室

（9.30㎡）

印刷室

村民ホール

E
P
S

移動
ｽﾃｰｼﾞ

大研修室

産業建設課 地域包括支援センター 税務国保課

機械室

受水槽 給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ 村民生活課

ELV

（11人）
PS

US 耐火金庫

温水
器

PS

PS

物置２

多目的
ＷＣ１

ＷＣ

執務室１

授乳室

廊下１

男子
ＷＣ２

階段２

女子
ＷＣ１

階段１ 階段３

職員玄関

給湯室１

管理室

相談室

相談室

E
P
S

階段１

UP

洗

洗濯室
兼物置

車寄せ

UP

UP

（16.20㎡）

当直室

掲
示

板

（15.50㎡）

物置１

PS

棚

bizhub C450 i
937*688

収
納
１

薪ストーブ

(軒
の
出
)

役場 公民館

役場 公民館

(ﾀﾀﾐ敷)

会議室

（28.80㎡）

耐火
金庫

Y5

Y3

Y1

Y2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y5

Y3

Y1

Y2

EPS

E
P
S

収
納
２

押
入

Y4 Y4

勝手口

脱衣

記帳台

Ｄ

〒

書庫１

倉庫

移動書庫

ガ
ス

ボ
ン

ベ

室
外

機

ＯＴ

FF FF FFFFFF FF FFFF

特

軒先ライン

可動間仕切壁

可動間仕切壁

ポーチ４

ポーチ３

1ｍ×11枚
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1,400
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7,500 2,550 5,150
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1
1
,
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0

8
,
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A

D
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A
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2F32F32F3

2F3

2F3

a

b
c

標識

標識

標識

通路誘導灯 照明器具姿図参照



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－１２

車いす
スヘ゜ース

Ｅ
Ｐ
Ｓ

（１１人）

ＥＰＳ

Ｐ
Ｓ

ＥＰＳ

特

特

Ｂ

ハイカウンター ローカウンター ローカウンター

庇

タラップ

ＤＮ

下足入

ＤＷ

電気錠

ＤＷ

（吹抜）

下足入

（吹抜）

煙突

庇

（
軒
の
出
）

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ５

Ｙ３

耐火金庫

屋上

ハト小屋

（室外機置場）

庇

Ｙ４ Ｙ４

Ｃ

目隠しフェンス

3,800 3,6005,400 2,600 12,1003,5507,650 4,800 20,500

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000
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3
,
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3
,
2
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2,5501,700

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
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2階誘導灯・誘導標識設備 配線図

2階電灯・動力(幹線)設備 平面図 S=1/100

階段２

副村長室

廊下４

村長室
総務課 企画政策課 教育委員会

教育長室

議場
（災害対策本部）

書庫３

階段３

議員控室

給湯室３

議会事務局

正副議長室

ＷＣ２
多目的

女子
ＷＣ
３

男子
ＷＣ３

防災書庫ホール

執務室２

サーバー室

（応接室）
会議室

書庫２

委員会室

E

曽根

2L-1

(19)

2F3

2F3 2F3 2F3

2F3

2F3

J

F

K
H G

E

J

B

BA ＬＥＤ B級 BH型 避難口誘導灯片面型

壁埋込型

C D

H

E

壁埋込型

ＬＥＤ C級 避難口誘導灯片面型 F

ＬＥＤ B級 BH型 P吊 通路誘導灯両面型

ＬＥＤ C級 P吊 通路誘導灯両面型

ＬＥＤ B級 BH型 P吊 通路誘導灯両面型 ＬＥＤ B級 BH型 壁埋込 通路誘導灯片面型

G ＬＥＤ C級 壁埋込 通路誘導灯片面型

ＬＥＤ C級 壁埋込 通路誘導灯片面型

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０５
型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６２６

ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ
ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ

一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３６２３ ＳＴ１-ＦＳＦ２３－ＢＨ ＋吊具
型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２０８ ＳＴ１-ＦＳＦ２３－Ｃ ＋吊具

一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付

一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付

一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付

一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付

型式認定番号：１ＡＬ２２１－３６２３ ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ

型式認定番号：１ＡＬ１１１－３３０５ ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ
型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６２６ ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３６２６ ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ 下北地域広域行政事務組合火災予防条例25条第1項及び第2項

a～c

下北地域広域行政事務組合火災予防施行規定第10条(1)オによる

a.危険物品持ち込み厳禁の標識
寸法W500×H250、背景赤色・文字白色の樹脂製標識

b.火気厳禁の標識
寸法W500×H250、背景赤色・文字白色の樹脂製標識

c.禁煙の標識
寸法W500×H250、背景赤色・文字白色の樹脂製標識

※取付詳細位置は着工後消防担当者と打合せの上決定とする。

J ＬＥＤ B級 BL形 壁埋込 避難口誘導灯片面型 K
型式認定番号：１ＡＭ１１１－３３０４

一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付

ＬＥＤ B級 BL型 P吊 避難口誘導灯両面型

一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－１３

１階 防災照明設備 配線図 Ｓ＝１／１００

ホール

ポーチ

会議室

女子
休養室

倉庫

産業建設課 地域包括支援センター 税務国保課村民生活課

ポーチ

ELV

出納室

風除室１

多目的
ＷＣ１

ＷＣ
２

物置３

男子
ＷＣ
１

廊下２

廊下１

男子
ＷＣ２

階段２

女子

職員玄関

調理物置

風除室２

管理室

調理室

書庫１

相談室
問診室

相談室

洗濯室

当直室

A1 BLDS1-K1-LSS10-2-15 LDS1-K1-LBF11 階段通路誘導灯 壁付

露出型A2 LDS1-K1-LSS10-4-37

A3 LDS1-K1-LSS10-4-65

露出型

1L-1

1L-2

１階 防災照明設備 配線図

階段３

A

B

EEF1.6-4C(PF22)

EEF1.6-3C(PF22)

EEF1.6-4C(PF22)

図中特記無き配線は下記による

二重天井内配線

2F3

二重天井内配線

二重天井内配線

F5

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C 又,1C:器具アース

二重天井内配線

二重天井内配線EM-EEF1.6-2C＋3C

保護管(PF16）

保護管(PF22）

保護管(PF22)ｘ2

保護管(PF22）

保護管(PF22）

※壁立下り・及び壁貫通のケーブル配線は電線管にてケーブル保護を施すものとする

F4 EM-EEF1.6-2Cｘ2

EM-EEF2.0-3C 又,1C:器具アース

S EM-FCPEE1.2-1P 二重天井内配線

凡 例

F2

2F3

2F3

2F3

2F32F3

2F3

2F3

C1 D1

C2 D2

非常灯専用型リモコン自己点検機能付

非常灯専用型リモコン自己点検機能付

非常灯専用型リモコン自己点検機能付

C1形鋼板黒

K1-LRS11-1 K1-LRS11-2

非常灯専用型リモコン自己点検機能付 D1形鋼板黒

φ１００低天井・小空間用（～３ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

φ１００低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

A1

A2 A2

D1×4
D1×2

C2 C2

D2

D2

C2
C2 C2 C2

C2

C2

C2

C1

C1
C1

C1

C1
C1

C1

C1

C1×2

D1×8
D1

C1

C1

C1×2

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７９

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 3.8 4.0 4.0 2.8

Ａ２ 8.5 9.4 9.9 10.1

Ａ４ 6.9 7.6 8.1 8.9

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７８０

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 4.2 4.6 4.7 4.9 3.3

Ａ２ 9.3 10.2 10.8 11.9 12.9

Ａ４ 7.4 8.2 8.7 9.6 11.7

E 非常灯専用型リモコン自己点検機能付

φ１００中天井用（～８ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００６
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（ブラック仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７７６

器具取付高さ 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m 8.0m

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ 7.4 8.0 6.5 5.7 4.2

Ａ２ 17.5 19.5 21.3 20.9 18.8

Ａ４ 14.5 16.6 18.2 19.5 18.8

2F3

C2 C2

2.450m

2.8
m

2.8
m

2.8m

2.8m

2.8
m

2.8
m

2.8
m2.8

m

2.8
m

2.8m

C D E

2F3

D1

防火区画貫通処理 短管工法、サイズは図示

電灯分電盤 盤結線図参照

階段通路誘導灯

非常照明

姿図参照

姿図参照

図記号 品 名 ・ 規 格 備 考

凡 例

C1

D1

C1 C1

曽根

女子ロッカー室

男子ロッカー室

研修室

印刷室

村民ホール

E
P
S

移動
ｽﾃｰｼﾞ

大研修室

機械室

受水槽 給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ

（11人）
PS

US 耐火金庫

温水
器

PS

PS

物置２

女子

執務室１

授乳室ＷＣ１

階段１

給湯室１

E
P
S

階段１

UP

洗

兼物置

車寄せ

UP

UP

物置１

PS

棚

bizhub C450 i
937*688

収
納
１

薪ストーブ

(軒
の
出
)

役場 公民館

役場 公民館

耐火
金庫

Y5

Y3

Y1

Y2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y5

Y3

Y1

Y2

EPS

E
P
S

収
納
２

押
入

Y4 Y4

勝手口
脱衣

ポーチ１

Ｄ

〒

倉庫

移動書庫

ガ
ス

ボ
ン

ベ

室
外

機

ＯＴ

FF FF FFFFFF FF FFFF

特

軒先ライン

可動間仕切壁

ポーチ４

ポーチ３

1ｍ×11枚

1,000 2,000 1,900 1,500 3,600 1,2002,200

8,3008,0005,400 7,200 8,300 4,800 1,800 2,5007,2003,200 1,000 2,700 3,600

3,475 3,725

2
,
8
0
0

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
2
0
0

5
,
3
0
0

6
,
0
0
0

4
,
0
0
0

3
,
0
0
0

1
1
,
3
0
0

4
,
2
0
0

4,200 1,700 3,000 5,000

3,5001,8005,900 4,500 2,200 9003,20022,400 4,800

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

1
,
5
0
0

4
,
6
0
0

2
,
2
0
0

4
,
5
0
0

2
,
2
0
0

6
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1
9
,
5
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

3
,
1
0
0

1
,
8
0
0

6
,
4
0
0

3
,
5
0
0

2
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
,
1
0
0

1,400

2,000 6,000

7,500 2,550 5,150

4,730 3,600 7,670

3,370 4,300

9,8504,950

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

2.8m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

D1 D1

D2

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m 4.7

m
4.7

m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

2F3

C1

2.8
m

2.8
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－１４
２階 防災照明設備 配線図

議場
（災害対策本部）

副村長室
（庁議室）
（応接室）

教育長室

議会事務局

議員控室正副議長室

村長室
企画政策課 教育委員会

放送室

防災書庫

執務室２

男子
ＷＣ３

多目的
ＷＣ２

女子
ＷＣ
３

給湯室３

書庫３

書庫２

給湯室２

廊下４

階段３

廊下３

ホール

（吹抜）
サーバー室

会議室
（応接室）

委員会室
（リエゾン室）

（室外機置場）

屋上

総務課

階段２

2L-2

2L-1

A

A

2F3

2F3

2F3

2F32F3

2F3

2F3

C1 C1

C1

D1

C1 C1

D1
D1

D1×6

D1

D1×6

C1

C1

C1

C1 C1
C1

C1 C1

D1

C1

C1

E

F3

2F3

2L-1

EEF1.6-3C(PF16)

EEF1.6-3C(PF16)

2F3

F3

F3

2F3

2L-1

EEF1.6-3C(PF16)

2.8
m

2.8
m

5.7
m

B

A3

A3

A3

A3

B

D1

2F3

２階 防災照明設備 配線図 Ｓ＝１／１００

車いす
スヘ゜ース

Ｅ
Ｐ
Ｓ

（１１人）

ＥＰＳ

Ｐ
Ｓ

ＥＰＳ

特

特

Ｂ

ハイカウンター ローカウンター ローカウンター

庇

タラップ

ＤＮ

下足入

ＤＷ

電気錠

ＤＷ

（吹抜）

下足入

（吹抜）

煙突

庇

（
軒
の
出
）

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

耐火金庫

屋上

ハト小屋

（室外機置場）

庇

Ｙ４ Ｙ４

Ｃ

目隠しフェンス

5,550 2,500 3,700 4,900

2,4002,550 3,700 2,500 1,200 3,700 4,4007,5009,150

7,650 56,350

3,800 3,6005,400 2,600 12,1003,5507,650 4,800 20,500

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

4
,
2
0
0

7
,
1
0
0

1
,
8
0
0

4
,
2
0
0

1
1
,
3
0
0

2
,
2
0
0

6
,
0
0
0

1
,
5
0
0

2
,
8
0
0

2
,
0
0
0

1
,
8
0
0

6
,
4
0
0

6
,
3
0
0

5
,
0
0
0

1
9
,
5
0
0

3,300 2,600

5,900 2,400

5
,
0
0
0

8,650

3,500 4,800

8,650 2,300

4,500 300 7,700 900

1
,
5
0
0

1,250 3,550

3
,
2
0
0

3
,
2
0
0

2,5501,700

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

1

1

1

B

曽根

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

2.8
m

D1 D1

4.9
m

4.9
m

2F3
2F3

2F32F3
2.8

m
2.8

m
2.8

m

2.8
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

C1

2.8
m

C1

2.8
m

4.7
m

4.7
m

4.7
m

C1

2.8
m

直線9.9m以内

C1



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－１５

１階 電灯(コンセント分岐)設備 平面図 Ｓ＝１／１００

１階 電灯(コンセント分岐)設備 配線図

女子ロッカー室

男子ロッカー室 印刷室

産業建設課

税務国保課

自転車場

勝手口
ＵＳ

脱衣

風除室１

多目的
ＷＣ１

女子ＷＣ２

物置３

執務室１

男子
ＷＣ
１

廊下２

授乳室

廊下１

男子
ＷＣ２

階段２

女子
ＷＣ１

階段３

職員玄関

調理物置

管理室

調理室

書庫１

相談室
問診室

相談室

洗濯機500W

洗濯室
兼物置

自販機

自販機

当直室

物置１

タイムレコーダ

収
納
１

会議室

出納室

1ET

2EET

1ET 1ET

1E

1E

1L-1

1L-2

図 記 号 品 名 ・ 規 格 備 考

凡 例

2P15AE(抜止)ｘ1or2 傍記無は2

埋込コンセント

電源・情報・電話コンセント収納函

2P15Aｘ1口

図中特記無き配線は下記による

二重天井内配線EM-EEF1.6-2C

EM-EEF2.0-3C OAフロア内配線

保護管(PF22）

※壁立下り・及び壁貫通のケーブル配線は電線管にてケーブル保護を施すものとする

凡 例

埋込コンセント1ET 2P15Aｘ1口 ET付

防雨コンセント2EWP 2P15Aｘ2口 ET付

D 壁付タンブラスイッチ 1P15A×3 鍵付

ハーネスジョイントボックス(傍記無は2) 2P+接地極付 20A×2 電源・送り×各1 分岐×2or4

竪樋用ヒーター(A)DH(A)

二重天井内配線EM-EEF1.6-3C 保護管(PF22）F3

防火区画貫通処理 短管工法、サイズは図示

埋込コンセント2EET 2P15Aｘ2口 E+ET付

差込口 2P+接地極付(テーブルタップ用) 傍記Gは発電機回路

G G G G G

ジョイントボックス

H=2.5m受信機

H=2.5m
受信機

H=2.5m
受信機

丸型露出ボックス

1ET

※執務室(1)(2)共、室内のEPSと執務室の間の床下に(E31)L=0.3×20本を設置する。

G1ET1.5KW

G

G1ET

G

G1ET

G1ET

G1ET
G1ET

1ET

1ET

1ET

G1

G

G1ET

G1ET

1ET 1ET

1ET

G1

埋込コンセント 2P15Aｘ2口

1 G:自家発回路

G:自家発回路

G:自家発回路

G:自家発回路

G:自家発回路

14 2F2

13
3F3

93F3

コピー1.5KW コピー1.5KW 輪転機0.52KW輪転機0.52KW

プリンター70W

1ET

105C3

3F2

7

5C3

8C3

5C3

14
3F2

5C2

3F2

3F3+3F2

2F3

G G

G

2EWP

2EWP

2EWP
2EWP

7
2F3

3F3

2F3

8 3F2

18
19
20

18

19

20

2F2
3F2
3F3

21
2F2 1L-2

2F2

7 2F3

温水器

1ET

38C3

P.H

P.H

1

P.H0.5KW

3F3

2F3+2F2

15

2F2

2F3

11

AD

AD

ADAD

AD AD H

H

金属製

樹脂製

D

H=1.8m

H=2.5m
自動扉用

自動扉用

D

3F3+3F2

コピー1.5KW

コピー1.5KW

監視モニター

電源コンセント2P15AE付×2+情報コンセント+電話コンセント収納可

246 46.54

13
5

10
6

F4

サイネージ
G1

2F2

22F3

P.H

インターホン電源

G1
TV天井

G1

G1

G

EEF2.0-3C(E25)

8

2F2
2F2

2F3

2F2

2F2

2F2

2F2

2F2

2F3

2F2

2F3

シュレッダー

1ET

1ETG1ET

11

12

2F2

2F3

2F3

2F3
2ET

2F3

2F2
2F2

2F2

2F2

15

16

16 17
17

1716

2F3

2F3

2F3 2F32F3

2F3

2F3

2F3
2F2

2F2

2F2

2F2

3F3

2F3

2F3

2F2

2F2

2F2

2F2

2F2 2F2

2F2

2F3(PF22)

2F3

2F32F3

2F3

2F3×5

2F3

2F3

2F3

2F2

2F2

3F2 3F2 2F2

2F2 2F2

2F2

2F2

二重天井内配線EM-EEF1.6-2C×2

二重天井内配線EM-EEF1.6-2C+3C 保護管(PF22）×2

二重天井内配線EM-EEF2.6-2C 保護管(PF22）

二重天井内配線EM-EEF2.6-3C 保護管(PF28）

二重天井内配線EM-EEF2.0-3C 保護管(PF22）

二重天井内配線EM-EEF2.0-2C 保護管(PF22）

F4

F5

2F2

2F3

3F2

3F3

保護管(PF22）×2

(E31)×20床下へ設置
22

22
23

41

2F2(PF22)

2F3(PF22)
2F2

2F2

2F2

2F2

2F22F2

2F2

2F2

2F2(PF22)

2

2F2

2F2×2

2F3 2F3

2F3
G1

監視モニター

POE 1400VA

2F3

1.5KW

2F2

レジ

P.H
1KW

2F3

0.5KW

0.75KW

1KW

2F3

P.H
2.75KW

1.0KW
P.H

CE14sq-2E2.0 1

3F3 2

18
2F2

2F3

1ET冷蔵庫300W

1ET冷蔵庫150W

3F3(PF28)1.5KW
3F3(PF28)1.5KW
3F3(PF28)1.35KW

3ケ用SB

3ケ用SB

3ケ用SB

3F3(PF28)1.5KW
3F3(PF28)1.5KW
3F3(PF28)1.35KW

3F3(PF28)1.5KW
3F3(PF28)1.5KW
3F3(PF28)1.35KW

1ET500W

1ET500W

2F3

G1ET1.5KW

G1ET1.5KW

20A E付IH2KVA

3F3 1

2F2 2F2

2F2

2F2

2F3

500W

2F2

2F2

3F2 13

1ET

1ET

1ET
24

5C3 25 ポット800W
5C3 26 ポット800W
8C3 27 レンジ1500W

28

50

100

37

32

30

31

33

35

34
38

39

40

29

36

18

11 12

7

6
5

50

50

50

3F2

50

2F2(PF22)

2F2

10
10

9 9 9

9
10

17

50

100 4
21 22

21
21

22

22

22

600W
1ET

2ET
温水器
505W

5
7

8

9

19

68
9

10
11
12 13

14
15

16
17
18

20

ガス給湯器
2F310 G1ET 10

23 24

1ET

2F3
2F3

1ET

ユニット
G電源遮断

13

24

23

トイレ呼出電源

2F2

2

5
6

ポーチ２

執務室(1)(2)EPS床下予備菅(31) 本数傍記

床埋込コンセント 2P15Aｘ2 ET付

G1

1ET

(25)

※自家発回路コンセントは原則赤色(病院用)とする。

2F2

2F2

2F2

2F22F2
2F2

2F2 2F2 2F2

2F2

2F2

2F2

2F2

2F2

1ET

1ET

3F3

3F3
28

27

G:自家発回路

G:自家発回路

3
CE8sq-2E2.0 G

26
2F2

3F3
3F3

水道システム

ブースター50VA

DH(B) 竪樋用ヒーター(B)

ヒーター本体 5m 200W 6本(200V)

ヒーター本体 10m 400W 8本(200V)

配管配線サイズ傍記 床埋設配管

配管配線サイズ傍記 露出配管

2

2

2

2 2

EEF2.0-3C(PF28) 床埋設配管 議場

二重天井内配線EM-CE5.5-3C 保護管(PF28）

二重天井内配線EM-CE8-3C 保護管(PF28）

5C3

8C3

3F3

3F2

3F3

3F3

3F3

3F3

3F3 3F3

曽根

研修室

印刷室

村民ホール

ホール

E
P
S

移動
ｽﾃｰｼﾞ

大研修室

地域包括支援センター

機械室

受水槽 給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ 村民生活課

ELV
PS

US 耐火金庫

温水
器

PS

PS

物置２

執務室１

階段２

階段１ 階段３

給湯室１

風除室２

E
P
S

UP

車寄せ

UP

UP

（15.50㎡）

PS

bizhub C450 i
937*688

収
納
１

薪ストーブ

(軒
の
出
)

役場 公民館

役場 公民館

休憩室

女子
休養室

Y5

Y3

Y1

Y2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y5

Y3

Y1

Y2

EPS

E
P
S

収
納
２

押
入

Y4 Y4

ポーチ１

ポーチ２

Ｄ

〒

倉庫

ガ
ス

ボ
ン

ベ

室
外

機

ＯＴ

FF FF FFFFFF FF FFFF

特

軒先ライン

可動間仕切壁

ポーチ４

ポーチ３

1,000 2,000 1,900 1,500 3,600 1,2002,200

8,3008,0005,400 7,200 8,300 4,800 1,800 2,5007,2003,200 1,000 2,700 3,600
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0
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3
0
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2
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0
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1
,
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8
,
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0
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1ET

3F3 29

1ET

3F3 26



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－１６

２階 電灯コンセント(分岐)設備 配線図 Ｓ＝１／１００

２階 電灯(コンセント分岐)設備 配線図

議場
（災害対策本部）

副村長室
（庁議室）
（応接室）

議会事務局
議員控室

村長室

企画政策課

教育委員会

放送室

防災倉庫

防災書庫

ＥＬＶ

執務室２

男子
ＷＣ３

多目的
ＷＣ２

女子
ＷＣ
３

給湯室３
書庫３

書庫２

給湯室２

階段３

廊下３

傍聴席

会議室
（応接室）

委員会室
（リエゾン室）

（室外機置場）

屋上

階段１

総務課

階段２

村民ホール

（吹抜）

村民ホール

（吹抜）

正副議長室

教育長室

G

G G G G

G
2L-1

2L-2

1ET

G

G

G

G

G

G

G
1ET

1ET

1ET

1ET

1ET

1ET

G1ET

1ET
コピー1.5KW

1ET500W

ポット
ポット

20A E付 IH2KVA

温水器

G1

H=2.5m
受信機

1G

冷蔵庫

P.H

P.H

P.H

G1ET

2

G

G

入退室管理用

18 19 20

14

9

1

2F2

3F2
3F2

2F22F2

2F2

2F3

2F2

2F2

2F2
2F3

2F2

2F3

2F2 2F2

2F3

2F2

3F3

3F3

2F2

2F2 2F2

2F2

2F2
3F3+3F2

3F2×2
+3F3

3F3

2ET
2F3

2F3

2F3

2F2

3F2

2F2 2F2

2F3

2F3

2F32F3

2F3

3F3+3F2

2F2

2F2

2F2

2F3
2F2

2F2

2F2

2F2

2F2

3F33F3

3F3

3F3

1ET
1ET

3F2

3F2

3F2
3F2

3F2

2F2
3F2

3F22F2

2F2

2F2

コピー1.5KW

2F2

3F3

2F3
2F3

2F3

2F22F2

3F2

3F2

2F2

2F2

2F2

EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22)

14C2E2.0
CE8-2C E2.0

監視モニター

～
2F2×3

火報受信機
非常放送アンプ
警報盤

G1
TV天井

別途ELV盤

3F3

(E31)×20床下へ設置

別途防災無線盤

G

G
G

GG
G

2F2

G1天井

2F2

2F2 2F2

2F2

2F2

2F2

2F2

2F2(PF22)

2F2

2F2

ELV照明用

G

G2

2F2

(E31)×20床下へ設置

2F3(1階天井裏)

2F3(1階天井裏)

1

1 1
3F3

3F3

CE8-2C E2.0

2F2

2F2(PF16)

2F3
3F2

2F2

2F2

2F3(PF22)

2F3(PF22)

2F3(PF22)

2F3(PF22)

増幅器

県防災ANT融雪
1KW

3KW

CE14-2C E2.0

G

①

②

③

④

⑤

G2ET 県防災OAラックFL+300 0.25KW
G1 県防災モニターFL+300 0.1KW
一般コンセント
G1 県防災震度計FL+1500 0.05KW
G1 J-ALERTパトライト FL+2500 0.05KW

2F2

2F2

2F3(PF22)

2F3(PF22)

1KW

2F3
1.25KW

0.25KW

20A E付IH2KVA
1

3F3

EWP 14W
OILサーバ

2

1 2 3

4 5

回路番号

6

7

8

9

10

15

16

11

⑪

⑫

⑬

ポット 1ET 800W 5C3

レンジ 1ET 1500W 8C3

3F2

ポット 1ET 800W 5C3

1ET

2
3F3

14

15

13

17 18

21

18

7

12

16

22
3F2

2F2

2F2

10

10

1

2

2

9 10

3F3
3F3

2ET

1ET 1ET

1 2 3

20
19

11

12

12
13

14

15

16

17

1ET

2
3F3

3

3
2F2

2F2

4

5
6

4 5

24

8 10

5

8
9
10

(A)

(A)

(A) (A)

(A)

(A)

19

2F2G
7
23

POE

サーバー室

4C

2L-3

13

2F2 6

30AE×3
×2

30AE×530AE×5 30AE×1

サーバー室 配線図 Ｓ＝１／５０

25

24

G

2F3
9

17

8

2L-3

6 146
6 6

車いす
スヘ゜ース

（１１人）

ＥＰＳ

特

特

Ｂ

ハイカウンター ローカウンター

庇

ＤＮ

下足入

ＤＷ

電気錠

ＤＷ

（吹抜）

下足入

（吹抜）

煙突

庇

（
軒
の
出
）

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

屋上

ハト小屋

（室外機置場）

庇

Ｙ４ Ｙ４

Ｃ

目隠しフェンス

5,550 2,500 3,700 4,900

2,4002,550 3,700 2,500 1,200 3,700 4,4007,5009,150

7,650 56,350

3,800 3,6005,400 2,600 12,1003,5507,650 4,800 20,500

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000
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,
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,
8
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6
,
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5
,
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0
0

1
9
,
5
0
0

3,300 2,600

5,900 2,400

5
,
0
0
0

8,650

3,500 4,800

8,650 2,300

4,500 300 7,700 900

1
,
5
0
0

1,250

3
,
2
0
0

3
,
2
0
0

2,5501,700

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

PB400□*100 SUS WP

26
2F2

3F2

3F2

1ET

1ET

PH250W 23

28

5
3F3 3F3

3F3

1 2
3 5～

6 ～ 10
1 ～ 5

11

12

EEF2.0-3C ころがし
EEF2.0-3C ころがし

1165VA
1068VA

CE3.5sq-3C ころがし1560VA×3

230VA

CE5.5sq-3C ころがし1800VA×5
1480VA×5CE3.5sq-3C ころがし

EEF2.0-3C ころがし
EEF2.0-3C ころがし

1
2
3 5～
6 10～

～1 5
11
12

回路番号 配 線 種 類

13 EEF2.0-3C ころがし

6
2F3

PB400□*100 PB400□*100

(25)

(25)

(31)

(31)×2

(31)

(31)

(31)

(31)

(31)
(31)×3

(31)
3F2

(31)

2
2

2

2

2

2

2

3F3

3F3

3F3

3F3

3F3

3F33F3

3F3

8C2 E2.0

2F2

主装置

サーバー室

4C

2L-3

13

30AE×3
×2

30AE×530AE×5 30AE×1

2L-3

1 2
3 5～

6 ～ 10
1 ～ 5

11

12

主装置

2F2 6

曽根

3F3



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

屋上階 ルーフヒーター設備 配線図 Ｓ＝１／１００

Ｅ－１７

1
/
5
0

1
/
5
0

1
/
5
0

庇

庇

1/50

タラップタラップ

屋上

ハト小屋

1/50 1/50

1/50 1/50

煙突

350

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

1
9
,
5
0
0

7
0
0

9
,
0
0
0

W250×H300×D200 屋根付

・コンセント収納函(2P15AE×1)SUS WP
・自己温度制御付
・通電・電源ランプ付
・ヒーター本体 10m 400W 8本・・(B)

排水路ヒータ仕様 200V

14組

・ヒーター本体 5m 200W 6本・・(A)

EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22) EEF2.0-3C(PF22)

屋上階 ルーフヒーター設備 配線図

(B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B)

曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－１８

１階単相三相動力(動力分岐)設備 配線図 Ｓ＝１／１００

印刷室

ホール

産業建設課

機械室

給水Pユニット

村民生活課

ポーチ

勝手口

風除室１

女子
ＷＣ
２

廊下２

廊下１

ＷＣ２

階段３

給湯室１

風除室２

調理室

書庫１

相談室
問診室

相談室

階段１

当直室

物置１

休憩室

女子
休養室

会議室

出納室

×6 ×3
ACR

1-2

ACR

1-1

ACR

1-3

FF

1

FF

3

FF

3
×6×3

ACR

4-1

FF

3

ACP

2

ACR

3-5

ACR

3-4

ACP

2

ACP

1
×2

ACR

2-2

×6
ACR

2-4

ACR

3-1

ACR

3-2

ACR

2-3

ACR

3-3
×2

Z Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

EET EET EET EET EET

Z

Z

Z

2-1

ACR

6

図 記 号 品 名 ・ 規 格 備 考

凡 例

図中特記無き配線は下記による

凡 例

埋込コンセントEET 2P15Aｘ1口 E+ET付 自家発回路

二重天井内配線EM-EEF2.6-2C 保護管(PF22）

二重天井内配線EM-EEF2.6-3C 保護管(PF28）

二重天井内配線EM-EEF2.0-3C 保護管(PF22）

二重天井内配線EM-EEF2.0-2C 保護管(PF22）

2F3

3F2

3F3

ジョイントボックス 樹脂製

プルボックス SUS製WP サイズ傍記

二重天井内配線EM-S-FCPEE1.2-2C 保護管(PF28）S

別途機械設備屋内空調機

Z 別途用スイッチ(取付のみ)

防火区画貫通処理

AC100V直結(別途機械設備工事)

短管工法、サイズは図示

5

5

1L-1

1L-2

21

12

6

3

4

S S

S

S

S

S

S S

S

S

S

S

S S S S

S

S

S

S
S

S

3F2

3F2

3F2

S

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

EET

A

B

１階動力(動力分岐)設備 配線図

EET
60 40 60 60 60 60 60

EET
60

別途排水Ｐ制御盤

3相200V1.1KW×2

別途遮断弁 LF5P

別途地震検知器

別途遮断弁

電極棒:5m

脱衣

CE3.5-2C(E25)

CEE2sq-5C(E25)×2

19CE5.5-2C

CEE2sq-2C(E25)

CE5.5sq-3CE2.0

CE5.5sq-3CE2.0(E31)

PB300□×100

単相100V0.2KW

20
2F3

別途排水Ｐ制御盤
単相100V0.2KW

112F3

CET14sqE3.5sq

CET14sqE5.5(G28LT)-(F30)

PB300□×100 SUS WP+手元開閉器3P50/40SUSWP

CE5.5sq-3CE2.0

FE-17

CET38sq E5.5sq14.4KW
22.43KW
8.15KW

24.84KW

9.39KW
17.6KW

a

b
c

d
e

f

h

g

A

ACM-1
ACM-2
ACM-3
ACM-4
ACM-5
ACM-6
ACM-7

i
ACP-1
ACP-3×2

k

l

給水P
FE-17

12.3KW
2.64KW
6.69KW

1.1KW×2
1.66KW

CET60sq E5.5sq

CET22sq E5.5sq
CET38sq E5.5sq
CET60sq E8sq
CET22sq E5.5sq
CE22sq-2C E3.5sq
CET14sq E3.5sq×2

CE5.5sq-4C
CE5.5sq-3C

CET38sq E5.5sq14.4KW
22.43KW

CET14sq E3.5sq8.15KW

24.84KW

9.39KW
17.6KW

a

b
c

d
e

f

h

g

B

ACM-1
ACM-2
ACM-3
ACM-4
ACM-5
ACM-6
ACM-7

i
ACP-1
ACP-3×2

12.3KW
2.625KW
6.69KW

CET60sq E5.5sq

CET22sq E5.5sq
CET38sq E5.5sq
CET60sq E8sq
CET22sq E5.5sq
CE22sq-2C E3.5sq

押釦スイッチ 埋込形(Pana BL6002K同等品)

FE-17

2階 2P-1

FE-17 CEE2sq-2C

記号 負荷 消費電力 ケーブルサイズ 記号 負荷 消費電力 ケーブルサイズ

LF5P

CEE2sq-5C(E25)

2F3 2F3
2F3

2F3
2F3

2F32F3

2F2

2F2

2F2

2F3

2F3
2F3

(25)×2

(31)×4

防火区画貫通処理

1ET WP

別途オイルタンク制御盤

CEE2-2C 2階警報盤

CE2.0-3C 25

CET14sq E3.5sq×2

CET14sq E3.5sq

ACP-2m 7.61KW CET14sq E3.5sq

(E25)

(E25)

LF5P 受水槽電極及び電極棒 本工事

曽根

女子ロッカー室

男子ロッカー室

研修室

（9.30㎡）

印刷室

村民ホール

ホール

E
P
S

移動
ｽﾃｰｼﾞ

大研修室

地域包括支援センター 税務国保課

給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ

ELV
PS

US 耐火金庫
温水器

PS

PS

物置２

多目的
ＷＣ１

物置３

執務室１

授乳室

男子

階段２

女子
ＷＣ１

階段３

職員玄関

有効幅

給湯室１

管理室

E
P
S

UP

洗

洗濯室
兼物置

車寄せ

UP

UP

当直室

（15.50㎡）

物置１

PS

棚

bizhub C450 i
937*688

収
納
１

薪ストーブ

(軒
の
出
)

役場 公民館

役場 公民館

耐火
金庫

Y5

Y3

Y1

Y2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
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Y3

Y1

Y2

EPS

E
P
S

調理物置

収
納
２

押
入

男子
ＷＣ
１

Y4 Y4

記帳台

ポーチ１

Ｄ

〒

倉庫

ガ
ス

ボ
ン

ベ

ＯＴ

FF FF FFFFFF FF FFFF

特

軒先ライン

可動間仕切壁

可動間仕切壁

ポーチ４

ポーチ３
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8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
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CEE2sq-2C



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－１９

ACM

1
ACM

5

ACM

2

ACM

3

ACM

4

ACM

7

ACM

6

FF

2

ACP

1

×2
ACP

3

ACR

5-1

FF

1

ACR

5-2

FF

2
×4 ×3

ACR

5-4

FF

2

ACR

5-5

FF

2
×6×3

ACR

7-1

FF

3

ACR

6-6

ACR

6-5

ACR

6-4

×2
ACR

6-2

ACR

6-1

3

ACP
×2

×2
ACR

6-3

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z Z

Z

Z

Z

EET EET EET EET EET EET EET EET

EET

EET

ACR

5-3

議場
（災害対策本部）

副村長室
（庁議室）
（応接室）

議会事務局
議員控室

村長室

企画政策課 教育委員会

放送室

防災倉庫

防災書庫

ＥＬＶ

執務室２

男子
ＷＣ３

多目的
ＷＣ２

女子
ＷＣ
３

給湯室３
書庫３

書庫２

給湯室２

階段３

廊下３

傍聴席

サーバー室

会議室
（応接室）

委員会室
（リエゾン室）

屋上

階段１

総務課

階段２

村民ホール

（吹抜）

村民ホール

（吹抜）

正副議長室

教育長室

2L-1

2L-2

Z

S

S

S S

S

SS

S S

S

S

S

3

4

6

22

S

S

S

S
S

S

3

S S

4

3

2F2

2F3 2F3
2F3

2F23F2

3F2

S

S

S

A

2L-2

2F3

2F3 2F3

3F2

２階単相三相動力(動力分岐)設備 配線図 Ｓ＝１／１００

２階動力(動力分岐)設備 配線図

B

40 50 50 50 50 50 60 60 60

50

2P-1

OAファン

2F3 21

別途ELV盤

11

OAファン
13

13

CE8sq-3CE3.5

車いす
スヘ゜ース

Ｅ
Ｐ
Ｓ

（１１人）

ＥＰＳ

Ｐ
Ｓ

ＥＰＳ

特

特

Ｂ

ハイカウンター ローカウンター ローカウンター

庇

ＤＮ

下足入

ＤＷ

電気錠

ＤＷ

（吹抜）

下足入

（吹抜）

煙突

庇

（
軒
の
出
）

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

耐火金庫

屋上

ハト小屋

庇

Ｙ４ Ｙ４

Ｃ

目隠しフェンス
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,
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3
,
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1
1
,
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8
,
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2F32F32F3

2F3

2F2

2F2

2F2

(31)

3F3

SUS W:600蓋・基礎(足)付

SUS W:300蓋・基礎(足)付

CET38sq E5.5sq14.4KW
22.43KW

CET14sq E3.5sq8.15KW

24.84KW

9.39KW
17.6KW

a

b
c

d
e

f

h

g

B

ACM-1
ACM-2
ACM-3
ACM-4
ACM-5
ACM-6
ACM-7

i
ACP-1
ACP-3×2

12.3KW
2.625KW
6.69KW

CET60sq E5.5sq

CET22sq E5.5sq
CET38sq E5.5sq
CET60sq E8sq
CET22sq E5.5sq
CE22sq-2C E3.5sq

記号 負荷 消費電力 ケーブルサイズ

(CET14sq E3.5sq)×2

H:500

H:500

曽根

CE8sq-3CE3.5(E31)

CE2.0-3C

CEE2sq-2C



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－２０
盤結線図(1)

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量

ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

種別

回路

番号

回路

番号 種別 Ｐ

225AF/125AT
MCCB3P

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃〃〃

〃〃〃

〃 〃 〃

25020 １

３

２

４

200

200

100

ドレンヒーター

負荷名称

1200

ELCB

MCCB

執務室(2)電灯

ELCB

ホール他電灯

ブースター

非常アンプ

〃

〃

2ELCB

１

３

５

７

９

１１

100

100

100

100

100

100

MCCB

MCCB

MCCB

ELV照明

OA

1237

237

50

480 〃

〃

2

2

４

６

８

２

１０

〃

100

（ＶＡ）

階段室電灯

800

3000

配線用遮断器

ＡＦ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量負荷名称

〃 〃

〃〃

50 20 200

200

100

1600

(500)

861

予備

村長室他保安灯

ドレンヒーター

〃 〃

〃〃

100

100

100

100

100

50 20

2050

519

50

50

250

教育長室他保安灯

室入退管理

警報盤

火報受信機

OA

〃〃

（ＶＡ）

1000

２００Ｖ/１００Ｖ
１φ３Ｗ

ＥＭ-ＣＥＴ１００゜
（ＡＣ－ＧＣ）

2 2050 TV・監視モニター

別途防災無線盤 2 2050 県防災アンテナ融雪

100 MCCB教育長室C200

14 1400

2 2050 委員会室C

オイルサーバー 2 2050 POE

FF140

1500

2002 2050 FF

リモコンTr 〃 〃 〃 MCCB 2 2050 印刷機

１２

１３ １４

１５ １６

１７ １８

１９ ２０

２１ ２２

２３ ２４

100

100

100

100

100

100

100

100

100

〃〃〃 MCCB県防災650 2 2050 村長室C２５ ２６100 100

ドレンヒーター1600

287

MCCB

MCCB

MCCB

ELCB

25020

〃〃〃

ELCB

〃 〃 〃

25030

25020

25020

25020

100 100

種別

MCCB

回路電圧

（Ｖ） ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

25020

回路

番号
負荷容量 負荷名称

20 Ａ100

（ＶＡ）

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

ELCB

MCCB

MCCB

800

550

ELCB

400

ELCB ELCB

200

▲×1

▲×8

伝送ユニット・Tr・リレー制御用T/U×3を見込む。

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量

ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

種別

回路

番号

回路

番号 種別 Ｐ

225AF/125AT
MCCB3P

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃〃〃

〃〃〃

〃 〃 〃

25020 １

３

２

４

200

200

100

洗濯室パネルヒーター

負荷名称

2750

ELCB

MCCB 執務室1電灯

ELCB

インターホン電源他

トイレ廻り

自動扉

〃

〃

2ELCB

１

３

５

７

９

１１

100

100

100

100

100

100

MCCB

MCCB

MCCB

OA

OA

1433

250

50

900 〃

〃

2

2

４

６

８

２

１０

〃

800

（ＶＡ）

廊下(1)電灯

600

1400

配線用遮断器

ＡＦ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量負荷名称

〃 〃

〃〃

50 20 200

200

200

1000

(500)予備

執務室(1)他保安灯

機械室パネルヒーター

〃 〃

〃〃

100

100

100

100

100

50 20

2050

800

村民ホール他保安灯

印刷機

記帳台

自動扉

OA

〃〃

（ＶＡ）

２００Ｖ/１００Ｖ
１φ３Ｗ

ＥＭ-ＣＥＴ１００゜
（ＡＣ－ＧＣ）

2 2050 受信機・TV

POE 2 2050 予備

100 MCCB受信機他電源200

200

2 2050

緊急遮断弁 2 2050 排水P

FF280

1440

2 2050

印刷機 〃 〃 〃 MCCB 2 2050 戸籍ラック

１２

１３ １４

１５ １６

１７ １８

１９ ２０

２１ ２２

２３ ２４

100

100

100

100

100

100

100

100

100

〃〃〃OT制御盤15

計

2 2050 ブースター２５ ２６100 100

男女WC(1)パネルヒーター1750

674

MCCB

ELCB

MCCB

ELCB

25020

〃〃〃

ELCB

〃 〃 〃

25020

25020

25020

25020

100 1500

計

種別

MCCB

回路電圧

（Ｖ） ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

25020

回路

番号
負荷容量 負荷名称

28 非常照明 Ａ100

（ＶＡ）

MCCB

MCCB

MCCB

ELCB

MCCB

MCCB

MCCB

ELCB

MCCB

MCCB

MCCB

800

550

ELCB

▲×1

伝送ユニット・Tr・リレー制御用T/U×4を見込む。

×5▲

×1▲

198

408

1500

200

MCCB

ELCB 印刷機 1500

MCCB 100リモコンTr

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量

ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

種別

回路

番号

回路

番号 種別 Ｐ

225AF/225AT
MCCB3P

〃 〃 〃

〃〃〃

〃〃〃

〃 〃 〃

25020200

200

200

給湯室IH

負荷名称

2000

ELCB I

予備

ELCB

男子トイレ他電灯

執務室(1)電灯

外回りC

〃

〃

2ELCB

100

100

100

100

100

100 MCCB

洗濯機他

シュレッダー

0

843

300 〃

〃

2

2

〃

600

（ＶＡ）

空調屋内機

配線用遮断器

ＡＦ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量負荷名称

〃 〃

〃〃

50 20 200

200

200

1500給湯室給湯器

〃 〃

〃〃

100

100

100

100

100

50 20

2050

800

休憩室他電灯

書庫他電灯

村民ホール電灯

機械室他C

印刷室C

〃〃

（ＶＡ）

２００Ｖ/１００Ｖ
１φ３Ｗ

ＥＭ-ＣＥＴ２００゜
（ＡＣ）

2 2050

休憩室他C 2 2050 当直室他C

100 MCCB会議室C500

400

2 2050

男WC(1)便座 2 2050 風除室(1)他C

自販機800 2 2050

村民ホールC 〃 〃 〃 MCCB 2 2050 出納室C

100

100

100

100

100

100

100

100

100

〃〃〃 MCCB書庫他C 2 2050 給湯室冷蔵庫他100 100

機械室給湯器

400

MCCB

25020

〃〃〃

ELCB

〃 〃 〃

25020

25020

25020

25020

100

種別

MCCB

回路電圧

（Ｖ） ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

25020

回路

番号
負荷容量 負荷名称

28 非常照明 Ａ100

（ＶＡ）

ELCB I

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

500

ELCB

▲×11

伝送ユニット・Tr・リレー制御用T/U×4を見込む。

×3▲

500

408

600MCCB

ELCB 女WC(1)便座 700

自販機

〃〃〃

〃〃〃

〃 〃 〃ポット

電子レンジ

100

100

100

100

MCCB

MCCB

OA

OA

1500 〃

〃

2800

800

400

〃 〃

〃〃 100

100

1002050

200

ポット

執務室(1)C

OA

2 2050

執務室(1)C 2 2050

100 MCCB 2 2050

2 2050

2 2050

ELVコンセント 〃 〃 〃 MCCB 2 2050

100

100

100

100

100

100

100

100

100

〃〃〃 MCCB予備(1000) 2 2050 予備100 100

ELCB

〃〃〃

25020

25020

25020

25020

100

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

800

(1000)

800

MCCB

MCCB

１

３

５

２

４

６

１

３

５

７

９

１１

１３

１５

１７

１９

２１

２３

２５ ２６

２４

２２

２０

１８

１６

１４

１２

１０

８

６

４

２

２７

２９

３１

３３

３５

３７

３９

４１

２８

３０

３２

３４

３６

３８

４０

４２

2 2050100 10025020 MCCB (1000)

リモコンTr

４５ ４６

４３ ４４

1431

2100

MCCB

ELCB

ELCB

ELCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

1500

500

700

200

300

800

OA800

OA600

OA800

100

予備(1000)

MCCB

ELCB

MCCB

ELCB

ELCB

ELCB

予備 (500)

空調屋内機

677

291

ELCB 印刷機 1500

800

500

600

OA

OA

OA

1000

800

800

OA

OA

800

600

100

予備

25020

１φ３Ｗ
２００Ｖ/１００Ｖ
ＥＭ-ＣＥＴ１００゜

（ＡＣ）

225AF/150AT
MCCB3P

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量

ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

種別

回路

番号

回路

番号 種別 Ｐ

〃 〃 〃

〃〃〃

〃〃〃

〃 〃 〃

25020200

200

200

給湯室IH

負荷名称

2000

MCCB

村長室他電灯

ELCB

教育長室他電灯

村長室他C

〃

〃

2ELCB

100

100

100

100

100

100

放送室C

給湯室ポット

1118

390

600 〃

〃

2

2

〃

500

（ＶＡ）

空調屋内機

配線用遮断器

ＡＦ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量負荷名称

〃 〃

〃〃

50 20 200

200

200

1500給湯室給湯器

〃 〃

〃〃

100

100

100

100

100

50 20

2050

400

執務室(2)電灯

ホール他電灯

会議室C

廊下(4)他C

給湯室冷蔵庫他

〃〃

（ＶＡ）

2 2050

給湯室電子レンジ 2 2050 執務室(2)C

100 2 2050

OA 2 2050

800 2 2050

〃 〃 〃 2 2050 廊下(3)C

100

100

100

100

100

100

100

100

100

〃〃〃

教育長室C

2 2050 委員会室C100 100

400

MCCB

25020

〃〃〃

〃 〃 〃

25020

25020

25020

25020

100

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

600

▲
×12

伝送ユニット・Tr・リレー制御用T/U×4を見込む。

×2▲

240

400

700

〃〃〃

〃 〃 〃100

100 〃

〃

2

〃 〃

〃〃 100

100

1002050

リモコンTr

MCCB

100

１

３

５

２

４

６

１

３

５

７

９

１１

１３

１５

１７

１９

２１

２３

２５ ２６

２４

２２

２０

１８

１６

１４

１２

１０

８

６

４

２

２７ ２８

３０

MCCB

800

1500

800

300

600

MCCB

空調屋内機

980

516

ポット

800

500

200

25020

250 村長室トイレPH 予備 (500)

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

ELCB

OA

OA

OA

800

(1000)

600 村長室給湯器

予備 MCCB

400

(1000)

村長室便座

予備

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

ELCB

ELCB

ELCB

800

800

800OA

OA

OA

01 1L-1(G)+1L-1 02 2L-1(G)+2L-1

（特記事項） ①分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、ＪＩＳ協約形

の１Ｐサイズ（１００Ｖ２Ｐ１Ｅ，２００Ｖ２Ｐ２Ｅ）とする。

(1000)

〃〃〃 MCCB予備(1000)100 2 2050 予備２７ ２８ 100MCCB (1000)

ELCB Iはインバーター対応30mA0.1C以上

200

ＥＴ ＥＴ

Ｅ２２゜ Ｅ２２゜

ＥＴ ＥＴ

Ｅ２２゜

ELCB

ELCB I ELCB I

ELCB ELCB

ELCB Iはインバーター対応30mA0.1C以上

隣接盤へ 隣接盤へ 隣接盤へ 隣接盤へ

Ｅ２２゜

非常照明

ELCB

計計

ELCB

MCCB

(1000) 予備

〃〃〃100 ２９MCCB(1000) 予備

ELCB

50

12052 10496

計 19992 19176 計

10495 10980

計 13003 12191 計

②全ての盤毎にSPD Ⅰを設置する。

鋼板製埋込 G型 鋼板製埋込 G型

遮断容量5KA

遮断容量5KA

遮断容量7.5KA

遮断容量5KA

曽根

回路

番号 種別 Ｐ

Ｂ 2MCCB

配線用遮断器

ＡＦ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量負荷名称

50 20 100

（ＶＡ）

誘導灯 23

MCCB



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－２１
盤結線図(2)

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量

ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

種別

回路

番号

回路

番号 種別 Ｐ

50AF/50AT
MCCB3P

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃〃〃

〃 〃 〃

25020 １

３

２

４

200

200

100

男WC(3)PH

負荷名称

1250

ELCB

MCCB

トイレ廻り

ELCB

議場他C

リモコンTr

〃

〃

2ELCB

１

３

５

７

９

１１

100

100

100

100

100

MCCB

MCCB

50

400

100

〃

〃

2

2

４

６

８

２

１０

〃

（ＶＡ）

議場電灯

配線用遮断器

ＡＦ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量負荷名称

〃 〃

〃〃

50 20 200

200

200

1250

(500)

532

予備

応接室他電灯

多目的・女WC PH

〃 〃

〃〃

100

100

100

100

100

50 20

2050

600

180

議場他C

FF〃〃

（ＶＡ）

２００Ｖ/１００Ｖ
１φ３Ｗ

ＥＭ-ＣＥＴ２２゜
（ＡＣ－ＧＣ）

１２

予備(500)

768

MCCB

MCCB

MCCB

25020

〃〃〃

〃 〃 〃

種別

MCCB

回路電圧

（Ｖ） ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

25020

回路

番号
負荷容量 負荷名称

14 非常照明 Ａ100

（ＶＡ）

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

▲×2

伝送ユニット・Tr・リレー制御用T/U×1を見込む。

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量

ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

種別

回路

番号

回路

番号 種別 Ｐ

100AF/75AT
MCCB3P

〃 〃 〃

〃〃〃

〃〃〃

〃 〃 〃

25020 １ ２200

100

負荷名称

MCCB

多目的WC他電灯

ELCB

研修室C

調理室C

調理室物置C

〃

2ELCB

１

３

５

７

９

１１

100

100

100

100

100

100

MCCB

MCCB

排水P

435

200

1500

1500 〃

〃

2

2

４

６

８

２

１０

〃

200

（ＶＡ）

研修室他電灯

配線用遮断器

ＡＦ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量負荷名称

〃 〃

50 20 200

100

500

ホール他電灯

多目的WC(1)パネルヒーター

〃 〃

〃〃

100

100

100

100

100

50 20

2050

100

自動扉

調理室C

ガス給湯器

FF

〃〃

（ＶＡ）

２００Ｖ/１００Ｖ
１φ３Ｗ

ＥＭ-ＣＥＴ１００゜
（ＡＣ－ＧＣ）

2 2050

2 2050

１２

１３ １４

１５ １６100

100

100

男女WC(2)パネルヒーター1500

656

MCCB

25020

〃〃〃

〃 〃 〃

25020

種別

MCCB

回路電圧

（Ｖ） ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

25020

回路

番号
負荷容量 負荷名称

10 誘導灯 Ａ100

（ＶＡ）

MCCB

MCCB

MCCB

180

100

▲×6 ×1▲ 565

50

900

1500

MCCB

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量

ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

種別

回路

番号

回路

番号 種別 Ｐ

225AF/150AT
MCCB3P

〃 〃 〃

〃〃〃

〃〃〃

〃 〃 〃

200

負荷名称

研修室電灯

管理室他電灯

問診室他C

多目的トイレ温水器

〃

100

100

100

100

100

100

外部C

346

600 〃

〃

2

2

〃

100

（ＶＡ）

空調屋内機

配線用遮断器

ＡＦ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量負荷名称

〃〃 200

〃 〃

〃〃

100

100

100

100

100

50 20

2050

600

ポーチ電灯

ホール電灯

研修室C

ホール他C

〃〃

（ＶＡ）

２００Ｖ/１００Ｖ
１φ３Ｗ

ＥＭ-ＣＥＴ１５０゜
（ＡＣ）

2 2050

2 2050

100 2 2050

2 2050

2 2050

女WC(2)便座 〃 〃 〃 2 2050

100

100

100

100

100

100

100

100

100

〃〃〃多目的WC(1)温水器 2 2050 多目的WC便座100 100

300

〃〃〃

〃 〃 〃

25020

25020

25020

25020

100

種別

MCCB

回路電圧

（Ｖ） ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

25020

回路

番号
負荷容量 負荷名称

28 非常照明 Ａ100

（ＶＡ）

ELCB I

MCCB

MCCB

伝送ユニット・Tr・リレー制御用T/U×3を見込む。

×3
▲

300

600

冷蔵庫

〃〃〃

〃 〃 〃100

100

100

〃

〃

2

〃 〃

〃〃 100

100

1002050〃〃〃 MCCB

１ ２

１

３

５

７

９

１１

１３

１５

１７

１９

２１

２３

２５ ２６

２４

２２

２０

１８

１６

１４

１２

１０

８

６

４

２

２７

２９

２８

３０

400 MCCB

ELCB I

1500

700

100

MCCB

空調屋内機

200

450

1050

1260

１φ３Ｗ
２００Ｖ/１００Ｖ
ＥＭ-ＣＥＴ１００゜

（ＡＣ）

225AF/125AT
MCCB3P

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量

ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

種別

回路

番号

回路

番号 種別 Ｐ

〃 〃 〃

〃〃〃

〃〃〃

〃 〃 〃

25020200

200

200

給湯室IH

負荷名称

2000

MCCB

議場電灯

議場C

男WC(3)便座

〃

〃

2

ELCB

100

100

100

100

100

100

多目的WC温水器

応接室C

1286

400

1050 〃

〃

2

2

〃

（ＶＡ）

空調屋内機

配線用遮断器

ＡＦ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量負荷名称

〃 〃

〃〃

50 20 200

200

200

1500給湯室給湯器

〃 〃

〃〃

100

100

100

100

100

50 20

2050

応接室他電灯

OA

予備

女WC(3)便座

〃〃

（ＶＡ）

2 2050

議会事務局C 2 2050 給湯室冷蔵庫他

100 ポット 2 2050

議員控室他C 2 2050

2 2050

〃 〃 〃 2 2050

100

100

100

100

100

100

100

100

100

〃〃〃 2 2050100 100

250

MCCB

25020

〃〃〃

〃 〃 〃

25020

25020

25020

25020

100

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

700

伝送ユニット・Tr・リレー制御用T/U×1を見込む。

×4▲

300

600

１

３

５

２

４

６

１

３

５

７

９

１１

１３

１７

２１

２３ ２４

２２

１８

１４

１２

１０

８

６

４

２

MCCB

400

500

MCCB

空調屋内機

817

800

印刷機

505

25020

(500) 予備 予備 (500)

MCCB

MCCB

MCCB

MCCB

多目的WC便座

リモコンTr

MCCB

MCCB

1500

300

800ポット

廊下(3)C

多目的WC温水器

01 1L-2(G)+1L-2 02 2L-2(G)+2L-2

回路

番号 種別 Ｐ

Ｂ 2MCCB

配線用遮断器

ＡＦ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量負荷名称

50 20 100

（ＶＡ）

非常照明 20

MCCB

MCCB

ELCBELCB

ELCB

ELCB

リモコンTr

予備(1000) 予備 (1000)

トイレ廻り

ELCB

MCCB

20 50 2 ▲MCCB

MCCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

1204

調理実習台

1500

1350

1500

1000

調理実習台

調理実習台

調理実習台

調理実習台

ELCB

男WC(2)便座

リモコンTr

600 男子WC給湯器 600

予備 (1000)

調理実習台

調理実習台

調理実習台

1500

1350

1500

調理実習台

調理実習台 1500

1350

(1000) 予備

防災書庫

議場AMP

予備

予備

(1000)

(1000)

ELCB

MCCB

MCCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

400 議場C

600

１５

１９

１６

２０

400

800

(1000) 予備

ELCB

1260 ELCB

100 議場L

予備

658

(1000)

OA

800

(1000)

ELCB

ELCB

2L-2(G)

研修室AMP180

505

186

600

ELCB Iはインバーター対応30mA0.1C以上 ELCB Iはインバーター対応30mA0.1C以上

100

180

ＥＴ ＥＴ

Ｅ２２゜ Ｅ２２゜

ＥＴ ＥＴ

ELCB I ELCB I

隣接盤へ 隣接盤へ

Ｅ２２゜ Ｅ２２゜

隣接盤へ 隣接盤へ

3MCCB 100 50 9410

ELCB

ELCB 男子WC給湯器

▲×3

計 6671 5395 計

計 13075 14260 計

計 3682 3742 計

計 10983 11505 計

鋼板製埋込 G型 鋼板製埋込 G型

遮断容量5KA 遮断容量2.5KA

遮断容量7.5KA 遮断容量5KA

曽根

TMS

３ ４ 〃 〃〃 予備〃 〃 〃200 屋外灯600 ELCB 200(500)MCCB
Mg

Mg
×8

ＴＭＳ

ＡＣ１００～２４０Ｖ

回路数

設定

駆動方式

定格電圧

タイムスイッチ仕様

精度

時刻表示方式

機能

電子式

２回路

デジタル表示（液晶表示）

±１５秒/月

特日プログラムにより設定可能

地区選択ソーラー機能、停電補償付

入－自動－切スイッチ付

形状・動作周期 ＪＩＳ協約形・年間式

その他

女子WC給湯器ELCB

600 女子WC給湯器 ELCB

2 1002050MCCB３１ ３２ 予備 (1000)100 〃〃〃 ELCB(1000) 予備



端子定格 ３００Ａ

Ｆ
ＷＬ

３φ３Ｗ２００Ｖ

ACP-3-1

6.69

ELCB3P50/30

AL付

ACP-3-2

6.69

FE-17

1.66

1階屋上 1階屋上 調理室

30mA0.2C以上
INV対応

ELCB3P50/30
100mA0.2C以上
INV対応
AL付

MCCB3P50/40
AL付

25 25 11.1

16

給水Pユニット

1.1×2

機械室

12.2

Ｆ
ＷＬ

３φ３Ｗ２００Ｖ
ＥＭ-ＣＥＴ３８゜

回 路 番 号

部 屋 名

負 荷 名

始 動 方 式

操 作 、 制 御 方 式

操 作 、 制 御 ｽ ｲ ｯ ﾁ

連 動

負 荷 容 量 K W

1階屋上

ACP-2ACP-1

2.64 7.61

ELCB2P50/20

AL付

8 9

ELV

3.8

1階調理室外部 ELV

30mA0.1C以上
INV対応

ELCB3P50/40
30mA0.1C以上
INV対応
AL付

ELCB3P50/40
100mA0.2C以上
INV対応
AL付

MCCB3P50/15
AL付

運 転 電 流 A 20 28

10 11 12

OAファン

2階ホール

0.181

Ａ

Ｍ

２Ｅ

20.5 1.8

MCCB3P50AF

Ｌ

1

B

予備

株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－２２
盤結線図(3)

01 2P-1-1+2P-1-2+2P-1-3+2P-1-4(G)

Ｆ
ＷＬ

３φ３Ｗ２００Ｖ
ＥＭ-ＣＥＴ１５０゜

回 路 番 号

部 屋 名

負 荷 名

始 動 方 式

操 作 、 制 御 方 式

操 作 、 制 御 ｽ ｲ ｯ ﾁ

連 動

負 荷 容 量 K W

1階屋上

ACM-2ACM-1 ACM-3

16.5 22.43 8.15

動力分電盤２Ｐ－１－１(一般) 単線結線図

ELCB3P100/75

AL付

1 2 3 4 5

ACM-4

12.0

6 7

ACM-5

21.3

ACM-6

24.84

ACM-7

16.6

Ｆ
ＷＬ

３φ３Ｗ２００Ｖ
ＥＭ-ＣＥＴ１５０゜

1階屋上 1階屋上 1階屋上 1階屋上 1階屋上 1階屋上

100mA0.1C以上
INV対応

ELCB3P100/100
100mA0.1C以上
INV対応
AL付

ELCB3P50/40
30mA0.1C以上
INV対応
AL付

INV対応
AL付

ELCB3P100/100
100mA0.1C以上
INV対応
AL付

ELCB3P225/125
100mA0.1C以上
INV対応
AL付

ELCB3P100/60
100mA0.1C以上
INV対応
AL付

運 転 電 流 A 63.1 84.2 34.4 41.3 81.3 94.3 52.9

回 路 番 号

部 屋 名

負 荷 名

始 動 方 式

操 作 、 制 御 方 式

操 作 、 制 御 ｽ ｲ ｯ ﾁ

連 動

負 荷 容 量 K W

運 転 電 流 A

回 路 番 号

部 屋 名

負 荷 名

始 動 方 式

操 作 、 制 御 方 式

操 作 、 制 御 ｽ ｲ ｯ ﾁ

連 動

負 荷 容 量 K W

運 転 電 流 A

151413

動力分電盤２Ｐ－１－２(一般) 単線結線図 動力分電盤２Ｐ－１－３(一般) 単線結線図 動力分電盤２Ｐ－１－４(Ｇ) 単線結線図

端子定格 ３００Ａ 端子定格 １２５Ａ 端子定格

Ａ

Ｍ

２Ｅ

MCCB3P50/40
AL付

MCCB3P50AF

予備

17

ＡＣ ＡＣ ＡＣ ＡＣ-ＧＣ

ELCB3P100/60
100mA0.1C以上

ＥＭ-ＣＥＴ３８゜ １２５Ａ

鋼板製埋込 G型

ＥＴ ＥＴ

隣接盤へ 隣接盤へ

Ｅ２２゜ Ｅ２２゜

遮断容量10KA 遮断容量10KA 遮断容量10KA 遮断容量10KA 遮断容量10KA 遮断容量10KA 遮断容量10KA 遮断容量5KA 遮断容量5KA 遮断容量5KA

遮断容量5KA

遮断容量5KA 遮断容量5KA

遮断容量5KA

遮断容量5KA

曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－２３
盤結線図(4)

01 2L-3(G)+2L-3 02 端子盤等

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量

ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

種別

回路

番号

回路

番号 種別 Ｐ

225AF/125AT
MCCB3P

〃 〃 〃

〃〃

30 〃 〃

100

負荷名称

ELCBLGWANラック

ELCB

住基ラック

2１

３

５

７

９

１１

100

100

100

100

100 2

４

６

８

２

１０

（ＶＡ）

防災系ラック

配線用遮断器

ＡＦ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量負荷名称

50 20

30

30

100

100

100

100

1002050

180030

（ＶＡ）

２００Ｖ/１００Ｖ
１φ３Ｗ

ＥＭ-ＣＥＴ６０゜
（ＡＣ－ＧＣ）

１２

1165 25020

〃〃

〃 〃 〃

ELCB

１φ３Ｗ
２００Ｖ/１００Ｖ
ＥＭ-ＣＥＴ３８゜
（ＡＣ）

100AF/75AT
MCCB3P

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量

ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

種別

回路

番号

回路

番号 種別 Ｐ

〃 〃 〃

〃〃〃

25020財務ラック

負荷名称

1480

予備

〃

〃

2

100

100

(1000) 〃

2

（ＶＡ）

配線用遮断器

ＡＦ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）
負荷容量負荷名称

〃 〃

〃〃

50 20 1480

〃 〃 100

2050

コンセント

（ＶＡ）

25020

〃〃〃

MCCB

MCCB

１

３

５

２

４

６

７

９ １０

８

300

主装置 1300

ELCB ELCB

(1000)

100

100

100

100

100

100

ＥＴ ＥＴ

ＥＬＬ ＥＥＬ
（ＥＬＣＢ）

Ｇ形埋込折曲式キャビネット形式

盤 名 称 1T-1

端子数

１階 執務室(1)

収容機器

設 置 場 所

端
子
盤

Ｔ形露出折曲式

キャビネット形式

盤 名 称

2T-2(2T-3上下一体型)

端子数

２階 サーバー室

収容機器

設 置 場 所

端
子
盤

キャビネット形式

盤 名 称

2T-3

端子数

収容機器

設 置 場 所

端
子
盤

キャビネット形式

盤 名 称

端子数

収容機器

設 置 場 所

端
子
盤

Ｔ形露出折曲式

２階 サーバー室

メタル保安器

情報光機器類

W1200×H800×D160+木板

W1200×H700×D160+木板

100

1560

1800

230

〃〃〃 １３

１５

100

100 MCCB

MCCB

〃〃〃予備

OA 〃

2

１０ 〃 〃 100

1002050１２ MCCB

MCCB 予備

予備

(1000)

(1000)

1560

1800

(1000)

LGWANラック

住基ラック

ELCB

ELCB

ELCB30

20

防災系ラック 1070

1560LGWANラック〃 〃〃

2 50

2 50

2 50

住基ラック

住基ラック

住基ラック

1800

1800

1480

1480

財務ラック

財務ラック

財務ラック

財務ラック 1480ELCBELCB

ELCB

MCCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

ELCB

800

住基ラックELCB

MCCB(1000)

予備

MCCB (1000)予備 100予備

（２階執務室に設置）

防災盤(EPS埋込) 参考姿図 S=1/Ｎ

複合受信機

ELV用
インターホン

警報盤

TV共聴用
端子盤木板

TV共聴用
端子盤木板

非常放送アンプ

弱電端子盤用
木板

弱電端子盤用
木板

1

4

３

５ ５

2

６

６

1FL

1
3
0
0

天井面

500

1
0
0

2
0
0

1
0
0

2
6
0
0

2
2
5
0

3
5
0

1
0
0

600 600

1200

7

ブザー

下面H=150 OAフロア下

Et ELt EMD接地端子付

1
2
3
4
5
6

8
7

給水ユニット異常

浄化槽異常
排水ポンプNO.1異常

記号 警 報 内 容

受水槽異常

排水ポンプNO.2異常
Qb異常
自家発異常
オイルタンク異常Ｅ２２゜ Ｅ２２゜

TV増幅器+2分岐+8分配+コンセント

2T-1

2階執務室(2)防災盤内

非常放送50P

計 9915 10330 計

計 6440 5260 計

鋼板製露出 D型

遮断容量5KA

曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ３：１／２００

Ｅ－２４
構内情報通信網・交換設備系統図

当直室

×2

×3

職員玄関 勝手口 会議室 印刷室 休憩室
監視カメラ 監視カメラ監視モニタ

村民ホール
AP

風除室・ポーチ
監視カメラ

執務室1
×2

AP
執務室1

監視モニタ

執務室1
カウンター

執務室1
コピー

執務室1
各課

執務室1
戸籍システム

受付

×2 ×2 ×5 ×2

1T-1

2T-1
(防災盤内)

C

村民ホール
サイネージ

出納室

×2

管理室 研修室

研修室 風除室 大研修室

大研修室

AP AP監視カメラ

C

C

C

C C C

C C C C

C C C C

C C C

C

ZM-400

ZM-400

ZM-400

2T-2
2T-3

住基ラック他
サーバー室

×8

ZM-400

会議室 廊下 放送室

執務室2
監視モニタ

副村長室 村長室

C C

執務室2
コピー

執務室2
各課

×4
(PF22)

C

教育長室

C C

C

C C

C

通信引込柱

亜鉛メッキ撚線38Φ １ 式

情報・通信引込機器仕様

支線(ガード付)

1500(NTT用)

CON根枷 L=1200×2 ２ 本

１ 本

記号 名 称 適 用 数量

15m-19cm-5.0kN(ヨシモトS-XM18

腕金

１ 組

耐張碍子

ピン碍子

避雷針(側壁形)

耐塩形

耐塩形

SUS-4

３ 個

３ 個

１ 本

ELH種接地工事 １箇所Ｅ１４°×１（ＶＥ１６）ＥＡ

避雷針支持金具付)

注記：別工事業者にて引込柱にアンテナ3本取付

(FEP50)×3-(E51)×3 情報・通信

ELH

E14sq(VE16)

E2.0+E8sq+E14sq(VE28)

議長・副議長室 事務局 議場 議員控室委員会室

C

議場 議場
AP AP

配管等凡例はE-24参照

(PF22) (PF22)

執務室1
カウンター

受付
産業建設課

執務室1

×8

執務室1

×22

執務室1

×8

村民生活課 税務国保課

C
C

出納室

×3

2T-3
2T-2

1T-1

当直室 会議室 会議室 休憩室 女子休憩室

C

CCC

C C C C C

相談室 問診室 研修室 管理室 調理室 大研修室

C C C C C C

OAフロアOAフロア OAフロア

OAフロア

OAフロア

サーバー室

×15

執務室2

×8

執務室2

×8

執務室2
総務課 企画政策課 教育委員会

2T-1

副村長室 村長室

C C(PF22)

教育長室

C

委員会室 議場 議会事務局応接室

×2

(FEP50)×3 情報・通信

(G42LT)×3-(FEP50)×3情報・通信

EMD

ELL

ELt

Et

E14sq

E8sq

E14sq

E2.0 1FL

1CL

2FL

2CL

1FL

1CL

2FL

2CL

C C C C

OAフロア OAフロアOAフロア

C

構 内 交 換 設 備 系 統 図

構 内 情 報 通 信 網 設 備 系 統図

配管等凡例はE-26参照

曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－２５

１階 構内情報通信網設備 配線図 Ｓ＝１／１００

女子ロッカー室

男子ロッカー室

研修室

村民ホール

受付

ポーチ

大研修室

倉庫
産業建設課 地域包括支援センター 税務国保課

機械室

村民生活課

ポーチ

勝手口脱衣

風除室１
物置２

女子
ＷＣ
２

物置３

執務室１

男子
ＷＣ
１

廊下２

廊下１

女子
ＷＣ１

階段３

職員玄関

調理物置

風除室２

調理室

書庫１

問診室

階段１

洗濯室

当直室

物置１

休憩室

会議室

出納室

記 号 品名・規格 備 考

構内情報通信網設備機器凡例

OA床用情報・電話コンセント収納函

端子盤 番号傍記 盤結線図参照

壁付情報コンセント用ボックス OB102×44 受口プレート付

構内情報通信網設備配線凡例

導入線1.2mm(PF16)

ケーブル別途工事 OAフロア内配線

二重天井内配線

【構内情報通信網設備】

図中特記無き配線は下記による

C 導入線1.2mm(PF16) フロア内配管

C 導入線1.2mm(PF16) いんぺい配管 サイズ傍記 無は(PF16)

電源コンセント以外は別途工事

監視カメラ

監視カメラ

監視カメラ

監視カメラ

無線AP
H=2.5m

無線AP
H=2.5m

防災受信機
H=2.5m

サイネージ

無線AP
H=2.5m

１階 構内情報通信網設備 配線図

C

C

C

C

C
C

C

C

C

C
C

C

C

C

監視カメラ 監視カメラ

C

無線AP H=2.5m

J-ALERT パトランプ H=2.5m

無線AP H=2.5m

C C

ELL

E14sq

(PF22)×3
(E51)×3C

C
通信引込
防災無線

E14sq ELL

E14sq(VE16)
C (PF22)×3 防災無線ANTより

EEL

別途議会SP防災受信機別途議会SP

別途議会SP

C

C

C

C

戸籍システム

防災受信機

監視モニター

C

C

戸籍システム
コピー機 コピー機

監視モニター天井

C

C

C

C
(PF28)

サイズ傍記 無は(PF16)

C (PF28)

水道監視警報 C

以降E-00参照

1T-1

ZM-400

ZM-400

防火区画貫通処理 短管工法、サイズは図示

ZM-400(防火区画)

以降E-00参照

C(FEP30)

(E51)×3
(FEP50)×3C

C
通信引込
防災無線

E2.0+8sq+14sq(VE28)
ELL

(FEP30)×3 C 通信引込

防火区画貫通処理

ラック2階防災盤へ

EMD

E8sq
ELt

E2.0Et

E14sq

※情報・電話コンセントは別途工事とし予備配菅、BOX、ラックまでを本工事とする。

E14sq(VE16)
E2.0+8sq+14sq

E2.0+8sq+14sq(VE28)

曽根

印刷室

ホール

E
P
S

移動
ｽﾃｰｼﾞ

受水槽 給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ

ELV
PS

US 耐火金庫

温水
器

PS

PS

多目的
ＷＣ１

物置３

授乳室

廊下１

男子
ＷＣ２

階段２

女子
ＷＣ１

階段１ 階段３

職員玄関

給湯室１

風除室２

管理室

相談室

相談室

E
P
S

階段１

UP

洗

兼物置

車寄せ

UP

UP

（16.20㎡）

当直室

掲
示

板

PS

棚

bizhub C450 i
937*688

収
納
１

薪ストーブ

(軒
の
出
)

役場 公民館

役場 公民館

女子
休養室

(ﾀﾀﾐ敷)

会議室

耐火
金庫

Y5

Y3

Y1

Y2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y5

Y3

Y1

Y2

EPS

E
P
S

収
納
２

押
入

Y4 Y4

勝手口

記帳台

ポーチ１

Ｄ

〒

ガ
ス

ボ
ン

ベ

室
外

機

ＯＴ

FF FF FFFFFF FF FFFF

軒先ライン

可動間仕切壁

可動間仕切壁

ポーチ４

ポーチ３

1ｍ×11枚

1,000 2,000 1,900 1,500 3,600 1,2002,200

8,3008,0005,400 7,200 8,300 4,800 1,800 2,5007,2003,200 1,000 2,700 3,600

3,475 3,725

2
,
8
0
0

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
2
0
0

5
,
3
0
0

6
,
0
0
0

4
,
0
0
0

3
,
0
0
0

1
1
,
3
0
0

4
,
2
0
0

4,200 1,700 3,000 5,000

3,5001,8005,900 4,500 2,200 9003,20022,400 4,800

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

1
,
5
0
0

4
,
6
0
0

2
,
2
0
0

4
,
5
0
0

2
,
2
0
0

6
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1
9
,
5
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

3
,
1
0
0

1
,
8
0
0

6
,
4
0
0

3
,
5
0
0

2
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
,
1
0
0

1,400

2,000 6,000

7,500 2,550 5,150

4,730 3,600 7,670

3,370 4,300

9,8504,950

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－２６

議場
（災害対策本部）

副村長室
（庁議室）
（応接室）

教育長室

議会事務局

議員控室

村長室

企画政策課 教育委員会

放送室

防災倉庫

防災書庫

ＥＬＶ

執務室２

男子
ＷＣ３

多目的
ＷＣ２

女子
ＷＣ
３

給湯室３

書庫３

書庫２

給湯室２

廊下４

階段３

廊下３

傍聴席

サーバー室

会議室
（応接室）

屋上

階段１

総務課

階段２

議場設備 予備配管配線図 Ｓ＝１／１００

２階 構内情報通信網設備 配線図

天井(監視モニター)

C

C
C

C

C

C

C

C

無線AP H=2.5m

無線AP H=2.5m

C

C

コピー機

(PF22)×3C防災無線ANTより

6ケ用SW.BOXE14sq(VE16)EEL

C (PF28)

県防災GPS ANT

県防災送信機

県防災受信機

県防災移設ANT

C(31×3

県防災地震計 県防災OAラック

4ケ用SW.BOX 4ケ用SW.BOX

C(PF22)

C C(PF22)×3(PF22)×2

C
(PF28)

防災受信機 別途議会SP

パトランプ H=2.5m

無線AP H=2.5m

C

C
(PF16)×4別途議会SP×4

(PF16)×4
防災受信機×4

無線AP H=2.5m

C

C

(PF22)×4

(PF22)

J-ALERT LGWAN

別途工事端子盤

C

議場
（災害対策本部）

車いす
スヘ゜ース

下足入

傍聴席

別途工事端子盤

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ

Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

別途電源遮断ユニットコンセント
(電源供給は本工事)

（別途ワイヤレスアンテナ）

(別途ワイヤレスアンテナ)

（別途スピーカ）

（別途スピーカ）

（別途スピーカ）

（別途スピーカ）

（別途スピーカ）

（別途スピーカ）

（別途スピーカ）

（別途マイクコンセント）

（別途マイクコンセント）

（別途マイクコンセント）

（別途マイクコンセント）

(別途マイクコンセント)

（別途マイクコンセント）

（別途スピーカ）

C

C

(E31)×10

C

C

J-ALERTヘ

C

C
(PF22)

(PF22) C
(PF22)

C
(PF22)

別途議会SP
C

議場

車いす
スヘ゜ース

Ｅ
Ｐ
Ｓ

教育長室

議会事務局

議員控室

企画政策課 教育委員会

放送室

防災倉庫

防災書庫

ＥＬＶ

（１１人）

ＥＰＳ

Ｐ
Ｓ

執務室２

男子
ＷＣ３

多目的
ＷＣ２

女子
ＷＣ
３

給湯室３

書庫３

書庫２

給湯室２

廊下４

階段３

ＥＰＳ

特

廊下３

傍聴席

特

Ｂ

ハイカウンター ローカウンター ローカウンター
会議室

（応接室）

庇

タラップ

ＤＮ

下足入

ＤＷ

ＤＷ

階段２

村民ホール

（吹抜）

下足入

（吹抜）

煙突

庇

（
軒
の
出
）

村長室
ＷＣ

村長室

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

委員会室
（リエゾン室）

総務課

屋上

ハト小屋

（室外機置場）

庇

Ｙ４ Ｙ４

正副議長室

Ｃ

目隠しフェンス

5,550 2,500 3,700 4,900

2,4002,550 3,700 2,500 1,200 3,700 4,4007,5009,150

7,650 56,350

3,800 3,6005,400 2,600 12,1003,5507,650 4,800 20,500

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

4
,
2
0
0

7
,
1
0
0

1
,
8
0
0

4
,
2
0
0

1
1
,
3
0
0

2
,
2
0
0

6
,
0
0
0

1
,
5
0
0

2
,
8
0
0

2
,
0
0
0

1
,
8
0
0

6
,
4
0
0

6
,
3
0
0

5
,
0
0
0

1
9
,
5
0
0

3,300 2,600

5,900 2,400

5
,
0
0
0

8,650

3,500 4,800

8,650 2,300

4,500 300 7,700 900

1
,
5
0
0

1,250 3,550

3
,
2
0
0

3
,
2
0
0

2,5501,700

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

２階 構内情報通信網設備 配線図 Ｓ＝１／１００

PB500□×200

PB400□×100 SUS WP

PB300□×100 SUS WP

ZM-400

ZM-400
(防火区画)

(31)

(19)

(19)

(19)

(19)

(19)

(19)

(19)

(19)×4

2T-2+2T-3

C C

C

C

C

通信引込
E2.0+8sq+14sq(VE28)
(E51)×3C

(PF22)×3 防災無線ANTよりC
E14sq(VE16) EEL

防火区画貫通処理

総合防災盤内端子スペース

Ｊ
Ｓ

Ｊ
Ｓ

(25)×4

CC

C

C
C

C

C
C

C

CC

C

C

C

(PF22)(PF22)

(PF22)(PF22)(PF22)

(PF22)

(PF22)

C C

(PF22)

曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－２７

１階 構内交換設備 配線図 Ｓ＝１／１００

記 号 品名・規格 備 考

構内交換設備機器凡例

端子盤 番号傍記 盤結線図参照

構内交換設備配線凡例

導入線1.2mm(PF16)

ケーブル別途工事 OAフロア内配線

二重天井内配線

【構内交換設備】

図中特記無き配線は下記による

構内交換機PBX 別途工事

１階 構内交換設備 配線図

C 導入線1.2mm(PF16) フロア内配管

C 導入線1.2mm(PF16) いんぺい配管 サイズ傍記 無は(PF16)

機械室

女子ロッカー室

兼物置
洗濯室

勝手口脱衣

男子ロッカー室

当直室

職員玄関

会議室

廊下１

男子
ＷＣ
１

ＷＣ１
女子

階段１

ＥＬＶ

物置２
風除室１

村民ホール

女子
ＷＣ
２

廊下２

ＷＣ２
男子

多目的
ＷＣ１

授乳室

ポーチ

風除室２

管理室

ホール

階段３

物置３

調理物置

調理室

大研修室研修室

相談室
問診室

相談室

倉庫

書庫１

出納室

1T-1

税務国保課地域包括支援センター村民生活課産業建設課

執務室１

ポーチ

印刷室物置１

階段２ 給湯室１

休養室
女子休憩室

C

C C

C

C

C

C

C
C

C

C

C C

C

C

(PF22)

※情報・電話コンセントは別途工事とし予備配菅、BOX、ラックまでを本工事とする。

壁付電話コンセント用ボックス

OA床用情報・電話コンセント収納函 電源コンセント以外は別途工事

OB102×44 受口プレート付

(PF22)

防火区画貫通処理 短管工法、サイズは図示

曽根

村民ホール

E
P
S

受水槽 給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ

PS

US 耐火金庫

温水
器

PS

PS

女子
ＷＣ
２

男子
ＷＣ２ E

P
S

UP

洗

車寄せ

UP

UP

掲
示

板

PS

bizhub C450 i
937*688

薪ストーブ

(軒
の
出
)

役場 公民館

役場 公民館

耐火
金庫

Y5

Y3

Y1

Y2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y5

Y3

Y1

Y2

E
P
S

廊下２

Y4 Y4

記帳台

ポーチ１

Ｄ

〒

ガ
ス

ボ
ン

ベ

室
外

機

ＯＴ

FF FF FFFFFF FF FFFF

特

軒先ライン

ポーチ４

ポーチ３

1,000 2,000 1,900 1,500 3,600 1,2002,200

8,3008,0005,400 7,200 8,300 4,800 1,800 2,5007,2003,200 1,000 2,700 3,600

3,475 3,725

2
,
8
0
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2
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7
0
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0
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1
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3
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0
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3,5001,8005,900 4,500 2,200 9003,20022,400 4,800

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

1
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4
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1
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0
0
0

1
,
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2,000 6,000

7,500 2,550 5,150

4,730 3,600 7,670

3,370 4,300

9,8504,950

1
1
,
0
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0

8
,
5
0
0



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－２８

議場
（災害対策本部）

副村長室
（庁議室）
（応接室）

教育長室

議会事務局

議員控室
正副議長室

村長室

企画政策課 教育委員会

放送室

防災倉庫

防災書庫

ＥＬＶ

執務室２

男子
ＷＣ３

多目的
ＷＣ２

女子
ＷＣ
３

給湯室３

書庫３

書庫２

給湯室２

廊下４

階段３

廊下３

傍聴席

サーバー室

会議室
（応接室）

委員会室
（リエゾン室）

（室外機置場）

屋上

階段１

総務課

階段２

村民ホール

（吹抜）

村民ホール

（吹抜）

C

C

C

C C

C
C

(PF22)

２階 構内交換設備 配線図 Ｓ＝１／１００

２階 構内交換設備 配線図

C

E2.0+E8 +E14
〇 〇

別途ELV盤

PVC0.65-4C(E19)

C(PF22)

C

C
(PF22)

C

C

C
(PF22)

2L-2

2L-3

C

C

(E31)×10×2

複合防災盤裏に設置(木板貼付)

2L-1

車いす
スヘ゜ース

Ｅ
Ｐ
Ｓ

（１１人）

ＥＰＳ

Ｐ
Ｓ

ＥＰＳ

特

特

Ｂ

ハイカウンター ローカウンター ローカウンター

庇

タラップ

ＤＮ

下足入

ＤＷ

ＤＷ

（吹抜）

下足入

（吹抜）

煙突

庇

（
軒
の
出
）

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

耐火金庫

屋上

ハト小屋

（室外機置場）

庇

Ｙ４ Ｙ４

Ｃ

目隠しフェンス

5,550 2,500 3,700 4,900

2,4002,550 3,700 2,500 1,200 3,700 4,4007,5009,150

7,650 56,350

3,800 3,6005,400 2,600 12,1003,5507,650 4,800 20,500

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

4
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0
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1
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0
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,
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0

1
9
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0
0

3,300 2,600
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3,500 4,800

8,650 2,300

4,500 300 7,700 900

1
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5
0
0

1,250 3,550
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,
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0

3
,
2
0
0

2,5501,700

1
1
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0

8
,
5
0
0

(25)

(25)

(25)
(25)

(19)

(19)

(19)

(25)

曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００

１階 誘導支援設備 配線図

風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－２９

1T-1

１階 誘導支援・監視カメラ設備 配線図 S=1/100

誘導支援設備機器凡例

壁付呼出ボタン(確認灯・プルスイッチ付）

モニター付インターホン親機(録画機能付）

カメラ付インターホン玄関子機

3窓用トイレ等呼出表示器(副は副表示器)

ブザー付廊下灯

壁付復帰ボタン

機器姿図参照

Ｄ

t

EM-AE1.2-2C 二重天井内配線
AE

AE
EM-AE1.2-3C

【誘導支援設備】

誘導支援設備配線凡例

図中特記無き配線は下記による

標準図「通信31」参照

L

R

二重天井内配線

※壁立下り・及び壁貫通のケーブル配線は電線管にてケーブル保護を施すものとする

※壁付呼出ボタンは用途等を点字にて記載する。

保護管(PF16）

保護管(PF16）

〃

〃

〃

〃

Ｄ

FL+1.5m

FL+2.0m

FL+1.2mFL+0.2m L L

R

AE5P
二重天井内配線 保護管(PF22）

端子盤 盤結線図参照

トイレ呼出増設スピーカ 機器姿図参照

EM-AE1.2-5P

t

EM-AE1.2-2C(PF16)×2

(副)

(正：壁埋込形 副：壁露出形)

女子ロッカー室

男子ロッカー室

研修室

印刷室

村民ホール

ホール

受付

大研修室

倉庫
産業建設課 地域包括支援センター 税務国保課

機械室

村民生活課

ＵＳ

風除室１
物置２

多目的
ＷＣ１

女子
ＷＣ
２

物置３

執務室１

授乳室

廊下１

男子
ＷＣ２

階段２

女子
ＷＣ１

階段３

職員玄関

給湯室１

管理室

書庫１

相談室
問診室

相談室

階段１

洗濯室
兼物置

当直室

物置１

休憩室

会議室

出納室

調理物置

調理室

廊下２

男子
ＷＣ
１

勝手口脱衣

ポーチ１

防火区画貫通処理 短管工法、サイズは図示

(19)

曽根

女子ロッカー室

男子ロッカー室

研修室

（9.30㎡）

印刷室

村民ホール

ホール

E
P
S

移動
ｽﾃｰｼﾞ

大研修室

産業建設課 地域包括支援センター 税務国保課

機械室

受水槽 給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ 村民生活課

ELV

（11人）
PS

US 耐火金庫

温水
器

PS

PS

物置２

多目的
ＷＣ１

女子
ＷＣ
２

物置３

執務室１

授乳室

廊下１

男子
ＷＣ２

階段２

女子
ＷＣ１

階段１ 階段３

職員玄関

有効幅

給湯室１

風除室２

管理室

相談室
問診室

相談室

E
P
S

階段１

UP

洗

洗濯室
兼物置

車寄せ

UP

UP

（16.20㎡）

当直室

掲
示

板

（15.50㎡）

物置１

PS

棚

bizhub C450 i
937*688

収
納
１

薪ストーブ

(軒
の
出
)

役場 公民館

役場 公民館

休憩室

女子
休養室

(ﾀﾀﾐ敷)

会議室

出納室

（28.80㎡）

耐火
金庫

Y5

Y3

Y1

Y2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y5

Y3

Y1

Y2

EPS

E
P
S

調理物置

調理室

収
納
２

押
入

廊下２

男子
ＷＣ
１

Y4 Y4

勝手口脱衣

記帳台

ポーチ１

ポーチ２

Ｄ

〒

書庫１

倉庫

移動書庫

風除室１

ガ
ス

ボ
ン

ベ

室
外

機

ＯＴ

FF FF FFFFFF FF FFFF

特

軒先ライン

可動間仕切壁

可動間仕切壁

ポーチ４

ポーチ３

1ｍ×11枚

1,000 2,000 1,900 1,500 3,600 1,2002,200
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4,730 3,600 7,670

3,370 4,300

9,8504,950

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

AE

AE

AE

AEAE5P

AE



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

Ｅ－３０

議場
（災害対策本部）副村長室

（庁議室）
（応接室）

教育長室

議会事務局

議員控室
正副議長室

村長室

企画政策課 教育委員会

放送室

防災倉庫

防災書庫

執務室２

男子
ＷＣ３

多目的
ＷＣ２

女子
ＷＣ
３

給湯室３

書庫３

書庫２

給湯室２

廊下４

階段３

廊下３

傍聴席

ホール
（吹抜）

サーバー室

会議室
（応接室）

委員会室
（リエゾン室）

（室外機置場）

屋上

総務課

階段２

2T-1

２階 誘導支援設備 配線図

２階 誘導支援設備 配線図 S=1/100

１階

２階

AE

AE

AE

AE

ポーチ 多目的WC1

t Ｄ

誘導支援設備系統図

L

R

×2

AE

AE

AE

L

R

×2

宿直室

多目的WC2

L

LFL+1.2m

FL+0.2m

FL+1.5m

FL+2.0m

R

別途ELV盤

CPEV0.9-7P(E25)
AE1.2-3C(E19)
CEE2sq-2C(E19)

防災盤別途ELVインターホンへ
非常放送AMPへ
火報受信機a接点へ

EM-AE1.2-2C(PF16)×2

(副)

執務室(1)

AE

執務室(2)

AE5P

車いす
スヘ゜ース

Ｅ
Ｐ
Ｓ

（１１人）

ＥＰＳ

Ｐ
Ｓ

ＥＰＳ

特

特

Ｂ

ハイカウンター ローカウンター ローカウンター

庇

タラップ

ＤＮ

下足入

ＤＷ

電気錠

ＤＷ

（吹抜）

下足入

（吹抜）

煙突

庇

（
軒
の
出
）

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

耐火金庫

屋上

ハト小屋

（室外機置場）

庇

Ｙ４ Ｙ４

Ｃ

目隠しフェンス

5,550 2,500 3,700 4,900

2,4002,550 3,700 2,500 1,200 3,700 4,4007,5009,150

7,650 56,350

3,800 3,6005,400 2,600 12,1003,5507,650 4,800 20,500

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000
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5,900 2,400

5
,
0
0
0

8,650

3,500 4,800

8,650 2,300

4,500 300 7,700 900

1
,
5
0
0

1,250 3,550

3
,
2
0
0

3
,
2
0
0

2,5501,700

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

CPEV0.9-7P
AE1.2-3C
CEE2sq-2C

防災盤別途ELVインターホンへ
非常放送AMPへ
火報受信機a接点へ

(25)
(19)×2

曽根

AE

AE AE

AE



訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計
１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

株式会社 Ｒ６．３

２３４７－００

非常放送設備 機器姿図

風間浦村 役場庁舎等建設工事

NO.SCALE

Ｅ-３１

AMP

C

ERM

62
2

1296450

70

12
0

40.5

70

12
0

31.8

290 103

21
4

80 51.78

19
0

450 696

26
5

80 51.78

19
0

M

23057652-B001A

非常放送設備 ブロック図

非常業務放送装置

160W

20回線＋一斉

20

5

一斉

1

1

回線選択

ブロック

アナウンス
マイク

スピーカー回線出力
SP

SP

20

1

自火報入力

火災確認信号

地区ベル停止

EL

EF

EL

RB

20

非常制御

1

EB

（AC100 V）
非常専用電源

緊急優先一斉

非常業務
遠隔操作器

1F 宿直室

非常業務
遠隔操作器

1F 管理室

壁掛型非常業務放送装置

操作スイッチ

業務放送優先順位

（ウエストミンスター、ラジオ体操第一、他）

6段階

非常起動、火災放送、非火災放送、放送階選択、ブロック

定格出力 160 W（デジタルパワーアンプ）

出力制御 20回線および一斉（非常業務放送兼用）

音声警報式、一斉火災放送移行機能付非常放送

非常放送より優先可（NHKチャイム音/REICサイン音）緊急地震放送

最大5ブロック（緊急優先ブロック、業務ブロック、BGMブロック）ブロック放送

自火報連動 連動、連動一斉

音声警報メッセージ 日本語・英語131種類内蔵、151種類搭載可能

業務放送メッセージ 最大43種類（38種類内蔵）

火災、発報放送、火災放送、非火災放送、出火階、作動表 示

連動、連動一斉、発報連動停止、放送中、液晶表示、他

タイマー機能 週間/臨時スケジュール、総ステップ数：250、パターン9

状態出力 11回路11種類

音声入力 非常業務兼用マイク、マイク x2、ライン、ユニットケース、報時チャイム

電話ページング、アナウンスユニット、非常リモコン、マルチ業務リモコン、業務リモコン、BGM

出力 0.45 W（音量調節器、ハウリング防止回路付）モニタースピーカー

電 源 常用：AC100 V、非常時：DC24 V（ニッカド蓄電池）

選択、非常復旧、緊急優先一斉、一斉、放送復旧、チャイム、他

電源遮断ユニット

コンセント AC100 V、50/60 Hz

プレート 付

制御電源 DC24 V、10 mA（非常制御信号RB）

表示灯（LED） 1（通常時：緑色点灯、非常時：消灯）

制御方法 RB端子0 Vで商用電源出力をOFF

電流容量 最大10 A（ACアウトレット1個）

電力容量 最大800 W

アッテネータ

入力容量

入力インピーダンス

音量調節

6 W（0.5 W～6 W適合）

1.7 kΩ～20 kΩ

5段階（OFF、-18、-12、-6、0 dB）

壁掛型スピーカー（ATT付）

L級

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

アッテネータ

16 cmコーン型

6 W/3 W/1 W

92 dB/W（1 m）

120 Hz～13 kHz

1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ

4段階（大/中/小/切）

キャビネット 木製

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

アッテネータ 4段階（大/中/小/切）

本体仕上

パネル/フレーム

8 cmコーン型

3 W/1 W

92 dB/W（1 m）

150 Hz～20 kHz

3.3 kΩ/10 kΩ

黒色モールド成型

アルミパンチング/ABS樹脂

天井埋込型スピーカー（ATT付）

L級

非常業務遠隔操作器

非常起動、火災放送、非火災放送、緊急優先一斉、一斉、他

DC 24 V（放送装置本体より受電）

非常業務兼用マイク、モニター音声入力、外部入力

出力 0.45 W（音量調節器、ハウリング防止機能付）

火災、発報放送、火災放送、非火災放送、出火階、作動、他

最大5ブロック（緊急優先ブロック、業務ブロック、BGMブロック）

操作スイッチ

モニタースピーカー

電 源

音声入力

表 示

自火報連動

ブロック放送

出力制御

連動、連動一斉

20回線及び一斉

天井埋込型スピーカー（ATT無）

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

8 cmコーン型

3 W/1 W

92 dB/W（1 m）

150 Hz～20 kHz

3.3 kΩ/10 kΩ

本体仕上 黒色モールド成型

パネル/フレーム アルミパンチング/ABS樹脂

L級

ホーンスピーカ

17
9

防塵・防水性能：ＩＰ６５
３５０ Ｈｚ～１０ ｋＨｚ

ホーン色：オフホワイト

３ Ｗ（３．３ ｋΩ），１ Ｗ（１０ ｋΩ）
１０８ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ）

１０ Ｗ（１ ｋΩ），５ Ｗ（２ ｋΩ），

波周
そ

出

定

力 音

格

性特数
の 他

ベ圧 レ

入

ル

力

222 234

Ｌ級

14
5

255 30

難燃性樹脂
(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)

据置・壁取付両用型

DC24V(本工事電源アダプターより供給)

受話器：電話型同時通話

7型TFTカラー液晶

材 質

形 状

モニター
電源電圧

18

拡声自動交互通話
通話方式

自動・手動録画、再生、保存録画機能

(JIS2個用または3個用スイッチボックス)

モニター付親機

JP-4MED

t モニター付親機 当直室

壁埋込型（適合ボックス B-CAR）
ステンレス

増設呼出ボタン接続可
1/4カラーCMOS

備 考

形 状
材 質
カメラ

174

32
6

防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)

3.6 2

JP-CAR

外部受付用カメラ付ドアホン子機

AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)
壁取付形+埋込ボックス
SPCC t1.2
3窓
呼出音と表示窓点灯

形 状
材 質

電源電圧

窓 数
表示方式

CBN-3C

380

8

60

25
0

3窓用呼出表示器 執務室(1)

DC12V(表示器より供給)
壁取付形
SPCC t1.2
3窓

形 状
材 質

電源電圧

窓 数

380

8

60

25
0

呼出音と表示窓点灯表示方式

CBN-3CS

(副) 3窓用副表示器 当直室

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）
樹脂

形 状
材 質
備 考 呼出音量調節付

88

12
0

29

IER-2

トイレ呼出増設スピーカ 執務室(2)防災盤

曽根長畑 名久井



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

非常放送設備系統図

非常放送設備系統図

Ｅ－３２

EPS

使用スピーカー種類・入力（W）・数量

放送区域

1W

合 計

（W）

合 計（台）

合 計（W）

ATT

業務
系統番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

W

台

W

W

W

W

W

4

9

3

30 28

村民ホール、風除室1 他

回線容量表

執務室1 他

11

12

13

会議室、当直室

階

脱衣室、洗濯室 他

2

30 2

非常
系統番号

14

15

W

W

4

4

風除室2、WC2 他

管理室

調理室 2

1

16

17

18

19

20

1階

1W

W1

1

1

7

（予備）

大研修室 他

廊下3、WC3

放送室、サーバー室 他

W

W

5

W

W

W

2 2階
廊下、給湯室3

議会事務局、議員控室

階段1

3

4

3

8

3

W4

W8

議場、委員会室

執務室2、村長室 他

1W 1W 1W

ELV

階段3

階段2 W1

1

1

3

出納室

3

執務室1
休憩室他

3

4

1

3

1

1

5 4

1

1

品 名シンボル

非常業務放送架

天井埋込型スピーカー（ATT無）

非常業務遠隔操作器

天井埋込型スピーカー（ATT付）

壁掛型スピーカー（ATT付）

電源遮断ユニット

凡 例

防滴型天井スピーカー

配管・配線

EM-HP1.2-3C

※特記なき配管配線は下記とする。

保護管（PF16）

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

EM-HP1.2-5P 保護管（PF22）

EM-HP1.2-2C 保護管（PF16）

書庫1 大研修室

x4

x4

8

倉庫
相談室他

大研修室

5 6

管理室 管理室
風除室2他

調理物置

7

調理室

x7

x6

x2

廊下

2

洗濯室
脱衣室村民ホール

1

廊下1他

ELV

18

カゴ内

会議室

4

当直室

x3

x3

当直室

10

教育長室 議場

x3

x2

14

防災倉庫
委員会室

議場 廊下

12

x3

13

議会事務局
給湯室3 議員控室

書庫

10

執務室2
村長室他

x4

x3

廊下3

9

x3

書庫2
給湯室2

11

放送室
サーバー室他

x3

x3

階段1

15

階段2

16

5

CR

2 1

1 1

4 4

3

3 3

3

3 1 2

W11

3 1 3

1

2

1

x3

x3

機械室

1

風除室1他

W11

6

1

6 6

4 4

4 4

27

27

65

74

x4

x4x6

EM-HP1.2-5Px3（E39）
EM-HP1.2-20P（E39）

EM-HP1.2-5Px3（E39）
EM-HP1.2-10P（E31）
EM-HP1.2-20P（E39）

5P

2C

2C 5P5P

2C

EV

AMP

WP

ERM

C

WP

AMP

C ERM
WPWP

ERM

C

C

19

外部

10W

外部 1

1

10

1

17

階段3

1FL

2FL

曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

１階非常放送設備 配線図 Ｓ＝１／１００

女子ロッカー室

男子ロッカー室

研修室

印刷室

村民ホール

ホール

受付

大研修室

倉庫
産業建設課 地域包括支援センター 税務国保課

機械室

村民生活課

ＵＳ

風除室１
物置２

多目的
ＷＣ１

女子
ＷＣ
２

物置３

執務室１

授乳室

廊下１

男子
ＷＣ２

階段２

女子
ＷＣ１

階段３

職員玄関

給湯室１

風除室２

管理室

書庫１

相談室
問診室

相談室

階段１

洗濯室
兼物置

当直室

物置１

休憩室

女子
休養室

会議室

出納室

調理物置

調理室

廊下２

男子
ＷＣ
１

Ｅ－３３

勝手口脱衣

品 名シンボル

非常業務放送架

天井埋込型スピーカー（ATT無）

非常業務遠隔操作器

天井埋込型スピーカー（ATT付）

壁掛型スピーカー（ATT付）

電源遮断ユニット

凡 例

防滴型天井スピーカー

配管・配線

EM-HP1.2-3C

※特記なき配管配線は下記とする。

保護管（PF16）

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

EM-HP1.2-5P 保護管（PF22）

EM-HP1.2-2C 保護管（PF16）

7

5

33

1

6

8

2

4

系統図参照

1

ERM

C

WP

AMP

WP

WP

ERM

ERM

C

5P

2C

2C

5P

5P

2C

１階非常放送設備 配線図

1

防火区画貫通処理 短管工法、サイズは図示

(19)

(19)

(19)

(19)(25)

(19)

火報受信機へ

曽根

E
P
S

移動
ｽﾃｰｼﾞ

機械室

受水槽 給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ

ELV
PS

US 耐火金庫

温水
器

PS

PS

階段１

E
P
S

UP

洗

車寄せ

UP

UP

掲
示

板

PS

bizhub C450 i
937*688

薪ストーブ

(軒
の
出
)

役場 公民館

役場 公民館

耐火
金庫

Y5

Y3

Y1

Y2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y5

Y3

Y1

Y2

EPS

E
P
S

収
納
２

押
入

Y4 Y4

記帳台

Ｄ

〒

ガ
ス

ボ
ン

ベ

室
外

機

ＯＴ

FF FF FFFFFF FF FFFF

特

軒先ライン

ポーチ４

ポーチ３

1,000 2,000 1,900 1,500 3,600 1,2002,200
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,
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0
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,
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3
,
0
0
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1
1
,
3
0
0

4
,
2
0
0

4,200 1,700 3,000 5,000

3,5001,8005,900 4,500 2,200 9003,20022,400 4,800

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

1
,
5
0
0

4
,
6
0
0

2
,
2
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0
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,
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,
2
0
0
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,
0
0
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,
0
0
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1
9
,
5
0
0

6
,
0
0
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3
,
0
0
0

3
,
1
0
0

1
,
8
0
0

6
,
4
0
0

3
,
5
0
0

2
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
,
1
0
0

2,000 6,000

7,500 2,550 5,150

4,730 3,600 7,670

3,370 4,300

9,8504,950

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

車寄せ

掲
示

板



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

議場
（災害対策本部）

車いす
スヘ゜ース

Ｅ
Ｐ
Ｓ

教育長室

議会事務局

議員控室

企画政策課 教育委員会

放送室

防災倉庫

防災書庫

ＥＬＶ

（１１人）

ＥＰＳ

Ｐ
Ｓ

執務室２

男子
ＷＣ３

多目的
ＷＣ２

女子
ＷＣ
３

給湯室３

書庫３

書庫２

給湯室２

廊下４

階段３

ＥＰＳ

特

廊下３

傍聴席

特

Ｂ

ハイカウンター ローカウンター ローカウンター

サーバー室

会議室
（応接室）

庇

タラップ

ＤＮ

階段１

下足入

ＤＷ

電気錠

ＤＷ

階段２

村民ホール

（吹抜）

下足入

（吹抜）

煙突

庇

（
軒
の
出
）

村長室
ＷＣ

村長室

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

副村長室

委員会室
（リエゾン室）

耐火金庫

総務課

屋上

ハト小屋

（室外機置場）

庇

Ｙ４ Ｙ４

Ｅ－３４

正副議長室

Ｃ

目隠しフェンス

5,550 2,500 3,700 4,900

2,4002,550 3,700 2,500 1,200 3,700 4,4007,5009,150

7,650 56,350

3,800 3,6005,400 2,600 12,1003,5507,650 4,800 20,500

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

4
,
2
0
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1
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,
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,
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0
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,
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5
,
0
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0

1
9
,
5
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0

3,300 2,600

5,900 2,400

5
,
0
0
0

8,650

3,500 4,800

8,650 2,300

4,500 300 7,700 900

1
,
5
0
0

1,250 3,550

3
,
2
0
0

3
,
2
0
0

2,5501,700

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

12

13

9

系統図参照

10 10

11

14

16

15 17

A
M
P

C

2C2C
2
C

２階非常放送設備 配線図

２階非常放送設備 配線図 Ｓ＝１／１００

18

(19)

(19)

(19)

(19)

(19)

(19)19

火報受信機へ

(19)

曽根

2C



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００

１階 テレビ共聴設備 配線図

風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

1階 テレビ共聴設備 配線図 Ｓ＝１／１００

女子ロッカー室

男子ロッカー室

研修室

印刷室

村民ホール

ホール

受付

大研修室

倉庫
産業建設課 地域包括支援センター 税務国保課

機械室

村民生活課

ＵＳ

風除室１
物置２

多目的
ＷＣ１

女子
ＷＣ
２

物置３

執務室１

授乳室

廊下１

男子
ＷＣ２

階段２

女子
ＷＣ１

階段３

職員玄関

給湯室１

管理室

書庫１

相談室
問診室

相談室

階段１

洗濯室
兼物置

当直室

物置１

休憩室

会議室

出納室

調理物置

調理室

廊下２

男子
ＷＣ
１

Ｅ－３５

勝手口脱衣

記帳台

ポーチ１

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ

１Ｔ－１

１Ｔ－１

２Ｔ－１

引込より

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

保護管（PF16）

保護管（PF22）

※特記なき配管配線は下記とする。

EM-S-5C-FB

EM-S-7C-FB

配管・配線

増幅器 BL規格品

２分岐器 BL規格品

４分配器 BL規格品

６分配器 BL規格品

８分配器 BL規格品

テレビ端子端末 BL規格品

テレビ端子端末 ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ収容 BL規格品

品 名シンボル

凡 例

7C

5C

以降E-00参照

EM-S-7C-FB(FEP30) EM-S-7C-FB(PF22)

EM-S-7C-FB(ラック)

7C-FB(ラック)

防火区画貫通処理 短管工法、サイズは図示

(19) (19)

ET

曽根

E
P
S

移動
ｽﾃｰｼﾞ

受水槽 給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ

PS

US 耐火金庫

温水
器

PS

PS

女子
ＷＣ
２

男子
ＷＣ２ E

P
S

UP

洗

車寄せ

UP

UP

掲
示

板

PS

棚

収
納
１

薪ストーブ

(軒
の
出
)

役場 公民館

役場 公民館

耐火
金庫

Y5

Y3

Y1
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X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y5
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EPS

E
P
S

収
納
２

押
入

Y4 Y4

記帳台

ポーチ１

Ｄ

〒

書庫１

移動書庫

ガ
ス

ボ
ン

ベ

室
外

機

ＯＴ

FF FF FFFFFF FF FFFF

特

軒先ライン

ポーチ４

ポーチ３
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株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

２階テレビ共聴設備 配線図 Ｓ＝１／１００

議場
（災害対策本部）

車いす
スヘ゜ース

Ｅ
Ｐ
Ｓ

教育長室

議会事務局

議員控室

企画政策課 教育委員会

放送室

防災倉庫

防災書庫

ＥＬＶ

（１１人）

ＥＰＳ

Ｐ
Ｓ

執務室２

男子
ＷＣ３

多目的
ＷＣ２

女子
ＷＣ
３

給湯室３

書庫３

書庫２

給湯室２

廊下４

階段３

ＥＰＳ

特

廊下３

傍聴席

特

Ｂ

ハイカウンター ローカウンター ローカウンター

サーバー室

会議室
（応接室）

庇

タラップ

ＤＮ

階段１

下足入

ＤＷ

電気錠

ＤＷ

階段２

村民ホール

（吹抜）

下足入

村民ホール

（吹抜）

煙突

庇

（
軒
の
出
）

村長室
ＷＣ

村長室

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

副村長室

委員会室
（リエゾン室）

耐火金庫

総務課

屋上

ハト小屋

（室外機置場）

庇

Ｙ４ Ｙ４

Ｅ－３６

正副議長室

Ｃ

目隠しフェンス

5,550 2,500 3,700 4,900

2,4002,550 3,700 2,500 1,200 3,700 4,4007,5009,150

7,650 56,350

3,800 3,6005,400 2,600 12,1003,5507,650 4,800 20,500

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

4
,
2
0
0

7
,
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0
0

1
,
8
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0
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0
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0
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0
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9
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3,300 2,600

5,900 2,400

5
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8,650

3,500 4,800

8,650 2,300

4,500 300 7,700 900

1
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5
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3
,
2
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3
,
2
0
0

2,5501,700

1
1
,
0
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0

8
,
5
0
0

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ
５Ｃ

５Ｃ

５Ｃ
５Ｃ

２Ｔ－１

端子盤(複合防災盤内組込)

EM-S-7C-FB（テレビ共聴設備)

１Ｔ－１

２Ｔ－１

※特記なき配管配線は下記とする。

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

保護管（PF16）EM-S-5C-FB

保護管（PF22）EM-S-7C-FB

HDMIケーブル 天井ころがし

配管・配線

5C

7C

(別途工事)

２階テレビ共聴設備 配線図

増幅器 BL規格品

２分岐器 BL規格品

４分配器 BL規格品

６分配器 BL規格品

８分配器 BL規格品

テレビ端子端末 BL規格品

テレビ端子端末 ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ収容 BL規格品

品 名シンボル

凡 例

短管工法、サイズは図示防火区画貫通処理

(19)

(19)

(19)

(19)

ET

曽根
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株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

自動火災報知設備系統図・凡例

Ｅ－３７
自動火災報知設備系統図・凡例

Ｃ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ａ

Ｅ×２

Ｄ

Ｅ×２ Ｅ×２

Ｅ×３
Ｃ

１Ｆ

設 備 幹 線 系 統 図

記 号

凡 例

名 称 記 事

特 記

天井裏

２Ｆ

天井裏

ハト小屋

ＥＭ－ＨＰ １．２－ ４Ｃ （ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ １．２－１０Ｐ （ＰＦ２８）

ＥＭ－ＨＰ １．２－ ５Ｐ （ＰＦ２２）

ＥＭ－ＨＰ １．２－ ３Ｐ （ＰＦ２２）

ＥＭ－ＨＰ １．２－ ２Ｃ （ＰＦ１６）

Ｃ

Ｅ

Ｄ

Ｂ

Ａ

警 戒 区 域 番 号 Ｎｏ．１ ～ １６

Ｐ型副表示 ３０回線表 示 盤

合計３０回線 壁掛型 特記参照防 災 監 視 盤 Ｐ型１級

連 動 回 路 番 号 防排煙連動用感知器用 Ｎｏ．１ ～ ２
ＳＳ

ＮＯ 制 御 回 路 番 号 防火シャッター用 Ｎｏ．１ ～ ２

自火報 １６Ｌ

予 備

合 計 ３０Ｌ

・主音響 －音声案内機能付

・音声ガイダンス機能 －各種ナビゲーションを行う音声操作手順ガイダンス機能搭載

・カラーユニバーサルデザイン －色弱者対応・高齢者対応（ＣＵＤＯ認定品）

・履歴機能 －７セグメント表示（最大12,000件）

ＵＳＢメモリーで履歴をＰＣ確認可能

・中継器電源標準搭載 －遠隔試験機能付感知器最大１６個（専用中継器１台）接続可能、

・保守・施工モード搭載 －地区音響短時間鳴動機能

地区音響遠隔制御機能（回線毎）

施工支援機能（発報信号無線機送信機能 ※専用治具使用時）

加熱・加煙試験を現地１名で対応（省力化）可能

諸表示入力５点搭載

一括移報起動遮断スイッチ搭載

終端抵抗回線別切替機能搭載（１０ｋΩ／２０ｋΩ/終端設定）

ＰＣデータ設定プログラム機能搭載

無線式感知器最大１６個（専用中継器２台）接続可能

・壁掛型

警報音鳴動モード設定機能搭載

シンプルモード／エリア通知モード（３パターン）選択可能

操作練習機能搭載

排煙口手動開放装置電源標準搭載（１５０ｍＡ）

・組込品

・追加マルチ移報接点 －無電圧ｃ接点４０点（合計４５点）

２）表示盤は壁掛型窓式とし、表示内訳は防災監視盤と同表示とする。

３）自動火災報知設備の地区警報は非常放送設備（音声警報）によるものとし、防災監視盤から

非常放送設備に対し、階別火災信号等及び火災確認信号を移報する。

４）防災監視盤はエレベーター制御盤へ火災一括信号（無電圧ａ接点）を移報する。

５）煙感知器用点検ボックス（エレベータ昇降路用）の設置において、

以下の工事区分はエレベータ工事とする。

・エレベータ連動停止用スイッチ（スイッチ、取り付け、結線、試験）

・注意喚起シール（シール、貼り付け）

７）感知器取付け用吊り金具および金具取付工事までは別途電気工事とする。

６）図中、点線の感知器は天井裏取り付けとする。

８）特記なき配管配線は下記の通りとする。

４
，

１
０

０
４

，
０

０
０

・表示盤用電源 －容量アップ

ＥＭ－ＨＰ １．２－ ３Ｃ（ＰＦ１６）ＥＭ－ＨＰ １．２－ ３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ １．２－ ２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ ０．９－ ４Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ ０．９－ ２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ １．２－ ２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ ０．９－ ４Ｃ

ＥＭ－ＡＥ ０．９－ ２Ｃ

１

４

１

１

７ １３
階段

２

２

８ ９ １４
階段

１５
階段

１６
ＥＬＶ

３

３

２

２

５ ６

１０１１１２

ＡＣ１００Ｖ，Ｄ種設置工事

収容

発 信 機 Ｐ型１級 フラット型表示灯付

光電式スポット型感知器 ２種 側面点検ＢＯＸ付

差動式スポット型感知器 ２種

定温式スポット型感知器 特種 ６０℃

定温式スポット型感知器 特種 ６０℃ 防水型

定温式スポット型感知器 １種 ７０℃ 防水型

終 端 抵 抗 １０Ｋ

ＥＬＶ工事Ｅ Ｌ Ｖ 制 御 盤

配 管 配 線 天井いんぺい

配 管 配 線 ケーブル線

配 管 配 線 床いんぺい

配 管 配 線 露出

配 管 配 線 立上り、引下げ、素通し

ジョイントボックス

プ ル ボ ッ ク ス

警 戒 区 域 境 界 線

光電式スポット型感知器 ３種

自 動 閉 鎖 装 置 防火シャッター閉鎖用 ＤＣ２４Ｖ ０．４Ａ以下 建築工事

シャッター降下時警報用 ＤＣ２４Ｖ １６ｍＡ電 子 ブ ザ ー

１）防災監視盤の仕様は下記の通り。

・回線内訳

埋込型小 型 機 器 収 容 箱

光電式スポット型感知器 ２種

ガス漏れ火災警報器 プロパンガス用

６

Ｇ

１Ｌ

防火シャッター ２Ｌ

調理室 ガス漏れ

８Ｌ

防 火 区 画 貫 通 処 理 短 管 工 法 、 サ イ ズ は 図 示

埋込

埋込

埋込

埋込

埋込

埋込

曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

１階自動火災報知設備 配線図 Ｓ＝１／１００

女子ロッカー室

研修室

印刷室

村民ホール

ホール

受付

大研修室

倉庫

産業建設課
地域包括支援センター 税務国保課

機械室

村民生活課

ＵＳ

風除室１物置２

多目的
ＷＣ１

女子
ＷＣ
２

物置３

執務室１

授乳室

廊下１

男子
ＷＣ２

階段２

女子
ＷＣ１

階段３

職員玄関

給湯室１

管理室

書庫１

相談室
問診室

相談室

階段１

洗濯室
兼物置

当直室

物置１

休憩室

会議室

出納室

調理物置

調理室

廊下２

男子
ＷＣ
１

Ｅ－３８

勝手口脱衣

ポーチ１

１階自動火災報知設備 配線図

１

２

３

４

天井裏

５

天井裏

６

天井裏

１

１ １

Ｇ

PB500□×200

曽根

男子ロッカー室

E
P
S

移動
ｽﾃｰｼﾞ

機械室

受水槽 給水
ﾎﾟﾝﾌﾟ

ELV

（11人）
PS

耐火金庫

温水
器

PS

PS

執務室１

階段２

階段３

風除室２

UP

洗

車寄せ

UP

UP

掲
示

板

PS

棚

bizhub C450 i
937*688

収
納
１

薪ストーブ

(軒
の
出
)

役場 公民館

役場 公民館

女子
休養室

耐火
金庫

Y5

Y3

Y1

Y2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Y5

Y3

Y1

Y2

EPS

E
P
S

収
納
２

押
入

Y4 Y4

勝手口脱衣

記帳台

ポーチ１

ポーチ２

Ｄ

〒

ガ
ス

ボ
ン

ベ

室
外

機

ＯＴ

FF FF FFFFFF FF FFFF

特

軒先ライン

可動間仕切壁

可動間仕切壁

ポーチ４

ポーチ３

1ｍ×11枚

1,000 2,000 1,900 1,500 3,600 1,2002,200

8,3008,0005,400 7,200 8,300 4,800 1,800 2,5007,2003,200 1,000 2,700 3,600

3,475 3,725

2
,
8
0
0

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
7
0
0

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

2
,
2
0
0

5
,
3
0
0

6
,
0
0
0

4
,
0
0
0

3
,
0
0
0

1
1
,
3
0
0

4
,
2
0
0

4,200 1,700 3,000 5,000

3,5001,8005,900 4,500 2,200 9003,20022,400 4,800

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

1
,
5
0
0

4
,
6
0
0

2
,
2
0
0

4
,
5
0
0

2
,
2
0
0

6
,
0
0
0

4
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1
9
,
5
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

3
,
1
0
0

1
,
8
0
0

6
,
4
0
0

3
,
5
0
0

2
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2
,
0
0
0

1
,
1
0
0

2,000 6,000

7,500 2,550 5,150

4,730 3,600 7,670

3,370 4,300

9,8504,950

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

(19)

(31)×2

(19)



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

Ａ１：１／１００

Ａ３：１／２００

２階自動火災報知設備 配線図 Ｓ＝１／１００

議場
（災害対策本部）

車いす
スヘ゜ース

教育長室

議会事務局

議員控室

企画政策課 教育委員会

放送室

防災倉庫

防災書庫

ＥＬＶ

（１１人）

ＥＰＳ

Ｐ
Ｓ

執務室２

男子
ＷＣ３

多目的
ＷＣ２

女子
ＷＣ
３

給湯室３

書庫３

書庫２

給湯室２

廊下４

階段３

ＥＰＳ

特

廊下３

傍聴席

特

Ｂ

ハイカウンター ローカウンター ローカウンター

サーバー室

会議室
（応接室）

庇

タラップ

ＤＮ

階段１

下足入

ＤＷ

電気錠

ＤＷ

階段２

村民ホール

（吹抜）

下足入

村民ホール

（吹抜）

煙突

庇

（
軒
の
出
）

村長室
ＷＣ

村長室

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ５

Ｙ３

Ｙ１

Ｙ２

副村長室

委員会室
（リエゾン室）

耐火金庫

総務課

屋上

ハト小屋

（室外機置場）

庇

Ｙ４ Ｙ４

Ｅ－３９

正副議長室

Ｃ

目隠しフェンス

5,550 2,500 3,700 4,900

2,4002,550 3,700 2,500 1,200 3,700 4,4007,5009,150

7,650 56,350

3,800 3,6005,400 2,600 12,1003,5507,650 4,800 20,500

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

64,000

4
,
2
0
0

7
,
1
0
0

1
,
8
0
0

4
,
2
0
0

1
1
,
3
0
0

2
,
2
0
0

6
,
0
0
0

1
,
5
0
0

2
,
8
0
0

2
,
0
0
0

1
,
8
0
0

6
,
4
0
0

6
,
3
0
0

5
,
0
0
0

1
9
,
5
0
0

3,300 2,600

5,900 2,400

5
,
0
0
0

8,650

3,500 4,800

8,650 2,300

4,500 300 7,700 900

1
,
5
0
0

1,250 3,550

3
,
2
0
0

3
,
2
0
0

2,5501,700

1
1
,
0
0
0

8
,
5
0
0

２階自動火災報知設備 配線図

１Ｆ天井裏

７

８

９

１０

天井裏

１１

天井裏

１２

天井裏

２

２

２

１３
階段

１４
階段

１５
階段

１６
ＥＬＶ

３

１Ｆ

２

１Ｆ

６

(19)

(31)×2

(19)(19)

(19)

曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事 Ｅ－４０
＜車庫兼書庫＞ 1・2階 電灯コンセント設備 配線図

Ａ１：１／１００、４００

Ａ３：１／２００、８００

Ｙ６Ｘ１ Ｘ５Ｘ４Ｘ３Ｘ２

Ｂ

書庫

ＢＡ

屋根

３
／

１
０

０

ＤＷ

階段室

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ６Ｘ１ Ｘ５Ｘ４Ｘ３Ｘ２

ＢＡ

エスティマ アルファード フォレスター
（ハ゜トカー）

アトラス
（水トラ）

ハイエース

メルファ
（大型ハ゛ス）

階段室

１３４５６７９１０

車庫

ローザ
（マイクロハ゛ス）

２

ＵＰ

特定防火設備

（下部収納）
備品庫

工具庫

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

除雪車

〈 異種用途区画範囲 〉

壁 の部分

階段室以外の２階の床全て床

※区画の仕様は特記事項による

２階延焼のおそれのある部分

１階延焼のおそれのある部分

6,5006,500 6,500 7,500 8,000

15,20019,800

35,000

8,0007,5006,5006,5006,500

6,800 13,000
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0
0

9
,
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0

1
2
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5
0
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4
,
3
6
0

4
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3
4
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3
,
8
0
0

35,000

8,0007,5006,5006,5006,500

6,5006,500 6,500 7,500 8,000

1
2
,
5
0
0

15,200

6,800 10,500 2,500

19,800

3
,
5
0
0

9
,
0
0
0

1
2
,
5
0
0

3
,
8
0
0

4
,
3
5
0

4
,
3
5
0

4
,
3
5
0

8
,
1
5
0

２階 電灯コンセント設備 配線図 Ｓ＝１／１００

１階 電灯コンセント設備 配線図 Ｓ＝１／１００

A2×1

階段室

D×5

車庫

Ａ１×３
備品庫

Ａ１×１
工具庫

A2×13
書庫

A2×1

階段室

Ａ１ ＬＳＳ９－４－３０

本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ａ２ ＬＳＳ９－４－６５

本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ｃ ＬＳＳ１－４－６５

本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ｄ ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０

本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ｅ 直付型４０形 反射笠付型

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ｂ ｉＤシリーズ直付形４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０

C×1

B×9

1LP-1

1ET WP
1ET WP

IE2.0×3(G16)

1 2

ア ア アイ イ イ

33 33

IE2.0×3(G16)
IE2.0×3(G16)

IE2.0×13(G28)
IE2.0×3(G16)

IE2.0×13(G28)
IE2.0×3(G16)

IE2.0×13(G28)
IE2.0×3(G16)

IE2.0×3(G16)

IE2.0(G22) IE2.0(G16)
IE2.0(G28)

IE2.0(G16)

IE2.0×3(G16)

IE2.0×3(E19)

天井内

天井内

ア ア アイ イ

2F3 F3

33
3

3

3
4

IE2.0×3(G16)

5 6

3 4

4 4
3

IE2.0(G16)

IE2.0(G16)

F3
F3

F3

F5

F3
F3 F4

2F2
2F2

2F2

2F2

2F3

F4 F4 F4 F3

F3 F3 F3

F3 F3F3F3F3

F5

床：耐火処理

図 記 号 品 名 ・ 規 格 備 考

凡 例

埋込コンセント 2P15Aｘ1口

図中特記無き配線は下記による

二重天井内配線EM-EEF1.6-3C

EM-EEF2.0-2C×2

保護管(PF22）

※壁立下り・及び壁貫通のケーブル配線は電線管にてケーブル保護を施すものとする

凡 例

埋込コンセント1ET WP 防雨型2P15Aｘ1口 ET付

2F3

二重天井内配線EM-EEF2.0-2C 保護管(PF22）

2F4

防火区画貫通処理 短管工法、サイズは図示

埋込コンセント 2P15Aｘ2口

1 F3

2F2

EM-EEF2.0-3C 二重天井内配線 保護管(PF22）

二重天井内配線 保護管(PF22）×2

EM-IE2.0×3(G16) 露出配管

照明器具 照明器具姿図参照

換気扇 別途機械設備工事

床：耐火処理

（ＥＶ・ＰＨＥＶ充電用） 充電ボックス

1
0
0
0

1
0
0

300 145

定格：20A 200V AC(単相)
基本機能：CPLT機能(IEC61851-1 ed2.0 AnnexA準拠)
漏電保護機能：感度電流15mA 0.1秒以下
充電用コネクタ：IEC62196-2 ed1.0 Type1準拠
筐体材質：SUS
使用温度範囲：-10°C～+40°C
防水保護等級：JIS C 0920 IP44

(充電用コネクタをコネクタホルダに収納し扉を閉めた状態)
充電ケーブル長：約6.2m(ボックス引出部からの寸法)
設置方式：壁面取付方式
設置場所：屋内屋側

充電設定：充電電流設定(充電時の最大電流値を設定可能)
充電タイマー設定(電源オフタイマー機能：30～120分
15分間隔で設定可能、連続充電)

2

1

一般財団法人 日本自動車研究所認証センター
規格(JARI A 0001:2014 EV/PHEV用AC普通充電器
製品認証基準)適合品

以下E-00参照

3WP 3WP

IE2.0(G22) IE2.0(G22)

F ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２６

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵
防湿型・防雨型
５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束２９８０ｌｍ、消費電力２７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
天井直付型・壁直付型、保護等級：ＩＰ２３

縦取付

IE2.0×3(G16)

D×1

外壁
F×2

L

L×2

3

二重天井内配線EM-EEF1.6-2C×2 保護管(PF22）×2F4

1 1

L×2

2F2 2F2

2F2

F2 F2

10W 10W

10W 10W 10W

6

5

ED

EEL(ELBC)

2F3

(25)(19)×2

IE2.0×2(G16)

IE2.0×3(G16)
IE2.0×2(G16)

IE2.0×3(G16)
IE2.0×2(G16)

IE2.0×2(G16)

JBPB300□*100SUS
PB400□*200SUS

PB200□*100SUS PB200□*100SUS
PB400□*200SUS

二重天井内配線EM-EEF1.6-2C 保護管(PF16）

3

電気自動車充電器 下記姿図参照

埋込スイッチ

埋込スイッチ

電灯動力盤

1P15Aｘ1

3W15Aｘ1

E-40 盤結線図参照

B

B

D

A

A

A

A

誘導標識D

誘導標識A

E-12 誘導標識姿図参照

E-12 誘導標識姿図参照

曽根

B

IE1
4×

2E2
.0(

G28
)

IE14×2E2.0(G28)

5.
5(

VE
16

)

5.
5(

VE
16
)

2.
0(

G1
6)



200V3P20A3.7KW

株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事 Ｅ－４１
＜車庫兼書庫＞ 1・2階動力設備 配線図・盤結線図

Ａ１：１／１００、４００

Ａ３：１／２００、８００

Ｙ６Ｘ１ Ｘ５Ｘ４Ｘ３Ｘ２

Ｂ

ＢＡ

屋根

３
／

１
０

０

ＤＷ

階段室

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ６Ｘ１ Ｘ５Ｘ４Ｘ３Ｘ２

ＢＡ

エスティマ アルファード フォレスター
（ハ゜トカー）

アトラス
（水トラ）

ハイエース

メルファ
（大型ハ゛ス）

階段室

１３４５６７９１０

車庫

ローザ
（マイクロハ゛ス）

２

ＵＰ

特定防火設備

（下部収納）
備品庫

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

除雪車

〈 異種用途区画範囲 〉

壁 の部分

階段室以外の２階の床全て床

※区画の仕様は特記事項による

２階延焼のおそれのある部分

１階延焼のおそれのある部分

6,5006,500 6,500 7,500 8,000

15,20019,800

35,000

8,0007,5006,5006,5006,500

6,800 13,000

3
,
5
0
0

9
,
0
0
0

1
2
,
5
0
0

4
,
3
6
0

4
,
3
4
0

3
,
8
0
0

35,000

8,0007,5006,5006,5006,500

6,5006,500 6,500 7,500 8,000

1
2
,
5
0
0

15,200

6,800 10,500 2,500

19,800

3
,
5
0
0

9
,
0
0
0

1
2
,
5
0
0

3
,
8
0
0

4
,
3
5
0

4
,
3
5
0

4
,
3
5
0

8
,
1
5
0

２階 動力設備 配線図 Ｓ＝１／１００

１階 動力設備 配線図 Ｓ＝１／１００

コンプレッサ3.7KW

1

2

3

1
2

3

0.4KW 0.4KW

２００Ｖ/１００Ｖ
１φ３Ｗ

ＥＭ-ＣＥＴ３８゜

回路 配線用遮断器回路電圧

（Ｖ）
負荷容量

ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

種別

回路

番号 種別 ＡＦＰ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）

100AF/75AT
MCCB3P

〃〃〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

25020200 給電器

負荷名称

4000

ELCB

MCCB

車庫電灯398

階段室他電灯254

書庫コンセント

予備

ELCB

負荷容量負荷名称

〃 〃 〃

2 50 20 200

ELCB

MCCB 400

車庫コンセント

階段室他コンセント

100 1000 100MCCB 1000

１ ２

１

３

５

７

２

４

６

８

給電器

100

100

100 100

100

100MCCB

MCCB

〃〃〃300 〃 〃 〃MCCB

〃 〃 〃

書庫電灯

予備

727

ELCB

2 50 20 200

FS-1、FE-1は連動とする。１注記：

（ＶＡ） （ＶＡ）

4000

番号

LP-1

Ａ

Ｍ

Ａ

２Ｅ

Ａ

Ｍ

２Ｅ

Ｆ
ＷＬ

端子定格

３φ３Ｗ２００Ｖ
ＥＭ-ＣＥＴ１４゜

セパレーター

回 路 番 号

部 屋 名

負 荷 名

始 動 方 式

操 作 、 制 御 方 式

操 作 、 制 御 ｽ ｲ ｯ ﾁ

連 動

負 荷 容 量 Ｋ Ｗ

車庫 車庫

Ｌ Ｌ

2-1

B

Ｌ Ｌ

車庫 予備

排気ファンコンプレッサ 排気ファン

3.7 0.4 0.4

電灯動力分電盤1LP-1(L)(P) 単線結線図

ＥＬＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ
ＡＬ付

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ
ＡＬ付

５０ＡＦ
ＡＬ付

ＭＣＣＢ３Ｐ ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ
スペース

1 2 3

200□×100 200□×100

ＥＴ ＥＴ

ＥＣ ＥＥＬ

Ｅ５．５゜ Ｅ５．５゜

（ＥＬＣＢ）

60A

1LP-1(L)+(P) 鋼板製露出 T型

図 記 号 品 名 ・ 規 格 備 考

凡 例

プルボックス 2P15Aｘ1口

図中特記無き配線は下記による

二重天井内配線EM-EEF1.6-3C

EM-EEF2.0-2C×2

保護管(PF22）

※壁立下り・及び壁貫通のケーブル配線は電線管にてケーブル保護を施すものとする

凡 例

別途壁排風機 機械設備工事

2F3

二重天井内配線EM-EEF2.0-2C 保護管(PF22）×2

2F4

別途サーモスイッチ 仕様傍記

F3

2F2

EM-EEF2.0-3C 二重天井内配線 保護管(PF22）

二重天井内配線 保護管(PF22）×2

EM-CEE2sq-2C(G16)

EM-IE2.0×3(G16)

露出配管

露出配管

ジョイントボックス 鋼製

Th

防火区画貫通処理

押釦スイッチ

別途壁排風機

短管工法、サイズは図示

機械設備工事
C

Pana BL6002同等品

遮断容量5KA

遮断容量2.5KA 遮断容量2.5KA 遮断容量2.5KA

曽根

IE14×3E2.0(G28)

IE2.0×3(G16)

IE2.0×3(G16)IE2.0×3(G16)×2
IE14sq×3E2.0(G28)

IE2
.0×

3(G
16)

×2

IE1
4sq

×3E2
.0(

G28
)

CEE2sq-3C(G16)



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事 Ｅ－４２
Ａ１：１／１００、４００

Ａ３：１／２００、８００＜車庫兼防災備蓄倉庫＞ 1・2階 電灯コンセント設備 配線図

電気室

発電機室

車庫

階段室

ＤＷ

２階 電灯コンセント設備 配線図 Ｓ＝１／１００

階段室

ＤＷ

防災備蓄倉庫

〈 異種用途区画範囲 〉

壁 の部分

床

※区画の仕様は特記事項による

車庫上部の２階の床全て
１階 電灯コンセント設備 配線図 Ｓ＝１／１００

発電機室
Ｅ×３

配線ダクト

電気室
Ｅ×３
配線ダクト

車庫
Ｂ２×１０

ＤＷ前室
Ｂ１×１

階段室
Ａ１×１

備蓄防災倉庫
Ａ１×１４

ＤＷ前室
Ａ３×１

階段室
Ａ２×１

Ａ１ ＬＳＳ９－４－３０

本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ａ２ ＬＳＳ９－４－６５

Ａ３ ＬＳＳ９－２－１５

Ｂ１ ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４

本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ｃ ＬＳＳ１－４－６５

本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ｄ ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０

本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
ＩＰ２３防湿型、昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ｅ ｉＤシリーズ直付型４０形 反射笠付型

パナソニック ＸＬＸ４５０ＫＥＮＰＬＥ９

一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

Ｂ２ ｉＤシリーズ直付形４０形 Ｄスタイル 防湿型・防雨型 Ｗ１５０

Ｃ×１

3

3

3×2

1ET WP

IE2.0×2(G16)
1

1ET WP
33 33

IE2.0×3(G16)
IE2.0×13(G28) IE2.0×8(G28)IE2.0×13(G28)IE2.0×13(G28)

IE2.0×3(G16)IE2.0×3(G16)

アイ アイウ

ウ

ア ア アイイ2

3

IE2.0×3(E19)2.0(G16)

IE2.0×3(E19)

アイ

ウ

アアアア イ イ イ

2F3 2F2
2F2

2F3 2F4 2F4 2F4 2F4 2F3

F3 IE2.0×3(E19)

2F3

F3

F3

2F3

2

1

4
5

54

床：耐火処理

床：耐火処理

IE2.0×3(G16)

図 記 号 品 名 ・ 規 格 備 考

凡 例

埋込コンセント 2P15Aｘ1口

図中特記無き配線は下記による

二重天井内配線EM-EEF1.6-3C

EM-EEF2.0-2C×2

保護管(PF22）

※壁立下り・及び壁貫通のケーブル配線は電線管にてケーブル保護を施すものとする

凡 例

埋込コンセント1ET WP 防雨型2P15Aｘ1口 ET付

2F3

二重天井内配線EM-EEF2.0-2C 保護管(PF22）

2F4

防火区画貫通処理 短管工法、サイズは図示

埋込コンセント 2P15Aｘ2口

1

F3

2F2

EM-EEF2.0-3C 二重天井内配線 保護管(PF22）

二重天井内配線 保護管(PF22）×2

EM-IE2.0×2(G16)

EM-IE2.0×3(G16)

露出配管

露出配管

照明器具 照明器具姿図参照

換気扇 別途機械設備工事

（ＥＶ・ＰＨＥＶ充電用） 充電ボックス

1
0
0
0

1
0
0

300 145

定格：20A 200V AC(単相)
基本機能：CPLT機能(IEC61851-1 ed2.0 AnnexA準拠)
漏電保護機能：感度電流15mA 0.1秒以下
充電用コネクタ：IEC62196-2 ed1.0 Type1準拠
筐体材質：SUS
使用温度範囲：-10°C～+40°C
防水保護等級：JIS C 0920 IP44

(充電用コネクタをコネクタホルダに収納し扉を閉めた状態)
充電ケーブル長：約6.2m(ボックス引出部からの寸法)
設置方式：壁面取付方式
設置場所：屋内屋側

充電設定：充電電流設定(充電時の最大電流値を設定可能)
充電タイマー設定(電源オフタイマー機能：30～120分
15分間隔で設定可能、連続充電)

一般財団法人 日本自動車研究所認証センター
規格(JARI A 0001:2014 EV/PHEV用AC普通充電器
製品認証基準)適合品

F ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２６ 縦取付

ＬＥＤ内蔵、電源ユニット内蔵
防湿型・防雨型
５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束２９８０ｌｍ、消費電力２７Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
本体：ステンレス、カバー：ポリカーボネート（乳白）
天井直付型・壁直付型、保護等級：ＩＰ２３

F×2

外壁

3WP 3WP

1L-3

2.0(G16)

2.0(G22)
2.0(G22)

2F2(E25)
2F2

1
1

2

Ｄ×１

2.0(G16)

ウエ

F33

IE2.0×2(E19)

(E19)

(E19)

F3F3F3F3F3F3F3

IE2.0×3(E19)
IE2.0×2(E19)
床：耐火処理

1.6
(19)

1.6
(19)

1.6
(19)

1.6
(19)

IE2.0(G22)

IE2.0×3(G16)

(19)

PB500□×200SUS PB500□×200SUS PB500□×200SUS

PB500□×200SUS

PB400□×100SUS

3

電気自動車充電器

埋込スイッチ

埋込スイッチ

電灯動力盤

上記姿図参照

1P15Aｘ1

3W15Aｘ1

E-42 盤結線図参照

B

A

A

D

A

誘導標識D

誘導標識A

E-12 誘導標識姿図参照

E-12 誘導標識姿図参照

(19)

(19)

曽根

車庫

Ｂ

Ｂ

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Ｂ

Ｂ

防災備蓄倉庫

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

（下部収納）

階段室

DN

UP

Y1

Y2

Y3

Y1

Y2

Y3

DW

（203.36㎡）

（260.96㎡）

アトラス
（水トラ） RUV4

エスティマ
（教育）

ルーミー タント

セレナ
（博愛号）

71 2 3 4 5 6 8

カローラ
クロス タウン

エース

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

特
定

防
火

設
備

電気室

防
火

設
備

燃料
小出槽

１階延焼の
おそれのある部分

２階延焼の
おそれのある部分

3,20025,1007,200

3,5006,0006,0006,0006,5007,500

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

35,500

3,20032,300

3,5006,0006,0007,500 6,0006,500

35,500
4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

1,350 1,850

6
,
1
0
0

1
,
9
0
0

6
,
1
0
0

1
,
9
0
0

1,350 1,850

3,20025,1007,200

3,5006,0006,0006,0006,5007,500

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

35,500

3,20032,300

3,5006,0006,0007,500 6,0006,500

35,500
4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

1,350 1,850

6
,
1
0
0

1
,
9
0
0

6
,
1
0
0

1
,
9
0
0

1,350 1,850

ＱＢ

A 避難口誘導標識(壁取付) B 通路誘導標識両面型(天井吊下げ)

車庫兼書庫・車庫兼防災備蓄倉庫凡例

B B

IE14×2E2.0(G28)

IE14×2E2.0(G280)×2IE14×2E2.0(G280)×2IE14×2E2.0(G280)×2 IE14×2E2.0(G28)



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事 Ｅ－４３
Ａ１：１／１００、４００

Ａ３：１／２００、８００＜車庫兼防災備蓄倉庫＞ 1・2階 動力設備 配線図・盤結線図

１階 動力設備 配線図 Ｓ＝１／１００

CET38sqE5.5sq(E63)

図 記 号 品 名 ・ 規 格 備 考

凡 例

プルボックス 2P15Aｘ1口

図中特記無き配線は下記による

二重天井内配線EM-EEF1.6-3C

EM-EEF2.0-2C×2

保護管(PF22）

※壁立下り・及び壁貫通のケーブル配線は電線管にてケーブル保護を施すものとする

凡 例

別途壁排風機 機械設備工事

2F3

二重天井内配線EM-EEF2.0-2C 保護管(PF22）×2

2F4

別途サーモスイッチ 仕様傍記

F3

2F2

EM-EEF2.0-3C 二重天井内配線 保護管(PF22）

二重天井内配線 保護管(PF22）×2

EM-CEE2sq-2C(G16)

EM-IE2.0×3(G16)

露出配管

露出配管

ジョイントボックス 鋼製

1LP-2

別途DW盤

3Φ200V0.2KW 3Φ200V0.2KW

3Φ200V0.2KW 3Φ200V0.2KW

3Φ200V0.75KW
給気ファン

Th

3Φ200V0.9KW
電気室給気ファン

3Φ200V0.9KW
電気室排気ファン

Ｔｈ連動

２００Ｖ/１００Ｖ
１φ３Ｗ

ＥＭ-ＣＥＴ３８゜

回路 配線用遮断器回路電圧

（Ｖ）
負荷容量

ＰＡＦＡＴ

配線用遮断器

種別

回路

番号 種別 ＡＦＰ ＡＴ

回路電圧

（Ｖ）

100AF/75AT
MCCB3P

〃〃〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

25020200 給電器

負荷名称

4000

ELCB

MCCB

車庫電灯591

電気室コンセント200

防災倉庫コンセント

予備

ELCB

負荷容量負荷名称

〃 〃 〃

2 50 20 200

ELCB

MCCB 300

車庫コンセント

防災倉庫電灯

100 1000 100MCCB 1000

１ ２

１

３

５

７

２

４

６

８

給電器

100

100

100 100

100

100MCCB

MCCB

〃〃〃300 〃 〃 〃MCCB

〃 〃 〃 予備

1000

ELCB

2 50 20 300

（ＶＡ） （ＶＡ）

4000

番号

Ａ

Ｍ

２Ｅ

Ａ

Ｍ

２Ｅ

Ｆ
ＷＬ

端子定格 50A

３φ３Ｗ２００Ｖ
ＥＭ-ＣＥ８゜-３Ｃ

セパレーター

回 路 番 号

部 屋 名

負 荷 名

始 動 方 式

操 作 、 制 御 方 式

操 作 、 制 御 ｽ ｲ ｯ ﾁ

連 動

負 荷 容 量 Ｋ Ｗ

ＬＬ

4-1

Th

Ｌ Ｌ

電気室 車庫

電気室給気F 発電機給気F電気室排気F

0.750.9 0.9

電灯動力分電盤1LP-2(L)(P)(一般) 単線結線図

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ
ＡＬ付

５０ＡＦ
ＡＬ付

ＭＣＣＢ３Ｐ ＥＬＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ

1 2 3

CE8sq-3C E5.5sq(E39)

動力 電灯

Ａ

Ｍ

２Ｅ

５０ＡＦ
ＡＬ付

Ａ

Ｍ

２Ｅ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ
ＡＬ付

Ａ

Ｍ

２Ｅ

ＭＣＣＢ３Ｐ

Ｌ

4 5

車庫排気F

0.2 0.2

4-1

発電機連動

1

B

9

1 2

3 4

Th

5 6

7

Th

防火区画貫通処理

押釦スイッチ

別途壁排風機

短管工法、サイズは図示

機械設備工事

床：耐火処理

床：耐火処理

C

予備

ＡＬ付

Ａ

Ｍ

２Ｅ

５０ＡＦ
ＭＣＣＢ３Ｐ

５０ＡＦ
ＡＬ付

ＭＣＣＢ３Ｐ

Ａ

Ｍ

２Ｅ

6 7

Ｌ

防災備蓄倉庫

排気F

0.2

1

B

Ｌ

防災備蓄倉庫

排気F

0.2

予備

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０ＡＦ
３０ＡＴ

8

ＩＮＶ対応

車庫

車庫排気F

DW

DW

2.2

G

ＥＴ ＥＴ

ＥＤ ＥＥＬ

Ｅ５．５゜ Ｅ５．５゜

（ＥＬＣＢ）

回 路 番 号

部 屋 名

負 荷 名

始 動 方 式

操 作 、 制 御 方 式

操 作 、 制 御 ｽ ｲ ｯ ﾁ

連 動

負 荷 容 量 K W

運 転 電 流 A

9

電灯動力分電盤1LP-2(P)G 単線結線図

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ

２０ＡＴ ２０ＡＴ

ＭＣＣＢ３Ｐ

10 11

発電機ヒーター 蓄電池充電回路

1.4 0.4

Ｆ
ＷＬ

３φ３Ｗ２００Ｖ
ＥＭ-ＣＥ５．５゜-３Ｃ

端子定格 30A

10
11

9

以降E-03参照

CET250sq E22

6KV CET60sq(G82)

FL+3000

発電機

EA/DEBEELEpEc
(ELCB)

E60E38 E60E5.5E5.5

CE5.5sq-3C (E31)

2L-3(G)

番号 名 称 摘 要

2P-1-3

幹線

2L-3

2P-1-1

2P-1-4(G)

2P-1-2

1L-2(G)

1L-2

2L-2

1L-1(G)

1L-1

2L-1(G)

2L-1

CET-60sq(FEP65)

CET-38sq(FEP50)

CET-150sq(FEP100)

CET-200sq(FEP100)

CET-100sq(FEP80)

CET-150sq(FEP100)

CET-38sq(FEP65)

CET-38sq(FEP65)

CET-100sq(FEP80)

CET-100sq(FEP80)

①

②

LP-1(L)

LP-1(P)

別途浄化槽盤

CET-38sq(FEP50)

CET-14sq(FEP40)

CET14sq(FEP40)

③

④

⑤ 浄化槽異常 CEE2sq-2C(FEP50)

⑥ Qb 自家発異常 CEE2sq-2C×2(FEP30)

CET-150sq(FEP100)

⑦ 地震計 (FEP30)C

CET-100sq(FEP80)

CET-100sq(FEP80)

以降E-03参照

①

②
④

⑥

1LP-2(L)+(P)+(P)G 鋼板製露出 T型

Pana BL6002同等品

発電 機
起動 信 号

遮断容量5KA

遮断容量5KA 遮断容量5KA 遮断容量5KA 遮断容量5KA 遮断容量5KA 遮断容量5KA 遮断容量2.5KA 遮断容量2.5KA 遮断容量2.5KA

ＥＬＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ

遮断容量5KA

曽根

Ｂ

Ｂ

階段室

防災備蓄倉庫

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

DN

Y1

Y2

Y3

DW

（260.96㎡）

Ａ

Ａ

Ｃ

Ｃ

防
火

設
備

２階延焼の
おそれのある部分

3,20032,300

3,5006,0006,0007,500 6,0006,500

35,500

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

6
,
1
0
0

1
,
9
0
0

1,350 1,850

3,20032,300

3,5006,0006,0007,500 6,0006,500

35,500

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

6
,
1
0
0

1
,
9
0
0

1,350 1,850

車庫

Ｂ

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

（下部収納）

〈 異種用途区画範囲 〉

壁 の部分

床

※区画の仕様は特記事項による

車庫上部の２階の床全て

階段室

UP

Y1

Y2

Y3

DW

（203.36㎡）

アトラス
（水トラ） RUV4

エスティマ
（教育）

ルーミー タント

セレナ
（博愛号）

71 2 3 4 5 6 8

カローラ
クロス タウン

エース

ＡＣ

特
定

防
火

設
備

ＱＢ

電気室

防
火

設
備

燃料
小出槽

１階延焼の
おそれのある部分

3,20025,1007,200

3,5006,0006,0006,0006,5007,500

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

35,500

1,350 1,850

6
,
1
0
0

1
,
9
0
0

3,20025,1007,200

3,5006,0006,0006,0006,5007,500

4
,
0
0
0

8
,
0
0
0

35,500

1,350 1,850

6
,
1
0
0

1
,
9
0
0

２階 動力設備 配線図 Ｓ＝１／１００

ピット

電気室 電気室 電気室 電気室
C

CEE2sq-2C

CE2.0-3C CE2.0-3C

CE2.0-3C(E25)×2
CEE2sq-2C(E19)

CE2.0-3C(E25)×2
CEE2sq-2C(E19)

CE8sq-3CE2.0(E31)

CE8sq-3CE2.0(E31)

CE8sq-3CE2.0
CE8sq-3CE2.0(E31)

PB400□×100

PB200□×100 SUS PB200□×100 SUS

CE
2.

0-
3C

(G
22

)

CE
2.

0-
3C

(G
22

)

CE2.0-3C(G22) CE2.0-3C(G22)

CEE2sq-2C(G16)

CEE2sq-2C
CE3.5-2C
CE5.5-2C

Qb・ピット内ころがし～(G92)保護・発電機

1LP-2・(G22)保護～ピット内ころがし～(G22)保護・発電機
1LP-2・(G16)保護～ピット内ころがし～(G16)保護・発電機

1LP-2・(G28)保護～ピット内ころがし～(G28)保護・発電機



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事

NO.SCALE

Ｅ－４４

501
,3

8
0

256.5

4
3
2.

5

3,060

550

36
0

190

1,055 1,325

1
5
5

83.5

2
5

4
0

340

1
75

1
7
5

340

1,
1
06

1
,0

3
0

680

236

8
68

1,100

3,260
3,210

10 4402,760

190

1,322

6301,055 1,325

1,269

1,080

1
,7

2
0

1,030

1
,
66

8

1,
6
58

69
0

12
5

1500

※ 表示警報

機 関
開 放停 止
遮断器

冷却水温度上昇

項目
警報装置

緊急停止

始動渋滞

過電流

過回転

中央監視

(一括)

※ベル鳴動時間設定変更可能(0～300秒)

エンジン/CAN通信異常

機器外形図・基礎及び電線立上り位置図

装備質量 ：2,200kg

最大荷重 ：3,663kg

A3:1/20

－－ 3 単線結線図－機器仕様1

4

乾燥質量 ：2,090kg

バッテリー

発電機

用 途

日本工業規格(JIS)

規 格

使 用 条 件

シ－ケンス制御による全自動運転方式
運 転 方 式

盤面スイッチによる手動運転方式併用

形式 閉 鎖 形（搭載）

発電機盤 自動始動装置,保護装置,励磁装置,主回路開閉器,計測装置
構成

自動充電器

計 器 類
交流電流,交流電圧,周波数,直流電圧(バッテリー),運転時間計

温度計(油温･水温),油圧計,回転計(デジタル)

高 度 海抜300m以下

湿 度 相対湿度85％以下

非常用予備電源（定置形）

発 電 機

容 量

電 圧

-1

電 流

周 波 数

399

回 転 数

極 数

相 数 3W

力 率 0.8

励 磁 方 式

電 圧 変 動 率

等価逆相耐量 15％以内

ディーゼル機関

名 称

形 式 立形水冷4サイクル

定 格 出 力

min回 転 数

冷 却 方 式

使 用 燃 料

燃 料 消 費 量

別置タンク

ブラシレス式

／h

整定±2.5％

P

kW

4

速 度 変 動 率
瞬時10％,整定5％

自動保守運転

騒音仕様
※騒音値は4方向エネルギー平均値（半自由音場下による）

1～2週間毎に3分間運転

エンジン

ラジエータ方式

非常用発電装置仕様 （屋内）AP-155F

6F104T2-GL

-1

電気規格調査会標準規格(JEC)

周囲温度 -15℃～40℃

特記事項

塗装色 パッケージ：5Y7/1 半ツヤ

標準騒音タイプ（105dB（A）以下 at1mレベル）

Hz

min

軽油

・引き渡し1年後無償点検を行うこと。

制御弁式鉛蓄電池(REH型)

※利用には別途契約、LTE回線通信できる環境が必要。

・メーカーによる遠隔通信端末を装備するものとする。

連続運転時間 1時間超

始動時間
40秒以内

停電検出から電圧確立までにかかる始動時間はデジタル表示を行う

保護装置2

1500

138

950

内発協認定 長時間形

50

A 170

V200

kVA

29.43φ

整定時間8秒以内

日本電機工業会標準規格(JEM)

電気設備に関する技術基準

消防法

(一社)日本内燃力発電設備協会技術基準

建築設備耐震設計、施工指針

発電設備外形図

基礎及び電線立上り位置図

・故障発生時は、メーカーコールセンターによる24時間故障受付が

可能なこと

R92
0

R92
0

R920 R920

（
ベ

ー
ス

入
線

口
）

6×M20用穴

電線立上り位置図

ENG側GEN側

制御盤架台脚
（ベース）

排気出口
JIS5K-80A

排気

吊金具
（取外し式）

6×φ25 ラジエータ室
点検口

入線口

監視窓

吸気

排風

吸気口 防滴カバー 排気消音器

吸気 吸気

操作面側

R S T

X Y・

ＳＧ

ENG

F V
～ ～

A84Ｇ
14

12
27R

デジタル表示 デジタル表示

RS422

ECU

51

CT
・・

90

バッテリー

セルモータ

MCCB-H

MCCB-C1

23ＷＨ

MCCB-C2

BC

23Ｗ

MCCB-G1

DVS

V＿

MCCB-GF

EFREFG

MCCB-EF

電動ファン
2.2kW

XL YL ZL・ ・

制御回路

遠隔通信端末

補機(充電器)電源

1φ2Ｗ 200Ｖ

3φ3Ｗ 200Ｖ

商用電源

3φ3Ｗ 200Ｖ
発電機電源

交流発電機

電圧継電器(停電検出)

配線用遮断器(主回路)

周波数計※

交流電流計※

交流電圧計※

ディーゼルエンジン

配線用遮断器(充電器入力)

直流電圧計※

冷却水ヒータ

速度継電器※

過電流継電器(サーマル式)

計器用変流器

電圧継電器(発電検出)※

冷却水温度スイッチ

直流電圧計切替スイッチ※

配線用遮断器(充電器出力)

自動電圧調整器

充電器

記号

～

－

～

90(AVR)

DVS

23W

23WH

BC

CT

51

12・14

84G

27R

MCCB-H

MCCB-C2

MCCB-C1

MCCB-G1

V

F

A

V

ENG

SG

名称

MCCB-GF

配線用遮断器(冷却水ヒータ)

潤滑油油圧低下

EFG

MCCB-EF

EFR

配線用遮断器(電動ファン)

電磁接触器(電動ファン)

※:エンジン発電機自動制御装置(ECU)に搭載します。

入線口最大開口

（パッケージ）

（アンカー）

（ベース）

（開口寸法）

（
開
口
寸
法

）

燃 料 最 低 油 量

燃 料 最 面 低 下

＜車庫兼防災備蓄倉庫＞ 自家発電設備(1)

曽根



株式会社

訂正 検印 担当主任担当 担当

縮尺

工事名Ｎｏ．

設計年月日 図面名称

図面番号
〒０３４－００９４青森県十和田市西二十二番町２－４１ ＦＡＸ ０１７６（２５）２１０１ＴＥＬ ０１７６（２５）２１００（代）

一級 青森県知事登録 第３９７号

設 計

１級建築士登録第 号

長 畑 良 博

２１９７１７

名久井長畑
Ｒ６．３

２３４７－００ 風間浦村 役場庁舎等建設工事
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倍

危険物の規制に関する規則による色の指定

記 号

【Ａ】

【Ｂ】

【Ｃ】

地

白色

白色 黒色

赤色 白色

文字

黒色 危規則第17条第1項[標識]

備考

危規則第18条第1項[掲示板]

壁 固 定：ステンレスタッピン皿ねじ
(４ヶ所固定)

表示方法：危険物の規制に関する規則
第17条及び18条による

材 質：ステンレス製
形 状：W300×H600

消防危険物標識・掲示板

(
)

標識参考図(電気工事)

＜車庫兼防災備蓄倉庫＞ 自家発電設備(2)

曽根

電気室
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ロックウ-ル断熱 75mm
カラ-鉄板 0.4mm仕上げ

（FL+4000以上立上げ）
通気口 32A（引火防止金網付）

（周囲1m以内開口部なし）

通気用スリ－ブ  50
1FL+3000（芯）
（建築工事）

排風用開口 W885×H1006
1FL+940（芯）
（建築工事）

給気ガラリ
（建築工事） 通気管 SGP 32A

給気ガラリ
（建築工事）

3100 W1600×H2200 2500

排気用開口 W250×H250
1FL+2750（芯）
（建築工事）

1

2

4 35
防油堤
H=300

燃料入口管 SGP 15A

油タメマス
□300×D200

6

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

配 置 平 面 図 S=1／50 注記：基礎、防油堤、配管ピット、開口は建築工事とする。

燃料戻り管 SGP 15A
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120 2000 120190 2760 150

通気用スリ－ブ  50
1FL+3000（芯）
（建築工事）

排風用開口 W885×H1006
1FL+940（芯）
（建築工事）

排気用開口 W250×H250
1FL+2750（芯）
（建築工事）

1

6

油タメマス
□300×D200

防油堤
H=300

ロックウ-ル断熱 75mm
カラ-鉄板 0.4mm仕上げ2

34

5

排気

排風

電気室

Ａ－Ａ 断 面 図 S=1／50

機 器 表

ディ－ゼル発電装置

※ 4方向エネルギ－平均
機側1m、高さ1.2m 半自由音場下による。

名 称

4

3

1

2

番 号 数 量

1

5

130kVA・105dB（A）※

備 考

排気管

1

始動用直流電装置（搭載）

SGP 100A

排気消音器（搭載）

1

自動始動発電機盤（搭載）

1

排風フ－ド

6

排風キャンバスダクト

1

1

燃料小出槽 950L1

SUS

W885×H1006×L300

排風防火ダンパ－ W885×H1006×L300
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ロックウ-ル断熱 75mm
カラ-鉄板 0.4mm仕上げ
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電気室

Ｂ－Ｂ 断 面 図 S=1／50

ピット


