


図面番号 図面名称 図面番号 図面名称 図面番号 図面名称 図面番号 図面名称 図面番号 図面名称

特－1 特記仕様書（1） A-50 防火水槽　基礎図 S-01 構造関係共通図(1) E-01 電気設備　特記仕様書 M-01 機械設備　特記仕様書-1

特－2 特記仕様書（2） A-51 防火水槽　構造図 S-02 構造関係共通図(2) E-02 電気設備工事　特記仕様書（補足） M-02 機械設備　特記仕様書-2

特－3 特記仕様書（3） A-52 防火水槽　埋設図 S-03 構造関係共通図(3) E-03 工事区分表 M-03 機械設備　特記仕様書-3

特－4 特記仕様書（4） A-53 1階家具図ｷｰﾌﾟﾗﾝ S-04 構造関係共通図(4) E-04 幹線・動力岐設備　1階平面図 M-04 機械設備　配置図・桝ﾘｽﾄ

特－5 特記仕様書（5） A-54 2階家具図ｷｰﾌﾟﾗﾝ S-05 構造関係共通図(5) E-05 照明灯・回転灯　参考姿図 M-05 衛生設備　衛生器具・機器表

特－6 特記仕様書（6） A-55 家具詳細図-1 S-06 構造関係共通図(6) E-06 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｱｰｽ　参考施工例 M-06 衛生設備　1階平面図

特－7 特記仕様書（7） A-56 家具詳細図-2 S-07 構造関係共通図(7) E-07 照明器具　参考姿図 M-07 衛生設備　2階平面図

特－8 特記仕様書（8） A-57 家具詳細図-3 S-08 構造関係共通図(8) E-08 電灯分岐設備　1階平面図 M-08 衛生設備　RF階平面図

特－9 特記仕様書（9） A-58 家具詳細図-4 S-09 認定露出柱脚工法設計施工標準(1) E-09 電灯分岐設備　2階平面図 M-09 衛生設備　1階平面詳細図

A-59 家具詳細図-5 S-10 認定露出柱脚工法設計施工標準(2) E-10 電灯分岐設備　R階平面図 M-10 衛生設備　2階平面詳細図

A-60 ﾎｰｽﾘﾌﾀｰFH120型　組立及び詳細図 S-11 ﾃﾞｯｷ合成ｽﾗﾌﾞ設計・施工標準仕様書 E-11 防災照明設備　1階平面図 M-11 衛生設備　RF階平面詳細図

A-01 仕上表1 A-61 ﾎｰｽﾘﾌﾀｰFH120型　鉄骨詳細図 S-12 ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ設計・施工標準仕様書 E-12 防災照明設備　2階平面図 M-12 浄化槽設備-1

A-02 仕上表2 A-62 引揚救助降下板　組立及び詳細図 S-13 地質調査図 E-13 設備機器電源設備　1階平面図 M-13 浄化槽設備-2

A-03 敷地求積図 A-63 登はん訓練用ｱﾙﾐ梯子　組立及び詳細図 S-14 基礎伏図 E-14 設備機器電源設備　2階平面図 M-14 浄化槽設備-3

A-04 建物求積図、室別求積図、防火区画図 A-64 訓練設備雑詳細図 S-15 1階梁伏図 E-15 ｺﾝｾﾝﾄ設備　1階平面図 M-15 浄化槽設備-4

A-05 敷地案内図、建築概要、配置図 S-16 基礎ﾘｽﾄ(1)、ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ、雑配筋図 E-16 ｺﾝｾﾝﾄ設備　2階平面図 M-16 浄化槽設備-5

A-06 1階平面図 S-17 基礎ﾘｽﾄ(2)、地中梁ﾘｽﾄ、地中小梁ﾘｽﾄ E-17 電灯分電盤　単線結線図 M-17 油送・消火設備　1階平面図

A-07 2階平面図 S-18 2階梁伏図 E-18 動力分電盤　単線結線図 M-18 油送・消火設備　2階平面図

A-08 屋根伏図 S-19 R階梁伏図 E-19 幹線・動力分岐設備　1階平面図 M-19 油送設備　ﾀﾝｸ姿図・機器表

A-09 立面図 S-20 軸組図(1) E-20 幹線・動力分岐設備　2階平面図 M-20 空調設備　空調機器表-1

A-10 断面図 A-70 施設計画平面図 S-21 軸組図(2) E-21 幹線・動力分岐設備　2階平面図 M-21 空調設備　空調機器表-2

A-11 矩計図.1 A-71 割付計画平面図 S-22 軸組図(3) E-22 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ系統配線図 M-22 空調設備　1階平面図

A-12 矩計図.2 A-72 造成計画平面図 S-23 鉄骨部材ﾘｽﾄ(1) E-23 構内交換設備・構内情報通信網設備　1階平面図 M-23 空調設備　2階平面図

A-13 階段詳細図 A-73 排水計画平面図 S-24 鉄骨部材ﾘｽﾄ(2) E-24 構内交換設備・構内情報通信網設備　2階平面図 M-24 空調設備　屋根伏せ図

A-14 屋外階段詳細図 A-74 柵・階段・土留計画平面図 S-25 鉄骨詳細図(1) E-25 司令端末設備・気象観測設備　1階平面図 M-25 空調設備　換気機器表

A-15 1階平面詳細図 A-75 舗装面積算定図 S-26 鉄骨詳細図(2) E-26 司令端末設備・気象観測設備　2階平面図 M-26 換気設備　1階平面図

A-16 2階平面詳細図 A-76 区画線計画平面図 S-27 鉄骨詳細図(3) E-27 司令端末設備・気象観測設備　R階平面図 M-27 換気設備　2階平面図

A-17 1階展開図.1 A-77 植栽計画平面図 S-28 屋上空調機器置場構造図 E-28 誘導支援設備 M-28 機械設備　防災倉庫平面図

A-18 1階展開図.2 A-78 旧体撤去算定図 S-29 屋外階段構造図(1) E-29 拡声設備　系統図 M-29 自動制御設備　計装図

A-19 1階展開図.3 A-79 A路線縦断図 S-30 屋外階段構造図(2) E-30 拡声設備　機器参考姿図 M-30 自動制御設備　1階平面図

A-20 1階展開図.4 A-80 K路線縦断図 S-31 屋外階段構造図(3) E-31 拡声設備　１階平面図 M-31 自動制御設備　2階平面図

A-21 1階展開図.5 A-81 A路線標準横断図 E-32 拡声設備　２階平面図 M-32 空調設備　屋根伏せ図

A-22 2階展開図.1 A-82 外構土工算定図 S-101 防災倉庫　地質調査図、基礎伏図、基礎ﾘｽﾄ E-33 音響設備　平面図・機器参考姿図

A-23 2階展開図.2 A-83 A路線横断図(1) S-102 土台伏図、屋根伏図、部材ﾘｽﾄ、軸組図 E-34 監視カメラ機器姿図・テレビ系統図

A-24 2階展開図.3 A-84 A路線横断図(2) S-103 1階耐力壁配置図、鉄骨詳細図 E-35 監視カメラ設備・テレビ共同受信設備　１階平面図

A-25 2階展開図.4 A-85 A路線横断図(3) E-36 監視カメラ設備・テレビ共同受信設備　２階平面図

A-26 1階建具伏図 A-86 D路線縦断図 E-37 【防災倉庫】　電灯設備　平面図

A-27 2階建具伏図 A-87 D路線横断図(1) E-38 【防災倉庫】　受変電設備　単線結線図・装柱図

A-28 建具表.1 A-88 D路線横断図(2) E-39 【防災倉庫】　受変電設備・発電機配置図・幹線設備・分電盤単結

A-29 建具表.2 A-89 D路線横断図(3) E-40 【防災倉庫】　発電機特記仕様書・参考姿図

A-30 建具表.3 A-90 構造物詳細図

A-31 1階天井伏図 A-91 自由勾配側溝展開図(その.2)

A-32 2階天井伏図 A-92 集水桝詳細図

A-33 雑詳細図.1 A-93 流末処理工

A-34 雑詳細図.2 A-94 転落防止柵・車止め詳細図

A-35 屋上有孔折板平面図・屋根伏図・立面図 A-95 防風柵詳細図

A-36 屋上有孔折板詳細図 A-96 土留工詳細図

A-37 屋上有孔折板部分詳細図 A-97 交差点詳細図

A-38 屋上空調機基礎詳細図

A-39 防災倉庫　平面図・屋根伏図・立面図・断面図・求積図

A-40 防災倉庫　矩計図

A-41 防災倉庫　平面詳細図、建具表

A-42 防災倉庫　展開図

A-43 OAﾌﾛｱ割付図

A-44 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ詳細図-1

A-45 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ詳細図-2

A-46 ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ詳細図-3

A-47 移動間仕切詳細図

A-48 ｻｲﾝｷｰﾌﾟﾗﾝ

A-49 ｻｲﾝ詳細図

機械設備工事建築工事

図面ﾘｽﾄ

電気設備工事





















































































































































D R A W IN G S C AL E

P R O J EC T D A TE

D R A W IN G  N o .

アール・エー・ビー開発株式会社
一級建築士  大臣登録  第253491号 山内  剛男

構造設計者　一級建築士　第241724号 ・ 構造設計一級建築士　第467号　小野 芳美

構 造関係共 通図（ １） －

S - 0 1

2 0 2 4 . 0 3

 普通  18  21  24土間コンクリート 18

 普通基礎、基礎梁 18

 普通 18

温度補正は別途加算する

（２）コンクリートブロック(ＣＢ)

 Ａ種  Ｂ種  Ｃ種 厚  100､  120､  150､  190

（３）鉄筋

種類 径 使用箇所 継手工法

 SD295A D16以下 リストによる  重ね継手

 (D16以下)異形鉄筋 D19～D25 リストによる SD345

 ガス圧接継手D29以上 リストによる SD390

 (D19以上)
 KSS785

S13 リストによる
 (同等品)  特殊継手高強度せん断

補 強 筋  ｳﾙﾎﾞﾝ1275
U13 リストによる

 (同等品)

（                ）溶接金網

（４）鉄骨

種　類 使用箇所 現場溶接 備　考

リストによる SN400A  SN400B  有  無 SS400

 STKR400  SNR400B  STK400 リストによる  有  無

 SM490A  SM490B  有  無
鋼    材

 SSC400 リストによる  有  無

 BCR295  STKN490B リストによる  有  無

リストによる  有  無 SN490A  SN490B  SN490C

備    考

（５）ボルト

　高力ボルト 　F10T 　F8T 　S10T 認定品（　　M12 　M16 　M20 　M22 　M24）

　中ボルト　 M12　　　φ＝

　アンカーボルト　　構造図による

　頭付スタッド　　　構造図による

項　　目 特　　記　　事　　項
構造関係共通事項（共通事項）　建物概要等

1.構造概要 構造概要 表1.8　溶接の補助記号構-1
1.1 適用範囲

総
則

備考
区　　　　分 補助記号

(１)構造関係共通事項(配筋標準図)は鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造等における鉄筋の加工、組立等の一

現　　場　　溶　　接構造種別 地上  般的な標準図とする。

(２)構造関係共通事項(鉄骨標準図)は鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造等における鉄骨の加工、組立の一般的な標準図と 全　　周　　溶　　接 X方向
架構形式  する。

 Y方向
全　周　現　場　溶　接（３）建築構造図に特記無き事項は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和4年版による。

耐震構造 ・耐震構造 ・制振構造

断続溶接の長さ及び間隔 Ｌ－Ｐ方式 ・免震構造(免震層の位置　・基礎下免震　・中間階免震(      )階

 適用箇所は
1.2 用語の定義

基礎方式 ・杭基礎(・場所打ちコンクリート杭　・既製コンクリート杭  図示による
(１)「構造図」とは、建築構造図のうち構造関係共通事項（共通事項）、構造関係共通事項（配筋標準図）及び構造関係

・鋼管杭　・　　　　） (           )
　　共通事項（鉄骨標準図）以外の図面をいう。

耐震安全性
・Ⅰ類(1.5)　・Ⅱ類(1.25)　・Ⅲ類(1.0)

現場溶接の分類

耐風に関す 溶接面
1.3 優先順位

・Ⅰ類(1.3)　・Ⅱ類(1.15)　・Ⅲ類(1.0)る性能の分 溶接継手
設計図書の図面のうち建築構造図に相違がある場合の優先順位は以下のとおりとする。 全周溶接類

１．構造図及び構造関係共通事項（共通事項）

２．構造関係共通事項（配筋標準図）、構造関係共通事項（鉄骨標準図）
特記事項

Ｌ－Ｐ

全周現場溶接
断続溶接の間隔

1.4 記号等 断続溶接の長さ

(１)図面で使用する記号等は表1.1～表1.8、図1.1を標準とする。
基準線引出線 基準線 引出線

(２)異形鉄筋の径(本文、図、表において「Ｄ、ｄ」で示す)は、呼び名に用いた数値とする。 （折線）
(３)長さ、厚さ等の単位は、特記なき限りmmとする。

。 。 。
６０ ６０ ６０

表1.1　異形鉄筋の断面表示記号　

※特記無き限り、完全溶込溶接の溶接方法・溶接面は適切な溶接方法等による。径 Ｄ１０ Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ Ｄ３２区分

建築

表1.2　各階伏図における記号　

記号 説明 記号 説明

※ スラブの配筋種別 杭の位置S 

スラブ厚さ 試験杭の位置

階段の配筋種別 打増しの範囲

※ 土間コンクリート スラブ開口D

コンクリートブロック壁（ＣＢ壁） ボーリング位置

梁・スラブの上がり下がりの範囲 （±　　） FLからの上がり下がり

耐力壁EW○○
片持ちスラブ階段を受け、かつ耐力壁EKW○○
土圧を受け、かつ耐力壁ERW○○

表1.3　梁貫通孔記号　

径 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400区分

建　　築

表1.4　スリーブ材質の凡例　

管　名 鋼　管 溶融亜鉛めっき鋼版 硬質塩化ビニル管（薄肉管） つば付き鋼管（黒管）

記号（建築用） SP（白管） GA VU RS

※建築用以外のスリーブ材質は各工事による。

表1.5　高力ボルト径の記号 表1.6　普通ボルト径の記号　

径 M12 M16 M20 M22 M24 M12 M16 M20 M22 M24径区分区分

高力ボルト
普通ボルト

（F10T、S10T）
溶融亜鉛めっき高力ボルト

（F8T相当）

表1.7  溶接方法、溶接継手及び溶接面の分類別記号

設計図中で使用する記号は、JIS Z 3021-2016による。

溶接の種類 基本記号 備　　考

I 形開先溶接 ｱﾌﾟｾｯﾄ溶接、ﾌﾗｯｼｭ溶接、摩擦溶接などを含む。

V 形開先溶接、 ｱﾌﾟｾｯﾄ溶接、ﾌﾗｯｼｭ溶接、摩擦溶接などを含む。

X形は基本記号V形を組み合わせたもの。X 形開先溶接

レ 形開先溶接、 ｱﾌﾟｾｯﾄ溶接、ﾌﾗｯｼｭ溶接、摩擦溶接などを含む。

K 形開先溶接 K形は基本記号レ形を組み合わせたもの。

V 形フレア溶接

レ 形フレア溶接

すみ肉溶接

抵抗スポット溶接、

溶融スポット溶接

抵抗シーム溶接、

溶融シーム溶接

1
地下

(   )階～(     )階(　   )造

(　          )造

(   )階(　   )造

(   )階(　   )造

ラーメン

ラーメン(             )構造

(             )構造

 普通 18

 普通 18

3.地盤調査資料 ・当該敷地の既往調査報告書

・当該敷地の既往調査報告書及び今回工事に含まれる地盤調査結果

(今回工事に含まれる地盤調査については図示による。）

4.液状化対策 ・有り

 （範囲、工法、仕様、計測、試験等については図示による。）

・無し

・

5.軽微な変更への対応 施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更等(位置の変更)

(あらかじめの検討) 施工誤差を考慮して構造耐力上支障がない検討が行われている部分

・くいの芯ずれを考慮した検討

許容誤差(　　　　　　　　)

・小ばりの位置の変更を見込んだ大ばり等の検討

・大きさの変更を見込んだスラブ等の検討(屋根床版含む)

・はり貫通孔の大きさと位置の変更を見込んだ検討

・壁開口の位置の変更を見込んだ検討

・スラブの開口及び段差の変更を見込んだ検討

・間柱の位置の変更を見込んだ検討

構造概要

備考

構造種別 地上

 X方向
架構形式

 Y方向

耐震構造 ・耐震構造 ・制振構造

方式 ・免震構造(免震層の位置　・基礎下免震　・中間階免震(      )階

 適用箇所は

基礎方式 ・杭基礎(・場所打ちコンクリート杭　・既製コンクリート杭  図示による

・鋼管杭　・　　　　） (           )

耐震安全性
・Ⅰ類(1.5)　・Ⅱ類(1.25)　・Ⅲ類(1.0)

の分類

耐風に関す

・Ⅰ類(1.3)　・Ⅱ類(1.15)　・Ⅲ類(1.0)る性能の分

類

地下
(   )階～(     )階(　   )造

(　          )造

(   )階(　   )造

(   )階(　   )造

(            　　　　　 )構造

(            　　　　　 )構造

2.構造設計条件等 計算方法

X方向 Y方向 備　考

許容応力度計算（令第82条各号＋令第82条の4）【ルート１】 ・ ・

許容応力度等計算 【ルート２】 ・ ・

保有水平耐力計算 【ルート３】 ・ ・

限界耐力計算 ・  X方向、Y方向

その他の計算法(                                    ) ・ ・  の適用する計

　構造計算適合性判定機関（　　　　　　　　　　　　 ）  算法に○を記

特別な検証法(時刻歴応答解析による) ・  載する

大臣認定(認定番号　　　　                  　　　)

指定性能評価機関（　　　  　　　　　　　　　　）

評価　・高層評価　・免震評価　・その他

 (評価番号　             　　　　               )

外力等

備考

設計用一次固有周期 (          )秒

地震地域係数(Z) Z= ・1.0　・0.9　・0.8　・0.7

地盤の種別
地震力

標準せん断力係数 X方向 Y方向

0 0一次設計 C =(             )

0 0二次設計 C =(             ) C =(             )

0風圧力(施行令 地表面粗度区分 基準風速(V ) 速度圧(q)

　　　 第87条) ・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ (             )m/s

平均
0風圧力(施行令 地表面粗度区分 基準風速(V ) －

速度圧(q)
　  第82条の4)

・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ (             )m/s

区域 ・多雪区域

・多雪区域以外（特定緩勾配屋根 ・有　・無）

積雪荷重 設計垂直積雪量 (            )cm

単位荷重 (            )N/m/cm

垂直積雪量の低減 ・低減する　　・低減しない

第(     )種地盤2 Tc=(      )秒0.6

C =(             )0.2 0.2

1.0 1.0

34

34

30

計算方法

X方向 Y方向 備　考

許容応力度計算（令第82条各号＋令第82条の4）【ルート１】 ・ ・

許容応力度等計算 【ルート２】 ・ ・

保有水平耐力計算 【ルート３】 ・ ・

限界耐力計算 ・  X方向、Y方向

その他の計算法(                                    ) ・ ・  の適用する計

　構造計算適合性判定機関（　　　　　　　　　　　　 ）  算法に○を記

特別な検証法(時刻歴応答解析による) ・  載する

大臣認定(認定番号　　　　                  　　　)

指定性能評価機関（　　　  　　　　　　　　　　）

評価　・高層評価　・免震評価　・その他

 (評価番号　             　　　　               )

外力等

備考

設計用一次固有周期 (          )秒

地震地域係数(Z) Z= ・1.0　・0.9　・0.8　・0.7

地盤の種別
地震力

標準せん断力係数 X方向 Y方向

0 0一次設計 C =(             )

0 0二次設計 C =(             ) C =(             )

0風圧力(施行令 地表面粗度区分 基準風速(V ) 速度圧(q)

　　　 第87条) ・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ (             )m/s

平均
0風圧力(施行令 地表面粗度区分 基準風速(V ) －

速度圧(q)
　  第82条の4)

・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ (             )m/s

区域 ・多雪区域

・多雪区域以外（特定緩勾配屋根 ・有　・無）

積雪荷重 設計垂直積雪量 (            )cm

単位荷重 (            )N/m/cm

垂直積雪量の低減 ・低減する　　・低減しない

第(     )種地盤2 Tc=(      )秒0.6

C =(             )

34

34

30

 普通 18

2 Ｓ

・直接基礎(・独立　・連続　・べた　） 下部ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ

1 3 S

ラーメン

ラーメン

・直接基礎(・独立　・連続　・べた　） 下部ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ

消防庁舎

消防庁舎

消防庁舎

屋外鉄骨階段

屋外鉄骨階段

屋外鉄骨階段

0.280

1082

140

必要

必要

0.377

0.25 0.25

140

1.0 1.0

1181

 21  24  27

柱、梁、床、壁  21  24  27

ﾃﾞｯｷｺﾝｸﾘｰﾄ  18  21  24

 18  21  24

屋根防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ  18  21  24 溶接金網Φ6-150

２階腰壁･機械基礎

風間浦村消防庁舎等建設工事

図1.1　溶接記号の記載例

構-2
1.コンクリートの単位

施
工
方
法
等
計
画
書
関
連
等

　水量測定

3(1)単位水量の測定は、150m に1回以上及び荷下し時に品質の異常が認められた時に実施する。

(2)単位水量の上限値は、標準仕様書6.3.2(ｲ)(c)による。

(3)単位水量の管理目標値は次の通りとして、施工する。
31)測定した単位水量が、配合計画書の設計値(以下「設計値」という。)±15kg/m の範囲に

ある場合は、その運搬車のレディーミクストコンクリート（以下「生コン」という。）を

合格とし、そのまま打設する。
3

2)測定した単位水量が設計値±15を超え±20kg/m の範囲にある場合は、その運搬車の生コン

を合格とし打設してよいが、水量変動の原因を調査し、生コン生産者に改善を指示する。
3

その後、設計値±15kg/m 以内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を

行う。
3 333)測定した単位水量が設計値±20kg/m を超える場合は、その運搬車の生コンを不合格とし、

打設せずに持ち帰らせるとともに、水量変動の原因を調査し、生コン生産者に改善を指示
3する。その後、単位水量が設計値±20Kg/m 以内になるまで全運搬車の測定を行い、　

3更に設計値±15kg/m 以内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行う。

4)3)により不合格となった生コンを確実に持ち帰ったことを確認する。

(4)単位水量管理についての記録を書面(配合計画書、製造管理記録、打込み時の外気温、コンク

リート温度等)と写真により監督職員に提出する。

(5)単位水量の測定方法は、高周波誘電加熱乾燥法(電子レンジ法)、エアメータ法又は静電容量

測定法による。また、試験機関は当該生コン生産者以外の機関とする。

（１）コンクリート

設計基準強度 スランプ
適用箇所 種 類 備 考

(ＦC=N/㎜
2) (cm)

 普通  16  18  24捨コンクリート 15

構-3
※ コンクリート特殊混和材 15ｋｇ/ｍ3配合 の事

使
用
構
造
材
料

 普通  16  18  24 15ラップルコンクリート
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－

表3.3　鉄筋の定着の長さ

直線定着の長さ

小梁 スラブ

10d

３Ｌ

フックあり定着の長さ

－

（注）１．Ｌ　，Ｌ　：２．から４．まで以外の直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ

　　　２．Ｌ　，Ｌ　：割裂破壊のおそれのない箇所への直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ

　　　５．フックあり定着の場合は、図3.2に示すようにフック部分　 を含まない。また、中間部で

　　　３．Ｌ　 ：小梁及びスラブの下端筋の直線定着の長さ。ただし、基礎耐圧スラブ及びこれを受

鉄筋の

種　類

コンクリートの

設計基準強度
２Ｆｃ（Ｎ/ｍｍ ）

40d

35d

30d

30d

35d

18

20d

１

２

３

図3.1　フックありの場合の重ね継手の長さ

Ｌ１ｈ

ただし、スラブ筋でＤ１６以下の場合及び壁筋の場合は除く。

表3.2　隣り合う継手の位置

（３）隣り合う継手の位置は、表3.2による。

（１）鉄筋の定着の長さは、表3.3及び図3.2による。

（ｂ）鉄筋の定着

図3.3　折曲げ定着の方法

（２）梁主筋の柱内折曲げ定着又は小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の方法は、図3.3によ

　　　り、次の(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅲ)をすべて満足するものとする。

末端部

図3.5　スパイラル筋の継手及び定着

中間部

（重ね継手）

（３）溶接金網の継手及び定着は、図3.4による。

（４）スパイラル筋の継手及び定着は、図3.5による

以上の

添巻き

1.5巻

d

≧6d

重ね継手 定着（スラブの場合）

50d

図3.4　溶接金網の継手及び定着

d

≧6d ≧6d

5
0
d

≧6d

d

１節半以上、かつ、150mm以上

Ｌ

定着（壁の場合）

１

 鉄筋

（柱頭又は柱脚部）

　　　なお、Ｌ　は表3.1に、Ｌ　及びＬ　は表3.3による。１ ３

（ａ）鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さは、表4.1による。

するように最小かぶり厚さを定める。

ただし、柱及び梁の主筋にＤ２９以上を使用する場合は、主筋のかぶり厚さを径の1.5倍以上確保

（注）１．この表は、普通コンクリートに適用し、軽量コンクリートには適用しない。

煙突等高熱を受ける部分

構造部分の種別

表4.1　鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さ

柱，梁，スラブ，壁

基礎，擁壁，耐圧スラブ

擁壁，耐圧スラブ

　　　２．「仕上げあり」とは、モルタル塗り等の仕上げのあるものとし、鉄筋の耐久性上有効でな

　　　３．スラブ、梁、基礎及び擁壁で、直接土に接する部分のかぶり厚さには、捨コンクリートの

　　　　　い仕上げ（仕上塗材、塗装等）のものを除く。

仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり

屋内

ない部分

土に接し

る部分

土に接す

耐力壁以外の壁

スラブ，

柱，梁，耐力壁

最小かぶり厚さ(mm )

30

30

20

30

　　　４．杭基礎の場合の基礎下端筋のかぶり厚さは、杭天端からとする。

　　　　　厚さを含まない。

　　　　　また、塩害を受けるおそれのある部分等耐久性上不利な箇所には適用しない。

（３）隣り合う鉄筋の径の平均（呼び名の数値）の1.5倍

（１）粗骨材の最大寸法の1.25倍

（２）２５ｍｍ

図4.1　鉄筋相互のあき及び間隔

　　　る。

（ｃ）鉄筋組立後のかぶり厚さは、最小かぶり厚さ以上とする。

（ｄ）鉄筋相互のあきは図4.1により、次の値のうち最大のもの以上とする。

（ｅ）鉄骨鉄筋コンクリート造の場合、主筋と平行する鉄骨とのあきは、(d)による。

（ｆ）貫通孔に接する鉄筋のかぶり厚さは、最小かぶり厚さ以上とする。

仕上げなし

仕上げあり

40

30
屋外

40

40

60

60

　　　６．軽量コンクリートの場合は、表の値に５ｄを加えたものとする。

SD345

SD390

21

24，27

30，33，36

21

24，27

21

45d

40d

35d

35d

40d

30d

30d

20d

35d

25d

4.1 最小かぶり厚さ

Ｌ １ｈＬ ２ｈＬ２

３ｈＬ

かつ

150mm

以上

小梁 スラブ

10d

フックなし

フックあり

重 

ね 

継 

手

ａ

ａ＝0.5Ｌ

Ｌ１ｈ

１ｈ ａ≧0.5Ｌ

ガ
ス
圧
接
継
手

機
械
式
継
手

 ガス圧接継手・溶接継手

－

－

35d

30d

25d

20d25d

30d35d

25d30d

25d30d

20d25d

30d35d

30d35d

25d30d

18 40d50d

35d45d

35d40d

40d50d

40d45d

１ｈ

２ｈ

　　　４．Ｌ　 ：小梁の下端筋のフックあり定着の長さ３ｈ

Ｌ 、Ｌ 又はＬ１ ２ ３

直線定着の長さ

梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ

Ｌ（ただし，柱せいの3/4倍以上）ａ

余長

Ｌ  、Ｌ  又はＬ１ｈ ２ｈ ３ｈ

フックあり定着の長さ

梁内折曲げ定着の投影定着長さ

Ｌ ｂ

余長

定着起点 定着起点

図3.2　直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ

Ｌ２

Ｌ３ Ｌ１

 鉄筋

１節半以上、かつ、150mm以上

コンクリートの

設計基準強度
２

Ｆｃ（Ｎ/ｍｍ ）
ａＬ 

18

21

24，27

30，33，36

20d

15d

15d

15d

18

21

15d

15d

15d

15d

21

24，27

鉄筋の

種  類

15d

15d

24，27

30，33，36

20d

20d

20d

15d

20d

20d

20d30，33，36

20d

20d

15d

20d

20d

SD295

SD295

ｂＬ 

SD345

SD390

表3.4　鉄筋の投影定着の長さ

（注）１．Ｌ　 ：梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ

　　　２．Ｌ　 ：小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さｂ

ａ

　　　　　　　 （基礎梁、片持梁及び片持スラブを含む。）

　　　　　　　 （片持小梁及び片持スラブを除く。）

　　　３．軽量コンクリートの場合は、表の値に５ｄを加えたものとする。

Ｌ１ｈ ａ Ｌ１ｈ

１ｈ

ａ

ａ＝0.5Ｌ

Ｌ１

１ ａ≧0.5Ｌ

Ｌ１ ａ

１

Ｌ１ｈ

Ｌ１

Ｌ１

ａ

 カップラー

ａ

ｂ

図5.2　主筋の継手、定着及び余長（その１）

（ｂ）独立基礎で基礎梁にスラブが付かない場合の主筋の継手、定着及び余長は、図5.2による。

（ｃ）独立基礎で基礎梁にスラブが付く場合の主筋の継手、定着及び余長は、図5.3による。

　　  ただし、耐圧スラブが付く場合は、（d）による。

（１）梁筋は、連続端で柱に接する梁筋が同数の時は柱をまたいで引き通すものとし、鉄筋の本数が

　　　異なる場合には、図5.1のように反対側の梁に定着する。外端部や隅部では、折り曲げて定着す

２Ｌ

図5.1　梁筋の基礎梁内への定着

（２）梁筋を柱内に定着する場合は、7.1(b)(4)による。

（ａ）一般事項

（注）１．図示のない事項は、7.1による。

　　　２．　　　　　印は、継手及び余長位置を示す。

　　　３．破線は、柱内定着の場合を示す。

　　　４．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

図5.3　主筋の継手、定着及び余長（その２）

（注）１．図示のない事項は、7.1による。

　　　２．　　　　　印は、継手及び余長位置を示す。

　　　３．破線は、柱内定着の場合を示す。

　　　４．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

5.1　基礎梁

Ｄは、鉄筋の最大外径

間隔

Ｄ あき Ｄ

柱

梁 梁

：継手の好ましい位置

ａ≧400mm

ａ≧400mm、かつ、a≧(b+40)mm

継手長さ

継手長さ

 /4 0

15d（余長）

≧100

 /2 0  /4 0

 0

継手長さ 15d（余長）15d（余長）

継手長さ20d（余長）

ａＬ

ａＬ

ａＬ

ａＬ

 /4 0  /2 0  /4 0

 0

継手長さ

 /4 0  /2 0  /4 0

 0

15d（余長）

 /4 0  /2 0  /4 0

 0

 /4 0  /2 0  /4 0

 0

（ｄ）連続基礎及びべた基礎の場合の主筋の継手、定着及び余長は、図5.4による。

（１）あばら筋の径および間隔は、構造図による。

（２）あばら筋組立の形及びフックの位置は、7.2(b)による。

　　　ただし、梁の上下端にスラブが付く場合で、かつ、梁せいが1.5m以上の場合は、図5.5による

（ａ）一般事項

図5.5　あばら筋組立の形及びフックの位置

（ｂ）腹筋及び幅止め筋は、7.2による。ただし、梁せいが1.5m以上の場合は構造図による。

（ｃ）あばら筋の割付けは、7.2(c)による。

図5.4　主筋の継手、定着及び余長（その３）

図6.1　柱主筋の継手、定着及び余長

（２）継手、定着及び余長は、図6.1による。

　　　とする。

（ａ）一般事項

　　　ただし、柱頭定着長さＬ　が確保できない場合は、構造図による。

　　　（注）１．柱の四隅にある主筋で、重ね継手の場合及び最上階の柱頭にある

　　　　　　２．隣り合う継手の位置は、表3.2［隣り合う継手の位置］による。

　　　　　　３．継手及び定着は、すべての階に適用できる。

２

5.2　基礎梁のあばら筋等

（注）１．図示のない事項は、7.1による。

　　　２．　　　　　印は、継手及び余長位置を示す。

　　　３．破線は、柱内定着の場合を示す。

　　　４．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

 /4 0  /2 0  /4 0

 0

一般の場合

≧
8
d

d

重ね継手とする場合

コンクリート打継ぎ面

構造関係共通事項(配筋標準図)　

鉄筋の折曲げ内法直径は、表1.1を標準とする。

表1.1　鉄筋の折曲げ内法直径

次の部分に使用する異形鉄筋の末端部にはフックを付ける。

1.1 鉄筋の加工

2.1 異形鉄筋の末端部

折曲げ

角  度

折曲げ内法直径(D)

Ｄ１６以下
Ｄ１９

～Ｄ３８

ＳＤ２９５,ＳＤ３４５

  ９０°

  ９０°

  １３５°

  １３５°

  １８０°

４ｄ以上

４ｄ以上

Ｄ

ｄ

３ｄ以上

及び

Ｄ１９

～Ｄ３８

ＳＤ３９０

５ｄ以上

（幅止め筋）

１．片持ちスラブ先端、壁筋の自由端側の先端で90°フック又は135°フックを用いる場合は、余

    長は４ｄ以上とする。

折曲げ図

（注）１．Ｌ　,Ｌ  ：重ね継手の長さ及びフックあり重ね継手の長さ

　　　２．フックありの場合のＬ　は、図3.1に示すようにフック部分　 を含まない。１ｈ

１ １ｈ

（ａ）鉄筋の重ね継手

（１）径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径による。

3.1 継手及び定着

表3.1　鉄筋の重ね継手の長さ

コンクリートの

設計基準強度
２

Ｆｃ（Ｎ/ｍｍ ）
１Ｌ　（フックなし）

18

21

45d

40d

35d

30d

18

21

35d

25d

25d

30d

21

鉄筋の

種  類
Ｌ　（フックあり）１ｈ

25d

35d

50d

45d

40d

35d

50d

45d

40d

35d

30d

30d

35d

35d

SD295

SD345

SD390

６ｄ以上

Ｄ

８ｄ以上

Ｄ

Ｄ
４ｄ以上

４ｄ以上

Ｄ

２．９０°未満の折曲げの内法直径は構造図による。

の場合

の場合

　　             ける小梁は除く。

          の折曲げは行わない。

小梁及びスラブの上端筋の

　　　　(ⅰ)　全長は表3.3に示す直線定着の長さ以上

（ｂ）柱、梁等の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは、最小かぶり厚さに１０ｍｍを加えた数値を標準とす

　　　る。

      ことができる。

継手

≦
3
h
o
/
4 h
o

5
0
0
以

上
，

か
つ
，
1
,
5
0
0
以
下

定着

h
o/
2
+
1
5
d

1
5
d

かぶり厚さ

が多い場合

上階の鉄筋

下階の鉄筋

が多い場合

≧150 ≧150

5
0
0
以
上
，

か
つ
，

1
,
5
0
0
以
下

≦
3
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o
/
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o

h
o

２
Ｌ

２
Ｌ

２
Ｌ

２
Ｌ

1
5
d

h
o
/
2
+
1
5
d

6.1　柱

（１）継手中心位置は、梁上端から500mm以上、1,500mm以下、かつ、3ho/4（hoは柱の内法高さ）以下

　　　　　　　　場合には、フックを付ける。

30，33，36

24，27

30，33，36

24，27

30，33，36

24，27

30，33，36

24，27

30，33，36

　　　３．軽量コンクリートの場合は、表の値に５ｄを加えたものとする。

　　　　(ⅱ)　余長は８ｄ以上とする。

ｄ

ｄ
ｄ

ｄ

：継手の好ましい位置

（余長）

二段筋

二段筋

１
Ｌ

ｈ

Ｌ１

d

継手長さ

２Ｌ

２Ｌ

２Ｌ

２Ｌ

20d（余長）

ａＬ

２Ｌ

ａＬ

２Ｌ

20d（余長）

ａＬ

ａＬ

２Ｌ

２Ｌ

ａＬ

２Ｌ

２
Ｌ

ａＬ

ａＬ

２Ｌ

２Ｌ

全長

壁

梁

壁

図2.1 末端部にフックを必要とする出隅部の鉄筋（ ● 印）

（１）柱及び梁（基礎梁を除く）の出隅部

（４）帯筋、あばら筋及び幅止め筋

（２）煙突の鉄筋（壁の一部となる場合を含む）

（３）杭基礎のベース筋

スラブ スラブ
壁

梁柱

ただし、最上階の

柱頭の四隅部は

フックを付ける。

壁

壁

溶 

接 

継 

手

　　　　(ⅲ)　仕口面から鉄筋外面までの投影定着長さＬａ及びＬｂは表3.4に示す長さとする。

　　　　　　　ただし、梁主筋の柱内定着においては、柱せいの3/4倍以上とする。

全長

２

呼び名

鉄筋の

種類

（片持小

梁の場

合２５ｄ）

（片持ス

ラブの場

合２５ｄ）

：ガス圧接を例で示す

：重ね継手を例で示す：継手の好ましい位置

：ガス圧接を例で示す

：ガス圧接を例で示す

：ガス圧接を例で示す

（２）柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、フックありなしにかかわらず

　　　うち大きい値とする。

　　　４０ｄ以上（軽量コンクリートの場合は５０ｄ以上）と表３．１の重ね継手の長さの

　　　それ以外の鉄筋の重ね継手長さは、表3.1による。

　　　７．打増し部分に、壁、梁、スラブ等がとりつく場合は、壁、梁、スラブ筋等の定着長さには、

          打増し厚さを含まない。

▽ ▽

構 造関係共 通図（ ２）
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図7.9　腹筋および幅止め筋

（ｄ）腹筋及び幅止め筋

（１）一般の梁は、図7.9による。

図7.8　あばら筋の割付け（その３）

（注）１．あばら筋は、柱面の位置から割り付ける。

　　　２．図中のP＠、P’＠は、構造図のあばら筋の間隔を示す。

（ａ）小梁主筋の継手、定着及び余長

（１）連続小梁の場合は、図7.10による。

（注）１．図示のない場合は、（１）による。

（２）先端に小梁がある場合は、図7.13による。

図7.13　片持梁主筋の定着

　　　３．先端の折曲げの長さＬは、梁せいからかぶり厚さを除いた長さとする。

（ａ）片持梁主筋の定着及び余長

（２）単独小梁の場合は、図7.11による。

　　　２．先端小梁終端部の主筋は、片持梁内に水平定着する。

　　　３．先端小梁の連続端は、片持梁の先端を貫通する通し筋としてよい。

　　　２．　　　　　印は、余長位置を示す。

（注）１．図示のない事項は、5.1及び7.1に準ずる。

（ｂ）あばら筋は、7.2による。

　　　２．　　　　　印は、余長位置を示す。

（注）１．図示のない事項は、7.1による。

（１）先端に小梁のない場合は、図7.12による。

（ｂ）あばら筋は、7.2による。

（１）壁配筋の重ね継手の長さはＬ　、定着の長さはＬ　とし、鉄筋の継手位置は、柱・梁部以外

（２）幅止め筋は、縦横ともD10-1,000＠程度とする。

（注）図中のP＠は、特記された壁筋の間隔を示す。

２

図8.1　壁の配筋

（ａ）一般事項

（ｂ）壁の配筋は表8.1により、種別は構造図による。

（３）梁の打増し部分等に、壁が取り付く場合の壁筋等の定着長さは、打増し部分を含まない。

上端筋

=45゜

平面（上端筋） 立面

直交する梁へ斜めに定着する場合

・
・

7.3　小梁

7.4　片持梁

8.1　壁
（２）腹筋に継手を設ける場合の継手長さは、150mm程度とし、定着長さは図7.6による。

（１）あばら筋の種類、径及び間隔は、構造図による。

（３）幅止め筋及び受け用幅止め筋は、D10-1,000＠程度とする。

（ａ）あばら筋、腹筋及び幅止め筋の一般事項

　　　ただし、L形梁の場合は、（ロ）または（ハ）、T形梁の場合は（ロ）～（ニ）とすることがで

ⅱ.（ロ）の場合　L形ではスラブの付く側、T形では交互とする。

（１）形は、図7.5（イ）とする。

ⅰ.（イ）の場合は交互とする。

ⅲ.（ハ）の場合は床版の付く側を90゜折曲げとする。

（２）フックの位置

（ｂ）あばら筋組立の形及びフックの位置

　　　ただし、腹筋を計算上考慮している場合の継手長さ、定着長さは構造図による。

7.2　あばら筋等

柱

梁 梁

１サイズ太い鉄筋又は同径

吊上げ筋は、あばら筋より

の鉄筋を束ねたものとする。

D≦100柱

梁 梁

（イ）

d

（ロ） （ハ） （ニ）

≧8d

P＠＝30

≦P＠

Ｄ

・
・ ＝30・

・

Ｄ

P＠
≦P＠ ≦P＠

P＠P＠
≦P＠

P＠ P'＠

≧6d

≧8d

≧6d

≧8d

Ｄ
腹筋

2-D10

幅止め筋

2-D10

2-D10

2-D10

2-D10

2-D10

600≦Ｄ＜900 900≦Ｄ＜1,200 1,200≦Ｄ＜1,500

小梁外端部

水平断面

小梁連続端部

片持梁

垂直断面

先端小梁 

先端小梁

片持梁

片持梁筋

折下げ

片持梁筋

折下げ

２Ｌ

P＠

≦P＠ ≦P＠

≦P＠

≦P＠

P＠

柱

梁

主筋位置

主筋位置

梁

主筋位置主筋位置

表8.1　壁の配筋

断面図　　（mm）種別

D10-150@シングル

W12

W15A

W15B

W18A

W18B

W20A

W20B

D10-100@シングル

D10-200@ダブル

D10-150@ダブル

D10-200@ダブル

D10-150@ダブル

D10-200@シングル

縦筋及び横筋

120

150

180

200

(注)　壁筋の配筋順序は、規定しない。

≦P'＠

上下の柱断面寸法が異なる場合，

同径の鉄筋を束ねたものとする。
帯筋は，１サイズ太い鉄筋又は

梁面より割り付ける。

帯筋

１
1
.
5
P
 
＠

１
P
 
＠

２
1
.
5
P
 
＠

２
P
 
＠

１
1
.
5
P
 
＠

２Ｌ

 /4 0

 0

P'＠

２Ｌ

Ｄ

最上階

15d(余長)

二段筋

継手長さ

継手長さ

一般階

上端筋

下端筋

15d(余長)

15d(余長)

Ｄ

15d(余長)

20d(余長)

 /4 0  /2 0  /4 0

 /4 0

 0

図7.3　大梁の重ね継手、定着及び余長

（ｄ）帯筋の割付けは図6.4とし、それ以外の場合は構造図による。

（ｃ）フック及び継手の位置は交互とする。

図6.4　帯筋の割付け

図6.3　帯筋組立の形

（ｂ）帯筋組立の形は図6.3により、適用は構造図による。

（１）Ｈ形の135°曲げのフックが困難な場合は、Ｗ－Ⅰ形とする。

（３）ＳＰ形において、柱頭及び柱脚の端部は1.5巻以上の添巻き行う。

（２）溶接する場合の溶接長さＬは、両面フレア溶接の場合は５ｄ以上、片面フレア溶接の場合は

（注）１．柱に取り付く梁に段差がある場合、帯筋の間隔を1.5P ＠または1.5P ＠とす

　　　２．図中のP ＠　、P ＠は、特記された帯筋の間隔を示す。

１

１

２

２

（ａ）帯筋の種類及び間隔は、構造図による。

（３）梁筋は、連続端で柱に接する梁筋が同数の時は柱をまたいで引き通すものとし、鉄筋の本数が

（４）梁主筋を柱内に折り曲げて定着する場合は次による。

　　　異なる場合には、図7.1のように反対側の梁に定着する。外端部や隅部では、折り曲げて定着す

（１）継手中心位置は、次による。

　　　上端筋：中央 　o/2以内

図7.1　梁主筋の梁内定着

　　　　上端筋：曲げ降ろす。

　　　　下端筋（一般）：原則、曲げ上げる。

　　　　下端筋（ハンチ付き）：原則、曲げ上げる。

　　　下端筋：柱面より梁せい（Ｄ）以上離し、　o/4を加えた範囲以内

（２）継手中央部の位置、定着長さ及び余長は図7.3及び図7.4による。

　　　なお、定着の方法は3.1(b)(2)による。

（ｂ）大梁主筋の継手及び定着の一般事項

（５）梁にハンチをつける場合、その傾斜は構造図による。

（ｃ）ハンチのない場合の重ね継手、定着及び余長は、図7.3による。

（６）段違い梁は、図7.2による。

（注）１．梁主筋の重ね継手が、梁の出隅及び下端の両端にある場合（基礎梁を除く）

　　　２．　　　　　印は、継手及び余長を示す。

　　　３．破線は、柱内定着の場合を示す。

　　　４．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

（ｂ）柱打増し部

（１）打増し部分に、壁、梁、スラブ等がとりつく場合の壁、梁、スラブ筋等の定着長さは、打増し部分

（２）土に接する柱周囲の打増しは図6.2による。

FL

GL

打増し厚さ10mm

（１）梁の上がり下がりは FLを基準とした寸法値とする。

（２）地中梁下の砂利地業厚及び捨てコンクリート地業厚は構造図による。

（３）打増し部分に、スラブ、壁、梁筋等が取り付く場合のスラブ、壁、梁筋等の定着長さは、打増

　　　し部分を含まない。

図6.2　柱打増し部

（ａ）一般事項

　　　１０ｄ以上とする。

6.2　帯筋

7.1　大梁

打増し厚さ10mm

②Ｗ－Ⅰ形

①Ｈ形

⑤ＳＰ形（スパイラル筋） ⑥丸形

（イ） （ロ）

（イ）

（イ）

≧6d

Ｐ
＠

（ロ） （ハ）

≧40d

（ロ） （ハ） （ニ）

≧8d

Ｐ
＠

注）溶接は､鉄筋の組立前に行う。

Ｐ
＠

Ｐ
＠

Ｌ

（イ） （ロ）

d

Ｌ Ｌ

≧6d

Ｌ

≧6d

≧6d

　　　　　る範囲は、その柱に取り付くすべての梁を考慮して適用する。

　　　を含まない。

　　　る。

最上階

二段筋

一般階

15d(余長) 15d(余長)

１Ｌ １Ｌ

１Ｌ １Ｌ

２
Ｌ

 /4 0  /2 0  /4 0

 0

１Ｌ １Ｌ

１Ｌ １Ｌ

端部端部

15d(余長)

20d(余長) 20d(余長)

15d(余長)

図7.11　小梁主筋の継手、定着及び余長（その２）

 /4 0  /4 0 /2 0

３Ｌ ｈ  /6 0

 0

 /6 0
３Ｌ ｈ /3 02

　　　　　には、フックを付ける。

（ｄ）ハンチのある場合の定着及び余長は、図7.4による。

図7.4　ハンチのある大梁の定着及び余長

（注）１．梁主筋の重ね継手が、梁の出隅及び下端の両端にある場合（基礎梁を除く）

　　　２．　　　　　印は、継手及び余長を示す。

　　　３．梁内定着の端部下端筋が接近するときは、　　　　　のように引き通すこと

　　　４．破線は、柱内定着を示す。

　　　５．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

　　　　　には、フックを付ける。

　　　　　ができる。

　　　きる。

（ｃ）あばら筋の割付け

（１）間隔が一様でハンチのない場合は、図7.6による。

図7.5　あばら筋組立の形

図7.6　あばら筋の割付け（その１）

（注）１．あばら筋は、柱面の位置から割り付ける。

（２）間隔が一様でハンチのある場合は、図7.7による。

図7.7　あばら筋の割付け（その２）

（注）１．あばら筋は、柱面の位置から割り付ける。

　　　２．図中のP＠は、構造図のあばら筋の間隔を示す。

　　　２．図中のP＠は、構造図のあばら筋の間隔を示す。

（３）梁の端部で間隔の異なる場合は、図7.8による。

２
Ｌ

 /4 0

最上階一般階

15d

図7.12　片持梁主筋の定着及び余長

 /32 ａＬ

２Ｌ

３Ｌ ｈ

15d  /32

２
Ｌ

ＬＬ

３Ｌ ｈ

(頭つなぎ梁)

２
Ｌ

１
Ｌ

図7.2　段違い梁

Ｄ

２
Ｌ

ａＬ２Ｌ

ａＬ

２Ｌ

ａＬ

２Ｌ

２
Ｌ

ａＬ２Ｌ

ａＬ

２Ｌ

ａＬ ２Ｌ

ａＬ

２Ｌ

２
Ｌ

ａＬ２Ｌ

ａＬ

２Ｌ

ａＬ２Ｌ

ａＬ

２Ｌ

ｂＬ ｂＬ ２Ｌ２Ｌ

１

　　　とする。ただし、耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、フックありなしにかかわらず４０ｄ以

　　　上（軽量コンクリートの場合は５０ｄ以上）又は表3.1の重ね継手の長さのうちいずれか大き

　　　い値とする。

平面（下端筋）

３ｈＬ

下端筋 上端筋

下端筋 /4 0  /2 0  /4 0

 0

 0

 /4 0  /4 0Ｄ Ｄ

Ｄ

：継手の好ましい位置

：ガス圧接を例で示す

２Ｌ

　　　２．　　　　　印は、余長位置を示す。

（注）１．図示のない事項は、5.1及び7.1に準ずる。

外端

20d(余長） 20d(余長)

連続端

連続端

15d(余長) 15d(余長)

20d(余長) 20d(余長)

15d(余長) 15d(余長）

 /4 0  /4 0 /2 0

 /6 0  /4 0  /4 0  /4 0

 /4 0  /4 0 /2 0

 /2 0

 0

7  0/12

 0

２Ｌ (定着)

図7.10　小梁主筋の継手、定着及び余長（その１）

３Ｌ ｈ

ｂＬ

外端 連続端

連続端

 0 0

 /4 0  /4 0  /4 0 /2 0 0/2

：継手の好ましい位置

：ガス圧接を例で示す

 0 0

 /6 0  /4 0  /4 0  /4 0

 /4 0
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S - 0 4

（２）壁開口部補強の定着長さは、図8.3による。

図8.3　壁開口部補強筋の定着長さ

図8.2　壁の交差部及び端部の配筋

（ｃ）片持スラブ形階段を受ける壁の配筋は表8.2により、種別は構造図による。

（１）耐力壁を除く壁開口部の補強筋は、Ａ形は表8.3、Ｂ形は表8.4とし、適用は構造図による。

　　　なお、耐力壁の補強筋は、構造図による。

（ａ）壁開口部の補強

（ｂ）コンセントボックス等を壁に埋め込む場合の補強は、構造図による。

表8.3　壁開口部補強筋（Ａ形）

表8.4　壁開口部補強筋（Ｂ形）

（ｅ）壁の交差部及び端部の配筋は、図8.2による。

（３）土間コンクリート補強筋(D  ）の配筋及びコンクリート厚さは構造図による。

（５）配筋の割付けは、中央から行い、端部は定められた間隔以下とする。

（６）鉄筋の重ね継手長さは、Ｌ　とする。１

表9.1　Ｓ形配筋

図9.1　スラブの配筋

（７）定着長さ及び受け筋は、図9.2による。

図9.3　スラブ筋の定着長さ及び受け筋（その２）

　　　ただし、引き通すことができない場合は、図9.3により梁内に定着する。

片持スラブの配筋は、次による。

（１）片持スラブの配筋（ＣＳ形配筋）は、表9.2並びに図9.4及び図9.5により、配筋種別及び

　　　スラブ厚さは、構造図による。

表9.2　ＣＳ形配筋

（１）スラブ及び土間コンクリートの上がり下がりは、FLを基準とした寸法値とする。

（２）土間スラブ下の砂利地業厚及び捨てコンクリート地業厚は構造図による。

8.2　壁の補強

9.1　スラブ

9.2　片持スラブ

（４）スラブの配筋（Ｓ形配筋）は表9.1及び図9.1により、配筋種別及びスラブ厚さは、構造図による。

表8.2　片持スラブ形階段を受ける壁の配筋

断面図　　（mm）

D13-200@ダブル

D10-200@ダブル

D13-150@ダブル

D10-200@ダブル

180

200

(注)　縦筋は，横筋の外側に配筋する。

階段の配筋　

種別　　　　

KW1

KW2

縦筋

横筋

縦筋

横筋

KA1

KA3

KA2

KA4

端部（垂直及び水平断面）

1-D13

交差部（水平断面）

2-D13

外壁の端部（垂直及び水平断面）

1-D13

1-D13

1-D13 1-D131-D13
2-D13

1-D13

2-D13

1-D13

2-D13 4-D13

縦横

補強筋
壁の種別

W18，W20 2-D13

斜め

1-D131-D13

2-D13

W12，W15

縦横

2-D13

4-D13 2-D13

斜め

1-D13

補強筋

開口

１Ｌ

１Ｌ

１Ｌ

１Ｌ

配筋

D13-100@S 1

S 2

S 3

S 4

S 5

S 6

同　上

D13-150@

全域

（注）上端筋，下端筋とも同一配筋とする。

種別

 短辺方向（主筋）

全域

 長辺方向（配力筋）

S 7

同　上

同　上

同　上

    D10,D13-150@

D13-100@

D13-150@

D13-150@

D10,D13-150@

D10,D13-150@

D10,D13-150@

D10-150@

一般スラブの場合

（イ） （ロ） （ハ）

長辺方向（配力筋）

短辺方向

短辺方向（主筋）

柱柱

柱 柱

大梁

大
梁

小
梁

長
辺
方

向

受け筋 (D13)

図9.2　スラブ筋の定着長さ及び受け筋（その１）

受け筋 (D13)

(D13)

受け筋

(D13)

受け筋

(D13)

受け筋

(D16)

受け筋

耐圧スラブの場合

D10,D13-150@

D10,D13-300@

D10-200@

D13-100@

D13-200@

D13-150@

D13-300@

上

下

CS2

CS1

　配筋種別 主筋

CS3

CS4
D10,D13-200@

D10-400@

D10-200@

D10,D13-200@上

下

上

下

上

下

上

下

CS6

CS5

CS7

上

下

上

下

垂れ壁のある場合

及び間隔に合わせる
先端壁の縦筋の径　

垂れ壁のない場合

1
0
0
以

下

先
端
壁
厚

以
上

D13(　≦1,000)
 受け筋

先端部補強筋

2-D13

D16(　＞1,000)

D10-200@

主筋

2-D13

2-D13

１
Ｌ

１Ｌ

１ｎ 本

２ｎ 本

(   )本
２ｎ 

２

(   )本
１ｎ 

２

5－D10（　=1,500）

5－D10（　=1,500）

中間部

ａ D13

スラブ筋と同径，

同材質，同間隔

端部

D13

D10-300@

t

配筋種別 KA1

配筋図

配筋種別

KA2

KA4KA3

D10-300@

D10-300@

t

D13

D13

D10-300@

D10-300@

D13

2-D13

D13

D13

D10-300@

t

t

2-D13

D13配筋図

上端筋、下端筋とも（全域）配筋種別

KB2

KB1

KB3

KB4

KB5

KB6

KB7 D16-100@

D16-125@

D16-150@

    D13,D16-150@

D13-100@

D13-150@

D13-200@

D10-300@

D10

３Ｌ

D10-300@

D10-200@

t

D10

150

t

D13

 D10

D10

D13

D10-200@

t

２Ｌ１Ｌ継手

２Ｌ ２Ｌ ２Ｌ ２Ｌ

２Ｌ

３Ｌ

３Ｌ

1
0
0
以

下

先
端
壁
厚

以
上

２
Ｌ

1
0
0
以
下

出隅受け部配筋出隅部補強配筋

(注)  ≧  とする

出隅部分の補強筋

一般スラブ配力筋

    2．出隅受け部配筋は柱

出
隅
部

分
の
補

強
筋

補強筋の定着

１

１ ２

出隅受け部

(注)1.   ≧  とする１ ２

       又は梁にＬ 定着する。

３
Ｌ

１
Ｌ

 
/
2

１

１Ｌ /2１

３Ｌ

１

 
/
2

１

２

１

２Ｌ ２Ｌ

２Ｌ

２
Ｌ

３
Ｌ

ａ
２

Ｌ

中間部

D13

土間コンクリート

補強筋の鉄筋径及

端部

D13

び間隔に合わせる

２Ｌ ２Ｌ

２Ｌ
２Ｌ

２Ｌ

２Ｌ

３Ｌ

３Ｌ

 0

150

２Ｌ

 0

配筋

S 8

S 9

S10

S11

S12

S13

同　上

全域種別

 短辺方向（主筋）

全域

 長辺方向（配力筋）

S14

同　上

同　上

D10-150@

D10-200@

D10-200@

D10,D13-200@

D10-250@

D10-200@

    D10,D13-150@

    D10,D13-200@

D10-200@

同　上

D10-250@

D10-200@

 /2１

出隅部

土間コンクリート補強筋

種別 縦筋及び横筋
(表10.1)

壁の種別

W18，W20

W12，W15

主筋　配筋種別

図9.4　片持スラブの配筋（ＣＳ１からＣＳ５）

（注）１．先端の折り曲げ長さＬは、スラブ厚さよりかぶり厚さを除いた長さとする。

（注）１．先端の折り曲げ長さＬは、スラブ厚さよりかぶり厚さを除いた長さとする。

図9.5　片持スラブの配筋（ＣＳ６及びＣＳ７）

（２）先端に壁が付く場合の配筋は、図9.6による。

図9.6　先端に壁が付く場合の配筋

（i） 出隅部の補強筋は構造図により、配筋方法は、図9.7による。

（ii）出隅受け部分（図9.7の斜線部分）の補強筋は構造図による。

（３）出隅部

　　　を避けて配筋できる場合は、補強を省略することができる。

（ii）スラブ開口の最大径が両方向の配筋間隔以下で、鉄筋を緩やかに曲げることにより､開口部

　　  屋根スラブの出隅及び入隅部分には、図9.9により、補強筋を上端筋の下側に配置する。

（ｂ）屋根スラブの補強

図9.8　スラブ開口部の補強配筋

（i）スラブ開口の最大径が700mm以下の場合は、図9.8により開口によって切られる鉄筋と同量の

　　 鉄筋で周囲を補強し、隅角部に斜め方向に2-D13（　 = 2Ｌ  ）シングルを上下筋の内側に

（ａ）スラブ開口部の補強

スラブ開口部の補強方法は、構造図による。構造図になければ、(ⅰ)(ⅱ)による。

１

　　  基礎梁とスラブを一体打ちとしないで、打継ぎを設ける場合の補強は図9.10による。

  　　ただし、土間スラブとは、土に接するスラブでＳ形の配筋によるものをいう。

（ｃ）土間スラブの打継ぎ補強

　　  土間コンクリートの補強筋は、構造図による。なお、基礎梁との接合部は、図9.11による。

（ｄ）土間コンクリートの補強

図9.10　打継ぎ補強配筋

（注）ａ≦300の場合

図9.11　土間コンクリートと基礎梁との接合部配筋

片持スラブ形階段の配筋は、表10.1及び図10.1により、寸法及び配筋種別は、構造図による。

表10.1　片持スラブ形階段の配筋

図10.1　片持スラブ形階段配筋の定着

（注）１．壁配筋は、8.1（ｃ）による。

　　　２．階段主筋は、壁の中心線を越えてから縦に下ろす。

　　　３．スラブ配力筋の継手及び定着の長さは、表3.3

　　　　［鉄筋の定着の長さ］のＬ　とする。３

二辺固定スラブ形階段の配筋は表10.2並びに図10.2及び図10.3により、寸法及び配筋種別は、構造図

表10.2　二辺固定スラブ形配筋

図10.2　二辺固定スラブ形階段配筋（その１）

図10.3　二辺固定スラブ形階段配筋（その２）

（注）下図の場合にも二辺固定スラブ形階段配筋を準用する。

9.3　スラブ等の補強

10.1　片持スラブ形階段

10.2　二辺固定スラブ形階段

     配筋する。

による。

 0

t

２
Ｌ

２
Ｌ

２
Ｌ

２
Ｌ

３
Ｌ

ｂＬ

２Ｌ

２Ｌ
３Ｌ

２Ｌ

２Ｌ

Ｌ

２Ｌ

２Ｌ

図9.7　片持ちスラブ出隅部の補強配筋

１
Ｌ

１
Ｌ

図9.9　出隅及び入隅部の補強配筋

２
Ｌ

３
Ｌ

２
Ｌ

２
Ｌ

D13(　≦1,000)
 受け筋

先端部補強筋
2-D13

D16(　＞1,000)

２
ＬＬ

10d以上

ａＬ

（段差なし）

（段差あり）

受け筋 D13

先端部補強筋

2-D13

≦600

Ｌ

２Ｌ

（段差なし）

 受け筋 D13

先端部補強筋

2-D13

≦600

Ｌ

（段差あり）

２
Ｌ

ａＬ

主筋

主筋
D10-200@

t

t

ａ
２

Ｌ

ａ
２

Ｌ

２

（注）ａ≦300の場合

ｂＬ
ｂＬ

ｂＬ

２Ｌ

２
Ｌ

２Ｌ

ｂＬ

ｂＬ

２Ｌ

３Ｌ

２Ｌ

ｂＬ

（ｄ）土圧を受ける壁の配筋は、構造図による。

8
d
以
上

10d以上

8
d
以
上

配力筋

配力筋

主筋
D10-200@

配力筋

D10-200@
配力筋

二辺固定スラブ形階段は、プレキャストコンクリート部材または現場打ちコンクリート部材とする。

プレキャストコンクリート部材とする場合の躯体への接続方法は構造図による。

※

（５）梁の打増し部分等に、スラブが取り付く場合のスラブ筋等の定着長さは、打増し部分を含まない。

片持スラブは、プレキャストコンクリート部材または現場打ちコンクリート部材とする。

プレキャストコンクリート部材とする場合の躯体への接続方法は、構造図による。

ただし、構造図になければ、片持ちスラブは現場打ちコンクリート部材とする。

ただし、構造図になければ、二辺固定スラブ形階段は現場打ちコンクリート部材とする。
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S - 0 5

2-2-D13

なし

2-2-D13

なし

縦筋 溶接金網 配筋図

2-6φ-100@2-2-D13

4-2-D13 2-6φ-100@

2-2-D13

4-2-D13

4-2-D16

4-2-D19

4-2-D16

斜め筋

(１)  梁貫通孔補強筋の名称等は、図11.1による。

(２)  孔の径は、梁せいの1/3以下とする。

(３)  孔の上下方向の位置は梁せい中心付近とし、梁中央部においては、梁下端よりＤ/3（Ｄは梁

(４)  孔は、柱面から原則として、1.5Ｄ以上離す。ただし、基礎梁及び壁付帯梁は除く。

(５)  孔が並列する場合の中心間隔は、孔の径の平均値の３倍以上とする。

(６)  縦筋及び上下縦筋は、あばら筋の形に配筋する。

(７)  補強筋は、主筋の内側とする。また、鉄筋の定着長さは、図11.2による。

(８)  孔の径が梁せいの1/10以下、かつ、150mm未満のものは、鉄筋を緩やかに曲げることにより、

(９)  溶接金網の余長は1格子以上とし、突出しは10mm以上とする。

(10)  溶接金網の貫通孔部分には、鉄筋 1-13φのリング筋を取り付ける。

      なお、リング節は、溶接金網に４箇所以上溶接する。

(11)  溶接金網の割付け始点は、横筋ではあばら筋の下側とし、縦筋では貫通孔の中心とする。

配筋

2-2-D13

斜め筋
種別

H1

H2

なし

2-2-D13

なし なし

縦筋 横筋 上下縦筋 配筋図

H3

H4

H5

H6

4-2-D16

4-2-D13

H7

4-2-D16

4-2-D19

4-2-D22

2-2-D13 2-2-D132-2-D13

4-2-D13 2-2-D13 3-2-D13

MH1

MH2

MH3

MH4

MH5

MH6

MH7

あばら筋

溶接金網

リング筋

リング筋

突き合せ溶接

Ｄ/2

余長突出し

突出し

余長
かぶり

貫通孔外径

かぶり
余長

突出し

溶接金網

あばら筋

縦筋

斜め筋

ＭＨ形及びＭ形

縦筋斜め筋

縦筋

あばら筋

下縦筋

上縦筋

Ｈ形

上縦筋

斜め筋

横筋

下縦筋

あばら筋

縦筋

横筋

斜め筋

配筋
種別

　　  せい）の範囲に孔を設けてはならない。ただし、耐圧スラブ付きの基礎梁の梁中央部におい

１Ｌ

１Ｌ

１

Ｌ

M1

M2

なし

縦筋 溶接金網 配　　筋　　図

M3

M4 6-2-D13

4-2-D13

2-6φ-100@

4-2-D13

2-2-D13

配筋

種別

図11.1　梁貫通孔補強筋の名称等

（ａ）梁貫通孔は、次による。

（ｂ）梁貫通孔の補強形式は表11.1～表11.3により、配筋種別は構造図による。

表11.1　H形配筋

（注）           は、一般部分のあばら筋を示す。

表11.3　MH形配筋

表11.2　M形配筋

45゜ 45゜

図11.3 他の開孔を設けない範囲

11.1　梁貫通孔

図11.2　補強筋の定着長さ

Ｄ

Ｄ

（注）           は、一般部分のあばら筋を示す。

（注）           は、一般部分のあばら筋を示す。

      開口部を避けて配筋できる場合は、補強を省略することができる。

　　  ては、梁上端よりＤ/3の範囲に孔を設けてはならない。

2-D13

先端補強筋

2-D13

先端補強筋

4-D13

先端補強筋

D13

D10 D10-200@

D16

コンクリートブロック帳壁

コンクリートの厚さ

D10-200@D10

コンクリートブロック帳壁

2-D13 2-D13

800

（１）控壁の配置は、構造図による。

（ａ）控壁は、次による。

（２）配筋は、図11.4による。

図11.4　控壁の配筋（水平、垂直とも）

（ｂ）帳壁が土間コンクリート上に設置される場合の補強は、図11.5による。

11.2　コンクリートブロック帳壁との取合い

パラペットの先端補強筋は図11.6により、コンクリート厚さ及び配筋は構造図による。

図11.6　パラペットの先端補強筋

11.3　パラペット

２
Ｌ

２
Ｌ

図11.5　壁付き土間コンクリートの補強配筋

２
Ｌ

２
Ｌ

ｔ

【　設計注意事項　】

 ・ 梁貫通孔補強は大臣認定品を使用する。

 ・ 大臣認定による既製品を使用する場合は、適用条件はすべて認定内容による。
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S - 0 6

いずれでもよい

＜両側スラブ＞

縦横共D10-200@

L2

L2

ｈ≦７０ ７０＜ｈ≦２００

ｂ：１．７５ｈかつ２００以上

（盤類） 溶接金網６φ－１００＠

柱

柱
土に接する部分

▽地盤面

記号 ＣＢ厚 Ｈ又はＷの最大値

ＣＢ１０ １００ ２，４００
4
0
d

4
0
d

40d

配力筋の定着は25dとする

Ａ形形 Ｂ形

Ｄ１０＠２００（横筋）

１－Ｄ１３１－Ｄ１６

１－Ｄ１３

Ｄ１０@２００

（縦横共ダブル）

打増し

打増し補強無し

設備配管

階 壁記号 壁　厚 数量

階

１－Ｄ１３

コンセントボックス

スラブのない側とする

＜片側スラブ＞

開　口　寸　法 備　　　考

備　　　考

１２．１　地業

（１）土間コンクリート・土間スラブ下

（ａ）　梁

（１）梁の２段非対称配筋は下図による。

（１）土間コンクリート厚は130,補強筋はタテ・ヨコ共D10-200@シングルとする

（２）同一土間コンクリートに段差がある場合、下図の補強を行う。但し、ｈ＞２００の場合は、

（１）同一土間スラブに段差がある場合、下図の補強を行う。但し、ｈ＞２００の場合は、特記による。

（１）開口補強（設備開口を含む）は特記による。

（２）シングル配筋の壁で盤類が埋設される場合は、下記補強を行う。

（３）コンセントボックスの補強は下記による。（但し、最大径が３００ｍｍ以下で鉄筋を緩やかに

   　曲げることにより、開口部を避けて配筋できる場合は、補強を省略することができる。）

（１）特記なきＣＢは厚さ１２０ｍｍとする。

（２）ＣＢの積み高さ又は積み幅は下表の値とし、その上又は下に同じ厚さのＲＣ壁若しくはその両端に

　　  ＲＣリブ壁を設ける。

（４）垂れ壁、立ち上がり壁の配筋は、タテ・ヨコＤ１０－２００＠シングルとする。

（ａ）　壁開口補強（図示以外）

（１）設備工事に伴う、壁の開口補強は下記による。補強筋は特記による。特記がなければ、

（ａ）スラブ開口補強（図示以外）

（１）設備工事に伴う、スラブの開口補強は下記による。補強筋は特記による。特記がなければ、

一般室

右記以外に適用する。

その他

風除室・ポーチ・外部通路・車路

凡例 捨コンクリート

砂利地業

梁

梁

梁
梁

梁

梁

梁

180

スラブ記号 スラブ厚 数量 開 口 寸 法

（2）土間コンクリートの上にＲＣ壁が取り付き、その下に地中梁がない場合は、下図の補強を行う。

ｈ≦200の場合 ２００＜ｈ≦400の場合

Ｄ１０@２００（縦横共）

ＶＰ１５０φ

梁せい

（ａ）梁貫通孔補強（図示以外）

階 梁記号 スリーブ
内　　径

梁　幅 数量 補　　　強

種別・記号

備　　　考

地中梁下端とピット底版上端が同じ場合

45°

ス

ラ

ブ

間

土

（土間補強筋　上側）

ｈ≦７０ ７０＜ｈ≦２００

L2

L2

ｂ：１．７５ｈかつ２００以上

45°

溶接金網６φ－１００＠

ＣＢ１２ １２０ ３，０００

ＣＢ１５ １５０ ３，４００

Ｄ１３＠２００（縦筋）

Ｄ１０@２００

打増し

１－Ｄ１６

１－Ｄ１３

１－Ｄ１３

Ｄ１３＠２００（縦横共）

１２．その他

１２．２　異形鉄筋の末端処理

＜柱＞

スラブ

梁中心

柱中心

（１）壁筋が、梁，柱主筋の外側に配筋される場合の定着は下図による。

（２）壁筋をスラブに定着させる場合は下図による。

＜梁＞

梁（土圧、水圧などを受ける壁の場合）

壁

１２．３　壁の配筋

（ａ）　定着

Ｌ
２

か
つ

梁
中

心
線

を
越

え
る

150以上 Ｌ２かつ柱中心線を越える

1
5
0
以

上

L
2

L2

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ２

（ｂ）　壁開口部の補強

5
0
0

500

L3

L3

（ａ）　土間コンクリート

１２．４　スラブの配筋

（ｂ）　段差のあるスラブの補強

h

b5h

h

b

h h

（ｃ）　トラフの補強

L2

L2

スラブ配筋と同径同ピッチ

（縦横共）

７０＜ｈ≦２００ ｂ：１．７５ｈかつ２００以上

L2

L2

７０＜ｈ≦２００ ｂ：１．７５ｈかつ２００以上

（１）スラブにトラフの段差がある場合、下図の補強を行う。但し、ｈ＞２００の場合は、特記による。

h

b

（２）土間コンクリートにトラフの段差がある場合、下図の補強を行う。但し、ｈ＞２００の場合は、

      特記による。

h

土間コンクリート配筋と

と同径同ピッチ（縦横共）
b

（１）打増し部分は、かぶり厚さに含まない。ただし、土に接する柱は除く。

（ａ）　打増し

１２．５　その他の配筋

（２）部材の軸方向の補強筋の定着長さはＬ２とする。

（３）打増し部が７０ｍｍ未満の場合、補強を行わない。

（４）柱と梁が同一面とする場合の打増しは下図による。

（躯体取合いによる打増しとし、仕上による打増しは含まない。）

（５）土に接する部分の打増し

25

25

壁厚

25

3
5
=
10

+
2
5

1
0

35=10+25

10

1
0

1
00

（ｂ）　ピット配筋図

（１） 便所ピット及び配管ピットの配筋は下図による。

Ｌｏ≦2,000  Ｌｏ：短辺方向の内法長さ

L
2 150

L
2

L2

（縦横共シングル）

Ｌｏ＞2,000  Ｌｏ：短辺方向の内法長さ

Ｌｏ≦2,000

（半割）

L
2

L2

Ｄ１０@２００ L2

（縦横共ダブル）

L
2

1
00

150

L2

L2

打増し補強無し

L2

1
0
0

150

L2

（ｃ）　設備機器基礎の配筋は下図による。但し、ｈ＞４００の場合は特記による。

h h

（d）　コンクリートブロック（CB）帳壁

（１）躯体埋設配管等に対する構造上の注意事項は、別に「コンクリート躯体に埋設される配管の取扱い

　　 について」を定めているので、監督職員との協議のうえ対応すること。

（ｅ）　躯体に埋設される配管等について

（５）コンクリートブロックの腰壁・立ち上がり壁又は帳壁への配力筋の定着は下図による。

（３）ＣＢは垂れ壁・腰壁又は帳壁に定着する。特記がなければＡ型（垂れ壁・立ち上がり壁）とする。

１２．６　梁貫通孔補強リスト

１２．７　壁開口補強リスト

１２．８　床開口補強リスト

6
0

鋼　管

記号（建築用）

管　名

表13.1　スリーブ材質の凡例　

SP（白管）

溶融亜鉛めっき鋼板 硬質塩化ビニル管（薄肉管） つば付き鋼管（黒管）

GA VU RS

L2 L2

土
間
コ
ン
ク
リ

ー

ト

5
0

5
0

1-D13

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

壁

Ｌ２

地中梁下端とピット底版上端が同じ場合

150以上

　　　特記による。

（１）貫通孔の補強筋は下記による。補強筋は構造関係共通図　図１１．１～図１１．３及び

　　表１１．１～表１１．３による。スリーブ材質は表１３．１による。

構造関係共通図　表８．３，表８．４及び図８．３による。

構造関係共通図　図９．８による。

Ｌｏ＞2,000
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S - 0 7

t

手溶接

縁端距離及びボルト間隔は、表1.1による。ただし、引張材の接合部分において、せん断力を受けるボルトが応力方向に３本

以上並ばない場合の縁端距離は、構造図による。構造図になければ、ボルト軸径の2.5倍以上とする。

表1.1　縁端距離及びボルト間隔　　（単位mm）

ねじの呼び
縁端距離 ボルト間隔

e p

M12

M16

M20

M22

M24

40 60

45 70

ep

（ｂ）千鳥打ちのゲージ及びボルト間隔

（ａ）縁端距離及びボルト間隔

千鳥打ちのゲージ及びボルト間隔は、表1.2による。

表1.2　千鳥のゲージ及びボルト間隔　（単位mm）

ゲージ
ねじの呼び

g
M12,M16,M20,M22

千鳥打ちのボルト間隔　Pt

M24

50

45

40

25

35

-

65

60

55

45

50

40

35

40

45

55

50

60

Pt

g

（ｃ）形鋼のゲージ及びボルトの最大軸径

形鋼のゲージ及びボルトの最大軸径は、表1.3による。

表1.3　形鋼のゲージ及びボルトの最大軸径　（単位mm）

B

g

A

B
B

はＢ

A又

軸径

最大
B

軸径

最大

軸径

最大
B

45

50

60

65

70

75

80

90

100

125

130

150

175

200

25

28

35

35

40

40

45

50

55

50

50

55

60

60

35

40

55

70

90

12

16

16

20

20

22

22

24

24

24

24

24

24

24

100

125

150

175

200

250

300

350

400

56

75

90

105

120

150

150

140

140

40

70

90

※１

16

16

22

22

24

24

24

24

24

50

65

70

75

80

90

100

30

35

40

40

45

50

55

12

20

20

22

22

24

24

※１　千鳥打ちとした場合

また、アンカーボルトの縁端距離は構造図による。

Ａ（サブマージアーク自動溶接）

19＜ｔ≦40

35°

2

D1 = 2（ｔ－2）/3

D2 =（ｔ－2）/3

60°

45° 30°

ｔ≦６

6＜ｔ≦19

G

35°

G ＝ｔ

ｔ

45° 30°

被覆アーク溶接、ガスシールドアーク溶接

及びセルフシールドアーク溶接

１（片面溶接）

突合わせ継手(B)の開先標準

Ｈ

２（両面溶接）

60°

D1 =（ｔ－6）/2

D2 =（ｔ－6）/2

60°

22＜ｔ≦40

12＜ｔ≦22

60°

ｔ≦12

0

1/4 t≦ S ≦10

35°

7

45°

/ （ｔ-2）/ （ｔ-2）

ｔ

1 3

2 2 3

60°

Ｈ（被覆アーク溶接、ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接）

１（片面溶接）

部材が直交しない場合の開先標準

6＜ｔ≦19

19＜ｔ≦40

ｔ

６＜ｔ≦40

≧
60
°

1/4 t≦ S ≦10

35°

1/4 t≦ S ≦10

35°

２（両面溶接）

1/4 t≦ S ≦10

2

６＜ｔ≦19

≧
60°

0

D1= 2（ｔ－2）/3

D2=（ｔ－2）/3

1/4 t≦ S ≦10

60°

19＜ｔ≦40

75
°

≧
45°

D2=（ｔ－6）/2

D1=（ｔ－6）/2

60°

35°

35°

1/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦10

45°

45°

1/4 t≦ S ≦10

22＜ｔ≦40

60°

12＜ｔ≦22

60°

35°

1/4 t≦ S ≦10

Ｔ型継手(T)の開先標準

1/4 t≦ S ≦10

35°

19＜ｔ≦40

1/4 t≦ S ≦10

19＜ｔ≦40

35°

S ＝ｔ

かど継手(L)の開先標準

35°45°
50°

16≦ｔ≦4012≦ｔ≦40

ｔ≧3のとき S ＝ｔ

ｔ＜3のとき S ＝３

３（軽量形鋼Ｖ形溶接）

ｄ ｄ

１（丸鋼等片面溶接）

ｄ／２ ｄ／２

ｄ ｄ

２（丸鋼等両面溶接）

ｄ

ｄ

ｄ ／
２

／２

22

13

フレア溶接(FL)の開先標準

Ｄ 10

ｔ 12

1211

1916

４５°

3628

1413

25

15 15

32

16

40

ｔ＜3のとき S ＝３

ｔ≧3のとき S ＝ｔ

４（軽量形鋼レ形溶接）

S ｔ S

４５° ４５°

15

部分溶込み溶接(P)の開先標準

７

5

ｔ

ｓ

５

4

４

3

６

5

隅肉溶接のサイズ

11

8

９

7

８

6

10

8

13

10

12

9

14

10 11

隅肉溶接(F)の開先標準

2519

11

16

12

22

13 15

28

17

32

19

36

21

40

24

S

60°

2
S

60°

2

（ｂ）エンドタブ

（ａ）エンドタブ・裏当て金の鋼材の種別及び引張強さによる区分は、母材と同等とする。

エンドタブの形状は母材と同厚・同開先のものとする。

エンドタブ

裏当て金

10㎜以上

m

m

溶接方法

半自動溶接

自動溶接

35以上

38以上

70以上

m

（ｃ）裏当て金

（１）裏当て金の組み立て溶接は、接合部に影響を与えないように、エンドタブの位置又は梁フランジ幅の1/4の位置に行い、

（２）完全溶込み溶接の片面溶接に用いる裏当て金は原則としてフランジの内側に設置する。

裏当て金の厚さ

FB（t×25㎜） FB（t×38㎜）

（単位：㎜）

6以上

9以上

12以上

t

（ｄ）スカラップ

改良型スカラップ

（ⅰ）スカラップ半径Sr は35㎜とする。Sr は10㎜とする。1 2

（ⅱ）スカラップ円弧の曲線は、フランジに滑らかに接するように加工し、複合円は滑らかに仕上げる。

Sr

Sr Sr

Sr 1

2

溶接のサイズ （単位：㎜）

裏当て金の厚さ S

t≦9

t＞9

5

9

（ｅ）スニップカット

（１）スニップカット部は溶接により埋めるものとする。

スニップカット

r

Sc

（２）スニップカットの寸法は、下表による。ただし、既製形鋼のスニップカットについては、Sc=r＋2により求めるものとする。

Sc 10 12 14 15

6 9 12 16以上

（ｆ）溶接部分の段差

完全溶込み溶接を行う部分の板厚の差による段違いが10㎜を超える場合

1/2.5以下

1

自動機械により開先加工を行う場合はこの限りではない。

適用管厚　3.2㎜≦t≦12㎜

交角　30°≦θ≦150°

A

B

C
θ

D

D

支管

主管

D-D断面図

主管の管軸と支管の管軸とは一致させること。

A部断面

1.5t～2.0t

50°～60°
0～3

t

0～
3

B部断面

1.5t～2.0t

接線

t

1.5t～2.0t

0～3

1.5t～2.0t

C部断面

( 　　　　　　　  　 )

梁フランジ両端から10㎜以内の位置には行ってはならない。

1

g 1

g 1 g 1 g 2 g 3g 2

1

2

構造関係共通事項(鉄骨標準図)　

1-1 縁端距離及びボルト間隔

1-2 溶接継手の種類別開先標準

1-3 鋼管分岐継手詳細

1-4 鉄骨溶接施工

溶接方法

（単位：ｍｍ）

１（片面溶接） ２（両面溶接）

Ａ（サブマージアーク自動溶接）

ｔ≦６

被覆アーク溶接、ガスシールドアーク溶接

及びセルフシールドアーク溶接

１（片面溶接）

Ｈ

２（両面溶接）

ｔ≦12

( 　　　　　　　  　 )
１（片面溶接） ２（両面溶接）

1/4 t≦ S ≦10

1/4 t≦ S ≦10 1/4 t≦ S ≦10

Ａ（サブマージアーク自動溶接）

ｔ≦６

被覆アーク溶接、ガスシールドアーク溶接

及びセルフシールドアーク溶接

１（片面溶接）

Ｈ

２（両面溶接）

ｔ≦12

( 　　　　　　　  　 )
１（片面溶接） ２（両面溶接）

6＜ｔ≦19 12＜ｔ≦19

35° 45° 35°
60°

60°60°

1/4 t≦ S ≦10

D1= 2（ｔ－2）/3

D2=（ｔ－2）/3

1/4 t≦ S ≦10

D2=（ｔ－6）/2

D1=（ｔ－6）/2

1/4 t≦ S ≦10

Ｈ（被覆アーク溶接、ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接）

１（片面溶接）

ｔ≦16

２（両面溶接）

ｔ≦16 16＜ｔ≦40

（単位：ｍｍ）

（単位：ｍｍ）

（単位：ｍｍ）

（単位：ｍｍ）

Ｈ（被覆アーク溶接、ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接）

１（片面溶接） ２（両面溶接）

D1= (ｔ－2）/2

D2=（ｔ－2）/2

1/4 t≦ S ≦101/4 t≦ S ≦10

（単位：ｍｍ）

（単位：ｍｍ）

Ｈ（被覆アーク溶接、ガスシールドアーク溶接及びセルフシールドアーク溶接）

（単位：ｍｍ）

（単位：ｍｍ）

手溶接

半自動溶接

自動溶接

p

g 2

g 1 g 2g 2

g 3

6

ｔ

7

2 ｔ 2 ｔ

6

ｔ6

2 ｔ

7

ｔ

D
2

D
1

2

2 ｔ

6

ｔ

D
2

D
1

6

ｔ ｔ

6

2
S

ｔ2
S

ｔ

ｔ2
S

7

ｔ2
S

S

ｔ2
S

7

ｔ

S
6

S

ｔ

7

2
S

ｔ

D
2
D
1

S
S

7

ｔ2
S

ｔ

D
2
D
1

6
S

S

2

S

ｔ

S

ｔ ｔ ｔ ｔ

6

6

7

ｔ2 ｔ2
S

ｔ

7

2 ｔ6
S

7

2 ｔ ｔ

D
2
D
1

2
S

ｔ

7

2 ｔ

D
2
D
1

6
S

S

S

S ｔ

S

S

S S

ｔ

S S

ｔ

ｔ

S

S D

ｔ

S S

D1

2

D2

ｄ ／
２

ｄ／２

ｔ

ｄ／２ ｄ／２

ｄ／２ｄ／２

t

S

S

S

St t

t
S
c

t 2
t

ｔ ｔ ｔ

S
S

S
S

S S

S

50°～60°

　　スカラップの要否および加工は、構造図による。構造図に特記が無い場合は、次による。

　　（１）スカラップを設ける場合

　　（２）スカラップを設けない場合

柱貫通形式の場合 梁貫通形式の場合

柱貫通形式の場合 梁貫通形式の場合

基本記号 基本記号 基本記号 基本記号

基本記号 基本記号 基本記号 基本記号

基本記号 基本記号 基本記号 基本記号

基本記号 基本記号 基本記号 基本記号

基本記号 基本記号 基本記号 基本記号

基本記号 基本記号 基本記号 基本記号

基本記号 基本記号 基本記号

基本記号 基本記号 基本記号 基本記号

基本記号 基本記号 基本記号 基本記号

基本記号 基本記号 基本記号 基本記号

基本記号 基本記号 基本記号

基本記号 基本記号部分とけこみ溶接 部分とけこみ溶接

基本記号 基本記号 基本記号 基本記号
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－構 造関係共 通図（ ８）

S - 0 8

平面詳細

●ＢＯＸ型 (通しダイヤフラムの場合)

10ｅｅ

ｅ
ｅ
ｐ
ｐ

Ｈ

PL10

ｅｐｅ

ｅ Ｈ

10

PL10

Ｈが 175 以上の場合 Ｈが 150 以下の場合

Ａ Ａ 断面

内ダイヤフラム

角のＲに接しないこと。

ガス抜き

φ=20

25以上

2
5
以

上

ｔ

ＡＡ ～ 断面図

スカーラップ部分は

回し溶接する。

25以上かつ

エンドタブが交互に

当たらぬこと。

1
0
0
以

上

内ダイヤフラム

内ダイヤフラムの場合は柱の

　は３φまたは   のうち小さい方とする。 （ｅ≧ H とする）

補強トラス法

60°

φ

50

H

5
0

φ

補強プレート法

5
0

補強トラス

60° 0～5 0～5

ｔf fｔ

補強プレート

0～5 0～5
LC

鉄筋の貫通孔径の最大値は、下表による。

鉄筋の呼び名

鉄筋貫通孔の径

（単位：㎜）

梁主筋

梁あばら筋

柱主筋

柱帯筋

直交梁

柱帯筋

柱主筋

柱主筋

梁上端主筋

梁下端主筋

小梁下端主筋が貫通する場合 小梁下端主筋が貫通しない場合（単位：㎜）

小梁下端主筋 小梁下端主筋

片面溶接の溶接長さ（Ｌ）は、鉄筋の呼び名の数値の10倍以上とする。ただし、溶接によらない場合は135°曲げフックとする。

梁への定着方法

柱への定着方法

コーナー筋

（ａ）鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨梁ウェブ部材に貫通孔を設ける場合は、次による。

（１）貫通孔の内径寸法は、鉄骨せいの1/2以下かつ鉄筋コンクリート梁せいの1/3以下とする。

（２）貫通孔間隔は、両側の貫通孔径の平均値の、鉄骨造で２倍以上、鉄骨鉄筋コンクリート造で３倍以上確保する。

（１）補強プレート厚が16㎜以上となる場合は、必要な厚さの1/2以上の補強プレートをウェブ両面から溶接する。

（２）補強プレートは丸型としても良い。上下フランジとのあき50mmについては施工性を考慮して小さくすることもできる。

（１）スリーブの取付けは、全周隅肉溶接とする。

貫通孔の位置の限度（単位：㎜）

φ

H ：鉄骨せい

D ：はりせい

φ：貫通孔の内径寸法

（φ≦H/2かつφ≦D/3）

以
上

D10

21

D13

24

D16

28

D19

31

D22

35

D25

38

D29

43

D32

46

(
b
s
)

(b
s)

(
b
s
)

40程度

1-6 梁貫通孔補強

1-7 壁筋の周辺部材への定着

1-8 柱組立筋

1-9 仕口部内の帯筋の加工及び組立

1-10 鉄筋貫通孔の径及び位置

LC

（ｇ）鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件

e

t

2
0

5
0

100以下 B

H D

１

２

１ ２

ｆ

tw tp

1
0
0

以
上

1
0
0

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

D13以上の組立筋（柱幅≧700㎜）

組立筋
6φ－1000@

520N級鋼

YGW18,19

鋼材の種類

400N級鋼

490N級鋼

JIS Z 3214

G49A0U-CCJ

溶接材料

引張強さ570MPa以上のものを除く

YGW11,15

YGW18,19

250以下30以下

350以下

350以下40以下

40以下

パス間温度

（℃）

350以下40以下

入熱

（KJ/cm）

YGW18,19

YGW11,15

400N級STKR、

BCR及びBCP

490N級STKR、

及びBCP

250以下30以下

350以下40以下

鉄筋又は軽量形鋼にフレア溶接を行う場合の溶接長さ（Ｌ）は、ビードの始点（La）及びクレーター（Lb）を除いた部分の長さとする。

Ｌ：片面フレア溶接の場合　10d

　　両面フレア溶接の場合　 5d

ｄ：異形鉄筋の呼び名に用いた数値

Ｌａ及びＬｂは１ｄ（軽量形鋼については１Ｓ）以上

Ｓ：溶接のサイズ
La L

1-5 フレア溶接を行う場合の溶接長さ

Lb

350以下40以下

350以下40以下

450以下30以下

350以下40以下

450以下30以下

YGW11,15

YGW18,19

250以下30以下

350以下40以下

250以下30以下

350以下40以下

250以下30以下

350以下40以下

YGW18,19

250以下30以下

T490Tx-yCA-U

T490Tx-yMA-U

T550Tx-yCA-U

T550Tx-yMA-U

T490Tx-yCA-U

T490Tx-yMA-U

T550Tx-yCA-U

T550Tx-yMA-U

T550Tx-yCA-U

T550Tx-yMA-U

T550Tx-yCA-U

T550Tx-yMA-U

T550Tx-yCA-U

T550Tx-yMA-U

T490Tx-yCA-U

T490Tx-yMA-U

JIS Z 3211

規格

引張強さ570MPa以上のものを除く

JIS Z 3312

JIS Z 3313

JIS Z 3313

JIS Z 3312

JIS Z 3315

引張強さ570MPa以上のものを除くJIS Z 3211

JIS Z 3214

JIS Z 3312

JIS Z 3313

JIS Z 3315

JIS Z 3312

JIS Z 3312

JIS Z 3313

JIS Z 3313

引張強さ570MPa以上のものを除く

(
b
s
)

(bs)

鉄骨フランジには、鉄筋貫通孔を設けないものとする。

　(bs)：主筋と平行する鉄骨とのあき

ｅ：材端と補強プレートの間隔

定着用差し筋

２
Ｌ

２
Ｌ

１
Ｌ

１
Ｌ

２Ｌ ２Ｌ

１Ｌ １Ｌ

定着用差し筋

コーナー筋

緩やかに折り曲げる

緩やかに折り曲げる

（ｂ）貫通孔の補強方法は、構造図による。

（１）補強プレート法及び補強トラス法の溶接等は、以下による。

G49A0U-NCC,NCCT 等

G49A0U-CCJ

G49A0U-NCC,NCCT 等

（２）BH材のフランジ及びフランジに使用する外側スプライスプレートの適用幅及び厚さは下表による。

（１）BH材のフランジ及びフランジに使用する外側スプライスプレートは、PL表記であっても FB又はPLとする。

36

250

400

350

300

200

175

幅

100

150

125

6 129 16 2519

厚さ

22 28 32

450

500

40

1-11 広幅平鋼の取り扱いについて

(自然開先)

　　煙突で屋内にある部分は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート造

　　又は厚さが25cm以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造と

    特記以外の梁貫通孔は原則として設けない。設ける場合は設計者の承認を得ること。

    必要に応じて記録写真を撮り保管すること。

    諸官庁への届出書類は遅滞なく提出すること。

    各試験の供試体は公的試験機関にて試験を行い、工事監理者に報告すること。

（１）鉄骨工事は指示のない限リ下記による

    日本建築学会「JASS6 2015年版」「鉄骨精度検査基準」「鉄骨工事技術指針」

    一社）日本鋼構造協会「建築鉄骨工事施工指針」

    鉄骨製作管理技術者登録機構「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」

 制作工場  製作要領書  工作図  施工計画書

 鋼材  高力ボルト  特殊ボルト  頭付スタッド

 材料規格証明書または試験成績書

（２）工事監理者の承認を必要とするもの

  社内検査表

 建方検査

（３）工事監理者が行う検査項目

    （　 印以外の項目の検査結果については、工事監理者に報告すること

 組立・開先検査 現寸検査  製品検査

（４）接合部の溶接は下記によること

    平成12年建設省告示第1464号第二号　イ、ロ

    鉄骨造等の建築物の工事に関する東京都取扱要綱

    日本建築学会「鉄骨工事技術指針・工場製作編」

    日本建築学会「鉄骨工事技術指針・工事現場施工編」

（５）接合部の検査

　　溶接部の試験は、公共建築協会「公共建築工事標準仕様書」により、

　　平均出検品質限界（ＡＯＱＬ）及び検査水準は、下記を標準とする。

Ⅰ・Ⅱ類建築物・・・2.5 ％

　　ＡＯＱＬ   一般建築物・・・4.0 ％ 検査水準   共通仕様書 　　第6

　 　　　　超高層庁舎 　　第1

　　高力ボルトの検査（検査結果は後日工事監理者に報告すること）

　　軸力導入試験 　要 　否 高力ボルトすべり係数試験 　要 　否

一次締め後にマーキングを行い、二次締後そのずれを見て、共回り等の異常が無いことを確認する。

トルシア形高力ボルトは二次締め後、マーキングのずれとピンテールの破断を確認する。

（６）防錆塗装

    錆止めぺイントは、JIS K5674、２回塗りを標準とする。

    防錆塗装の範囲は、高カボルト接合の摩擦面及びコンクリ－トで被覆される以外の部分とする。

    現場における高カボルト接合部及び接合部の素地調整は入念に行い、塗装は工場塗装と同じ錆止め

    ペイントを使用し２回塗りとする。

    「令第39条の規定(屋根ふき材等)」に関する取り付けにあっては、構造耐力上安全なものとすること。

令第129条の２の３の事項　　

・建築物に設ける建築設備にあっては、構造耐力上安全なものとして、以下の構造方法による。

　　屋上から突出する水槽、煙突、冷却塔その他これらに類するものは、支持構造部又は建築物の

　　煙突の屋上突出部の高さは、れんが造、石造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の

　　場合は鉄製の支枠を設けたものを除き、90cm以下とすること。

　　すること。

　　建築物に設ける給水、排水その他の配管設備は、

風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない構造とすること。

建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等

有効な管の損傷防止のための措置を講ずること。

管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合において、伸縮継手又は

可撓接手を設ける等有効な損傷防止のための措置を講ずること。

管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の

震動及び衝撃の緩和のための措置を講ずること。

　　法第20条第一号から第三号までの建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類する

　　ものにあっては、建設省告示第1389号により、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して

　　構造耐力上安全なものとすること。

　　給湯設備＊は、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障のない

　　構造とすること。満水時の質量が 15 ㎏を超える給湯設備については、地震に対して安全上

　　支障のない構造として、平成12年建設省告示第1388号第5に規定する

　　＊「給湯設備」：建築物に設ける電気給湯器その他の給湯設備で、屋上水槽等のうち

　　 　給湯設備に該当するものを除いたもの

　　構造耐力上主要な部分に、支持構造部は、建築物の構造耐力上主要な部分に、緊結すること。

　　建築設備（昇降機を除く。）、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は腐朽のおそれが

　　ないものとすること。

    設備機器の架台及び基礎については工事監理者の承認を得ること。

    床スラブ内に設備配管等を埋込む場合はスラブ厚さの1/3以下とし管の間隔を5cm以上とする。

2 鉄骨工事（施工方法等計画書）

3 設備関係

4 その他

5 令第129条の２の３　法適合確認

（１）もや、胴縁類の取付け用ボルトを普通ボルト接合とする場合は、二重ナットとする。

1-12 普通ボルト接合

（２）フィラープレートの鋼材種別はＳＳ４００とする。

（１）スプライスプレートの鋼材種別はＳＮ－Ｂとし、引張強さによる区分は、母材と同等とする。

1-13 高力ボルト接合

（２）フィラープレートの鋼材種別はＳＳ４００とする。

1-14 溶接記号

70以上

2 0 2 4 . 0 3

 大臣認定工場は Ｍグレード 以上とする。

風間浦村消防庁舎等建設工事



D R A W IN G S C AL E

P R O J EC T D A TE

D R A W IN G  N o .

アール・エー・ビー開発株式会社
一級建築士  大臣登録  第253491号 山内  剛男

構造設計者　一級建築士　第241724号 ・ 構造設計一級建築士　第467号　小野 芳美

－

S - 0 9

2 0 2 4 . 0 3

ベースプレート

裏当金

裏当金

※開先形状は参考

（柱端部に開先を設ける）

Ｂ

2023/12

本工法の設計・施工は、鋼構造設計規準、鉄骨工事技術指針、建築工事標準仕様書 ＪＡＳＳ ６ 鉄骨工事、建築工事標準仕様書

注意

JIS Z 3312 又は JIS Z 3313に従い選定する

JIS Z 3211（旧JIS Z 3212）に従い選定する（低水素系）

３０≦ｔｍ≦７０ｍｍ

寸　法

ベースプレート

開先はＭＣ-ＴＬ-１Ｂ、ＧＣ-ＴＬ-１Ｂによる

！

イ
プ

タ
G

柱下端

t

7

柱

3
5

。

柱下端

ベースプレート

柱

Ｈ

35
7

2

。

ハイベースNEO工法設計施工標準

（１） ベースプレート・アンカーボルト・ナット・座金・定着板

（大臣認定取得材）

エコタイプ、高強度柱適用タイプのベースプレート上ナットはエコナットを使用する。

降伏比 ７０％以下

メートル並目

アンカーボルト

設　　　　計

MSTL-0566,0404,0180 (Gタイプ用ベースプレート)

MBLT-0042～0046 (アンカー用ボルトセット)

BCJ評定-ST0058（Gタイプ）

ねじの種類

規　格

SN490B
備　考

ベースプレート
エコタイプ

１． 材質

-

BCJ評定

大臣認定 １． 溶　接　材　料

※　柱とベースプレートの溶接は完全溶込み溶接

２．ベースプレートの鉄骨柱への取付け

ベースプレート周辺のモルタル幅（ｅｍ）

中心塗り部分モルタルの厚さ（ｔｍ）

被覆アーク溶接

ガスシールドアーク溶接

基礎柱形

ＳＭ４９０Ａ

-

ＪＩＳ　Ｇ３１０６

座　金

メートル並目

強度区分5

（六角ナット）

ナット

ＪＩＳ　Ｂ１１８１ＨＡＢ

ＳＳ４００

圧延鋼材）

ＪＩＳ　Ｇ３１０１

定着板

（一般構造用

-

工場加工

各　部　名　称

ｅｍ≧３０ｍｍ

柱モルタル

Ａ

ｅｍ

ｔｍ

同解説 ＪＡＳＳ ５ 鉄筋コンクリート工事、およびハイベースNEO工法設計ハンドブックに準拠する。

３．ベースプレート下面モルタルの標準寸法

（ハイベースNEO工法は、Ｓ造及びＣＦＴ造に適用）

８．鉄骨建方

（ロ） □ ３００以上□７００以下、φ３００以上φ７１１．２以下、

（ハ） □ ７５０～□１２００、φ７５０～φ１０１６の場合

７．中心塗り部分モルタル施工

ベースプレート

２．アンカーボルト及びナットは加熱、溶接、加工は絶対に行わないでください。

溶接部の検査を行う場合は、超音波探傷検査による。

（２） 溶接部に割れの入った場合には、割れの入った両端から
（１） 有害な欠陥のある溶接部は削除して再溶接する。

探傷は柱フランジ側から行う。

５０ｍｍ以上、はつり取り再溶接する。下部定着長さLt

上
部

定
着

長
さ

L
t

アンカ－ボルト

基礎柱形主筋

定着板

４．基礎柱形主筋の定着長さ（最小値）

６． 検　　　　査

方　法

中心塗部分モルタル及び後詰めモルタルの養生

a

a

Ｄ

基礎、基礎ばりコンクリ－トの強度以上となるよう養生期間を確保すること。

１５０ｍｍ ≦ ａ ≦３００ｍｍ　かつ柱寸法 Ｄ以下

注入方法はヘッド圧工法による。

ハイベース工法無収縮モルタルＮＸ-２０００、又はクイック３

３００ｍｍ ≦ ａ ≦５００ｍｍ　

中心塗部分モルタル

後詰めモルタル

６．基礎コンクリート打設

５．鉄筋配筋・型枠の立込み

自立できる形式とし、

捨てコンクリートに固定する。

アンカーボルトの設置は

４．アンカーボルト据付（#）

鋼材の種類、板厚により必要に応じて適切な予熱を行う。

５．溶 接 施 工 一 般

対辺ごとに溶接

予　熱

１

柱フランジ

ｅｍ

４

２

ｅｍ

３

設置精度の

アンカーボルト

アンカーボルト

角形鋼管

4
0
m
m

３．組 立 溶 接

40mm

基準高さよりの誤差eh

－３ｍｍ≦eh≦10mm

Ａ
±
ｅ

ｅ≦３ｍｍ

Ａ±e

アンカーボルト

平　面 レ ベ ル

定着板

アンカーボルト

たてアングル

ピンアンカー

アンボンドスリーブ

上部形板

現 場 施 工

備　考

（自動ロボット溶

不良溶接部の

　　 　補正

余　盛
裏当金

ベースプレート

柱

A

B

溶接余盛はベースプレート側A点から

うに施工する。

2

イ
プ

タ
コ

BCJ評定-ST0059（エコタイプ、高強度柱適用タイプ）

-

（一般構造用

定着板

ＪＩＳ　Ｇ３１０１

圧延鋼材）

ＳＳ４００

※３

※２

ＨＡＢ

※３

ＪＩＳ　Ｂ１１８１

ナット

（六角ナット）

強度区分8 (一重ナット時）

強度区分5 (二重ナット時）

メートル並目

座　金

ＪＩＳ　Ｇ３１０６

-

ＳＭ４９０Ａ

※１

-

ベースプレート

備　考 ＳＮ４９０Ｂ同等

規　格

ねじの種類

アンカーボルト

メートル並目

降伏比 ７０％以下

※１　国土交通大臣認定（ＭＳＴＬ-0566、０４０４、０１８０）　※２　国土交通大臣認定（ＭＢＬＴ-００４２～００４６）

（大臣認定取得材）

エコタイプ（ＥＢ型式、ＥＭ型式、ＥＨ型式）,高強度柱適用タイプ（KB型式）

Ｇタイプ（ＧＢ型式、ＧＭ型式、ＧＨ型式）
※２ ※２

TMCP鋼

-

TMCP325B,C

※２ ※２ ※２

メートル並目

エコナット
※２

大臣認定取得材

-

※４

○日本建築学会「ＪＡＳＳ ５ 鉄筋コンクリート工事」に適合する普通コンクリート

（２）ベースプレート下面のモルタル

○設計基準強度は、Ｆｃ＝１８～３６Ｎ／ ｍｍ

ＪＩＳ　Ｇ ３１１２「鉄筋コンクリート用棒鋼」に定められる、熱間圧延異形棒鋼

ハイベース工法無収縮モルタルＮＸ-２０００、又はクイック３およびこれと

○無収縮モルタルパッド用又は普通モルタル

　（NX-２０００及びクイック３は使用不可。）

鉄　　　　筋

コンクリート

部分モルタル

中 心 塗

（３）基礎・基礎ばり

後　詰　め

モ ル タ ル

２

２． アンカーボルトのセット寸法

アンカーボルト

４本タイプ ８本タイプ

アンカーボルト

アンカーボルト

１２本タイプ

ベースプレート

上端

アンカーボルト
８本タイプ４本タイプ

アンカーボルト
１２本タイプ
アンカーボルト

標準寸法 ｔｍ=50ｍｍ 許容範囲

許容範囲 eｍ≧２５ｍｍ

４．本 溶 接 の 手 順

高さに準拠する（Ｇタイプ）。

余盛高さは、柱接合突出部形状に対応

４．建て入れ直し用のワイヤをアンカーボルトにとらないでください。

施工完了後、ハイベースＮＥＯ工法のチェックシートに工事記録を記載する。

１．捨てコンクリート打設

柱脚部の捨てコンクリートの厚さは９０ｍｍ以上とし、表面は平滑に仕上げる。

２．墨出し

３．アンカーボルト搬入（#）

（架台の形状は異なる場合あり）

アンカーボルトは隙間がないよう確実に

９～１０．モルタル注入枠設置（#）

アンカーボルト締付確認（#）

していることを確認。

１１．モルタル注入枠取り外し

エ

アンカーボルト設置例

施工時は、ねじ山が最低３山

・Gタイプのアンカ－ボルトは二重ナットを標準としていますが、一重ナットでも適用可能です。
・一重ナットとする場合は、コンクリ－トに埋め込む等のゆるみ止め処置が必要です。

M64

M72

M56 5.5

72 6

64

56

6

250 30

28

24

び
呼

じ
の

ね

M36

M48

M42

M30

ピ 長長

4.5

3.5

42

48 5

30

36 4

130

P

チ

φｄ

径 ッ

S

さ

22

18

16

13

a

※２

アンカーボルト

ナット

ねじ軸

定着板

余

アンボンド

ボルト

モルタル上端

E

φｄ

ベースプレート

座金

ナット

70

79

62

1850

95

105

85

58

51

45

121

110

98

7412

66

58

12

9

125

115

105

tw

面
長 距

E

径

41

54

48

35800

L0

55

75

65

46

38

34

29

24

87

75

64

53

B

幅

H

さ

C

離

外

アンボンド

スリーブ

全

※2
a

S

二

ナット

高 対
角

50

43

9

9

37

31

6

6

92

78

66

56

φD1φd1

さ 径 径

座　金

厚 内 外

( mm )

φｄ1

t2

L

B 下端LP

L ０

ボルト上端

S

※1

a
※2

Ｈ

座金の形状

tw

φＤ1

ナットの形状

Ｂ

Ｃ

角形鋼管

長
着
定

L

600

720

840

960

さ

1120

1280

1440

Ｇタイプ用アンカーボルト部品

！ 注意

注意！

エコタイプ、高強度柱適用タイプ用アンカーボルト部品

1080

さ

840

L

定
着
長

155

130

※2a

※1

S

ボルト上端

０L

PL下端B

L

2t

)mm(

外内厚

座　金

径径さ

φd1 φD1

60

66

78

6

6

31

37

9 43

角
対高

ナット

二

S

a ※2

全

スリーブ
アンボンド

外

離

C

さ

H

幅

B

53

64

75

24

29

34

46

65

55

L0

35

48

41

径

E

距長
面

tw

エコナット

座金

ベースプレート

φｄ

E

モルタル上端

アンカーボルト

アンボンドスリーブ

余

定着板

軸 ねじ

ナット

アンカーボルト

※２

a

13

16

18

さ

S

ッ径

φｄ

チ

P

130

436

30

42

3.5

4.5

長 長ピ

M30

M36

ね

の
じ

呼
び

ｔ２１

２※
※※

・コンクリートによる被覆を行わない場合は、二重ナット等のゆるみ止め処置が必要です。

・エコタイプ、高強度柱適用タイプのアンカ－ボルトはシングルナットとしておりますので、

はベースプレート台座厚さを示し、ハイベースＮＥＯ型式によって変わります。
ａ寸法は設置誤差を考慮した設計時の最小寸法です。

M24 324 10 29 3619 42 256 565322 46

面
距

55

65

50

38

33

27

75

64

58

B0

幅

H0

さ

C0

離

二

エコナット

高 対
角

３ 表中のエコタイプ上段はEB、EM型式のアンカーボルト4本タイプ、※

　ゆるみ止め処置としてコンクリートスラブで被覆してください。

110 400
600 800

580

690
925720

480

-

M56

61

-

M48M36

50

70

M42

57

5345

44

M24

38

38-

M30

Ｇタイプ孔径

エコタイプ

87

M64

-

79

M72

-

ねじの呼び

ベースプレートのアンカーボルト孔径

ベースプレートの形状・寸法は、ハイベースＮＥＯ工法設計ハンドブックを参照ください。

ベースプレート形状

ベースプレート形状

開先形状

開先形状

！ 注意

柱はベースプレートのフラット面に

アンカーボルト孔周辺に凹加工して

無収縮モルタルと接する面となります。

設置

目標値

エコナットの形状

Ho

Bo

Co φD1

座金の形状ナットの形状

H

C

B

tw

φd1

○強度はこれに接するコンクリートの強度以上

ＮＸ-２０００、クイック３は使用不可。

（形板芯にて検査）

３．設置後のアンカーボルトのねじ部は打ちきずやコンクリートが付着しないようにねじ部の保護養生をしてください。

５．本資料以外の施工方法で行った場合、ハイベースNEOの性能が発揮できなくなります。

※３　Ｍ７２は細目ねじ　　　　　　　　　　　　※４　建築基準法第37条第二号に基づく国土交通大臣認定を取得した材料を使用

コンクリートスラブ天端

・アンカーボルト上部には必ずエコナットを使用してください。通常のナットでは所定の性能が発揮できません。

板厚40mm以下の場合

板厚40mm超の場合

105
95 400

480 645
550

施工時は、ねじ山が最低３山ナットの外に出るように余長を確保してください。

はベースプレート台座厚さを

※※１

２ｔ

ａ寸法は設置誤差を考慮した設計

※２

上段はGB型式及びGM型式の場合、

※３

M24 324 105 10 29645 3619 42 256 44480

150
130

165
155

190
175

210
185

230
200

955
925

1110
1080

1270
1235

1470
1420

1660
1610

(1)ウェブの両面すみ肉溶接

(2)開先部の溶接

１パスごとに

全周溶接を行

(曲げ負担の場合は、
完全溶込み溶接とする)

H形柱の

溶接

エンドタブの取付とＨ形柱ウェブの

すみ肉溶接 ハイベース
ウェブ突出部

柱ウェブ

エンドタブ

スカラップ
（H形柱の場合）

組立溶接

40mm

組立溶接

円形鋼管 H形

40mm

組立溶接

円形鋼管 H形

を行う。

接の場合はこれ

によらない）

う。

取り付けてください。

いる面はベースプレート裏面であり、

H形柱用（EH型式）

角形鋼管柱用（EB型式） 円形鋼管柱用（EM型式）

H形柱用（GH型式）

円形鋼管柱用（GM型式）角形鋼管柱用（GB型式）

柱側B点へ向かってなめらかになるよ

し突き合わせ継手またはＴ継手余盛り

2

EB,GB,EM,GM,EH,KB型式 GH型式

　　アンカーボルト締付

締め付けを行う。

８．鉄骨建方

後詰めモルタル充填（#）

９．モルタル注入枠設置（#）

後詰めモルタル充填（#）

１０．アンカーボルト締付（#）

予備締め

ナット回転法による本締め

（30°回転、許容差：　　）+10°
-0

マーキング

ベースプレートと座金とナットが密着

スカラップ
（H形柱の場合）

注意！ 柱の溶接時にベースプレートとの組合せによってはベースプレートが溶接熱歪によって曲がることがあります。

ねじの
4本タイプ用 8本タイプ用 12本タイプ用

M24

厚さ 外径 内径

(mm)

長さ 幅

定着板（4本タイプ用）

定着板（8本タイプ用）
32 180 68 12 330 130 68

-16 70 27

16 90 33

19 100 39

22 120 45

25 140 52

28 160 60

9

12

16

33

39

45

52

60

76

68

45

52

60

180

215

240

270

305

65

75

85

95

110

225

260

295

340

375

85

95

110

130

145

M30

M36

M42

M48

M56

M64

M72

厚さ 厚さ内径 内径長さ 幅

td ad bd dd tt at bt dtts Ds ds

- - - - - - -

----

----

- - - 16 380 145 76

9

9

9

9

9

9

9

ｅｍ

定着板（エコタイプ、高強度柱適用タイプ、Gタイプ共通）

スリーブ

アンカー

示し、ハイベースＮＥＯ型式に
よって変わります。

下段はGH型式の場合の寸法です。

ナットの外に出るように余長を

時の最小寸法です。

確保してください。

呼び

(mm)

定着板（12本タイプ用）

t
s

D
s

d
s

t
d

b
d

ad

d
d

bt

dt

b
t

t
t

at

a
t

（大臣認定取得材）

ＨＣＷ４９０B,b
ＨＣＷ４９０ｓｔ

基礎柱形主筋の定着長さ（Lt）は、

定着板上面を境にして上下とも

確保する必要があります。

へりあき量は、ベースプレート外形寸法の０．１倍以上確保しなければならない。柱　　　　形

（イ） □ ２５０以下、φ２６７．４以下、H２５０以下の場合

１００ｍｍ ≦ ａ ≦２００ｍｍ　かつ柱寸法 Ｄ以下

　　　 および H２５０以上の場合

※ベースプレートと柱のF値が異なる場合は、JASS6や各材質毎に定められた指針に従い溶接材料を選定する。　

基礎柱形上面の目荒らし・水洗いを行ってください。

同等以上の無収縮性モルタル 

およびこれと同等以上の無収縮性モルタル

※

※

TMCP385B,C

高強度角形鋼管柱用（KB型式）

４本タイプ
アンカーボルト アンカーボルト

８本タイプ

アンカーボルト
８本タイプ １２本タイプ

アンカーボルト

エコタイプ下段はEB、EM型式のアンカーボルト8本、12本タイプ及びEHタイプの場合の寸法です。

JIS G3136 又は

高強度柱適用タイプ

TMCP鋼
※４

M42

エコタイプ

高強度柱適用タイプ

柱
適

度
強
高

イ
プ

タ
用

・

1110840165 789 437534 65481842 4.5 6538 75M42

高強度柱適用タイプ

※3

【同等品】
(#)：メーカーの担当範囲

※ メーカーが供給するものに限る

　（一重ナットとする場合は、メーカーにご相談ください。）

　その場合、せん断耐力が変わる可能性がありますのでメーカーにご相談ください。

１．アンカーボルトの設置、無収縮モルタルの充填、これらの施工は、メーカーが定めた認定業者が行うこと。（日本建築センターの評定で義務付けられています。）

※ メーカーが供給するものに限る

認 定露出柱 脚工法 設計施 工標準 （１ ）

風間浦村消防庁舎等建設工事
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500 8-D16 D13@150 500 16-D16 D13@150 500 8-D16 D13@150 500 16-D16 D13@150

ハイベースNEO工法　各種寸法及び基礎柱形設計例 (Fc24の場合)

（角形鋼管柱用□150～□550）

BCJ評定-ST0059（エコタイプ）

大臣認定

BCJ評定 BCJ評定-ST0058（Gタイプ）

MBLT-0042～0046(アンカーボルト)

MSTL-0404,0180(Gタイプ用ベースプレート)

（ハイベースNEO工法エコタイプは、Ｓ造及びCFT造に適用）

（ハイベースNEO工法Gタイプは、Ｓ造及びCFT造に適用）

〈角形鋼管柱用 □150～□550〉

角形鋼管柱用

型式表示例

アンカーボルト本数

柱外形寸法

アンカーボルト径

C

1

2

C

A

エコタイプ：

Gタイプ　：

3C C3

A

C
2

1

C

2tH 2t

F

E

Gタイプ エコタイプ

アンカーボルト１２本タイプアンカーボルト４本タイプ

C2

A
1C

t2

エコタイプ

アンカーボルト８本タイプ

同解説ＪＡＳＳ５鉄筋コンクリート工事、およびハイベースNEO工法設計ハンドブックに準拠する。

本工法の設計・施工は、鋼構造設計規準、鉄骨工事技術指針、建築工事標準仕様書ＪＡＳＳ６鉄骨工事、建築工事標準仕様書

ベースプレート形状

C1

A

2C

H 2t

F

E

GタイプGタイプ

A

1C

F

t2

E

2t

C1

A

エコタイプ

H

□450

□350

□400

□500

□150

□175

□200

□250

□300

9～40

9～36

9～32

9～25

9～22

9～25

9～25

9～28

4.5～12

4.5～12

6～12

6～16

6～22

EB150-4-24

EB175-4-24

EB250-8-30

EB350-4-30

EB500-12-42

EB200-4

EB250-4

EB300-4

EB300-8

EB350-8

EB400-8

EB450-8

EB500-8

-24

-30

-36

-36

-30

-24

-30

-36

-30

-36

-36

-30

-42

-42

-30

-36

-36

-42

-42

-36

-42

-42

-30

-36

-48

-48

-42

-36

-48

-42

-42

-48

-36

-42

-48

-48

-42

-36

-48

-42

-48

-56

GB350-4

GB350-8

GB400-8

GB400-4

GB450-4

GB450-8

GB500-8

GB500-4

GB500-12

4-M24

4-M24

4-M24

4-M30

4-M36

4-M24

4-M30

4-M36

4-M30

4-M36

4-M30

8-M30

8-M30

8-M30

8-M30

8-M36

8-M36

8-M36

8-M36

8-M36

8-M36

8-M36

8-M42

8-M42

8-M42

8-M42

8-M42

8-M48

8-M48

8-M48

4-M42

4-M48

4-M42

4-M48

4-M42

4-M48

4-M42

4-M48

12-M48

12-M56

8-M42

12-M42

8-M36

8-M42

8-M30

8-M36

8-M42

550

290

310

340

360

360

390

410

410

450

460

460

500

510

510

550

560

590

600

610

640

660

690

710

740

740

590

540

560

590

600

640

610

640

680

650

690

660

690

730

700

740

710

740

780

780

810

440

210

230

260

270

270

310

320

320

360

370

370

410

420

420

460

470

480

510

520

530

570

580

620

630

630

460

450

470

480

490

510

520

530

550

540

560

570

580

600

590

610

620

630

650

650

670

－

－

－

－

－

－

190

－

240

220

－

290

270

260

340

320

310

360

370

410

420

600

280

270

260

320

310

300

370

360

350

420

410

400

610

630

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

350

300

－

320

356

458

508

－

－

－

－

－

－

－

－

－

408

280

320

360

400

－

－

－

－

－

－

－

－

－

75

90

55

65

70

75

85

60

70

80

75

85

60

65

75

80

90

65

70

80

90

105

－

－

－

－

－

－

－

－

－

50

25

25

25

32

40

25

32

40

40

32

40

36

44

32

36

40

48

36

40

48

44

48

44

48

60

61

28

36

45

49

59

34

42

52

48

58

32

40

49

47

57

30

37

46

57

72

107

17

19

23

33

41

30

43

53

64

54

67

71

90

66

86

99

132

102

117

155

150

180

173

207

258

142

77

95

118

129

165

110

136

176

153

192

130

158

196

183

226

154

181

225

265

342

72

14

14

14

23

36

15

23

36

51

24

37

51

82

24

52

83

131

52

83

131

84

132

89

133

197

113

52

83

131

73

114

83

131

211

73

116

84

132

213

74

127

89

133

215

304

455

179

31

33

37

56

77

45

66

89

115

78

104

122

172

90

138

182

263

154

200

286

234

312

262

340

455

255

129

178

249

202

279

193

267

387

226

308

214

290

409

257

353

243

314

440

569

797

840

400

400

400

400

480

400

400

480

600

400

480

600

720

400

600

720

840

600

720

840

720

840

720

840

840

960

600

720

840

840

960

720

840

960

840

960

720

840

960

840

960

720

840

960

960

1120

145

80

80

80

102

117

80

102

117

110

102

117

106

121

102

106

117

138

106

117

138

121

138

121

138

150

168

95

116

140

144

166

114

137

159

143

165

112

135

156

142

164

110

132

153

164

195

1100以上

550以上

600以上

600以上

600以上

700以上

600以上

600以上

700以上

800以上

600以上

700以上

800以上

900以上

600以上

800以上

900以上

1100以上

800以上

900以上

1100以上

900以上

1100以上

900以上

1100以上

1100以上

1200以上

800以上

900以上

1100以上

1100以上

1200以上

900以上

1100以上

1300以上

1100以上

1200以上

900以上

1100以上

1300以上

1100以上

1200以上

900以上

1100以上

1300以上

1300以上

1450以上

120

120

120

150

160

120

150

160

150

150

160

150

170

150

150

160

180

150

160

180

170

180

170

180

190

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

ゾーン

柱符号

質量（kg）

部品

寸法　（mm）

Ａ C２C１ HE t ベースプレート セット質量

L L1

柱形  b
主筋量数量

採用

柱サイズ 板厚範囲

基礎天端～

捨てコン天端

h(mm)C3 F 2

適　用　柱 ハイベースNEO型式
ｱﾝｶｰ

エコタイプ Gタイプ

基礎柱形の設計例(Fc24) 　<　中柱用（4方向から基礎梁が取り付く場合のみを示す。)>　

ﾎﾞﾙﾄ

ﾍﾞｰｽプレ－ト下端～

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ天端

hc(mm) 帯筋

基礎柱形の設計例(Fc24) 　<　側・隅柱用　>

ゾーン

Lt（mm）

鉄筋の定着長さ
ゾーン ゾーン

(mm)

(mm) (mm)

主筋量 帯筋
(mm)

主筋量 帯筋
(mm)

主筋量 帯筋
(mm)

柱形  b 柱形  b 柱形  b
定数

3

回転バネ

X10 kN・m/rad

128

14.0

17.9

21.9

35.4

41.4

32.2

51.3

59.7

51.1

70.1

82.9

69.4

84.0

93.1

133

111

127

210

238

396

175

169

199

89.5

105

156

150

188

216

163

194

234

282

321

199

236

296

348

413

244

290

354

421

489

695

771

鉄筋はD13,D16はSD295,D19,D22,D25はSD345,D29はSD390をご採用ください。

注 ４)<中柱用>の鉄筋量は、基礎梁内のあばら筋を□450以下はD10@250、□500以上はD13@250として算定しています。 

注 ３)表中の鉄筋量は基礎立上がりのない場合（基礎梁天端と基礎柱形天端が一致する場合）の設計例です。立上がりがある場合、独立基礎の場合は、
注 ２)上記表内の<中柱用>とは、4方向から基礎梁が取り付いた状態を示します。この条件を満たさない状態については、<側・隅柱用>を御採用下さい。
注 １)   、 ゾーン分けについてはハイベースNEO工法設計ハンドブックの各型式の耐力線図を参照下さい。

注 ５)部品の質量はアンカーボルト部品と形板を合わせた質量です。

　　　ハイベースNEO工法設計ハンドブックに従い、日本建築学会等の規準・指針に準拠した設計を行って下さい。

　　　あばら筋断面積がこれよりも小さくなる場合は<側・隅柱用>の鉄筋量として下さい。

500 8-D16 D13@150 500 16-D16 D13@150 500 8-D16 D13@150 500 16-D16 D13@150

520

550

570

580

600

610

610

640

660

660

700

720

710

750

770

790

750

790

740

770

790

800

820

840

810

840

820

840

880

870

890

860

890

870

890

930

950

950

950

910

950

950

950

1000

1000

1050

24-D25

16-D22

12-D19

8-D16

8-D16

8-D19

8-D19

8-D19

12-D19

12-D22

8-D19

12-D19

16-D25

8-D19

16-D22

16-D25

20-D25

12-D25

12-D25

16-D22

16-D25

20-D25

16-D22

16-D25

20-D25

12-D25

12-D25

16-D25

20-D25

20-D29

16-D25

24-D25

12-D25

12-D25

16-D25

20-D29

16-D25

24-D25

28-D25

12-D25

12-D25

16-D25

20-D25

20-D29

24-D29

32-D29

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@100

D13@150

D13@150

D13@100

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@100

D13@150

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

4-D16@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

4-D16@100

4-D16@100

500

520

550

570

580

600

610

610

640

660

660

700

720

710

750

770

790

750

790

740

770

800

800

820

840

810

840

820

850

890

870

890

860

890

870

890

940

950

950

1050

910

950

950

950

1000

1100

1500

16-D19

16-D16

16-D16

20-D19

12-D19

16-D19

20-D19

20-D22

16-D19

20-D19

20-D22

24-D25

16-D19

20-D22

24-D25

32-D25

16-D25

20-D25

20-D22

24-D25

32-D25

20-D22

24-D25

32-D25

16-D25

20-D25

24-D25

32-D25

28-D29

24-D25

32-D25

16-D25

20-D25

24-D25

32-D25

28-D29

24-D25

32-D25

44-D25

16-D25

20-D25

24-D25

32-D25

28-D29

40-D29

56-D29

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@100

D13@150

D13@150

D13@100

D13@100

D13@150

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@150

D13@100

D13@100

D13@150

D13@150

D13@150

D13@100

D16@100

D13@150

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D16@100

D16@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D16@100

D13@100

D13@100

4-D16@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

4-D16@100

4-D16@100

D16@100

520

550

570

580

600

610

610

640

660

660

700

720

710

750

770

790

750

790

740

770

790

800

820

840

810

840

820

840

880

870

890

860

890

870

890

930

950

950

950

910

950

950

950

1000

1000

1050

8-D16

8-D16

8-D16

8-D19

12-D19

8-D19

8-D19

12-D19

12-D22

8-D19

12-D19

16-D22

16-D25

8-D19

16-D22

16-D25

20-D25

12-D25

12-D25

16-D22

16-D25

20-D25

12-D22

12-D25

20-D25

12-D25

12-D25

16-D25

20-D25

20-D29

16-D25

20-D25

12-D25

12-D25

16-D25

20-D25

20-D29

12-D25

20-D25

20-D25

12-D25

12-D25

16-D25

20-D25

20-D29

16-D29

24-D29

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@100

D13@150

D13@150

D13@100

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@100

D13@150

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

4-D16@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

4-D16@100

4-D16@100

D13@100

500

520

550

570

580

600

610

610

640

660

660

700

720

710

750

770

790

750

790

740

770

800

800

820

840

810

840

820

850

890

870

890

860

890

870

890

940

950

950

1050

910

950

950

950

1000

1100

1500

16-D19

16-D16

16-D16

16-D16

16-D19

12-D19

20-D19

20-D22

16-D19

20-D19

20-D22

24-D25

16-D19

20-D22

24-D25

32-D25

16-D25

20-D25

20-D22

24-D25

32-D25

20-D22

24-D25

32-D25

16-D25

20-D25

24-D25

32-D25

28-D29

24-D25

32-D25

16-D25

20-D25

24-D25

32-D25

28-D29

24-D25

32-D25

44-D25

16-D25

20-D25

24-D25

32-D25

28-D29

40-D29

56-D29

20-D19

D13@150

D13@150

D13@150

D13@150

D13@100

D13@150

D13@150

D13@100

D13@150

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@150

D13@100

D13@100

D13@150

D13@150

D13@150

D13@100

D16@100

D13@150

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D16@100

D16@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

D16@100

D13@100

D13@100

4-D16@100

D13@100

D13@100

D13@100

D13@100

4-D16@100

4-D16@100

D16@100

EB350－8－36

GB500－8－42

注)表中のh寸法は杭がない場合です。

L,L1,h,hc,b寸法、柱形主筋の定着長さ(Lt)

Gタイプはダブルナット仕様(露出が標準)

エコタイプはシングルナット仕様（コンクリートスラブに埋込）

杭がある場合は表中のh寸法に+100mm以上確保して下さい。

b

b

   Gタイプでコンクリートスラブに埋め込む場合、スラブ厚(hc寸法)は

"L1寸法+最低40mm以上のかぶり"となる寸法を確保してください。

Lt寸法は定着板上面より下表の定着長さを上下とも確保してください。

Lt（mm）

鉄筋の定着長さ

・ハイベースNEO工法

□550
9～40

9～28
EB550-12-42

EB550-8-42

GB550-12

GB550-4

GB550-8

-56

-48

-48

-48

-36

-42

-56

790

820

760

790

830

830

860

800

790

660

680

670

680

700

700

720

690

680

－

470

460

450

660

680

470

650

－

370

350

400

－

558

－

450

－

90

100

65

70

75

85

100

－

56

69

29

36

45

55

69

48

60

8-M36

8-M42

8-M48

4-M48

4-M56

12-M48

12-M56

12-M42

257

308

180

207

250

288

366

242

294

129

187

90

133

217

306

458

133

198

386

495

270

340

467

594

824

375

492

960

1120

720

840

960

960

1120

840

840

163

192

109

131

152

162

192

138

150

1200以上

1350以上

900以上

1100以上

1300以上

1300以上

1450以上

1100以上

1100以上

－

－

－

－

－

－

－

180

190

339

408

419

498

580

817

923

317

475

1000 24-D25 1000 32-D25 D13@100 1000 20-D25 D13@100 1000 32-D25 D13@1001000

1000

1000

1050

1000

1000

1050

1050

1100

24-D25

28-D25

12-D25

16-D25

16-D25

24-D25

20-D29

24-D29

32-D29

D13@100

4-D16@100

D16@150

D16@150

D13@100

D13@100

D16@150

4-D16@100

4-D16@100

1000

1050

1000

1050

1000

1000

1050

1100

1500

32-D25

44-D25

20-D25

28-D25

24-D25

32-D25

28-D29

40-D29

56-D29

D13@100

4-D16@100

D16@150

D16@150

D13@100

D13@100

D16@150

4-D16@100

4-D16@100

1000

1000

1000

1050

1000

1000

1050

1050

1100

20-D25

20-D25

12-D25

16-D25

16-D25

20-D25

20-D29

20-D29

24-D29

D13@100

4-D16@100

D16@150

D16@150

D13@100

D13@100

D16@150

4-D16@100

4-D16@100

1000

1050

1000

1050

1000

1000

1050

1100

1500

32-D25

44-D25

20-D25

28-D25

24-D25

32-D25

28-D29

40-D29

56-D29

D13@100

4-D16@100

D16@150

D16@150

D13@100

D13@100

D16@150

4-D16@100

4-D16@100

8-M42

-64 8-M64 850 690 390 105 68 346 464 810 1280 210 1600以上 －659 1100 32-D29 D16@100 1150 48-D29 D16@75 1100 1100 28-D29 D16@100 1150 48-D29 D16@75 1100

-64 900 740 440 95 658-M64 367 467 834 1280 207 1600以上 －806 1150 32-D29 D16@100 1150 48-D29 D16@75 1150 28-D29 D16@100 1150 48-D29 D16@75

200

190

190

290

330

190

280

330

430

270

330

410

570

240

460

540

710

480

580

470

560

610

450

530

680

400

500

540

600

790

520

670

390

480

520

680

770

510

660

600

390

470

510

660

740

760

980

200

190

190

290

330

190

280

330

430

270

330

410

570

240

460

540

710

480

580

470

560

610

450

530

680

400

500

540

600

790

520

670

390

480

520

680

770

510

660

600

390

470

510

660

740

760

980

650

600

460

580

500

650

820

760

980

650

600

460

580

500

650

820

760

980

1100 1100

L
L
1

h
h
c

5
0

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ天端

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ下端

基礎天端

下部定着長さ(Lt)

上
部

定
着

長
さ

(
L
t
)

2022/10

【同等品】

表中に無いサイズについても対応可能です。メーカーに問い合わせ下さい。

認 定露出柱 脚工法 設計施 工標準 （２ ）

KC1 6

C1 18

C2 1

風間浦村消防庁舎等建設工事
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合成スラブの設計・施工は（一社）日本鋼構造協会編「デッキプレ－ト床構造設計・施工規準」

　 EZ50

径、長さ、ピッチは構造図による。梁とデッキとの接合は

EZ75

EZ50

ＥＺ５０

SEF

幅調整板

75

 SPW ： 標準溶接径 18mm以上 ※溶接位置等は特記による。

　 普通      

　 18       

　 70       

　 95       

　φ6-150 

　 D10-200 　

　 焼抜き栓溶接

品名

種類

デッキ山上厚さ (mm)

溶接金網 (JIS G3551)

異形鉄筋 (JIS G3112,3117)

種 類 注     記

コンクリート

スーパーＥデッキ用システム部品

デッキプレート端部仕様

異形鉄筋

アークスポット溶接等による。（焼抜き栓溶接は不要）

600

600

50

EZ50
ｽ

設計基準強度 (N/mm )

1.   設　　　　計

　 びょう打ち

2.  耐　火　設　計

3.   施　　　　工

コンクリ－ト打設

（ｄ）異形鉄筋の継手はＪＡＳＳ５による。

（ａ）規定のサイズを床全面に配筋する。
溶接金網又は異形鉄筋

小口ふさぎ・コンクリ－ト止め

（ｂ）コンクリ－トの強度がでるまでは、床面に重量物を置いたり振動を与

（ａ）コンクリートの初期乾燥収縮を防ぐ為、湿潤養生する。

（ｂ）単位水量の少ない、スランプの小さいコンクリ－トを入念に打設する。

（ａ）コンクリ－ト打設前にデッキプレ－ト面を充分清掃する。

（ｂ）かぶり厚さを確保するスペ－サ－を１ｍ以内に設置する。

小口ふさぎはデッキプレ－トの溝をふさがない独立したものを使用する。

養　生9

5

8

7

開口部補強6

（図６）

50mm以上

溶接金網又は異形鉄筋

（図５）

30

EZ50

敷込み・仮止め

（ｂ）梁上を清掃し、所定の位置に墨出しをする。

搬入・保管・揚重・仮置・墨出し

（ｂ）頭付きスタッドの施工は ＪＡＳＳ６ による。

デッキプレートと梁との接合

工法・工程・割付け計画をたてる。（図１）

（f）焼抜き栓溶接（SPW）の溶接条件及び溶接機器仕様

（ｂ）幅方向の調整は、幅調整板（フラッシング）を用いる。

（ａ）デッキ相互をカン合させながら敷込む。

（ａ）揚重は２点吊りとし、デッキプレ－トをワイ

（ａ）敷込み完了後風等で飛ばないように、デッキと梁とをア－クスポット溶接等で接合する。

（ｃ）焼抜き栓溶接の施工位置は特記による。特に指定がない場合には、図３の要領で行う。

（ｄ）施工者は焼抜き栓溶接講習会を受講した方が望ましい。

（図３）

4

3

2

割付け計画1

ﾋ
焼抜き栓溶接又は

発射打込みびょう

大梁

デッキ山部

ヤで傷つけないようにする。

（図４）　又は、エンドクロ－ズ製品を用いる。

えたりしない。

4-2.   標準納まり:S造（鉄骨造）の場合

（150mm以上）
200mm以上

寸法はφ6-150x150を示す

横筋

又（　）内寸法はφ6-100x100を示す

重ね代寸法（溶接金網の横筋間の寸法）

溶接金網

<溶接金網>

コンクリート

異形鉄筋 D10@200以下

スーパーＥデッキ スーパーＥデッキ

<異形鉄筋>

重ね代45d以上

注：合成スラブの補強として、
　　ウェブにかからない場合は補強の必要はない。

イ）開口部がデッキプレートの上フランジ又は下フランジにあり、

１．φ110mm程度で開口が独立している場合

ｃ ｃ

焼抜き栓溶接、発射打込みびょう
焼抜き栓溶接、発射打込みびょう

溶接金網又は異形鉄筋

スーパーＥデッキ

※スペーサー：

梁耐火被覆

耐火補強筋

50mm以上D13

又は頭付きスタッド

150mm以上

※配筋はＪＡＳＳ５鉄筋コンクリート工事による

耐火補強筋

D13 50mm以上

壁

又は頭付きスタッド

150mm以上

耐火補強筋：D13

（デッキ各溝）

40

30

溶接金網又は異形鉄筋

コンクリート

(3)建物外周部デッキ幅方向

又は頭付きスタッド
焼抜き栓溶接、発射打込みびょう

焼抜き栓溶接、発射打込みびょう

コンクリート

(9)耐火補強筋の納まり（FP120FL-9114,FP060FL-9102）

梁耐火被覆

溶接金網又は

小口ふさぎ

デッキ受材

コンクリート

(8)デッキ幅方向梁継手部

コンクリート

溶接金網又は

FB65x6等

梁耐火被覆

現場切断
（幅調整板）

ａ－ａ断面図

デッキ受材
ＦＢ６５x6等

デッキ
現場切断

柱

溶接金網又は
異形鉄筋

コンクリート

発射打込みびょう

(5)デッキ幅方向デッキ振り分け

溶接金網又は

幅調整板

200mm以下
焼抜き栓溶接、

梁耐火被覆

ａ

(6)柱廻り

又は頭付きスタッド

溶接金網又は

スーパー

梁耐火被覆

溶接金網又

発射打込みびょう又は頭付きスタッド

焼抜き栓溶接、

梁耐火被覆

50mm以上

コンクリート

小口ふさぎ

50mm

壁

コンクリート

小口ふさぎ

壁

梁耐火被覆

デッキ

柱止りデッキ

デッキ受材

ａ

柱
梁

梁耐火被覆

又は頭付きスタッド

焼抜き栓溶接、発射打込みびょう

異形鉄筋

以上

切欠き

異形鉄筋

異形鉄筋

異形鉄筋

ピッチ1.0m以下

mm

mm

7.    開  口  部  補  強　(例)

3

D22 or 2-D16

・定着長さ；開口端より40D以上

・記号　ａ；耐力補強筋（上下端共）
　　　　ｂ；開口補強（配力筋）、D13以上
　　　　ｃ；開口補強、D10以上

M

ｆｔ・ｊ

・耐力補強筋の所要断面積；

　　増加曲げモーメント

　　　　ｄ；耐火補強筋、D13以上

Ｍ；開口によって生じる隣接スラブの

W

ｂ

Ｌ

≧40D

ａｃ

ａｔ＝

ｃ

ｂ

≧40D

ａ

ｃ

ａ）溝配筋方法

・かぶり　；30mm以上

≧40D

ａ

　　・所要配筋量は、ａt 又は ａd の大きい方。

耐火補強筋

ａt又はａdの大きい方
ａ；かぶり30mm以上

ｄ

ｂ

開口（Ｗ）

ｃ
ａ

ａ

ｃ ｂ

　　・耐火補強筋　ｄ；

ｂ）耐火補強筋を切断する場合

ｎ ： 切断された耐火補強筋の本数

ａd ： 所要鉄筋サイズ

n

ａd

1

D16

2

D19

ｄ

ｄ）連続して３谷（デッキ溝）以上に渡って開口が生じ、耐力補強筋が配筋できないような場合は適用外とする。

ｃ）開口の大きさが幅(w)600mm、奥行き(L)900mm程度を越える場合は、小梁を設けて補強する。尚、この場合連続

を切断

１．開口が独立している場合

W≦600mm

ａ；W,L≦300の場合はD16

ｃ；D10（上端）

ｃ

ａ）φ150mm程度
ｃ

ｃ

ｃ

（Ａ）箱抜きの場合

ｃ；D10（上端）

ロ）開口間の内法寸法≦３×開口径

ｂ；D13（上端）、ｃ；D10（上端）

ａ；D13（上・下端）

ｃｃ ｃ

ａ ａ

ｃ

b

b

ａ

ｃ

イ）開口間の内法寸法>３x開口径
ａ）φ150mm程度

ｃ ｃ

２．開口が連続している場合

ｃ

ｃ

ｃ

L≦

4-1.   溶接金網又は異形鉄筋の納り(共通)

溶接金網又は溶接金網又は

鉄骨梁 50

30

30

40

150

コンクリート

スパン

耐火補強筋

スパン

合成デッキ

<FP120FL-9114又はFP060FL-9102（単純支持）耐火補強筋タイプ>

40

30

150

<FP120FL-9108又はFP060FL-9096(連続支持)>

鉄骨梁
50

30

耐火補強筋

スパン

溶接金網又は

（普通・軽量）

30

150

鉄骨梁

＊梁の耐火被覆は、

150

鉄骨梁

スパン

  必要に応じて行う。
＊梁の耐火被覆は、

鉄骨梁

50

支持条件
許容ｽ

(m)
品名 ひび割れ

拡大防止筋

普通95以上

軽量85以上

普通90以上

軽量85以上

普通95以上

軽量90以上

普通95以上

軽量85以上

普通90以上

軽量85以上

普通80以上

軽量80以上

普通80以上

軽量80以上

3.6 以下 4.4 普通90以上

普通80以上

軽量80以上

普通80以上

軽量80以上

<式１>

<式２>

※注意

認定条件

W = 5.4×(2.7/L)

W = 5.4×(3.4/L)

FP060FL

EZ50

単純支持

2.7 以下 <式１>

EZ753.4 以下 <式２>

FP060FL

EZ50

連続支持

3.4 以下 ＜式２＞

3.0 以下

EZ75

3.4 以下

FP120FL

EZ50

単純支持

2.7 以下 ＜式１＞

EZ75

2.7 以下
100x100
または

200x2003.4 以下

＜式１＞ EZ50

EZ75

耐火区分

FP120FL 連続支持

使用条件 断面仕様

5.43.6 以下

＜式２＞

認定番号

厚さ(mm)

-9108

-9114

-9096

-9102

φ6-

D10-

200x200
D10-

100x100
または

200x200
D10-

φ6-

D10-
200x200

または

φ6-
150x150

D10-
200x200

または
150x150
φ6-

○

（普通・軽量）

D13 異形鉄筋

合成デッキ

必要に応じて行う。

（普通・軽量）

D13 異形鉄筋

異形鉄筋

それ以外はD22

は異形鉄筋

900mm

ｂ）□300程度

c）□600x900程度

ｂ；D13(上端)、ｃ；D10(上端)

175 125

180 120

Ｅデッキ
Ｅデッキ
スーパー

スーパー
Ｅデッキ スーパー

Ｅデッキ

Ｅデッキ
スーパー

Ｅデッキ
スーパー

コンクリートが漏れるおそれがある場合は、デッキプレート相互を溶接する。

合成スラブの開口部補強

ｃ；D10（上端）

ａ；D16（上・下端）

ｂ；D13（上端）

b

ｃ；D10（上端）

ａ；D22（上・下端）

ｂ；D13（上端）

b

ｃ

b

ａ

ｃ

ａ

b

ａ

ｃ ｃ

ａ

＜式２＞

＜式１＞

200x200

100x100
または

D10-

φ6-

125 175

115 185

-

-○

-○

-○

-○

-○

○○

-○

○○

-○

-○

-○

-○

-○

-○

○○

-○

○○

-○

はり構造

S造
RC造

SRC造

*5 鉄筋比は，０．２％以上としなければならないので，同時打ちでスラブ増打ちをする場合は注意すること。

*4 許容荷重は，全荷重（固定荷重+積載荷重）からスラブ自重を差し引いた数値である。

*7 スパンが３．４ｍを超える場合は，梁との接合を頭付きスタッド（径１６ｍｍ以上，ピッチ３００ｍｍ以下）を使用すること。

*8 耐火補強筋（Ｄ１３）をデッキプレートの各溝中央にかぶり４０ｍｍで配すること。

P　＝　MIN　（　600　,　P1　）

P１　＝　ｑ　／　Qm　x　1000

(特記)[　　　　]mm、下式による。

ｑ：１箇所当りの短期せん断耐力

Qm：１ｍ当りの設計水平せん断力

溶接ピッチ（P）：特記無き限り600mm以下とする。

（単位：Ｎ）

1.2mm

4,000 5,300

1.6mm

（g）焼抜き栓溶接１箇所当り短期せん断耐力

7,350

1.2mmデッキ板厚

SPW

1.6mm

11,025

（単位：Ｎ）

溶接作業者資格

溶接棒及び溶接材料

溶　接　機

デッキ板厚（mm）

梁フランジ板厚（mm）

溶接　電流（A）

溶接　電圧（V）

アークタイム（sec）

溶接径（mm）

接

件

条

準

溶

標

又はエンジン溶接機230A以上

18 以上

8～12

6 以上

190～230

1.2～1.6

交流アーク溶接機AW250A以上

JIS Z 3801基本級以上又は

低水素系溶接棒φ4mm

JIS Z 3841基本級以上

*3 *4 *6*5

*7

*8

*8

*7

デッキプレート幅方向

溶接方法項目

※ 左右のスパン比は原則均等とするが、最大3：2までとする。

　 耐火構造仕様(詳細は下記の通り) 　 耐火要求なし

※スペーサーの取り扱いはしておりません。

各メーカーへ問合せしてください。

梁耐火被覆

（大梁）接合部2箇所 接合部2箇所

（小梁） 各谷1箇所

中間1箇所

［ ］箇所 ［ ］箇所

（e）発射打込みびょうの施工は発射打込みびょうメーカーの施工要領による。施工位置は特記による。

板厚および表面処理 表面処理

1.2

1.6

b

b

ａ

ｃ ｃ

ａ

ｃ ｃ

開口補強（ｃ；D10）は行う。

仮想開口

ｃ

ｃ

4種の防錆性を有した塗料

*2 JIS K5621(2008)

*1 JIS G3352

（注）

板厚 (mm)

なし

塗装

めっき

なし

塗装

めっき

仕様

*2

*2

Z12

種類の記号 *1

SDP1T

SDP2

SDP2G

SDP2GZ27 [　　　]   

Z12 Z27 [　　　]   

＊溝部換算スラブ厚さは、EZ50 24mm、EZ75 36mmです。
特記無き限り下記とする。 特記は括弧内に記す。

　  EZ75  

　 軽量１種     　 軽量２種

　 21      

　 80      　 85      　 90

　 100     　 [          ]

  φ6-100  　 [                  ]

　 [                             ]

（接合部で幅調整をしてはならない。）

　 24      

＊１

＊１

＊1 溶接方法等は合成スラブ工業会Ｑ＆Ａを参照
＊1 溶接方法等は合成スラブ工業会Ｑ＆Ａを参照

＊１

＊1 溶接方法等は合成スラブ工業会Ｑ＆Ａを参照

デッキプレート形状・寸法 システム部品

e-works+開口緩和（EZ50）　BCJ評定-ST0076-07　※詳細は６．e-works+開口緩和（EZ50）参照

品名

開口寸法

開口位置

開口率

項目

表6.1の適用範囲を満足する場合、耐力補強筋を省略できる。

※開口率の制限により、許容開口寸法の最大が300mmを下回る

mx

m
y

複数開口時の取り扱い

mx1 mx2sx

イ）一つの大きな開口とみなして、左表を満足することを確認する。
ロ）デッキ幅方向において、開口同士の内法距離sxが下式を満たす場合、個々の

4-3. 標準納まり:ＲＣ造またはＳＲＣ造の場合

30mm
梁へ定着:150mm以上

又はSRC梁

RC梁

エンクロデッキの
150mm以上

異形鉄筋

梁にのみ込み:30mm

耐火補強筋 D13

スーパーＥデッキ

溶接金網又は

30mm

30

普通コンクリート

プレート

デッキ

梁型枠

小口ふさぎ
釘打

場合の納まり

mm

30

40

耐火補強筋

<デッキプレート幅方向>

RC梁 又は SRC梁

10mm以上

スーパーＥデッキ

溶接金網又は異形鉄筋
普通コンクリート

13（デッキ各溝）

mm

mm

5.  　ひび割れ拡大防止のための留意点(参考)

５．早期に載荷したり、振動を与えない。

４．コンクリート打設後初期には湿潤養生を行い、充分な養生期間を設ける。

３．水セメント比の小さいコンクリートを用いる。

２．溶接金網は、所定の位置に配する。

１．デッキプレートは各溝で梁に接合する。

（Ｂ）施工上の留意点

３．スパンとスラブ厚さの比を小さくし、配筋量を大きくする。
２．ひびわれ拡大防止のため補強筋を設ける。(右図)

１．小梁の剛性を大きくする。

（Ａ）設計上の留意点

以下のひび割れ拡大防止の対策は、必要に応じて行なって下さい。

6.　e-works+開口緩和（EZ50）

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

lx

mx2

ly

開口率の考え方

デッキ幅方向

デッキ幅方向

デッキ幅方向

mx1

my

ハ）梁芯と開口の最小距離exおよびeyが左表を満足することを確認する。

イ）

ロ）

ハ）

様書・同解説のうちＪＡＳＳ５鉄筋コンクリ－ト工事及びＪＡＳＳ６鉄骨工事」合成スラブ工業

デッキプレート

溶接金網または

2

梁との接合形式

　 SEスペーサー 　 SEハンガー

   エンドクローズ  　 小口フサギ

　 頭付きスタッド

接合位置は特記による。構造認定を受けた発射打込みびょうを使用すること。

SEスペーサー

SEクローザーSEハンガー SEメンド

許容荷重

(kN/m )
2

2

2

　（注）式中の「Ｗ」は許容荷重(kN/m
2
)，「Ｌ」は支持長さ（ｍ）を表す。

　　　　　また，Ｗが9.8を超える場合は9.8とする。

　　認定の条件であるので，別途施工時の許容スパンを確認すること。
*3 許容スパンは，鉄骨梁で支持する場合はその芯間距離とし，RC梁で支持する場合は梁の内法寸法とすること。本表の許容スパンは耐火

*6 デッキプレートの梁へののみ込み代を３０ｍｍ以上とすること。端部補強（Ｄ１３以上，Ｌ＝１ｍ）を梁への定着長さ１５０ｍｍで

配すること。ただし，耐火補強筋（*6 参照）を用いる場合は端部補強筋は不要。

*9 この耐火条件に適合しない場合は，FP060FL-9128あるいはFP120FL-9129（吹付けロックウール被覆耐火構造）を適用すること。

スーパーＥデッキ
コンクリート

（鉄骨鉄筋コンクリート梁）

コンクリート スーパーＥデッキ

50

（図１）コンクリート打設時支持スパンのとり方

※Ｓ造の場合、耐火認定上のスパンは梁芯間距離とする。

※許容スパンは日鉄デッキプレートカタログ等を参照

（図２）

（ｃ）デッキプレートと大梁との接合ができるように、デッキプレート山部が梁上にこないように納める。
（図２）

※構造認定を受けた発射打込みびょうメーカー：日本ヒルティ（株）,日本パワーファスニング（株）

打込みびょう

デッキ板厚

（h）発射打込みびょう１箇所当り短期せん断耐力

（図４）

（ｃ）溶接金網の継手は（１メッシュ＋５０ｍｍ）以上重ねる。
（図６）

のうち大きい値以上

重ね代　150mmまたは1メッシュ＋50mm

スーパーＥ

SEスペーサー等

30mm 30mm

A

デッキ受材

又は頭付きスタッド

FB65x6等

（Ｂ）コンクリート打設前にデッキプレートを切断し、孔あけする場合

（イ，ロ共通）

記号

25％以下

250mm以上

300mm以下※

EZ50

適用範囲

450mm以上

12％以下

mx

my

ex

ey

rx

ry

―

★合成スラブ開口周辺の上端には開口補強（D10以上）を施す。

★先に孔をあける場合は、支保工を用いるか小梁でコンクリート打設時に必ずデッキを補強する。

★原則としてコンクリート硬化後にデッキプレートを切断し、孔あけ（箱抜き）とする。

★本仕様の範囲外の場合はイ）小梁を設けるロ）鉄筋コンクリートスラブとして補強する等の処置を施す。

ｂ）開口群

同様の補強とする。

□600x900程度の開口部と
開口群を独立した一つの開口と見なし

　 床２時間

　 床１時間

コンクリート

鉄筋コンクリート梁

開口部まわりは必ず鉄筋等で補強する。（5.開口部補強を参照。）

（図５）

・大梁上の補強（例）

ひび割れ

400mm以上

400mm以上

例)補強筋 D10@200

デッキプレート

コンクリート

支持条件などの通則的耐火指定による条件に留意する（W はデッキ幅方向をL はデッキ長手方向を示すものとする。）

積載荷重・支持スパンが耐火認定範囲を超える場合は、別途お問い合わせください。

(1)建物外周部デッキ長手方向

(4)建物内部デッキ長手方向

(7)デッキ長手方向梁継手部

デッキ長手方向

デッキ長手方向

デッキ長手方向

<デッキプレート長手方向>

デッキプレート長手方向溶接ピッチ（P）

デ
ッ

キ
長

手
方

向

ロ）開口部がデッキプレートのウェブにかかる場合はプレートあるいは山形鋼による補強を行う。

施工時スパン

タイプ

開口緩和

焼抜き栓溶接又は
発射打込みびょう

幅調整板

梁耐火被覆

幅調整板を溶接等で

結合する

Ｅデッキ
スーパー

デッキプレートと

用いる場合は不要
※頭付きスタッドを

ex≧450

ey≧250

ex

ey

2

mx1 + mx2
×3sx ≧

(2)建物外周部デッキ幅方向

表6.1 適用範囲

単独開口とみなすことができる。(長手方向は開口同士の距離に依らない。)

場合がある。詳細は下記及び下表を参照すること。

※開口寸法に応じ、面内せん断耐力を低減する必要がある。

詳細は別途お問い合わせください。

梁芯間にある開口投影長さの和(Σmx,my)を梁芯間スパン(lx,ly)で除した値を開口率(rx,ry)とする。開口率の制限は梁芯間スパンに応じて表6.2の通りである。

表6.2 開口率に基づく梁芯間スパンにおける開口投影長さの和の上限(mm)

180 192 204 216 228 240 252 264 276 288 300my

600575550525500475 625450425400375

※上記の表は開口投影長さの和であり、開口1つあたりの開口寸法は300mm以下とする。

Σmx
rx ＝

ry ＝

≦

≦

0.25

0.12

lx

ly

my

梁芯間スパンlx,ly（ｍ）

Σmx

改訂：2023年5月

デ ッキ合成 スラブ 設計･施 工標準 仕様書

2 0 2 4 . 0 3

スーパーＥデッキ
設計･施工標準仕様書

デッキ合成スラブ
EZ50，EZ75 【同等品】

会編「大臣認定・無被覆耐火構法　合成スラブの設計・施工マニュアル」メーカーデッキ

プレートカタログ及び設計・施工便覧による。

風間浦村消防庁舎等建設工事

300



D R A W IN G S C AL E

P R O J EC T D A TE

D R A W IN G  N o .

アール・エー・ビー開発株式会社
一級建築士  大臣登録  第253491号 山内  剛男

構造設計者　一級建築士　第241724号 ・ 構造設計一級建築士　第467号　小野 芳美

－

2 0 2 4 . 0 3

　 600mm

　 [       ]mm

(ピッチ)

　 SEメンド(EZ75,EZ50)

EZ75

EZ50

75

600

600

50

175 125

180 120

嵌合

（ａ） 排気口、天窓等で開口の大きさが幅方向360mmまたは長さ方向＿＿＿mmを超える場合は梁で支持する等の補強を行なう。

（ｂ） 開口が幅方向360mm以下かつ長さ方向＿＿＿mm以下の場合は、

（ビス止め不要）

（図１）

の機械的性質を満足するもの、または国土交通大臣の材料認定を取得したものとする。

JIS A 5529（発射打込みびょう）、または国土交通省の材料認定を取得したものとする。

ピッチ

短期長期

溶接方法 焼抜き栓溶接（SPW）

190～230

6 以上

18 以上

8～12

1.0～1.6

項目

溶接棒及び溶接材料

溶　接　機

溶接作業者資格

準

標

接

溶

件

条

溶接　電圧（Ｖ）

アークタイム（sec）

溶接径（mm）

梁フランジ板厚（mm）

溶接　電流（Ａ）

ルーフデッキ板厚（mm）

又はエンジン溶接機230A以上

交流アーク溶接機AW250A以上

JIS Z 3841基本級以上

JIS Z 3801基本級以上又は

デッキ板厚

1 割付け計画

2

3 敷込み・仮止め

工法・工程・割付け計画をたてる。

（ｃ）梁上を清掃し、所定の位置に墨出しをする。

搬入・保管・揚重・仮置・墨出し

（ａ）ルーフデッキ相互を嵌合により接合させながら敷込む。（図１）

（ｂ）ルーフデッキは梁上に安全な状態で仮置きし、風等で飛ばされないように養生する。

（ａ）揚重は２点吊りとし、ルーフデッキをワイヤで傷つけないようにする。

構造認定を受けた発射打込みびょう

［建築材料認定番号　MPIN-0001］　（※問合せ先：日本ヒルティ株式会社）

［建築材料認定番号　MPIN-9002］ （※問合せ先：日本パワーファスニング株式会社）

4 ルーフデッキと梁との接合

検査6

5 開口部補強

ただし、必要に応じてスパン毎に１～２箇所溶接またはビス止めを行う。

（ｃ）焼抜き栓溶接の施工位置は接合部の検討を別途行い決定する。

（ｂ）ドリリングタッピンねじの施工位置は接合部の検討を別途行い決定する。ただし、図２は耐火認定上の最低仕様である。

　　　梁（母屋）が厚い場合は、ルーフデッキと梁（母屋）に下穴を開けた後に、ねじを取り付ける。

（ａ）発射打込みびょうの施工は発射打込みびょうメーカーの施工要領による。施工位置は接合部の検討を別途行い決定する。

図

り

ま

納

準

標

工

　 ドリリングタッピンねじ

ルーフデッキ形状・寸法

ＥＺ７５EZ75

ｽｰﾊﾟｰE

　 クローザー(EZ75,EZ50,HYPER)

施溶接径 18mm以上

　 焼抜き栓溶接(SPW)

溶接位置等は特記による。接合位置は特記による。構造認定を受け

　 発射打込みびょう

た発射打込みびょうを使用すること。

品　　名ルーフデッキ

設

種　　類

注　　記

梁との接合形式

計

設計仕様に該当する□内にレ印にて記入して下さい。

システム部品

1.2mm

1.6mm

（イ）規格

・溶接条件及び溶接機器仕様

　 1.0 　  1.2

120

142158

600

HYPER

（ビス止め不要）

嵌合

1.0mm

　 UA-R

11288

600

75
UA-R

300

79 142

120

12090

12587.5

50

300

300

75

(板厚1.0mm,1.2mm)

(板厚1.0mm,1.2mm,1.6mm)

(板厚1.2mm,1.6mm)

(板厚1.2mm,1.6mm)

(板厚1.2mm,1.6mm)

(板厚1.6mm)

(板厚1.6mm)

１山品標準品

（イ）規格

1.0mm

1.6mm

1.2mm

デッキ板厚 長期 短期

短期長期デッキ板厚

1.2mm

1.6mm

1.0mm

（f）ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾀｯﾋﾟﾝねじ１箇所当り引抜耐力

ピッチ

ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾀｯﾋﾟﾝねじ

UA-R

EZ50

EZ75

HYPER

嵌合

（ビス止め不要）

材料認定を取得したものを使用すること。

　 EZ50 　 EZ75 　 HYPER

板　　厚

表面処理

　 1.2　　 1.6 　 1.2　　 1.6 　 1.0　　 1.2　　 1.6

　 Ｚ12　　 Ｚ27　　 K18　　　 その他 [　　        　　] 

デッキ支持条件

支持スパン

単純支持

認定番号

3.8m 3.8m 3.2m 3.2m 3.2m 5.0m 5.0m 5.0m

FP030RF－0161 FP030RF－0123
FP030RF

FP030RF－0053
－0036 －0103

FP030RF

適用母材板厚

寸　　法

6mm以上32mm以下 2.3mm以上6mm未満

耐　火　仕　様 UA-R品　　名 EZ50 EZ75 HYPER

（ｂ）ルーフデッキ長手方向の梁へのかかり代は５０mm以上とする。

小梁

大梁

小梁

大梁大梁

小梁小梁

大梁

ルーフデッキ

ルーフデッキ ルーフデッキ

接合位置

デッキ幅方向（デッキ緊定部）

大梁

梁に耐火被覆

小梁大梁 大梁

大梁

接合位置
接合位置接合位置

デッキスパン方向（梁に耐火被覆が必要な場合）

梁耐火被覆用メンド

接合位置

ルーフデッキ

接合位置

ルーフデッキ

ルーフデッキ

デッキスパン方向（デッキ突合せの場合）

接合位置

建物外周部デッキスパン方向

ルーフデッキ

亜鉛めっき鋼板

建物外周部デッキ幅方向

建物外周部デッキ幅方向

デッキスパン方向梁継手部

接合位置

ルーフデッキ

75

デッキ幅方向（デッキ嵌合部） デッキ幅方向（デッキを連続にした場合）

梁（母屋）

支持スパン

梁（母屋）

＊梁の耐火被覆は、必要に応じて行う。

支持スパン

梁（母屋）
ルーフデッキ

支持スパン

梁(母屋)

梁の耐火被覆は、必要に応じて行う。

接合部（発射打込み鋲、

ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾀｯﾋﾟﾝねじ、焼抜き栓溶接）

50mm以上

ルーフデッキ

接合位置

亜鉛めっき鋼板

亜鉛めっき鋼板等（耐火仕様の場合）

接合位置

ルーフデッキ

小梁

亜鉛めっき鋼板等（耐火仕様の場合）

接合位置

亜鉛めっき鋼板等（耐火仕様の場合）

ルーフデッキ

デッキ棟部 デッキ棟部（母屋が離れている場合）

20mm

ルーフデッキ

接合位置

大梁

デッキスパン方向（ラップジョイントの場合）

接合位置

ルーフデッキ

デッキスパン方向（デッキを連続にした場合）

小梁

亜鉛めっき鋼板等

（耐火仕様の場合）

梁上ラップジョイント詳細図（UA-R）

注

意

項

事

ルーフデッキ

　　５．梁の耐火被覆については梁の耐火設計による（本耐火仕様はルーフデッキのみが対象である）。

　　４．ルーフデッキから直接吊り金具等を使用して天井等を吊ることは原則不可とする。

　　１．スパンは、梁（母屋）の中心間距離とする。

　　２．ルーフデッキと梁（母屋）との接合は、焼抜き栓溶接、発射打込みびょう、またはドリリングタッピンねじとする。

　　３．ルーフデッキ相互の接合は嵌合とし、必要に応じて溶接またはビス止めを行なう。

　　６．梁（母屋）に耐火性能が要求される場合は、それらに応じ耐火被覆をする。

　　７．ルーフデッキ突合せ部等で生じる隙間や、やむを得ずルーフデッキを切欠く場合、鋼板または耐火材等により

【共通】

【屋根30分耐火構造仕様とする場合】

開口幅以上の余長を両端にとり補強する。

＊この場合は耐火材不要です。

屋根30分耐火構造設計・施工標準仕様書

（図３、ルーフデッキスパン方向の接合は耐火構造認定の条件ではありません。）

（耐火仕様の場合）

亜鉛めっき鋼板等

ルーフデッキ幅方向　（図２） ルーフデッキスパン方向　（図３）

発射打込みびょう又は

焼抜き栓溶接、

ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞﾀｯﾋﾟﾝねじ

発射打込みびょう又は

焼抜き栓溶接、

2,066N

2,333N

1,666N

1,186N

1,900N

1,426N

1,046N

1,046N

1,046N

3,100N

3,500N

2,500N

1,780N

2,850N

2,140N

1,570N

1,570N

1,570N

連続支持 単純支持 連続支持 単純支持 連続支持 単純支持 連続支持

（スパン方向の接合は耐火構造認定の条件ではありません）

※梁（母屋）に接する

場合は適宜接合して

ください。

（スパン方向の接合は耐火構造認定の条件ではありません）

遮炎性を確保する。

接合部2箇所中間1箇所(大梁)接合部2箇所

(小梁)各谷1箇所

(大梁)　各谷1箇所

(小梁) 各谷1箇所

［ ］箇所 ［ ］箇所 ［ ］箇所

［ ］箇所 ［ ］箇所 ［ ］箇所

特記は括弧内に記す。

［ ］箇所 ［ ］箇所

［ ］箇所 ［ ］箇所

（ｄ）施工者は焼抜き栓溶接講習会を受講した方が望ましい。

薄肉溶接なので、施工には留意する。

開口

溶接

L≧3W

開口幅の３倍以上の長さの山型鋼や厚手のフラットバーを用い、

耐火要求あり

耐火要求なし

(ピッチ)

※梁（母屋）に接する

　 600mm

場合は適宜接合して

ください。

　 [       ]mm

Ｌ

Ｓ

低水素系溶接棒　φ4mm

（e）発射打込みびょう１本当り引抜耐力（φ4.5mm）

（g）焼抜き栓溶接１箇所当り引抜耐力（φ18mm以上）

（φ6mm以上）

φ4.5ｘ23.5mm以上 φ6ｘ19mm以上

W：360mm以下

S：___mm以下

補強支持材

余長 余長

及び設計・施工便覧による。

日鉄ルーフデッキ

ww w

6mm以上

接合位置は特記による。JIS B1055,JIS B1059

を満足するものまたは国土交通大臣の

およびJIS B1124の機械的性質

JIS B 1055（タッピンねじ-機械的性質）JIS B 1059（タッピンねじのねじ山をもつドリルねじ-機械的性質及び性能）

JIS B 1124（タッピンねじのねじ山をもつドリルねじ）

改訂：２０２０年７月

ル ーフデッ キ設計 ･施工標 準仕様 書

S - 1 2

ルーフデッキ

【同等品】
「デッキプレ－ト床構造設計・施工規準」、メーカーデッキプレ－トカタログ

ルーフデッキを屋根に用いた場合の設計・施工は（一社）日本鋼構造協会編

風間浦村消防庁舎等建設工事



調査位置図
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アール・エー・ビー開発株式会社
一級建築士  大臣登録  第253491号 山内  剛男

構造設計者　一級建築士　第241724号 ・ 構造設計一級建築士　第467号　小野 芳美

－地 質調査図
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種
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上
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ボーリングNo

シ ー ト No
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1

ボ ー リ ン グ 名

調 査 業 者 名

孔  口  標  高

総  掘  進  長

主 任 技 師

調 査 期 間

試  錐  機

エ ン ジ ン ポ  ン  プ

東 　 　 経

北 　 　 緯

ボ ー リ ン グ

責  任  者

コ 　 　 ア

鑑  定  者

現 　 　 場

代  理  人

調 査 位 置

発  注  機  関

調　 　 査  　　名 風 公 共 委 第 1号 役 場 庁 舎 整 備 事 業 調 査 設 計 業 務 委 託

役 場 庁 舎 整 備 事 業

建 築  構 造 物 基 礎

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象

青 森 県 下 北 郡 風 間 浦 村 大 字 易 国 間 地 内

地質調査技 士

登 録 番 号 ：

地質 調査技士

登 録 番 号 ：

千 葉 正 堯

第 2 3 9 8 1 号

菊 池 郁 夫
地質調 査技士

登 録 番 号 ：

千 葉 正 堯

第 2 3 9 8 1 号
地質 調査技士

登 録 番 号 ：

風 間 浦 村

株 式 会 社 み ち の く 計 画

0 1 7 - 7 6 5 - 1 3 1 1

T . P
東 邦 製 　 D - 1

ヤ ン マ ー 製 　 N F D 1 2 カ ノ 製 　 V - 6 型

深

度

(m)

現

場

土

質

名

現

場

土

質

名

（

模

様

）
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度調

色地

類

分

的

学

工

の

料

材

盤

削

孔

(m)

月

日

定

測

／

(m)

位

水

内

孔

605040302010

N 値

0

～～～

1.15

2.15

3.15

1.45

0

深

度

打  撃  回  数

1 0 0 m m ご と の

100

100

200

200

300 量

打

入

貫

の

と

ご

撃

N

値 量 量

稠

相

対

度

地

質

時

代

名

度

試

料

番

号

方

法

取

深 採

(m)

試 料 採 取標　　準　　貫　　入　　試　　験

50

回

の

貫

入

自

沈

時

の

貫

入

室

内

試

験 験

原

位

置

試

記

事

／
300

2 0 2 3 年  1 月  1 6 日  ～  2 0 2 3 年  1 月  1 7 日

第 2 3 4 4 8 号

4 1 ° 2 9 ’ 3 0 . 4 1 ”

1 4 0 ° 5 9 ’  8 . 5 1 ”

2 6 . 4 5 m

8 . 0 0 m

25.55 0.90

火山灰質

粘性土　

23.45 3.00

18.45 8.00

火

山

灰

質

砂

凝

灰

岩

01/16
0.80

／

2.39

／

3.30

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

／

4.12

／

5.11

／

6.05

7.03

／

8.02

11 12 14 37

18 23
／
9

40

50

240 240

25
／

／

／

／

／

／

25

50

50

150 150

28

30

22

20

20

10

120

110

50

50

120

110

50

50

50

30

50

20

50

20

50
／
30

50

5050

30

20

37

63

100

125

136

300

500

750

火山灰質粘性土からなり粘性強い。

・0.00～0.20mは有機質で草根混入す

る。

風化した粗粒凝灰岩からなる。

・3.30～4.00mはL=2～8cmの片状、L=15

～24cmの棒状コアで採取。

・4.12～5.00ｍはL=20～64cmの棒状コ

アで採取。

上部は風化で軟質。亀裂角度は45～40

度。

・5.11～6.00mはL=8cm の片状、L=19～

31cmの棒状コアで採取。

・6.05～7.00mはL=10～18cmの棒状コア

で採取。

・7.03～8.00ｍはL=15～25cmの棒状コ

アで採取。

ハンマー数打で割れる程度の固結度。

／
1

16

／
1

17

高 橋 裕 司

暗

灰

茶

褐

褐

灰

ボ ー リ ン グ 柱 状 図 （ 標 準 貫 入 試 験 ）
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角
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方 地
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勾

使

用

機

種

（　　　　　　　　　　）電話

180ﾟ

下

270ﾟ

西 東

90ﾟ

180ﾟ

北

90ﾟ
上

0ﾟ 南

0ﾟ

0ﾟ
水 平

直

90ﾟ

鉛

(m) (m)

月

日

ボーリングNo

シ ー ト No

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1

ボ ー リ ン グ 名

調 査 業 者 名

孔  口  標  高

総  掘  進  長

主 任 技 師

調 査 期 間

試  錐  機

エ ン ジ ン ポ  ン  プ

東 　 　 経

北 　 　 緯

ボ ー リ ン グ

責  任  者

コ 　 　 ア

鑑  定  者

現 　 　 場

代  理  人

調 査 位 置

発  注  機  関

調　　 査  　　名 風 公 共 委 第 1 号 役 場 庁 舎 整 備 事 業 調 査 設 計 業 務 委 託

役 場 庁 舎 整 備 事 業

建 築  構 造 物 基 礎

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象

青 森 県 下 北 郡 風 間 浦 村 大 字 易 国 間 地 内 4 1 ° 2 9 ’ 3 1 . 4 1 ”

1 4 0 ° 5 9 ’  9 . 5 9 ”

地 質調査技士

登 録 番 号 ：

地質調査技 士

登 録 番 号 ：

千 葉 正 堯

第 2 3 9 8 1 号

菊 池 郁 夫
地質調査技 士

登 録 番 号 ：

千 葉 正 堯

第 2 3 9 8 1 号
地質調査技 士

登 録 番 号 ：

沢 谷 幸 博

第 1 3 9 2 7 号

風 間 浦 村

株 式 会 社 み ち の く 計 画

0 1 7 - 7 6 5 - 1 3 1 1

T . P
2 5 . 8 6 m

1 0 . 0 0 m

東 邦 製 　 D - 1

カ ノ 製 　 V - 6 型

2 0 2 3 年  1 月  1 3 日  ～  2 0 2 3 年  1 月  1 4 日
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記

事

火山灰質粘性土からなり粘性強い。

・0.00～0.20mは有機質で草根混入す

る。

玉石混じり砂礫からなる。

所々玉石を挟む。礫は硬質でφ10～

20mmの角礫、砂は粗砂主体。

・1.70～2.00m、2.80～3.00mには玉石

を挟む。

風化した粗粒凝灰岩からなる。特に

4.60mまでは強風化で粘土化・礫状を呈

する。

・4.60～5.00mはL=10～27cmの棒状コア

で採取。

・5.15～6.00mはL=18～33cmの棒状コア

で採取。

・6.06～7.00ｍはL=35～56cmの棒状コ

アで採取。

・7.05～8.00ｍはL=6cmの片状、L=15～

35cmの棒状コアで採取。

・8.05～9.00ｍはL=6cmの片状、L=17～

28cmの棒状コアで採取。

・9.00～10.00mはL=12～31cmの棒状コ

アで採取。

深度5m以深はハンマー数打で割れる程

度の固結度。

褐

灰

暗

灰

暗

灰
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を挟む。
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ヤ ン マ ー 製 　 N F D - 1 2

R5-№2

R4-№2

R 4 - N o . 1 R 4 - N o . 2

18.75 7.00

含水は低い。φ10～20mm位の礫を点在

する火山灰質粘性土主体。

・0.00～0.15mには草根を混入する。

φ30～50mmの亜角礫を主体とし、火山

灰質砂からなる。

・2.80～3.00mにはφ10cm以上の玉石を

挟む。

風化した凝灰岩からなる。

・3.28～4.00mは強風化し、L=10cm未満

の片状コアで指で押すと崩れる。

・4.09～5.00mはL=12～53cmの棒状コア

で採取。

・5.05～6.00mはL=7cm、L=19～72cmの

棒状コアで採取。

・L=6.00～7.00mはL=11～40cmの棒状コ

アで採取。

最上部を除き、コアはハンマーで数打

で割れる程度の固結度である。

19.59 7.06

凝

灰

岩

 7 . 0 6 m

2 0 2 3 年  9 月  1 6 日  ～  2 0 2 3 年  9 月  1 9 日

髙 橋 　 裕 司

第 2 3 4 4 8 号

暗

灰

rc5

r d 5

0.00～0.050には草根を混入する。粘性

強い。

・黒色の炭化物点在。

細粒浮きを混入する。

凝灰岩由来のφ30～50mm位の亜角礫を

主体とする。

風化した凝灰岩からなる。

・3.30～4.00mはL=2～8cmの片状コア、

L=10～11cmの棒状コアで採取。L=2～6

cm区間は強風化である。

・4.07～5.00mL=5cmの片状コア、L=10

～25cmは棒状コアで採取。

・5.05～6.00mは4～9cmの片状コア、

L=10～21cmの棒状コアで採取。

・6.04～7.00mはL=8cmの片状コア、

L＝12～40cmの棒状コアで採取。

全体にコアはハンマー数打で割れる程

度の固結度。
／／
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風間浦村消防庁舎等建設工事
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特記なき限り下記とする

基 礎伏図
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符　　号

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

ﾌｰﾁﾝｸﾞ大きさ

Ｂ×Ｄ
ﾌｰﾁﾝｸﾞ下端

1,600×1,600

2,000×2,000

2,400×2,400

2,800×2,800

3,200×3,200

2,000×3,600

GL-1,600

GL-1,600

GL-1,600

GL-1,600

GL-1,600

GL-1,600

※ GL-1,600～3,000

※ GL-1,600～3,000

※ GL-1,600～3,000

※ GL-1,600～3,000

※ GL-1,600～3,000
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基礎リスト
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F2

F1
F3 F3 F3 F3

F1

F6
F5F5

F4
F3

F1

2
,
0
0
0

基礎伏図　S=1:100

F0

　1.設計地耐力　Fe＝300kN/㎡(長期)

　2.基礎芯＝柱芯とする（F6は偏心基礎とする）

　3.基礎下端は、GL-1,600とする（F0はGL-600とする）

　　がX0通りからX6通りに傾斜している。

　  基礎下端が支持層に達しない場合は基礎下端にラップル

　  コンクリートを打設する事

　4.支持層（N値30以上の玉石混じり砂礫層又は火山灰質砂層）

　5.施工にあたって、地盤の転圧は十分に行うこと

風間浦村消防庁舎等建設工事

※ 印寸法は工事監理者の承認を得て変えて良い。

ラップルコンクリート深さは現場にて慎重に決定し、支持地盤（N値30以上の

玉石混じり砂礫層又は火山灰質砂層）まで確実に打設する事。

GL-1,600ＫＦ１ 布基礎 B=1,000 ※ GL-2,700～3,000
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特記なき限り下記とする

　5.　　　　印は、土間コンクリートt=180を示す

　6.　　　　印は、土間コンクリートt=150を示す
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構造設計者　一級建築士　第241724号 ・ 構造設計一級建築士　第467号　小野 芳美

A 1  1 : 1 0 0　 A3  1 : 2 0 0１ 階梁伏図
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　1.地中梁天端レベルは、1FL-450(GL-300)とする

　3.スラブ天端レベル無印は、1FL-10とする

　4.　　　　印は、1FLからのスラブ天端レベルを示す

　2.地中小梁天端レベルは、1FL-250(GL-100)とする
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　7.施工にあたって、地盤の転圧は十分に行うこと

風間浦村消防庁舎等建設工事
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A 1  1 : 3 0　 A 3  1 : 6 0

符　　号

断　　面
2(Fc=24N/㎜ )

　・ ※ 印寸法は工事監理者の承認を得て変えて良い

　・ ※ 基礎の向きは、基礎伏図(S-14)による
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共　通　事　項

　鉄筋記号

　2.巾止め筋は、D10 @1,000とする

特記なき限り下記による
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風間浦村消防庁舎等建設工事
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地中梁主筋関係図
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符　　号
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共　通　事　項

　鉄筋記号

　2.巾止め筋は、D10 @1,000とする

特記なき限り下記による
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カットオフ筋は柱面から2,500mmとする
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合成床版

　デッキプレート EZ50 t=1.2mm

　普通コンクリート(Fc21) 山上80mm

デッキ詳細図　S=1:30

5
0

庇詳細図　S=1:30

ルーフデッキ　EZ50　t=1.2㎜

125175
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A 1  1 : 1 0 0、 1: 3 0
A 3  1 : 2 0 0、 1: 6 0

水平ブレース詳細図　S=1:30

※ 水平ブレース位置は、B1下端程度とする
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　1.一般梁天端　2FL-140

　3.大梁継手位置：柱芯より 1,000

　2.（　　）内は2FLからの梁天端を示す

　4.▽Jは、柱芯(梁芯)からのジョイント位置を示す

　6.V1〇印は、4-M20とする(S-24図参照)

　5.庇の水平ブレース：1-M16

（屋根を受ける小梁は水勾配なりにレベルを下げる）

　7.屋根のデッキプレートはY2通り水上から、Y1通り水下まで斜めにする

風間浦村消防庁舎等建設工事
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Ｒ 階梁伏図
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A 3  1 : 2 0 0、 1: 6 0
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風間浦村消防庁舎等建設工事
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丸馳折版Ⅱ型　t=1.0㎜

※ 折板から天井は吊らない事

折板詳細図　S=1:30
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　3.大梁継手位置：柱芯より 1,000

　4.▽Jは、柱芯(梁芯)からのジョイント位置を示す

特記なき限り下記とする

　1.一般梁天端　RFL-220（水下）とし、水勾配なりに斜めにする

　2.（　　）内はRFL水下からの梁天端を示す

　5.V1〇印は、4-M20とする(S-24図参照)
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特記なき限り下記とする

　1.大梁継手位置：柱芯より 1,000

　2.▽Jは、柱芯からのジョイント位置を示す
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ベ－スプレ－ト詳細図
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鉄筋の定着長さ

主筋(材質)

520

16-D25(SD345)

Ｇ１２

鉄骨材料:SN400B

Ｇ１１

２　　階

Ｒ　　階

符　　号

２　　階

Ｒ　　階

大梁リスト

符　　号 Ｇ１

－

Ｈ－390×300×10×16

Ｈ－588×300×12×20

Ｈ－588×300×12×20 Ｈ－700×300×13×24

Ｇ１２Ａ

※ スカ－ラップは、改良スカ－ラップとする

2525

ダイヤフラム厚

内ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑの場合は、柱の
角のＲに接しないこと

（梁ﾌﾗﾝｼﾞの6mmUP以上、及び
柱板厚以上、かつ、取付く
梁ﾌﾗﾝｼﾞが納まる厚さ以上)

 納まる厚さ以上)
 及び取付く梁ﾌﾗﾝｼﾞが
(梁ﾌﾗﾝｼﾞの6㎜UP以上、

上ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ (SN490C)
（梁ﾌﾗﾝｼﾞの6mmUP以上、及び

柱板厚以上、かつ、取付く
梁ﾌﾗﾝｼﾞが納まる厚さ以上)

下ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ (SN490C)

内ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ (SN490B)

符　　号 断　　面 継　　手（ピン接合）使用材料

Ｂ１

Ｂ２

SN400A

SN400A

鉄骨部材リスト（１） H.T.B
特記外

中ボルトはスプリングワッシャー付(SW付)とするG.PL  SN400B

備　　考

ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

柱脚リスト（１）　S=1:30

鉄 骨部材リ スト（ １）

□－450×450×19

□－450×450×16 Ｈ－400×200×8×13

Ｈ－390×300×10×16

Ｈ－390×300×10×16

Ｈ－390×300×10×16

ターンバックルブレース継手規準図

ターンバックルブレース (JIS規格品とする・・・JIS A 5540 … 2008 / 5541 … 2008)

羽子板ボルト

b

M24のとき

8

S

(d) d1

e3 ｐ e1

e2

R

ｔ

最 小

最 大

軸径 d1

ねじの呼び（d） M24M22M20M18M16M14M12

調整ねじの長さ

許容差 ＋0、－0.5 mm
取付けボルト穴径

はしあき（最小）

切板製

平鋼製

穴芯のあき（最小）
ボルト端から取付ボルト

溶接長さ（最小）

種 類

ねじの呼び取付ボルト

本 数

へりあき

へりあき

（最小）

（最小）

板 厚

板 厚

(1)

(1)

(2)

W

e3

t

e2

t

e2

e1

R

S

(2)

10.83 12.66 14.66 16.33 18.33 20.33 22.00

10.59 12.41 14.41 16.07 18.07 20.07 21.69

100 115 125 140 150 165 175

17.0 17.0 17.0 21.5 21.5 23.5 21.5

40 40 45 50 50 55 50

28 28 28 34 34 38 38

6 6 6 9 9 9 9

25.0 25.0 25.0 32.5 32.5 37.5 37.5

6 6 6 9 9 9 9

52 52 59 66 66 73 70

40 50 55 60 75 85 85

M16 M16 M16 M20 M20 M20M22

1 1 1 1 1 1 2

[注]（1）e1、e2が確保されていれば形状は自由でよい。

（2）羽子板とガセットプレートの場合は表に示す取付ボルトを使用し、一面せん断（支圧）接合とする。

（3）溶融亜鉛めっき製品では、JIS B 1186 に規定する １種 F8TA に準じるものを使用する。

JIS B 1186　２種高力ボルト（F10T）（3）

b

M12～M22のとき

S e1

e2

8

ｔ

(d) d1

e3

R

　D13@100(SD295) 　D13@150(SD295)

Ｇ２

Ｈ－390×300×10×16

Ｈ－390×300×10×16

Ｇ１Ａ

－

S - 2 3

SN400A

SN400A

SN400A

SN400A

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６ H - 390 × 300 × 10 × 16

H - 350 × 175 × 7 × 11

ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

Ｂ７

ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

H - 400 × 200 × 8 × 13

H - 300 × 150 × 6.5 × 9

SN400B

Ｖ１ H - 200 × 100 × 5.5 × 8 SN400A

SN400B

SN400B

H - 390 × 300 × 10 × 16ＣＧ１

ＣＧ２

剛接合は梁剛接ジョイントリスト参照

剛接合は梁剛接ジョイントリスト参照

ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

SN400B 剛接合は梁剛接ジョイントリスト参照ＣＧ３

SN400BＢ８

H - 300 × 150 × 6.5 × 9

H - 300 × 150 × 6.5 × 9

SN400B 剛接合は梁剛接ジョイントリスト参照

SN400B 剛接合は梁剛接ジョイントリスト参照

H - 300 × 150 × 6.5 × 9ＣＢ１

BH - 250 × 200 × 9 × 12

BH - 250 × 200 × 9 × 12

BH - 250 × 200 × 9 × 12

剛接合は梁剛接ジョイントリスト参照

剛接合は梁剛接ジョイントリスト参照
ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

H - 250 × 125 × 6 × 9Ｂ２Ａ SN400B
剛接合は梁剛接ジョイントリスト参照
ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

SN400B 剛接合は梁剛接ジョイントリスト参照

SN400B 剛接合は梁剛接ジョイントリスト参照

SN400AＰ１ H - 150 × 150 × 7 × 10
ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照
柱脚は柱脚リスト参照

SN400AＨ１ ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照H - 150 × 150 × 7 × 10(ヨコ遣い)

ＣＢ３

ＣＢ４

H - 250 × 125 × 6 × 9

H - 250 × 125 × 6 × 9

H - 200 × 100 × 5.5 × 8

H - 200 × 100 × 5.5 × 8

SN400AＰ２ H - 100 × 100 × 6 × 8
ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照
柱脚は柱脚リスト参照

H - 150 × 150 × 7 × 10Ｐ１Ａ SN400B ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

庇母屋 SSC400 PL - 6 (SS400)　中ﾎﾞﾙﾄ 2 - M12

風間浦村消防庁舎等建設工事

Ⅰゾーン

870
660

Ⅰゾーン

柱脚詳細例

G.PL- 6　HTB 2-M16

内部鉄骨階段

ササラ桁：PL-16×300

踊り場根太：L-75×75×6 @300

G.PL- 12　HTB 2-M20

866.0

596.5

17.56

17.56

49.4

34.0

560.6

476.4

11.43

11.43

49.1

41.7

636.7

540.6

17.40

17.40

36.6

31.0

566.1

555.3

11.43

11.43

49.6

48.6

踏　　板：PL-6 SS400

SS400

SS400

S10T



H - 390 × 300 × 10 × 16

HTB  4-M202PL- 9×260×170

HTB  8-M20
2PL-12×110×440

1PL-12×300×440
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10

40

45×3

40
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アール・エー・ビー開発株式会社
一級建築士  大臣登録  第253491号 山内  剛男

構造設計者　一級建築士　第241724号 ・ 構造設計一級建築士　第467号　小野 芳美

2 0 2 4 . 0 3

A 1  1 : 3 0　 A 3  1 : 6 0鉄 骨部材リ スト（ ２）

継　　手

断　　面

外

内

ＷＥＢ，ＨＴＢ

ＦＬＧ，ＨＴＢ

特記なき限り
１．スプライスプレート：SN400B とする

梁剛接ジョイントリスト　S=1:30

H - 700 × 300 × 13 × 24H - 588 × 300 × 12 × 20

HTB  9-M222PL- 9×560×170

HTB 10-M22
2PL-19×110×530

1PL-19×300×530

2PL- 9×440×170

HTB  8-M22
2PL-16×110×440

1PL-12×300×440

HTB  7-M22

6
0
×

8
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0

6
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×

6
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10

1010

10
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40
40

40

45×3

40

4
0

4
0

4
0

4
0

40

40 40

3
5

4
0

40
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40 40

3
5

4
0

40
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4
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45×4 45×4

4040

H - 400 × 200 × 8 × 13

HTB  4-M202PL- 9×260×170

HTB  6-M20
2PL- 9× 80×410

1PL- 9×200×410

40

1
2
0

10

10

40

60×2 60×2

40

6
0
×

3

40

40

4
0

4
0

40

40 40

4
0

4
0

ＲＧ１２、２Ｇ１２ ２Ｇ１２Ａ ＲＧ１ＲＧ１Ａ、ＲＧ２、ＲＧ１１
２Ｇ１、２Ｇ２、２Ｇ１１
ＣＧ１

S - 2 4

継　　手

断　　面

外

内

ＷＥＢ，ＨＴＢ

ＦＬＧ，ＨＴＢ

H - 300 × 150 × 6.5 × 9

2PL- 6×200×170

2PL- 9× 60×290

1PL- 9×150×290

9
0

10

10

40

40 40

40

6
0
×

2

40

4060

3
0

4
0

40 60

3
0

4
0

40

HTB  4-M16

HTB  3-M16

ＣＧ２、ＣＢ１、Ｂ７

9
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10

4040

4
0

406040 60

4
0

ＣＧ３、ＣＢ２、Ｂ８

BH - 250 × 200 × 9 × 12

HTB  6-M20

HTB　4-M20

40

1
2
0

10 40

4
0

40 40

4
0

60×260×2

2PL- 9× 80×410

2PL- 9×170×290

1PL- 9×200×410

H - 250 × 125 × 6 × 9

HTB  6-M16

2PL- 6×170×290

－

1PL-12×125×410

40

7
5

9
0

10 40

10

4040

60×2 60×2

4
0

4060

2
5

40 60

40 40

2
5

4
0

HTB　4-M16

Ｂ２Ａ

継　　手 6
0

6
0
×

2

40

7
0
×

2

40

7
0
×

2

4
0

4
0

4040
10 10 10

4
0

10

4
0

3
5

3
5

35

35

3
5

3
5

35

35

特記なき限り

部　　材

備　　考

H - 200 × 100 × 5.5 × 8 H - 250 × 125 × 6 × 9 H - 300 × 150 × 6.5 × 9 H - 350 × 175 × 7 × 11

G.PL -  6   2 - M16 G.PL -  9   3 - M16 G.PL -  9   3 - M20 G.PL -  9   3 - M20ピン接合継手

鉄骨部材ピン接合継手リスト　S=1/30

Ｂ２ Ｂ４

１．ガセットプレート：SN400B とする

Ｂ３

継　　手

部　　材

備　　考

ピン接合継手

Ｂ８

6
0
×

2

10

3
5

3
5

35

35

G.PL -  9   3 - M16

40

7
0
×

2

4
0

4010

4
0

H - 300 × 150 × 6.5 × 9

G.PL -  9   3 - M20

Ｂ７

BH - 250 × 200 × 9 × 12

継　　手

部　　材

備　　考

ピン接合継手

40

7
0
×

3

4
0

40

4
0

10

G.PL -  9   4 - M20

H - 400 × 200 × 8 × 13

Ｂ５

4
0

10

4
0

40

7
0
×

3

40

H - 390 × 300 × 10 × 16

G.PL - 12   4 - M20

Ｂ６

40

1
0

40

4
0

G.PL -  9   2 - M20

4
0

7
0

H - 150 × 150 × 7 × 10

Ｐ１Ａ

4
0

10

4
0

40

7
0
×

3

40

H - 390 × 300 × 10 × 16

G.PL - 12   4 - M20

２Ｇ１、２Ｇ２
ＲＧ２

6
0
×

2

10

3
5

3
5

35

35

H - 250 × 125 × 6 × 9

G.PL -  9   3 - M16

Ｂ２Ａ

A.BOLT  2 - M16 (SS400)

1
0
0

1
8
0

180

9090

4
0

4
0

H - 150 × 150 × 7 × 10

L = 400

Ｐ１

柱脚リスト（２）　S=1:30

H - 100 × 100 × 6 × 8

A.BOLT  2 - M16 (SS400)

8
0

1
5
0

130

3
5

6565

3
5

L = 400

Ｐ２

フック付き

アンカ－ボルト　二重ナット

L

d

3
0

無収縮モルタル t=30

1
0
0

50

4
0

50

330

230

A.BOLT  2 - M16 (SS400)

L = 400

鉄骨階段 PL - 16 × 300

2FL 

梁天端 

1
4
0

PL-12
B2

X2

B2

踊場根太：L-75×75×6 @300

G.PL-6 2-M16

踏板：PL-6

ササラ桁：PL-16×300

踏板：PL-6

30
0

3
0
0

G.PL-12 2-M20

ササラ桁：PL-16×300

G.PL-12 2-M20

G.PL-12 2-M20

鉄骨階段詳細図　S=1:30

GL 

FL 

1
5
0

30
0 ササラ桁：PL-16×300

ササラ桁柱脚部

FB5

G1

Y3

 RFL

(水下)

6
0
01-D13

D10 @200

雑配筋図　S=1:30

150

Ｂ１

10

4
0

4
0

40

H - 150 × 150 × 7 × 10

4070

Ｈ１

ヨコ遣い

40

1
0

40

4
0

G.PL -  9   2 - M20

4
0

7
0

H - 150 × 150 × 7 × 10

Ｐ１

3
5

6
0

1
0

3
5

32.5 32.5

H - 100 × 100 × 6 × 8

G.PL -  6   2 - M16

Ｐ２

H - 200 × 100 × 5.5 × 8

Ｖ１

6
0

10

3
5

35

6
0

10

3
5

3
5

35

35

3
5

大梁付端

小梁付端

小梁付端：G.PL - 6   2 - M20

大梁付端：G.PL - 6   4 - M20

3560

Y1

1-D13

D10 @200

G1

2FL 

150

7
0
0

Y2A

G2

1-D13

D10 @200

2FL 

150

梁天端 

1
4
0

２階立上り壁配筋詳細図

２階ＲＣ階段配筋詳細図 屋外機基礎配筋詳細図

1-D13

D10 @200

D10 @200
D10 @200

7
0

1
5
0

1
5
0

3005001,000

1
4
0

梁天端 

2FL 

B6

Y2通りまで2,500

Ｒ階パラペット配筋詳細図 ２階パラペット配筋詳細図

風間浦村消防庁舎等建設工事

B.PL- 16 × 180 × 180 (SN400B) B.PL - 12 × 130 × 150 (SN400B) B.PL - 19 × 100 × 330 (SN400B)

G.PL -  9   2 - M20

２．ボルト(HTB)：S10T とする ２．ボルト(HTB)：S10T とする

1
3
0

5

D10 @200

8
0

H
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2 0 2 4 . 0 3

A 1  1 : 3 0　 A 3  1 : 6 0鉄 骨詳細図 （１）
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X1通り鉄骨詳細図　S=1:30
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1,00010
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1,00010

ﾊｲﾍﾞｰｽNEO
EB450-8-36

無収縮ﾓﾙﾀﾙ t=50

ﾊｲﾍﾞｰｽNEO
EB450-8-36

無収縮ﾓﾙﾀﾙ t=50
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C1
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風間浦村消防庁舎等建設工事

H-200×100×5.5×8H-250×125×6×9

G12

G11PL-9
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G11

PL-22(SN490C)

PL-22(SN490C)

PL-22(SN490C)

P1

150150
H-150×150×7×10

鉄骨 SN400A,SN400B　 HTB S10T

鉄骨 SN400A,SN400B　 HTB S10T

1FL 

2,000

Ｂ

H-150×150×7×10

P1

　 スラブ内補強筋を設ける

※ この間柱１本のみ
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符　　号

　1.Ｂ×Ｄ
Ｂ

Y

X

Ｄ

特記なき限り下記による

特　記　事　項

　鉄筋記号

Ｄ１３

Ｄ１０

Ｂ × Ｄ

主　　筋

フ ー プ

備　　考

断　　面
2

Ｃ２１

450 × 450

四隅の主筋頂部にフックを設ける事

450 × 450

四隅の主筋頂部にフックを設ける事

Ｃ２２

150 275275
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備　　考継　　手（ピン接合）使用材料断　　面符　　号

鉄骨部材リスト

柱脚は柱脚リスト参照

Ｇ２１ ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

H - 150 × 150 × 7 × 10 柱脚は柱脚リスト参照Ｃ２２

H - 150 × 150 × 7 × 10Ｃ２１

[ - 150 × 75 × 6.5 × 10

柱型リスト　S=1:30

アンカ－ボルト 二重ナット フック付き

H - 150 × 150 × 7 × 10 H - 150 × 150 × 7 × 10Ｃ２１ Ｃ２２
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無収縮モルタル
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フック付き

柱脚リスト　S=1:30

部　　材 [ - 150 × 75 × 6.5 × 10

Ｇ２１

備　　考

ピン接合継手 G.PL -  6   2 - M16

２．ボルト(HTB)：F8Tとする

特記なき限り

３．溶融亜鉛メッキ仕上げとする
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SS400

SS400

全て、溶融亜鉛メッキ仕上げとする

１．ガセットプレート：SS400とする

B.PL- 16 × 180 × 180 (SS400) B.PL- 16 × 180 × 180 (SS400)

A.BOLT  2 - M16 (SS400) A.BOLT  2 - M16 (SS400)

鉄骨　SS400　　HTB F8T

B.PL-16×180×180

A.BOLT  2-M16　L=400

S - 2 8

風間浦村消防庁舎等建設工事

(Fc=21N/㎜ )
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特記なき限り下記とする

　2.▽Jは、柱芯からのジョイント位置を示す

　1.大梁継手位置：柱芯より 600

符　　号
λiy(cm)

有効細長比

Lk(cm)X/Y

柱リスト

ＫＣ１

１　　階

２　　階

柱　　脚

Y方向

X方向

Y方向

X方向

Y方向

X方向
３　　階 □－200×200×9

□－200×200×9

□－200×200×12

ﾊｲﾍﾞｰｽNEO：EB200-4-24

柱　型：550×550

Ｒ　　階

大梁リスト

符　　号

２　　階

３　　階

Ｈ－250×125×6×9

Ｈ－250×125×6×9

Ｈ－250×125×6×9

Ｈ－250×125×6×9

Ｈ－250×125×6×9

Ｈ－250×125×6×9

ＫＧ１ ＫＧ１１

鉄骨材料:BCR295 鉄骨材料:SN400B
全て、溶融亜鉛メッキ仕上げとする 全て、溶融亜鉛メッキ仕上げとする

※ スカ－ラップは、改良スカ－ラップとする

ダイヤフラム厚

内ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑの場合は、柱の
角のＲに接しないこと

上ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ (SN490C)
（梁ﾌﾗﾝｼﾞの6mmUP以上、及び

柱板厚以上、かつ、取付く
梁ﾌﾗﾝｼﾞが納まる厚さ以上)

備　　考継　　手（ピン接合）使用材料断　　面符　　号

鉄骨部材リスト F8TH.T.B
G.PL  SN400B

特記なき限り

ＫＢ１ H - 250 × 125 × 6 × 9 ピン接合は鉄骨部材ピン接合継手リスト参照

鉄骨階段

ササラ桁：[-250×50×4.5 SS400

SS400

踊り場根太：L-65×65×6@300 SS400

踏　　面：縞鋼板　t=4.5

G.PL- 6　HTB 2-M16

ベ－スプレ－ト詳細図

ＫＣ１ ＥＢ２００－４－２４

柱形

アンカーボルト

柱サイズ

Ⅰゾーン

▽鉄骨取付面

帯筋（材質）

鉄筋の定着長さ

主筋(材質)

2
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3
4
0

340

260

2
6
0
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9
0
以

上

5
01
2
0

6
0
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上

基礎天端△

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ下端▽

4
0
0

260ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ天端▽

8
0

7
0

5
5
0

190

□200(板厚:12㎜)

4 - M24

□ 550

8-D16(SD295)

　D13@150(SD295)

継　　手

断　　面 H - 250 × 125 × 6 × 9

外

内

ＷＥＢ，ＨＴＢ

HTB  6-M16

2PL- 6×170×290

－

1PL-12×125×410
ＦＬＧ，ＨＴＢ

40

7
5

9
0

10 40

10

4040

60×2 60×2

4
0

4060

2
5

40 60

40 40

2
5

4
0

HTB　4-M16

梁剛接ジョイントリスト　S=1:30

特記なき限り

３．溶融亜鉛メッキ仕上げとする

１．スプライスプレート：SN400B とする
２．ボルト(HTB)：F8T とする

ＫＧ１、ＫＧ１１

継　　手

部　　材

備　　考

ピン接合継手

10

H - 250 × 125 × 6 × 9

ＫＢ１

特記なき限り

３．溶融亜鉛メッキ仕上げとする
２．ボルト(HTB)：F8T とする
１．ガセットプレート：SN400B とする

鉄骨部材ピン接合継手リスト　S=1:30

階段梁天端 

階段梁天端 

階段梁天端 

階段梁天端 

柱脚リスト（１）　S=1:30

1,000

 
J

1,000

 
J

SN400A

G.PL -  6   2 - M20

40

40

4
0

7
0

4
0

25（梁ﾌﾗﾝｼﾞの6mmUP以上、及び
柱板厚以上、かつ、取付く
梁ﾌﾗﾝｼﾞが納まる厚さ以上)

下ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ (SN490C)
25

 軒高(水下) 
6
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1SL 
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,
4
5
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4
,
4
0
0
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,
6
0
0

1
0
0
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2
,
4
5
0

4
,
4
0
0

5
,
6
0
0

1
0
0

KF1 KF1 KF1

KF1 KF1 KF1

KF1 KF1 KF1

全て、溶融亜鉛メッキ仕上げとする

308.3

274.4

7.71

7.71

40.0

35.7

624.6 7.71 81.1

557.7 7.71 72.4

636.0 7.55

7.55

84.3

80.0603.6

フック付き

アンカ－ボルト　二重ナット

L

d

3
0

無収縮モルタル t=30

A.BOLT  2 - M16 (SS400)

L = 400

[ - 250 × 50 × 4.5

1
0
0

4
0

85 85

300

130

屋外階段

柱脚リスト（２）　S=1:30

X6 X6 X6

335 335 335

S - 2 9

風間浦村消防庁舎等建設工事

B.PL - 16 × 100 × 300 (SN400B)

550

Ⅰゾーン

柱脚詳細例

1
,
6
0
0

基礎下端 

基礎下端 

1
,
6
0
0

FKG1 FKG1 FKG1

FKG11 FKG11 FKG11 FKG11

G.PL- 6　HTB 2-M20

1FL 

1FL 



D R A W IN G S C AL E

P R O J EC T D A TE

D R A W IN G  N o .

アール・エー・ビー開発株式会社
一級建築士  大臣登録  第253491号 山内  剛男

構造設計者　一級建築士　第241724号 ・ 構造設計一級建築士　第467号　小野 芳美

2 0 2 4 . 0 3

屋 外階段構 造図（ ２） A 1  1 : 3 0　 A 3  1 : 6 0

符　　号

断　　面
2(Fc=24N/㎜ )

布基礎リスト　S=1:30

ＫＦ１

S - 3 0

風間浦村消防庁舎等建設工事

符　　号

位　　置

断　　面
2(Fc=24N/㎜ )

ｽﾀｰﾗｯﾌﾟ

腹　　筋

下 端 筋

上 端 筋

Ｂ × Ｄ

地中梁リスト　S=1:30

3
0
0

GL 

1
0
0

3
0
0

1
,
2
0
0

1
,
5
0
0

6
0

GL 

Ｄ
5
0

Ｂ

6
0

,

350 × 1,200

3 - D19

3 - D19

　 - D13 @200

6 - D10

全 断 面

350 × 1,200

3 - D19

3 - D19

　 - D13 @200

6 - D10

全 断 面

　1.Ｂ×Ｄ

共　通　事　項

　鉄筋記号

　2.巾止め筋は、D10 @1,000とする

特記なき限り下記による

Ｄ１９

スラブリスト

スラブ厚 位　置
短辺方向(主筋)

全　域全　域

長辺方向(配力筋)

スラブ配筋リスト (モチアミ)

備　　考
符　号

上端筋

下端筋

D13 @200

D13 @200
ＫＳ１ t = 250

D13 @200

D13 @200

8
0
0

5
0
0

1
,
6
0
0

1
,
2
0
0

5
0

Fc=24N/㎜ 2

捨ｺﾝt=50,砕石t=60

ＦＫＧ１ ＦＫＧ１１

GL 

D13 @200

D13 @2005
0
0

1
,
1
0
0

1,000
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1
,
6
0
0

※
 
2
,
7
0
0
～

3
,
0
0
0

※
 
1
,
1
0
0
～

1
,
4
0
0

ラップルコンクリート



D R A W IN G S C AL E

P R O J EC T D A TE

D R A W IN G  N o .

アール・エー・ビー開発株式会社
一級建築士  大臣登録  第253491号 山内  剛男

構造設計者　一級建築士　第241724号 ・ 構造設計一級建築士　第467号　小野 芳美

2 0 2 4 . 0 3

A 1  1 : 3 0　 A 3  1 : 6 0屋 外階段構 造図（ ３）

GL 

軒高(水上) 

階段梁天端 

RFL 

階段梁天端 

2FL 

BPL 

軒高(水下) 
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5
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0
0
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5
5
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5
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6
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6
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KB1

ササラ桁：[-250×50×4.5

2
5
0

250

GL 

FL 

1
5
0

KB1

2
2
0

踏板：C.PL-4.5

ササラ桁：[-250×50×4.5

250

K
B
1

ササラ桁：[-250×50×4.5

ササラ桁：[-250×50×4.5

5
0

H
-
2
5
0
×

1
2
5
×

6
×

9

□-200×200×12(BCR295)

KC1

65

XK2

G.PL-6　HTB 2-M16

G.PL-6　HTB 2-M16

踊場根太：L-65×65×6 @300

踊場根太：L-65×65×6 @300

2
,
4
5
0

4
,
4
0
0

5
,
6
0
0

1
0
0 1SL 

屋外階段詳細図　S=1:30

YK3YK1 YK2

3,050 3,050

※ 溶融亜鉛メッキ仕上げとする

2
5
0

1
0
0

2
5
0

5
0

6
0

D10@ 200

柱
芯

 

柱
芯

 

2,500

XK1 XK2

YK3通り鉄骨詳細図　S=1:30

※ 溶融亜鉛メッキ仕上げとする
鉄骨 SN400A,SN400B　 HTB F8T

3,050YK1通りまで 3,050

柱
芯

 

柱
芯

 

※ 溶融亜鉛メッキ仕上げとする
鉄骨 SN400A,SN400B　 HTB F8T

XK1通り鉄骨詳細図　S=1:30

YK3YK2

200

KC1

200

KC1

□-200×200×12(BCR295)
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□-200×200×12(BCR295)
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(現場溶接後除去)
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PL-16(SN490C)
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PL-16(SN490C)

PL-16(SN490C)

梁天端 

梁天端 2
0

1
2
0

KG11

 
柱

芯

 
J
O
I
N
T

1,00010

Ａ

KG11

ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB200-4-24

無収縮ﾓﾙﾀﾙ　t=50

ﾊｲﾍﾞｰｽNEO EB200-4-24

無収縮ﾓﾙﾀﾙ　t=50

PL-9(SN400B)PL-9(SN400B)PL-9(SN400B)PL-9(SN400B)

PL-9(SN400B)

2PL-9(SN400B)
HTB 2-M16

(現場溶接後除去)
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HTB 2-M16
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KB1 2
5
0

H-250×125×6×9

XK1 Ａ　断 面
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PL-6

C-100×50×20×2.3(SSC400)

C-100×50×20×2.3(SSC400)
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2
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2
5
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2
5
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S - 3 1

風間浦村消防庁舎等建設工事

鉄骨 SS400,SN400A,SN400B　 HTB F8T

G.PL-6　HTB 2-M20

G.PL-6　HTB 2-M20

G.PL-6　HTB 2-M20

PL-6

PL-6

1FL 



アンカ－ボルトの設置位置

※ 現状地盤の上に盛土をする計画である。

基礎リスト　S=1:30

D R A W IN G S C AL E

P R O J EC T D A TE

D R A W IN G  N o .

アール・エー・ビー開発株式会社
一級建築士  大臣登録  第253491号 山内  剛男

構造設計者　一級建築士　第241724号 ・ 構造設計一級建築士　第467号　小野 芳美

標

尺

標

高

角

度 向

方 地

配

盤

勾

使

用

機

種

（　　　　　　　　　　）電話

180ﾟ

下

270ﾟ

西 東

90ﾟ

180ﾟ

北

90ﾟ
上

0ﾟ 南

0ﾟ

0ﾟ
水 平

直

90ﾟ

鉛

(m) (m)

月

日

ボーリングNo

シ ー ト No

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1

ボ ー リ ン グ 名

調 査 業 者 名

孔  口  標  高

総  掘  進  長

主 任 技 師

調 査 期 間

試  錐  機

エ ン ジ ン ポ  ン  プ

東 　 　 経

北 　 　 緯

ボ ー リ ン グ

責  任  者

コ 　 　 ア

鑑  定  者

現 　 　 場

代  理  人

調 査 位 置

発  注  機  関

調　　 査  　　名 風 公 共 委 第 1 号 役 場 庁 舎 整 備 事 業 調 査 設 計 業 務 委 託

役 場 庁 舎 整 備 事 業

建 築  構 造 物 基 礎

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象

青 森 県 下 北 郡 風 間 浦 村 大 字 易 国 間 地 内 4 1 ° 2 9 ’ 3 1 . 4 1 ”

1 4 0 ° 5 9 ’  9 . 5 9 ”

地 質調査技士

登 録 番 号 ：

地質調査技 士

登 録 番 号 ：

千 葉 正 堯

第 2 3 9 8 1 号

菊 池 郁 夫
地質調査技 士

登 録 番 号 ：

千 葉 正 堯

第 2 3 9 8 1 号
地質調査技 士

登 録 番 号 ：

沢 谷 幸 博

第 1 3 9 2 7 号

風 間 浦 村

株 式 会 社 み ち の く 計 画

0 1 7 - 7 6 5 - 1 3 1 1

T . P
2 5 . 8 6 m

1 0 . 0 0 m

東 邦 製 　 D - 1

カ ノ 製 　 V - 6 型

2 0 2 3 年  1 月  1 3 日  ～  2 0 2 3 年  1 月  1 4 日

24.31

深

度

(m)

1.55

現
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土
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(m)

位
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内

孔
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N 値
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／

／

／
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4.45

2.45
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深

度

打  撃  回  数

1 0 0 m m ご と の
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時

代
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方
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取
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(m)
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沈

時
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入

室

内

試

験 験

原

位

置

試

22.46 3.40

15.86 10.00

玉

石

混

じ

り

砂

礫

凝

灰

岩

01/13
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／
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／

5.15

6.00
／
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30046
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／
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50 50
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／／
50
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／
1

13

／
1

14

記

事

火山灰質粘性土からなり粘性強い。

・0.00～0.20mは有機質で草根混入す

る。

玉石混じり砂礫からなる。

所々玉石を挟む。礫は硬質でφ10～

20mmの角礫、砂は粗砂主体。

・1.70～2.00m、2.80～3.00mには玉石

を挟む。

風化した粗粒凝灰岩からなる。特に

4.60mまでは強風化で粘土化・礫状を呈

する。

・4.60～5.00mはL=10～27cmの棒状コア

で採取。

・5.15～6.00mはL=18～33cmの棒状コア

で採取。

・6.06～7.00ｍはL=35～56cmの棒状コ

アで採取。

・7.05～8.00ｍはL=6cmの片状、L=15～

35cmの棒状コアで採取。

・8.05～9.00ｍはL=6cmの片状、L=17～

28cmの棒状コアで採取。

・9.00～10.00mはL=12～31cmの棒状コ

アで採取。

深度5m以深はハンマー数打で割れる程

度の固結度。

褐

灰

暗

灰

暗

灰

ボ ー リ ン グ 柱 状 図 （ 標 準 貫 入 試 験 ）
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(m) (m)
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日

ボーリングNo

シ ー ト No
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ボ ー リ ン グ 名

調 査 業 者 名

孔  口  標  高

総  掘  進  長

主 任 技 師

調 査 期 間

試  錐  機

エ ン ジ ン ポ  ン  プ

東 　 　 経

北 　 　 緯

ボ ー リ ン グ

責  任  者

コ 　 　 ア

鑑  定  者

現 　 　 場

代  理  人

調 査 位 置

発  注  機  関

調　　 査  　　名

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象

地 質調査技士

登 録 番 号 ：

地質調査技 士

登 録 番 号 ：

千 葉 正 堯

第 2 3 9 8 1 号
地質調査技 士

登 録 番 号 ：

千 葉 正 堯

第 2 3 9 8 1 号
地質調査技 士

登 録 番 号 ：

沢 谷 幸 博

第 1 3 9 2 7 号

風 間 浦 村

株 式 会 社 み ち の く 計 画

0 1 7 - 7 6 5 - 1 3 1 1
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東 邦 製 　 D - 1

カ ノ 製 　 V - 6 型
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撃
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値 量 量
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度

地

質

時

代

名

度

試

料

番

号

方

法

取

深 採

(m)

試 料 採 取標　　準　　貫　　入　　試　　験
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回
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自

沈

時

の

貫

入

室

内

試

験 験

原

位

置

試

300

記

事

ボ ー リ ン グ 柱 状 図 （ 標 準 貫 入 試 験 ）

3.15

風 公 共 委 第 3 号 役 場 庁 舎 整 備 事 業 調 査 業 務 委 託

役 場 庁 舎 整 備 事 業

建 築  構 造 物 基 礎

R 5 - N o . 1 青 森 県 下 北 郡 風 間 浦 村 大 字 易 国 間 地 内  

千 葉  正 堯

2 5 . 7 5 m

第 2 3 9 8 1 号

2 0 2 3 年  1 0 月  7 日  ～  2 0 2 3 年  1 0 月  9 日

4 1 ° 2 9 ’ 3 1 . 3 9 ”

1 4 0 ° 5 9 ’  8 . 9 9 ”

ヤ ン マ ー 製 　 N F D - 1 2

24.05 1.70

礫混じり火山

灰質粘性土　

褐

灰
rc 5

3.0022.75

玉石混じり砂

礫　　　　　

暗

灰
rd 5

凝

灰

岩

暗

灰

10/07
1.00

／

2.27

／

3.28

4.05
／

4.09

5.00

5.05

6.00
／

6.00

7.00

7.00

36

125

115

375

300

12 11 13 36

40
／
10

20

50

120 120

24 26
／
300

50

130 130

40

5050
／
40 40

／
5050

／
50 50 50

0

50
／
0

50

／
0

50
／
0

50

／
7

10

／
10

9

ヤ ン マ ー 製 　 N F D - 1 2

R 4 - N o . 1

18.75 7.00

含水は低い。φ10～20mm位の礫を点在

する火山灰質粘性土主体。

・0.00～0.15mには草根を混入する。

φ30～50mmの亜角礫を主体とし、火山

灰質砂からなる。

・2.80～3.00mにはφ10cm以上の玉石を

挟む。

風化した凝灰岩からなる。

・3.28～4.00mは強風化し、L=10cm未満

の片状コアで指で押すと崩れる。

・4.09～5.00mはL=12～53cmの棒状コア

で採取。

・5.05～6.00mはL=7cm、L=19～72cmの

棒状コアで採取。

・L=6.00～7.00mはL=11～40cmの棒状コ

アで採取。

最上部を除き、コアはハンマーで数打

で割れる程度の固結度である。

 7 . 0 0 m

2 0 2 4 . 0 3

設計GL

7
2
6

6
0
0

設計GL

6
0
0

8
3
6

調査位置図

R5-№2

R4-№2

R4-№1

R5-№1

防災倉庫

防 災倉庫　 地質調 査図、 基礎伏 図、 基礎リ スト
A 1  1 : 1 0 0、 1: 3 0
A 3  1 : 2 0 0、 1: 6 0

消防庁舎

消防庁舎　設計ＧＬ＝26.768m

防災倉庫　設計ＧＬ＝26.586m

S - 1 0 1
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,
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1
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GL 

135

2-D13

ベース筋
D10 @250

1-D10 1-D10

(縦横共)
D10 @250

ベース筋
D10 @250

砕石

D10 @200

差筋 D10-@200

1-D10

1-D13

1-D10
1-D13

135

800

600

800

600

3
0
0

2-D13

FW1

FW1A

150

5
0

1
5
0

5
0
0

GL 1
0
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1-D13

D10 @200

D10 @200

1-D13

1
5
0

1
5
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1
5
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1
5
0

1
5
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風間浦村消防庁舎等建設工事

※

砕石は現状地盤より下まで砕石を敷いて、十分に転圧を行うこと

盛土の上に建物基礎がくると沈下のおそれがあるので、基礎下の

6
,
3
7
0

Y1

1
,
8
2
0

1
,
3
6
5

1
,
3
6
5

1
,
8
2
0

Y2

Y3

Y4

Y5

3,640 4,550 12,740

20,930

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820

基礎伏図　S=1:100

FW1A FW1A FW1A

F
W
1
A

・設計用地耐力：Fe=70kN/㎡（長期）

・施工にあたって、地盤の転圧は十分に行うこと

４．

３．

２．

１． ：FW1  フ－チング付布基礎　W=135

：ホールダウン金物　M16

：アンカーボルト　M12

：土間コンクリ－ト　ｔ＝１５０

特記外事項

使　　用　　材　　料Ｉ

「木造建築工事標準仕様書」及び同監修「鉄筋コンクリート構造配筋要領」による

設計図書に記されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・筋違いを設けた耐力壁の部分は、その両端の柱の下部にそれぞれ

  近隣下位置に柱から20ｃｍ程度の位置に設けること

・土台切れの箇所、土台継手及び土台仕口箇所の上木端部に設けること

・上記以外部分においては、間隔2.73m以内に設けること

・配置取付けは､墨出しをし精度良くｺﾝｸﾘｰﾄ打設前に、予め固定しておくこと

基礎コンクリ－ト

土間コンクリ－ト

捨てコンクリ－ト

鉄　筋

砕石(基礎･土間下)

アンカ－ボルト
埋込み長さ:250mmJIS B 1180

Ｍ１２　Ｌ＝４００　品質:亜鉛メッキ処理

ＦＣ＝１８Ｎ／ｍｍ

再生砕石（ＲＣ－４０～０）

ＦＣ＝２１Ｎ／ｍｍ

ＦＣ＝２１Ｎ／ｍｍ

ＳＤ２９５Ａ(重ね継手40d､コーナー40d)

ソイルコンパクター又はランマーにて十分締め固める

2

2

2 （ＳＬ＝１５）

（ＳＬ＝１５）

（ＳＬ＝１５）

屋外機基礎配筋詳細図　S=1:30

D10 @200
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溜枡：300×300×300
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溜枡配筋詳細図　S=1:30
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D10 @200

1-D13 1-D13
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D R A W IN G  N o .

アール・エー・ビー開発株式会社
一級建築士  大臣登録  第253491号 山内  剛男

構造設計者　一級建築士　第241724号 ・ 構造設計一級建築士　第467号　小野 芳美

A 1  1 : 1 0 0　 A3  1 : 2 0 0

部材リスト

名称

１２０×１２０

１２０×１２０柱：C1

土台

等級材種 備考 名称

ヒバ

ｽﾌﾟﾙｰｽ集成材

特１等

小断面

JAS規格品 甲種２級
青森県産材を使用

E95-F315

１０５×１０５　＠９１０小屋束

母屋

垂木

部材リスト

備考

ｽﾌﾟﾙｰｽ

ｽﾌﾟﾙｰｽ集成材

ｽﾌﾟﾙｰｽ

材種 等級

特１等

小断面

特１等 無等級

E105-F300

無等級

寸法 寸法

１０５×１０５　＠９１０

４５×６０　　＠４５５

特記事項

１．材料の検査は使用予定材を使用部材別に揃え監督員の検査を受け、合格品を使用する。

２．材料加工は、監督員の検査後、合格した材料のみ使用すること。

３．材料の加工方法は、その部位毎に協議し監督員の承諾を得ること。

４．材料の仕口､継手は通常慣行方法によるが､必要に応じ金物を併用して堅固に取付ける。

５．その他疑意がある時は、事前に協議し監督員の承諾を得ること。

６．継手　腰掛蟻継ぎ、若しくは大入れ蟻掛け＋羽子板ボルトまたは短冊金物とする。
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最高の高さ 
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1
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6,370

1,820 1,365 1,365 1,820

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

6,370

1,820 1,365 1,365 1,820

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

土 台伏図、 屋根伏 図、部 材リス ト、 軸組図

Y5通り軸組図　S=1:100

Y1通り軸組図　S=1:100

X2通り軸組図　S=1:100 X3通り軸組図　S=1:100

X1通り軸組図　S=1:100 X10通り軸組図　S=1:100

庇受：120×120 庇受：120×120 庇受：120×120

１２０×１２０

１２０×３０　＠４５５間柱

小屋梁
軒梁

ｽﾌﾟﾙｰｽ集成材

ｽﾌﾟﾙｰｽ

小断面

特１等

E105-F300

無等級

１２０×４５

１２０×４５

マグサ

窓台

ｽﾌﾟﾙｰｽ

ｽﾌﾟﾙｰｽ

特１等

特１等

無等級

無等級

９０×４５

１０５×１８　＠１,８２０

４５×１８　＠４５５

４５×４５　＠４５５

４５×４５　＠９１０

９０×４５　＠９１０

t=12㎜張

筋かい

小屋筋違

胴縁

野縁

吊り木

吊り木受

屋根野地板
構造用合板

特類２級

特１等杉

杉

杉

杉

杉

ｽﾌﾟﾙｰｽ 特１等

特１等

特１等

特１等

特１等

無等級

無等級

無等級

無等級

無等級

無等級
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風間浦村消防庁舎等建設工事

ｼｬｯﾀｰ受：120×120
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屋根伏図　S=1:100

3,640 4,550 12,740

20,930

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820

土台伏図　S=1:100

SG1

C1：120×120

120×120

120×(伏図記載値)

105×105　@910

105×105　@910

45×60　@455

HB Zマーク品火打金物

垂木

母屋

小屋束

梁、枕

梁、枕

鉄骨梁

１階柱

凡　例 材種・等級は、部材リスト参照の事

330

330

330

270

270

270

S
G
1

S
G
1

S
G
1

S
G
1

S
G
1

S
G
1

1
8
0

1
5
0

1
5
0

GL 

GL 

2[-350×50×50×4.5(SSC400)

凡　例 材種・等級は、部材リスト参照の事

柱(C1)

土台

120×120

120×120

※ 符号無き柱は、全て C1:120×120 とする

柱の有効細長比の検討

柱(C1)120角

断面積

断面二次半径

座屈長さ

有効細長比

 A＝　12.0×12.0＝144.00cm

 I＝　12.0×12.0 ／12＝1728.00cm

 i＝　√1728.00／144.00＝3.464cm

Lk＝　288.0cm

λ＝　288.0／3.464＝83.14＜150　∴OK

3 4

2



　　特記外　鉄骨梁　SSC400鉄骨梁(SG1)部分詳細図　S=1:20
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アール・エー・ビー開発株式会社
一級建築士  大臣登録  第253491号 山内  剛男

構造設計者　一級建築士　第241724号 ・ 構造設計一級建築士　第467号　小野 芳美
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※ 耐力壁の端部の仕口金物は、告示第1460号第二号のただし書きにより決めた

※ 特記無き柱に付く金物は全て(は) とする

１ 階耐力壁 配置図 、鉄骨 詳細図
A 1  1 : 1 0 0、 1: 2 0
A 3  1 : 2 0 0、 1: 4 0

１階耐力壁配置図　S=1:100

SG1

鉄骨梁

中ﾎﾞﾙﾄ　2-M16

柱C1：120×120

受材：120×120 @910

中ﾎﾞﾙﾄ　3-M16

1
2
0

5
0

5
0

鉄骨梁

120

柱C1：120×120

3
5
0

1
2
0

Y5

910910

5
0

5
0

1
2
5
1
2
5

中ﾎﾞﾙﾄ　3-M16

3
5
0

梁：120×120

受材：120×120 @910 Ａ

X6

Y1通りまで 6,370

X6通り部分詳細図

120

梁：120×120

柱C1：120×120

Y5通り部分詳細図

X6

X7通りまで 1,820X5通りまで 1,820

断 面

3
5
0

1
2
0

5
0

5
0

1
2
5
1
2
5

中ﾎﾞﾙﾄ　3-M16

Ａ

SG1

7
5

7
5

2
0
0

中ﾎﾞﾙﾄ　2-M16

2 0 2 4 . 0 3

S - 1 0 3

風間浦村消防庁舎等建設工事

ほ

ほ

ほ

ほ

に

に

に

に

に

に

に

に

に

に

に

に

と

と

と

と

筋かい接合部の仕様

・筋かいの端部には、筋かいﾌﾟﾚｰﾄ BP-2 を使用する

・鉄骨梁の接合部によって、筋かい接合金物が取り付か

　ない場合は、筋かいﾌﾟﾚｰﾄ BP-2 を切断して鉄骨梁に

　隅肉溶接する

短ほぞ差し、かすがい打

長ほぞ差し込み栓打、Ｌ字形かど金物くぎCN65×5本

羽子板ボルトφ12㎜、短冊金物

羽子板ボルトφ12㎜に長さ50mm径4.5㎜のスクリュー釘

10kN用引き寄せ金物

15kN用引き寄せ金物

20kN用引き寄せ金物

25kN用引き寄せ金物

15kN用引き寄せ金物×2枚

Ｔ字形かど金物くぎCN65×5本

山形プレート金物くぎCN90×8本

（い）

（ろ）

記号

0

0.65

Ｎの値

 0.0

 3.4

必要耐力

（kN）

（に）

（ほ）

（へ）

（と）

（ち）

（り）

（ぬ）

1.4

1.6

1.8

2.8

3.7

4.7

5.6

 7.5

 8.5

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

（は） 1.0  5.1

金物等（これらと同等以上の接合方法を含む）

→柱頭
→柱脚

耐力壁

耐力壁の端部の仕口金物

筋かい　90×45(ﾀｽｷ掛け)  壁倍率 4.0

筋かい　90×45(片筋かい) 壁倍率 2.0

※ 金物は表記のもの，又は同等認定金物以上を使用すること。

※ 金物は特記無き場合、柱頭・柱脚共同様のものを使用する。

記号

柱脚柱頭

凡　　例

SG1：2[-350×50×50×4.5

SG1：2[-350×50×50×4.5
SG1：2[-350×50×50×4.5
鉄骨梁
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(As)

(花)

(Co)

木橋

小屋

VP菅
φ200

建

(As)

防火水槽

小屋

小屋

小屋

プレハブ

(As)

ビニル
ハウス車庫

大間線372
　南3西3

大間線372
　南3西4

防災通信

易国間線
　5/10大間線372

　南3西5
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30
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落蓋300

落
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25.04(天端)

25.10(天端)
24.35(管底)

24.73(底高)

24.05(桝底)

24.28
(管底)

24.20(菅底)
23.50(川底)

22.96

23.22

23.44

23.1623.73

23.53
23.30

23.72

23.75

23.41

23.75

23.83
23.58

23.88

22.89
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26.57(天端)

26.96
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28.95

28.83

28.70

28.61

28.46

28.11

26.86
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A-70

風間浦村消防庁舎等建設工事

SCALE

DATE

DRAWING No.

PROJECT 2024.03

アール・エー・ビー開発株式会社
一級建築士  大臣登録  第253491号 山内  剛男

A1:1/500,4 A3:1/1000

(排
水
路
)

(排水路)

消防外構工事
工 　種 種 　別 細 　　別 数 　量

敷地造成工 掘削工

単位

m3 3,210掘削( 土砂 )

残土処理工 整地 m3 4,000

土砂等運搬 m3 4,005

植生工 高麗芝 m2 872法面工

m 27.9擁壁工

m 96.3鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄBF 400型

m 93.6自由勾配側溝 縦断用300×300

m 84.9

m 6.0

m 4.0

m 18.0

m 34.0

m 14.0

枚 278

17

基 6集水桝

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 H=0.75m～H=2.5m

m3 221作業土工 床掘(土砂)排水設備工

m3 81埋戻

m 9.1ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 250型側溝工

縦断用300×400

縦断用300×500

縦断用300×600

縦断用300×700

側溝蓋 300用(Co)L=0.5m

300用(Gr)L=1.0m 枚

集水桝工

枚 6集水桝蓋 T-25　800×800

m2 5,552置換(外構)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 RC-40　t=40cm

m2 5,552路盤(外構) C-20　t=15cm

m2 5,547表層(外構) ⑤（13F)t=5cm

区画線工 m 356ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 実線　W=150

柵工 m 172.0転落防止柵 H=1.10m

m 36.0防風柵 H=4.0m

縦断用300×800

縦断用300×900

m 22.0縦断用300×1000

m 24.5横断用300×300

m 1.8横断用300×600

m 3.6横断用300×700

m 4.0横断用300×800

m 4.0横断用300×900

m2 148.1表層(外構) ⑤（13F)t=5cm(ベンガラ)

m 40破線　W=150

m3 0.8構造物撤去工 構造物取壊工 鉄筋構造物

m3 0.9無筋構造物

m 35.6舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=5cm

m2 14.3舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ　t=5cm

運搬処理工 m3 0.8殻運搬 鉄筋構造物

m3 0.9無筋構造物

発生品殻運搬 鉄類 ｔ 0.1

(震度計)(震度計)
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26.51(底高)

26.54底高)

26.59

25.86

24.79

26.17

26.31

25.90(底高)

25.72(側溝底)
25.77(側溝底)

25.60(側溝底)
25.99

25.88

25.84

25.49

24.15(落差工上)

23.84(落差工下)

23.79(底高)

24.98

25.03(底高)

25.48(底高)

25.51(底高)

25.73

25.8125.40(底高)

25.62(底高)

25.65(底高)

25.96 25.56(底高)

25.80

25.83

25.98
25.59(底高)

25.70(底高)

25.73(底高)

25.58(底高)

25.92

25.79

25.77

25.41(側溝底)

24.71(HP底)

25.42(側溝底)

24.76(側溝底)

25.79(天端)
24.38(桝底)

25.84

25.97

26.00

25.86

26.86

27.66

27.85

27.99

28.50

28.28

22.04
22.35

22.06

22.27
22.24

22.05

21.58

21.99

21.86

25.75
25.32(底高)

25.68

25.67

25.50(底高)
25.80

26.12

25.64
25.41(底高)

25.38(底高)

25.53

25.12(底高)

25.21(底高)
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25.55

25.38(底高)
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24.88(底高)
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27.41
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26.70
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29.81

29.67(桝底)
29.74(VP管底)

29.57(桝底)

29.40(桝底)

28.81(HP菅底)
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29.29(側溝底)

30.54
30.20(底高)

30.52(底高)

31.50

31.55(底高)

31.63

30.89 30.77(天端)

30.67

30.78

30.57

29.35(側溝底)

29.43(底高)

29.66

29.62

29.47

29.03

28.48

29.08

29.13(天端)

28.61

28.57(天端)

28.58

28.09
28.05 27.55

27.94

27.35

26.11

26.09

BO
X3
00

27.24

27.35

27.62

27.97

27.21

26.80

26.41

26.71

25.94

26.10

26.98

26.43

27.17

27.77

28.35

28.23

28.37

29.33

30.50

26.98

26.04

27.32

26.98 26.48 26.15

26.03

25.83 25.52

25.32

25.43

23.48

23.13

22.73

22.43

22.17

21.96

21.83

21.71

21.35

20.80

19.82

23.50(HP底)

22.71
22.28

21.69
20.95

19.36

19.02

18.34
18.21

17.85

16.94

16.58
16.32

15.20

14.68

14.34

14.03

26.56

31.40

31.45

31.40

31.34

31.94
31.71

27.17

25.81

30.15

32.89

33.26

33.08

33.33

33.03
32.42

32.33

31.42

31.18
31.41

31.58 31.13

31.10

31.42 30.86

29.80

29.92

29.28

28.71 28.13

28.63

29.68

32.09

32.69

31.87

31.60

31.03

32.94

32.29

32.34
32.16 31.62

31.32

31.20

30.55

30.57

30.84

30.40

30.55

30.89
30.43

31.03

30.78

30.46

30.63

30.62

30.68

30.20

30.08

29.53

29.60

28.70

28.25

28.11

27.52

27.05

26.32

25.96

23.53

23.79

23.86

24.18

24.40

24.61 23.48

23.46

22.48

22.05

22.32

23.0223.86

23.40
23.09

22.65

21.16

20.44
19.78

17.37

17.12

21.22

21.90

21.27

21.76

22.0022.31

22.96

24.35

23.93

23.39

24.77

24.64

24.10
23.87

23.25
23.30

23.80

24.15

24.99

24.64

25.43

24.97

25.22

24.98

28.78

26.90

26.52

27.53

31.16

29.55

29.55

29.90

29.53
28.95

28.83

28.70

28.61

28.46

28.11

26.86

26.24

32.17

24.24

16.75(底高)

26.01

26.62(落差工下)
27.69(落差工上)

28.57(底高)

29.53(天端)

29.39(底高)
30.35(天端)

29.58(底高)

30.54(天端)

28.03

29.12(天端)

28.91(天端)

28.62(天端)

28.92

29.18

29.81

28.20(天端)
27.82(側溝底)

MT8

MT9

MT16

MT10

MT13

MT14 MT15

MT1

MT3

MT4

MT19

MT5

MT17

MT18

MT2-1

MT1-1

3NO.1-1

MT13-1

MT2-3

MT5-1
MT5-2

MT4-1

MT9-1
MT9-2

MT8-1

MT14-1

MT9-4

Ｅ

Ｅ

MT7

MT6

R4-3NO.3

U760×800蓋付

落
蓋
300

落
蓋
300

落
蓋
300

落蓋300

落蓋300

落蓋300

落蓋300

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
KU-240

30.97 30.76

31.2931.70

18.80

26.23

25.43

25.07

HP
φ
60
0

BO
X4
50

23

25

2
6

27

28

2
9

3
0

31

33

24

2
5

2
6

3
1

2324

32

26.42

VP菅
φ300

B
NO
.0

BN
O.
0-
0
.4
6

B
NO
.
0
+5
.
00

BN
O.
0
+1
0
.0
0

BN
O.
1

B
N
O.
1
+
8.
3
0

BN
O.
2

B
N
O .
3

BN
O.
4

B
N
O.
5

B
N
O.
6

B
N
O.
7

B
NO
.
8

BB
C1

BS
P1

BNO
.9

BEC1

BEP

BNO.17+13.60

BNO.13+1.50

BNO.13

BNO.12

BNO.11

BNO.10

CNO.0

NO.0+5.000

NO.0+10.000

CBC1

CNO.1
CSP1

CEC1

CNO.1+12.90CNO.1+14.90CEP

DNO.0

DNO.0+13.50

DNO.0+18.60

DNO.1

DNO.2

DNO.3

DNO.4

DNO.3+18.10

DEP

A
NO
.
0
-0
.
4 6

A
N
O.
0

A
N
O.
0+
5
.0
0

A
N
O.
0+
1
0.
0
0

A
NO
.
1

A
N
O.
1+
8
.3
0

A
NO
.
2

A
N
O.
3

A
NO
.
4

A
N
O .
5

A
NO
.
6

A
N
O.
7

A
NO
.
8

A
N
O.
8+
2
.5
4

A
NO
.
8
+ 1
7
.5
4

A
E
P

DNO.1+13.50

A
N
O.
9

A E
P+
16
.
00

KNO.0

KNO.1

KNO.2

KNO.3

KNO.4

KIP.1K
NO
.
5
+6
.
58
（
A
N
O.
4
）

K
NO
.6

K
NO
.
6+
6
.5
8
（
A
NO
.
5）

KN
O
.
7

K
NO
.
7
+6
.
58
（
A
N
O.
6
）

K
NO
.8

K
NO
.
8+
6
.5
8
（
A
NO
.
7）

KN
O
.
9

K
NO
.9
+
6.
5
8（

AN
O
.8
）

K
NO
.9
+
7.
1
2

KE
.P

割付計画平面図
S=1:500

T.2

T.4

T.3

T.19

T.20

T.21

T.22

T.24

G.10G.9

Y.7

Y.6

S.19

Y.2

Y.3Y.4

S.28

S.25
S.24

E.5

T.1

E.4

S.12

S.22

S.21
S.10

S.6

E.1

E.2

E.3

S.1

S.11 S.15

S.16

S.29

S.13
S.17

S.18

Y.1

G.5

Y.5

G.6

G.13

G.14

G.15

S.30

S.2

S.31

S.3

S.4

S.5

K.2K.1

点名 X座標 Y座標

S.1 165573.067 12652.986

S.2 165702.059 12690.614

S.3 165707.770 12692.280

S.4 165718.804 12653.810

S.5 165722.151 12642.141

S.6 165573.647 12670.832

S.7 165612.782 12682.191

S.8 165614.036 12677.869

S.9 165653.446 12689.309

S.10 165574.271 12693.973

S.11 165646.045 12714.806

S.12 165555.065 12730.049

S.13 165634.895 12753.221

S.14 165653.807 12690.038

S.15 165646.727 12714.431

S.16 165646.420 12715.488

S.17 165635.577 12752.846

S.18 165635.270 12753.902

S.19 165629.447 12773.964

S.20 165572.648 12668.468

S.21 165565.478 12693.608

S.22 165559.903 12712.817

S.23 165554.282 12732.025

S.24 165548.617 12749.051

S.25 165553.391 12750.654

S.26 165572.190 12757.675

S.27 165574.497 12758.535

S.28 165577.841 12759.558

S.29 165569.704 12769.587

S.30 165573.738 12776.920

S.31 165570.818 12786.496

S.32 165567.612 12792.130

S.33 165567.772 12793.107

S.34 165577.780 12791.463

点名 X座標 Y座標

Y.1 165635.030 12753.833

Y.2 165629.206 12773.895

Y.3 165627.286 12773.337

Y.4 165623.338 12773.983

Y.5 165647.514 12757.456

Y.6 165641.691 12777.519

Y.7 165648.414 12779.470

点名 X座標 Y座標

G.1 165600.645 12768.791

G.2 165623.329 12773.629

G.3 165627.307 12772.979

G.4 165628.968 12773.461

G.5 165634.694 12753.735

G.6 165647.851 12757.554

G.7 165642.125 12777.280

G.8 165647.533 12778.850

G.9 165668.840 12783.191

G.10 165680.279 12785.762

G.11 165699.538 12790.583

G.12 165699.035 12789.728

G.13 165705.398 12754.295

G.14 165705.936 12753.579

G.15 165706.785 12749.097

G.16 165731.405 12664.274

点名 X座標 Y座標

E.1 165554.459 12672.247

E.2 165551.684 12672.839

E.3 165532.957 12667.403

E.4 165509.960 12746.633

E.5 165535.844 12754.146

点名 X座標 Y座標

T.11 165563.665 12782.804

T.12 165569.388 12785.212

T.13 165571.948 12777.128

T.14 165569.122 12770.314

T.15 165574.989 12797.424

T.16 165575.419 12797.733

T.17 165575.985 12803.512

T.18 165598.606 12815.700

T.19 165606.379 12821.123

T.20 165617.431 12823.393

T.21 165617.084 12822.477

T.22 165624.157 12821.351

T.23 165619.915 12802.928

点名 X座標 Y座標

K.1 165560.496 12684.354

K.2 165567.353 12686.344

(排水路)

(縁石)

(階段)

(防災広場)

(外周柵)

(擁壁) A.1 165549.971 12748.094

A.2 165556.694 12750.046

A.3 165560.875 12735.640

A.4 165554.153 12733.689

A.5 165567.226 12744.252

A.6 165570.014 12734.648

A.7 165568.620 12739.450

A.8 165581.632 12748.433

A.9 165583.025 12743.632

A.10 165584.419 12738.830

A.11 165568.962 12756.210

A.12 165570.355 12751.408

A.13 165579.959 12754.196

A.14 165578.565 12758.997

A.15 165592.375 12751.552

A.16 165593.769 12746.750

A.17 165595.162 12741.948

A.18 165623.587 12760.611

A.19 165624.980 12755.810

A.20 165626.374 12751.008

A.21 165596.511 12764.206

A.22 165625.322 12772.569

A.23 165626.716 12767.767

A.24 165597.905 12759.405

A.25 165693.997 12782.989

A.26 165698.918 12783.873

A.27 165697.974 12760.843

A.28 165702.895 12761.727

A.29 165711.298 12712.921

A.30 165716.100 12714.315

A.31 165725.236 12664.903

A.32 165730.037 12666.297

点名 X座標 Y座標

(区画線)

S.23
A.4

A.3

A.1 A.2

A.12

S.26

A.11

S.27

A.13

A.14

A.8

A.5

A.7

A.6

A.9

A.10 A.17

A.16

A.15

A.20

A.19

A.18A.24

A.21

G.2

A.22

G.3

G.4
A.23 G.12

A.25
A.26

A.27 A.28

A.29 A.30

A.31

A.32

S.9

S.14

車庫兼書庫
車庫兼防災倉庫

役場庁舎
消防庁舎

車庫兼書庫
車庫兼防災倉庫

屋外訓練スペース

役場庁舎
消防庁舎

防災倉庫

S.46
G.17 G.18 G.19

S.47

G.20 G.21

S.48
G.22

G.23
G.24

G.25 S.49
G.26

G.28G.27

G.8

G.7

S.38

S.37 S.39
S.40

S.42

S.43

G.16

S.44

T.5 T.7

T.14

T.13

T.12T.11

T.10

T.9

T.8

S.31

S.30
S.29

S.34

G.30

G.29

S.7

S.8

G.1

A.33

A.35

A.34

A.36

G.17 165625.417 12790.411

G.18 165642.629 12795.678

G.19 165645.500 12796.549

G.20 165662.743 12801.715

G.21 165665.613 12802.587

G.22 165674.222 12805.211

G.23 165677.122 12805.981

G.24 165680.026 12806.733

G.25 165682.933 12807.475

G.26 165691.734 12809.356

G.27 165694.708 12809.753

G.28 165697.693 12810.055

G.29 165712.197 12815.100

G.30 165716.654 12799.733

点名 X座標 Y座標

T.1 165535.631 12754.813

T.2 165524.861 12770.976

T.3 165530.758 12775.276

T.4 165531.280 12774.581

T.5 165540.361 12781.405

T.6 165541.555 12782.173

T.7 165544.039 12782.726

T.8 165558.292 12792.427

T.9 165564.650 12792.553

T.10 165559.971 12788.750

(防災広場)

T.24 165624.122 12788.436
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A-71

風間浦村消防庁舎等建設工事
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アール・エー・ビー開発株式会社
一級建築士  大臣登録  第253491号 山内  剛男
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舗装面積算定図
S=1:500

路盤面積A=106.2m2

②舗装面積A=570.5m2
路盤面積A=572.6m2

③舗装面積A=744.1m2
路盤面積A=744.4m2

④舗装面積A=1,620.0m2

⑤舗装面積A=2,358.5m2

路盤面積A=1,622.0m2

①舗装面積A=105.3m2

外構舗装構成
S=1:20

防災広場舗装構成
S=1:20

路盤工：切込砕石（C-20)　　 t=15cm

表層工：⑤密粒度ｱｽｺﾝ（13F)　t=5cm

置換工：再生砕石（RC-40)　　t=40cm

路盤工：再生砕石（RC-40)　 t=20cm

仮設敷砂利構成
S=1:20

路盤工：再生砕石（RC-40)　 t=20cm

5500

⑫⑬

①～⑪

⑭⑮

舗装復旧構成
S=1:20

下層路盤工：再生砕石（RC-40)  　t=19cm

表層工：⑤密粒度ｱｽｺﾝ（13F)　　　t=3cm

置換工：再生砕石（RC-40)　  　　t=62cm

表層工：②密粒度ｱｽｺﾝ（13)　　　 t=4cm

上層路盤工：粒調砕石（M-40) 　  t=12cm

車庫兼書庫
車庫兼防災倉庫

消防庁舎
防災倉庫

屋外訓練スペース

役場庁舎
消防庁舎

防災倉庫

⑭敷砂利面積A=768.7m2

⑥舗装面積A=148.1m2

防火水槽

DRAWING 施設計画平面図
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風間浦村消防庁舎等建設工事
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⑳復旧面積A=17.3m2

(ベンガラ)

(震度計)
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⑥BF-BOX（300型)　L=3.2m
③U型側溝（240型）L=19.3m

⑦落蓋型側溝（300型）蓋有　L=17.2m

⑮舗装版撤去(t=5cm)A=10.9m2

⑨石積ブロック　L=19.7m

⑰舗装版撤去(t=5cm)A=8.6m2

④落蓋型側溝（360型）蓋無し　L=20.0m ⑤落蓋型側溝（300型）蓋無し　L=0.8m

⑩石積ブロック　L=18.0m

⑪水路底版コンクリート(t=15cm)　A=22.0m2

⑫ガードレール（GrC2-3E)L=22.0m
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フ
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間隔材 □-60×60×2.3t

<注記> 部品は場合により多少変更することがあります。
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